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Optimisation Energétique du Rafraichissement des Datacenters 
Résumé : De nos, jours avec la démocratisation des équipements électroniques et 
l’explosions des services informatiques proposés sur le web, la consommation des datacenters 
devient un enjeu énergétique et économique majeur. Ce terme qui peut être traduit par « centre de 
calcul », désigne les infrastructures qui hébergent et font fonctionner en permanence des serveurs 
informatiques. Son rôle est de fournir aux équipements électroniques un environnement thermique 
adapté, ainsi qu’une alimentation électrique stable de manière à assurer une très grande sécurité de 
fonctionnement. Mais l’activité permanente des serveurs génère de grandes quantités de chaleurs, 
et un refroidissement permanent est nécessaire. Cette étude à pour objectif de mieux comprendre 
les phénomènes physiques qui interviennent dans le fonctionnement des datacenters afin 
d’apporter des solutions pour optimiser leur fonctionnement et diminuer leur consommation. A 
l’aide de simulations numériques, nous étudions les écoulements d’air et les transferts de chaleur 
qui interviennent dans la salle informatique, et nous proposons un nouveau modèle numérique qui 
permet de simuler le comportement des serveurs de nouvelle génération. Puis, grâce à une méthode 
de type POD, couplée au logiciel TRNSYS, nous développons un modèle « transversal » capable 
de simuler le fonctionnement complet d’un centre de calcul depuis les équipements informatiques, 
jusqu’au système de production d’air froid. Finalement, ce dernier est employé pour concevoir et 
tester un système de régulation adaptatif qui permet de réduire significativement les 
consommations d’énergie. 
Mots clés : simulation, datacenters, refroidissement, CFD, free-cooling, POD 
Energy optimization of datacenters cooling process 
Abstract: Nowadays, with the constant evolution of Information Technology (IT) 
equipments, the energy consumption of datacenter over the world becomes a major concern. These 
infrastructures are designed to provide an adapted thermal environment and an uninterrupted 
power supply to the IT servers, in order to guarantee a high level of reliability. However, the 
constant activity of electronic equipments releases a large amount of heat, and requires a constant 
cooling. Thus the objective of this work is to study the physical phenomena involved in an 
operating datacenter, in order to optimize the process and to reduce its energy consumption. Using 
numerical simulation, we study the air flow and the heat transfers happening in the servers’ room. 
To quantify the impact of new generation servers on the cooling process, we propose a numerical 
model that simulates the behavior of “blade” server. Then, using a Proper Orthogonal 
Decomposition (POD) method linked to the software TRNSYS, we propose a new “transversal” 
model, that simulates a datacenter behavior from the servers to the cooling plant. This model is 
used to develop a new adaptive regulation strategy, which constantly optimizes the system in order 
to ensure a safe thermal environment, and provides large energy savings. 
Keywords: simulation, datacenters, cooling plant, CFD, free-cooling, economizer, POD 
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Nomenclature 
 
Caractères Romain 
𝑎𝑖 Coefficient de polynôme - 
𝑎𝑠𝑚 Diffusivité sous maille 𝑚
2 𝑠⁄  
𝐵𝑖𝑑 Nombre de Biot pour la condition de Dirichlet 0 − ∞ 
𝐵𝑖𝑛 Nombre de Biot pour la condition de Neumann 0 − ∞ 
𝐶𝐶 Consigne du régulateur PID - 
𝐶𝑎𝑝 Capacité (Pompe à chaleur) 𝐾𝑊 
𝐶𝑘 Constante de kolmogorov - 
𝐶𝑀 Constante du modèle MIXTE - 
𝐶𝑛 Coefficient de la méthode POD - 
𝐶𝑛𝑖𝑛𝑡 Coefficient interpolé de la méthode POD - 
𝐶𝑝 capacité calorifique 𝐽 𝑘𝑔⁄ 𝐾⁄  
𝐶𝑆,∞ Constante de Smagorinsky - 
𝐶𝑇𝐾𝐸 Constante du modèle TKE - 
𝐶𝑡𝑜𝑢𝑟 Coefficient tour de refroidissement - 
𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟 Coefficient tour de refroidissement - 
𝐷 Débit volumique  𝑚3 ℎ⁄  
∆𝑃 Gradient de température 𝑃𝑎 
𝐸𝐶 Erreur de consigne du régulateur PID - 
𝐸𝑚𝑎𝑥 Erreur maximale - 
𝐸𝑅𝑀𝑆 Erreur RMS - 
𝑓 Facteur de perte 0-1 
𝐹𝐹𝑃𝐿 Coefficient de performance de la PAC - 
𝐹𝑥 Facteur d’augmentation de puissance CPU - 
𝑔 gravité 𝑚. 𝑠−2 
ℎ enthalpie 𝐽 
𝐻𝐴𝑂𝐶 Cout horaire moyen d’une opération (free-cooling) 𝑘𝑊 
𝑘 Perméabilité  𝑚2 
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𝑘𝑃, 𝑘𝐼 , 𝑘𝐷 
Constantes des composantes Proportionnelle Intégrale et Dérivée 
du régulateur PID 
- 
𝐿𝑐 Longueur caractéristique 𝑚 
𝑀 débit massique 𝑘𝑔/ℎ 
𝑀𝑁𝑅𝐽 Energie des modes propres - 
𝑁 Vitesse de rotation 𝑡𝑟 𝑚𝑖𝑛⁄  
𝑁𝑏𝑠𝑒𝑟 Nombre total de serveur informatique - 
𝑁𝑆 Nombre de Snapshot dans la base POD - 
𝑁𝑇𝑈 Nombre d’unité transféré - 
𝑝 Pression 𝑃𝑎 
𝑃 Puissance 𝑊 
𝑃𝐶 , 𝐼𝐶 , 𝐷𝐶  
Composantes Proportionnelle Intégrale et Dérivée du régulateur 
PID 
- 
𝑃𝑟𝑠𝑚 Nombre de Prandtl sous maille - 
𝑃𝑠 Terme source dans l’équation de l’énergie 𝑊 𝑚3⁄  
𝑄 Energie 𝑘𝐽/ℎ 
𝑞𝑠𝑚 Energie cinétique de sous maille 𝑚
2 𝑠2⁄  
𝑅 Matrice de corrélation de la moyenne des Snapshots - 
𝑆𝐶 Valeur de la sortie mesurée par le PID - 
𝑆𝑐𝑜 Surface de contrôle 𝑚
2 
𝑆𝑚 Moyenne des Snapshots - 
𝑆𝑛 Snapshot - 
𝑆𝑃 Base de Snapshots - 
𝑆𝑟𝑒𝑠 Snapshot calculé - 
𝑇 température °𝐶 
𝑇𝐶 Consigne de température du régulateur PID °𝐶 
𝑢 vitesse Instantanée 𝑚 𝑠⁄  
𝑉𝑐 Vitesse caractéristique  𝑚 𝑠⁄  
𝑉𝑐𝑜 Volume de contrôle 𝑚
3 
𝑉𝐶𝑃𝐼𝐷 Consigne envoyé par le régulateur PID - 
%𝐻𝑅 Hygrométrie relative - 
 
Caractères grecs 
∆̅ Largeur du filtre spatial 𝑚 
∆𝑥, ∆𝑦, ∆𝑧 Pas d’espace de la discrétisation 𝑚 
𝛼𝑎𝑖𝑟 Diffusivité thermique de l’air 𝑚
2 𝑠⁄  
𝛽𝑎𝑖𝑟 Coefficient d’expansion thermique 𝐾
−1 
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𝜆𝑡 Conductivité turbulente 𝑊 𝑚⁄ 𝐾⁄  
𝜇𝑡 Viscosité turbulente 𝑘𝑔 𝑚⁄ 𝑠⁄  
𝜈𝑡 Viscosité cinématique turbulente 𝑚
2 𝑠⁄  
𝜏̅ Pas de temps de la discrétisation 𝑠 
𝜙𝑛 Mode propres - 
𝛤𝑛 Ecart type des Snapshots - 
𝛶𝑛 Vecteur propre de la matrice de corrélation (POD) - 
𝛼 Paramètre du modèle LES mixtes  - 
𝛾 Débit normalisé, signal de contrôle ventilateur  
𝜀 Efficacité 0-1 
𝜂 rendement 0-1 
𝜆 Conductivité 𝑊 𝑚⁄ 𝐾⁄  
𝜆𝑛 Valeurs propre de matrice de corrélation (POD) - 
𝜇 Viscosité dynamique 𝑘𝑔 𝑚⁄ 𝑠⁄  
𝜈 Viscosité cinématique 𝑚2 𝑠⁄  
𝜌 Masse volumique 𝑘𝑔 𝑚3⁄  
𝜔 Hygrométrie absolue 𝑘𝑔 𝑘𝑔⁄  
 
Indice 
(. )𝑎 Air 
(. )𝑎𝑢𝑡𝑜 Indice relatif à la valeur autorisé d’un paramètre 
(. )𝑐𝑒 Ceiling (zone de plafond) 
(. )𝑐ℎ chaud 
(. )𝑐ℎℎ𝑜𝑡 Sortie eau de l’unité CRAH 
(. )𝑐ℎ𝐻𝑋 Soirtie évaporateur de l’échangeur à plaque 
(. )𝐶𝐻𝐼 Coté évaporateur de la PAC 
(. )𝐶𝐼 CRAH Input (à l’entrée de l’unité de soufflage) 
(. )𝑐𝑙 Cloison 
(. )𝐶𝑂 CRAH Output (à la sortie de l’unité de soufflage) 
(. )𝑐𝑜 Coté condenseur de la PAC 
(. )𝐶𝑂𝑀𝑃 Compresseur 
(. )𝐶𝑂𝑂 A la sortie de la PAC coté condenseur 
(. )𝐶𝑅𝐴𝐻 Equipement de soufflage (unité CRAH) 
(. )𝑟𝑒𝑠 Milieu extérieur 
(. )𝑓𝑟 Froid 
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(. )𝑔𝑟 Grille (soufflage ou reprise) 
(. )𝐻𝑋 Echangeur 
(. )𝐻𝑋𝑃 Echangeur à plaques 
(. )𝑖 Entrant 
(. )𝐼𝐼 IT Input (à l’entrée du serveur IT) 
(. )𝐼𝑂 IT Output (à la sortie du serveur IT) 
(. )𝐼𝑇 Serveur informatique 
(. )𝐼𝑇𝑅 Serveur informatique régulé 
(. )𝑙𝑜𝑜𝑝 Boucle évaporateur 
(. )𝑚𝑎𝑥 Indice relatif à la valeur maximum d’un paramètre 
(. )𝑚𝑖𝑛 Indice relatif à la valeur minimum d’un paramètre 
(. )𝑛𝑜𝑚 Indice relatif à la valeur nominale d’un paramètre 
(. )𝑜 Sortant 
(. )𝐶𝑂𝑀𝑃 Pompe à chaleur 
(. )𝑝𝑜𝑚 Pompe 
(. )𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 Maximum constructeur 
(. )𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 Coefficient (0-1) 
(. )𝑟𝑒𝑐 Indice relatif à la valeur recommandée d’un paramètre 
(. )𝑟𝑒𝑓 Indice relatif à la valeur de référence d’un paramètre 
(. )𝑟𝑒𝑠 Résultat calculé (POD) 
(. )𝑟𝑜𝑏 Robinet 
(. )𝑆 Saturation 
(. )𝑠𝑒𝑐𝑢 Sécurité 
(. )𝑠𝑒𝑡 Consigne 
(. )𝑠𝑛𝑎𝑝 Snapshot 
(. )𝑠𝑢𝑚𝑝 Cuve de la tour de refroidissement 
(. )𝑡𝑜𝑢𝑟 Tour de refroidissement 
(. )𝑣𝑒 Ventilateur 
 
Tenseurs 
 
𝐼𝑑̿̿̿ Tenseur unité 
𝜏𝑖𝑗 Tenseur des contraintes de sous maille 𝜏𝑖𝑗 = 𝑢?̅?𝑢?̅? − 𝑢𝑖𝑢𝑗̅̅ ̅̅ ̅ 
𝑆 Tenseur des taux de déformation 𝑆 =
1
2
(
𝜕𝑢
𝜕𝑥
+
𝜕𝑢
𝜕𝑥
𝑇
) 
𝛱 Tenseur de diffusivité sous maille 𝛱𝑖𝑇 = 𝑢?̅??̅? − 𝑢𝑖𝑇̅̅̅̅̅ 
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Opérateurs mathématiques 
⊗ Produit tensoriel 
∙ Produit scalaire 
∇ Opérateur gradient 
∇ ∙ Opérateur divergence 
𝐺 Opérateur de filtrage 
𝑇𝑟(. ) Opérateur trace 
𝜕 Dérivé partiel 
〈. 〉 Moyenne statistique d’une variable 
(. )̅̅ ̅̅  Variable filtré 
(. )′ Fluctuations d’une variable 
 
Nombres adimensionnels 
𝑃𝑈𝐸 Power Usage Efficiency 
𝑅𝑎 Nombre de Rayleigh 
𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼 Rack Cooling Index High (surchauffe) 
𝑅𝐶𝐼𝐿𝑂 Rack Cooling Index Low (sur-refroidissement) 
𝑅𝑒 Nombre de Reynolds 
𝑅𝐻𝐼 Return Heat Index 
𝑅𝑖 Nombre de Richardson 
𝑅𝑇𝐼 Return Temperature Index 
𝑆𝐻𝐼 Supply Heat Index 
 
Acronymes 
RMS Root Mean Square 
𝐴𝑆𝐻𝑅𝐴𝐸 American Society of Heating Refrigerating and Air-conditioning Engineer 
𝐶𝐹𝐷 Computational Fluid Dynamics 
𝐶𝑂𝑃 Coefficient de Performance d’une pompe à chaleur 
𝐶𝑃𝑈 Computer Processing Unit 
𝐶𝑅𝐴𝐻 Computer Room Air Handling 
𝐸𝑃𝐴 Environmental Protection Agency 
𝐹𝑆𝐶𝐴 Fan Speed Control Algorithm (régulation thermique d’un serveur informatique) 
𝐻𝐷𝐹 Hygroscopic Dust Failure 
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𝐼/𝑂 Input Output 
𝐼𝐴𝑆𝐸 Integrated Air-Side Economizer 
𝐼𝑇 Information Technology 
𝐼𝑊𝑆𝐸 Integrated Wter-Side Economizer 
𝑃𝐴𝐶 Pompe A Chaleur 
𝑃𝐷𝑈 Power Delivery Unit 
𝑃𝐹𝐶 Mode de fonctionnement en free-cooling partiel 
𝑃𝐼𝐷 Proportionnel Intégral Dérivée 
𝑃𝑂𝐷 Propper Orthogonal Decomposition 
𝑃𝑆𝑈 Power Supply Unit 
𝑅𝑂𝑀 Reduced Order Model (modèle d’ordre réduit) 
𝑆𝐷𝐴 Système de Distribution d’Air 
𝑇𝐴𝐶𝑆 Temperature Adaptive Control Strategy 
𝑇𝐶 9.9 Technical Comitee 9.9 
𝑇𝐹𝐶 Mode de fonctionnement en free-cooling total 
𝑈𝑃𝑆 Uninterrupted Power Supply 
𝑈𝑆𝐷 United State Dolar 
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Introduction 
Durant ces 20 dernières années, la performance des équipements électroniques à destination 
du grand public, ou des entreprises n’a cessé de s’accroître de manière exponentielle. Dans les 
années 90, internet devient un outil de communication et de partage incontournable, et aujourd’hui, 
le nombre de services liés aux technologies numériques est en constante augmentation. Dans 
d’autres domaines tels que la recherche scientifique ou industrielle, l’accroissement de la puissance 
des serveurs informatiques a fortement démocratisé l’utilisation de la simulation numérique et du 
calcul intensif. Ainsi, de nos jours, l’accès garanti et fiable à des ressources informatiques 
importantes est devenue indispensable dans de nombreuses applications. 
Afin de répondre à ces besoins, les équipements électroniques nécessaires sont regroupés dans 
de grandes infrastructures nommées datacenters, qui sont chargées de les faire fonctionner dans 
des conditions optimales. Ces centres de calcul sont dotés d’alimentations électriques sécurisées et 
de groupes de production de froid capables d’évacuer la chaleur générée par l’activité permanente 
des serveurs informatiques. Mais l’augmentation du nombre d’installations soulève des 
préoccupations importantes concernant les consommations d’énergie, car ces infrastructures sont 
souvent caractérisées par une très faible efficacité énergétique. 
Les besoins des centres de calcul peuvent se répartir en deux grandes catégories. On distingue 
d’une part l’énergie « utile », nécessaires à l’alimentation des serveurs informatiques, et d’autre part 
l’énergie « annexe », absorbée par les équipements qui assurent le bon fonctionnement de 
l’installation. Cette seconde catégorie intègre les composants chargés de la distribution électrique 
et de la production de froid. La puissance électrique absorbée par les serveurs représente la part la 
plus importante de la consommation totale de l’installation. Or celle ci est intégralement restituée 
sous forme de chaleur par effet Joule dans la salle informatique. Les « groupes froids » responsables 
du maintien de la température et fonctionnant 24h/24h, 7j/7j représentent le second plus gros 
poste de consommation. Finalement le faible rendement de la ligne de distribution d’électricité la 
rend responsable des pertes d’énergie restante. 
Depuis 2005 et le premier rapport de l’EPA (Environment Protection Agency), de nombreux 
travaux visant à optimiser le fonctionnement des installations sont menés par les grands acteurs du 
domaine. En 2007 l’Uptime-Institute introduit l’indicateur PUE (Power Usage Efficiency) qui 
caractérise le ratio entre l’énergie totale absorbée par le datacenter et l’énergie utile consommée par 
les équipements informatiques. Ce coefficient sert aujourd’hui de référence pour l’évaluation de la 
performance d’une installation. En 2010 les résultats d’une étude menée sur 40 datacenters entre 
2007 et 2008, révèle que le PUE moyen des centres de calcul audités est de 2.19, ce qui signifie que 
pour 1 kW « utile », absorbé par les serveurs informatiques, 1.9kW sont dépensés en refroidissement 
et en distribution d’énergie électrique. Face à ce constat, en 2011 le comité technique TC 9.9 de 
l’ASHRAE qui rassemble de nombreux fabricants de serveurs, identifie plusieurs lignes directrices 
14 
afin de fournir au concepteur des centres de calcul les outils nécessaires pour optimiser le 
fonctionnement des infrastructures. Ces « guidelines » définissent principalement les températures 
d’air et les niveaux d’hygrométrie minimale et maximale acceptables par les serveurs informatiques. 
Grâce à ces « enveloppes environnementales » il est possible de faire varier la température des 
équipements de manière à optimiser le fonctionnement des groupes froids tout en maintenant un 
bon niveau de fiabilité. 
Dans la plupart des centres de calcul existants, le refroidissement des serveurs est assuré par la 
climatisation de l’air de la salle informatique. L’air chaud est absorbé par des armoires de ventilation, 
puis refroidi avant d’être soufflé vers les serveurs. Ce procédé fait intervenir des écoulements d’air 
en régime turbulent et des transferts de chaleur. D’autre part, il génère de nombreux phénomènes 
parasites et il est fréquent que l’air froid soufflé par les armoires se mélange à l’air chaud issu des 
serveurs, entrainant ainsi des inefficacités et un risque de surchauffe des équipements 
informatiques. La compréhension et la maîtrise des écoulements d’air dans la salle informatique est 
donc indispensable à la conception d’un Système de Distribution d’Air (SDA) fiable, qui permette 
aux serveurs informatiques d’opérer dans des conditions thermiques maîtrisées. Par ailleurs, son 
comportement influence directement le fonctionnement du groupe de production de froid, qui 
pilote ses composants de manière à maintenir l’environnement thermique souhaité. 
Afin de diminuer la consommation du groupe froid, de nombreux systèmes de « free-cooling » 
ont fait leur apparition au cours de ces dernières années. L’objectif de ces « economizers » est de 
diminuer les besoins de la pompe à chaleur, en profitant au maximum des conditions climatiques 
extérieures. Ainsi durant les périodes froides, il est possible de diminuer la puissance absorbée par 
une PAC en utilisant l’air extérieur, soit directement pour alimenter les équipements électroniques, 
soit indirectement pour évacuer l’énergie. La performance de ces systèmes est donc liée d’une part 
aux conditions climatiques de la zone dans laquelle est implanté le centre de calcul, d’autre part aux 
températures de fonctionnement du groupe froid. Or ces dernières sont définies en fonction de la 
performance du système de distribution d’air froid, et de manière à procurer un environnement 
thermique adapté aux serveurs. Le comportement des écoulements d’air dans la salle informatique 
influence donc fortement la consommation des datacenters. 
Ce projet de recherche a été initié par l’entreprise Cap-Ingelec, spécialisée dans la conception 
des systèmes de refroidissement des centres de calcul. Elle a notamment réalisé plusieurs projets 
majeurs, tel que l’extension du centre de calcul de L’IN2P3 du CNRS, ou la conception d’une salle 
informatique pour la société Delta Security Solution. Ainsi, en 2011, un projet de thèse portant sur 
« l’optimisation énergétique des datacenters», débute en partenariat avec le laboratoire I2M. 
Le premier objectif de ce travail consiste à développer une méthode permettant de réaliser une 
modélisation physique du refroidissement d’une salle des serveurs. Le domaine étudié est une pièce 
comportant des équipements informatiques idéalisés, sources de chaleur, dont la disposition et les 
dimensions sont définies. Le modèle obtenu doit permettre de prédire le comportement des 
écoulements et du champ de température dans la salle informatique afin d’identifier d’éventuels 
phénomènes parasites et de caractériser l’efficacité du SDA. A partir de ces résultats, il s’agit ensuite 
de simuler le comportement des groupes de production d’air froid. En intégrant un système de 
free-cooling, on étudiera les relations qui existent entre l’environnement thermique des serveurs 
informatiques, et la consommation énergétique du système de refroidissement. 
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Cette étude complète du fonctionnement d’un datacenter fait intervenir des phénomènes 
physiques variés et nécessite l’emploi de plusieurs codes de calculs. Dans ce travail, la géométrie de 
la salle informatique est modélisée avec le logiciel ECOTECT, et le code de mécanique des fluides 
Thétis, développé par le laboratoire I2M est utilisé pour modéliser les écoulements d’air et les 
transferts d’énergie. Les modèles numériques employés sont validés en comparant les résultats 
obtenus ceux d’un cas académique de convection turbulente mixte, puis aux résultats de l’étude 
d’un centre de calcul de 250 serveurs. 
Par la suite, de manière à observer l’influence de la température de l’air sur le comportement 
des serveurs de nouvelle génération, un nouveau modèle numérique de serveurs « blade » est 
proposé. Il permet de prédire l’effet du comportement des serveurs équipés de régulateurs de 
température sur le fonctionnement du SDA. Les résultats obtenus grâce à la simulation numérique 
mettent en évidence un lien entre la consommation des équipements informatiques et la 
température de l’air qui les refroidit. 
Mais l’efficacité du système de distribution d’air influence également le comportement des 
équipements de refroidissement. De manière à observer l’impact de l’environnement thermique 
des serveurs informatiques sur les groupes de production d’air froid, nous utilisons le logiciel 
TRNSYS pour simuler les composants d’une centrale de refroidissement équipée d’un économiseur 
à eau. Puis, afin de créer un lien avec la simulation de la salle des serveurs dont le comportement 
est prédit pas le code de calcul Thétis, nous utilisons un Modèle d’Ordre Réduit (ROM) de type 
POD. Ce dernier est programmé à l’aide de Matlab et permet d’interpoler quasi instantanément un 
champ de température à partir d’une base de simulation CFD pré calculée. En couplant ce ROM 
au logiciel TRNSYS, nous disposons d’un modèle « transversal » original qui permet d’étudier les 
interactions entre la salle des serveurs et les équipements chargés de son refroidissement. 
Dans la dernière partie de ce travail, nous utilisons l’ensemble des méthodes développée au 
cours de la thèse pour simuler et optimiser un datacenter d’une puissance de 32kW. Dans un 
premier temps, nous étudions l’impact énergétique de la mise en place de système de free-cooling 
à eau. Puis, à partir de l’analyse des résultats obtenus, nous proposons une méthode innovante 
basée sur une régulation adaptative qui ajuste le fonctionnement du centre de calcul en fonction 
des conditions climatiques extérieures. Cette technique permet d’optimiser les consommations 
d’énergie, tout en maintenant les serveurs dans un environnement thermique adapté. 
  
16 
 
 
 17 
1. Etat de l’art 
Introduction 
Depuis plusieurs années, de nombreuses recherches ont été menées afin de mieux 
définir les phénomènes physiques et les transferts d’énergie qui interviennent dans les 
datacenters. De manière à déterminer les axes de recherche qui guideront cette thèse, un 
inventaire des principaux travaux menés dans ce domaine est réalisé. 
Les serveurs informatiques étant le cœur des centres de calcul, dans un premier temps, 
nous nous intéressons aux conditions « thermiques » qu’exige leur bon fonctionnement. 
Par la suite, nous étudions les systèmes de distribution d’air employés afin de maintenir 
ces équipements dans les conditions de température de d’hygrométrie souhaitées. 
Finalement, nous abordons le fonctionnement des systèmes de refroidissement qui 
équipent la plupart des datacenters. 
Ce cheminement fournit un aperçu de la « chaine de refroidissement » mise en place 
dans les centres de calcul. A partir de ces connaissances, nous déterminons les deux 
thèmes principaux qui structurent ce projet de recherche. 
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1.1. Les Datacenters apparition et croissance 
Depuis plusieurs dizaines d’années, les sociétés de services investissent le domaine de 
l’informatique, en proposant de plus en plus de produits : boîtes e-mail, espaces de stockage, 
partages de photographies, streaming, peer-to-peer, etc. Pour n’en citer que quelques unes, 
Facebook, fondée en 2004 est aujourd’hui l’un des plus grands réseaux sociaux. Amazon, créé en 
1994, réalisait en 2010 un chiffre d’affaire de 34.4 milliards de USD [1]. Et bien entendu, Google, 
fondée en 1998, possédait en 2010 un parc estimé à plus de 900 000 serveurs qui absorbait 
l’équivalent de 0,01% de la production d’électricité mondiale [2]. 
Mais ces grandes sociétés ne sont pas les seules à nécessiter des besoins de calcul et de stockage 
informatique. Ainsi, des entreprises de taille moyenne, peuvent avoir recours à une gestion 
externalisée de ces ressources informatiques. A titre d’exemple, la société Cap-Ingelec a souscrit un 
contrat avec l’entreprise CITRIX, pour la gestion et le stockage de ses données numériques. 
Dans un domaine entièrement différent, certaines activités de recherche scientifique, et 
notamment la modélisation numérique, requièrent de gros besoins en terme de puissance de calcul. 
C’est pourquoi des centres dédiés sont ouverts, tel que le CINES (Centre Informatique National 
de l’Enseignement Supérieur), ou le Mesocentre de Bordeaux, qui contient le calculateur AVAKAS. 
Ces besoins de « puissance informatique » grandissant de manière exponentielle, les années 
2000 ont vu la naissance d’infrastructures dédiées nommées « datacenters ». En 2007, Brown et al, 
proposent la définition suivante pour ce terme « any space whose main function is to house servers, including 
data closet and server rooms ». [3]. Il recouvre donc une très large gamme d’installations, depuis les 
salles informatiques d’entreprises de taille moyenne et d’une puissance de quelques dizaines de 
kilowatts, jusqu’aux « fermes de serveurs » de plusieurs Mégawatts. Afin de les distinguer en 
fonction de leurs tailles et du niveau de sécurité requis, l’Uptime Institute a mis en place un système 
de classement par « Tier » [4]. L’association française Gimelec, auteur du rapport « Datacenters, 
Une chance pour la France », en donne une illustration (Figure 1), ainsi que la définition suivante 
[5]: 
 
Figure 1 : Schématisation par Tier de la taille des datacenters 
Les Tiers 3,4 correspondent aux centres de calcul dont les exigences en termes de sécurité de 
fonctionnement sont très élevées. Ils possèdent généralement plusieurs voies d’alimentation 
électrique, avec potentiellement plusieurs voies actives simultanément. De plus, la plupart des 
équipements dédiés à l’alimentation électrique ou au refroidissement sont redondants. La 
« tolérance aux pannes » ou « disponibilité », est comprise entre 99,082% et 99,995%, soit de 0,4h 
à 1,6h d’arrêt annuel. 
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Les Tiers 1 et 2 sont des infrastructures, dont la tolérance aux pannes exigée est inférieure. 
Généralement, ces datacenters ne disposent que d’une seule source d’alimentation électrique, et 
leurs équipements ne sont pas, ou rarement redondants. La disponibilité requise est comprise entre 
99.671% et 99.749%, correspondant à un intervalle de 22h à 28.8h d’arrêt par an. 
D’une manière générale, on peut donc affirmer que les datacenters sont caractérisés par des 
puissances et des consommations électriques très importantes, mais également, par des niveaux de 
sécurité de fonctionnement très exigeants. 
Or selon plusieurs spécialistes, leur besoin en énergie est en passe de devenir l’un des enjeux 
majeurs de ce siècle [6] [7] [8]. En effet, les consommations électriques vont de pair avec 
l’augmentation des besoins en ressources informatiques qui sont en pleine croissance. En 2007, 
l’Environmental Protection Agency (EPA), réalise une étude sur les consommations des centres de 
calculs en se basant sur des mesures de 2005. Elle projette ensuite des tendances pour les années à 
venir, en étudiant plusieurs scénaris [3]. Le document est mis à jour en 2011 grâce au rapport de 
Koomney [2], qui fournit le graphique suivant : 
 
Figure 2 : Projection de la consommation des DC aux USA (EPA 2007 [3])  
Mise à jour par Koomney (2010 [2]) 
La ligne en orange « historical trend » présente l’évolution probable des consommations en se 
basant sur la croissance des besoins entre 2005 et 2010. La ligne jaune « current efficiency trend 
scenario » tient compte des évolutions observées dans la conception des centres de calcul en 2005 
pour corriger la projection précédente. La tendance « improved operation » considère que des 
campagnes d’optimisation des installations existantes sont menées (ajustement de la température 
et de l’hygrométrie), sans engager d’investissement. La courbe « Best practice scenario » montre 
l’évolution des besoins en faisant l’hypothèse que tous les datacenters sont au niveau des plus 
efficaces (2007). Finalement, la dernière projection « State of the art scenario » présente l’évolution 
des consommations si tous les centres de calcul utilisaient les équipements les plus performants du 
marché actuel (2007). 
En 2011 lorsque Koomney [2] met à jour l’étude, il constate que la consommation des serveurs 
en 2010 est située dans une gamme représentée par la flèche rouge. On observe donc une 
diminution du taux de croissance des consommations des installations. Cependant, entre 2005 et 
2007 celle-ci est due à la virtualisation des serveurs, puis à partir de 2008 c’est la crise financière qui 
a très fortement ralenti le développement de nouveaux centres de calcul. Toutefois, le rapport 
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souligne également que bien que Google soit un acteur majeur de ce domaine, il ne consomme que 
1% de l’énergie totale absorbée par les datacenters. L’entreprise ne laisse filtrer que peu 
d’informations, cependant cette faible consommation est probablement due à des infrastructures 
contenant des serveurs et des groupes de refroidissement très performants. Il semble donc que 
l’optimisation énergétique, et les travaux de recherche et développement dans le domaine 
permettent de limiter considérablement les besoins en électricité. 
Toutefois en conclusion Koomney [2] souligne que les consommations des centres de calcul 
dans le monde ont augmenté de 56% entre 2005 et 2010.Désormais, elles représentent environ 
1.3% des besoins mondiaux en électricité. 
Afin de mieux comprendre les raisons d’une telle demande d’énergie, il est nécessaire d’étudier 
la composition d’un datacenter. Le chapitre suivant présente donc le mode de fonctionnement de 
ces infrastructures, ainsi que la distribution de la consommation sur l’ensemble de ses composants. 
1.2. Fonctionnement d’un Data center 
1.2.1. Alimentation électrique et refroidissement 
Comme nous l’avons évoqué au chapitre précédent, le rôle d’un datacenter est d’héberger et de 
faire fonctionner des serveurs informatiques dans des conditions de sécurité élevées. Ces 
équipements électroniques également nommés équipements IT (Information Technology), 
fonctionnent 24h/24h et 7j/7j. De manière à mieux comprendre le design des datacenters, nous 
utilisons le schéma de Patterson et al [9], en le modifiant sensiblement : 
 
Figure 3 : Schéma général d’un datacenter 
Les serveurs informatiques 
Ces composants sont au cœur du datacenter et définissent le mode de fonctionnement de 
toutes les installations annexes. Sur la Figure 3, ils sont placés au centre de la salle informatique, et 
on les représente avec leurs principaux groupes de composants. La partie « IT » désigne les unités 
« utiles », c'est-à-dire celles qui assurent la fonction principale : processeurs, mémoires, disques 
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durs, etc. Les ventilateurs qui assurent le refroidissement des serveurs sont dessinés en orange, 
tandis que l’alimentation centrale de l’équipement nommée PSU (Power Supply Unit) est repérée 
en vert. Sur le schéma, les serveurs sont arrangés en racks (ou armoire informatique) de 4 étages.  
L’alimentation électrique sécurisée 
Tous les serveurs IT sont alimentés par un réseau « sécurisé » repéré en vert. En effet comme 
nous l’avons évoqué au chapitre précédent, la disponibilité des datacenters se doit d’être supérieure 
à 99%. Pour ce faire, une série d’équipements sont mis en place de manière à assurer une 
alimentation stable et permanente. Ainsi, l’énergie électrique provenant du réseau principal (ex. 
EDF) atteint tout d’abord l’onduleur UPS (Uninterrupted Power Supply). Ce dernier stocke une 
grande quantité d’énergie électrique dans des batteries, puis la restitue en cas de panne de 
l’alimentation principale. A la sortie de cet équipement, le courant alternatif obtenu doit être 
transformé et redressé afin d’alimenter les serveurs. C’est le rôle du PDU (Power Delivery Unit) 
qui répartit la charge vers les différents racks. Selon Demetriou et al [10], le rendement combiné de 
ces deux éléments est de l’ordre de 81%. 
Le système de refroidissement 
L’activité continue des serveurs informatiques dégage une grande quantité de chaleur qu’il est 
nécessaire d’évacuer. C’est pourquoi, un système de production d’air froid nommé « groupe froid » 
(et repéré en bleu) est mis en place. Son rôle est de capter en permanence l’air chaud produit par 
les équipements informatiques, de le conditionner à la température froide voulue, puis de le souffler 
vers la salle. Ce dernier est généralement composé d’une Pompe A Chaleur (PAC) dont le 
condenseur est refroidi par une tour de refroidissement à eau. Du côté évaporateur, un échangeur 
air/eau situé dans une armoire de ventilation nommée unité CRAH (Computer Room Air 
Handling) refroidit l’air chaud capté dans la salle. L’unité CRAH dispose d’un ventilateur propre 
qui assure les débits d’air soufflé et repris. Finalement, des pompes de circulation (repérées par la 
lettre P) font transiter l’eau dans les circuits primaire et secondaire du système. 
Le Système de Distribution d’Air 
Le Système de Distribution d’Air (SDA), désigne la méthode employée pour acheminer l’air 
froid produit par l’unité CRAH vers les serveurs informatiques, tout en extrayant l’air chaud rejeté 
afin de le conditionner dans l’armoire. Dans la plupart des datacenters existants, les salles 
informatiques sont des espaces ouverts, où l’air s’écoule à haute vitesse, en adoptant un 
comportement turbulent [6]. L’enjeu principal du système de distribution est donc de limiter les 
mélanges entre l’air froid destiné au refroidissement des serveurs, et l’air chaud qui doit être évacué. 
Ainsi, bien qu’il ne soit pas composé « d’éléments techniques », et donc qu’il n’absorbe pas 
d’énergie, le SDA est d’une importance capitale pour le bon fonctionnement du centre de calcul. 
A titre d’exemple, sur la Figure 3, le système de distribution est représenté par les flèches bleues et 
rouges qui symbolisent les écoulements d’air dans la salle informatique. L’air froid est soufflé au 
niveau du plancher proche des équipements IT, tandis que l’air chaud est capté au niveau du 
plafond. Ce type de configuration est nommé Allée chaude/Allée froide. 
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Etude de la répartition des puissances absorbées 
La présentation de Patterson et al [9], fournit des ordres de grandeurs concernant la répartition 
des puissances en fonction des composants précédemment exposés. Ceux-ci sont représentés 
graphiquement sur la Figure 4 suivante : 
 
Figure 4 : répartition « typique » des puissances électriques dans un datacenter [9] 
En observant le graphe Figure 4, il apparait que seulement 49% de la puissance absorbée est 
utilisée par les composants de la « charge utile » qui rassemblent les processeurs, les puces, les 
disques durs, les mémoires ainsi que les unités Input/Output (I/O). Le reste de la puissance requise 
est répartie entre les éléments qui participent à l’alimentation électrique de l’installation, et ceux qui 
assurent son refroidissement. Il est également intéressant de noter que Patterson estime que la 
partie « Production de froid » ne représente qu’environ 20% de l’énergie totale absorbée par le 
centre de calcul [9]. Or dans ses travaux, Demetriou considère que cette proportion est comprise 
entre 34% et 39% [10], tandis que Mackay avance un chiffre de 42% en se basant sur des données 
relevées en 2007 [11]. Il semble donc que la répartition des puissances absorbées soit variable d’un 
datacenter à l’autre, et dépende de la performance de l’infrastructure. 
Chaque centre de calcul est différent, et caractérisé principalement par la puissance de ses 
serveurs, la performance de son alimentation, la méthode employée pour son refroidissement et 
son système de distribution d’air froid. Ainsi il est très difficile de comparer a priori les 
performances énergétiques de deux datacenters. C’est pourquoi en 2007 green grid, une association 
qui regroupe plusieurs grands acteurs du domaine (Microsoft, AMD, Dell, Spraycool), [12] 
introduit l’indice PUE (Power Usage Efficiency) défini par la relation suivante : 
 
𝑃𝑈𝐸 =
𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟
𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑢𝑟𝑠
 (1.1) 
Le numérateur de la fraction ci dessus contient la puissance totale absorbée par l’infrastructure. 
Celle-ci est définie comme la somme des puissances de chaque élément dans le centre de calcul : 
serveurs informatiques, équipements du réseau électrique (PDU, UPS, éclairage) et groupe de 
production d’air froid (PAC, ventilateurs, pompes de circulation). 
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Le dénominateur du PUE représente la puissance « utile » absorbée par le centre de calcul. Elle 
comporte la part de puissance distribuée au serveur IT, qui est utilisée pour faire fonctionner des 
processus informatiques ou pour traiter des données. Elle contient également la puissance des 
écrans, claviers, souris, et « laptop » (ordinateurs portables) nécessaire au bon fonctionnement de 
l’installation. 
Selon ces auteurs, l’indice PUE permet aux ingénieurs et aux concepteurs de centres de calcul 
d’obtenir une estimation chiffrée des performances d’un datacenter et ainsi de le comparer aux 
centre existants [12]. Toutefois, il ne permet pas d’identifier les sources d’inefficacité (distribution, 
refroidissement). On note par ailleurs que le PUE idéal d’une installation est de 1, ce qui signifie 
que 100% de l’énergie consommée par l’infrastructure est affecté au fonctionnement des taches 
informatiques. Dans ces conditions, il n’y a pas de refroidissement et l’alimentation électrique 
présente un rendement de 1. 
Depuis 2007, cet indice s’est très largement répandu et est désormais adopté dans le monde 
entier comme indicateur de référence en termes de performance énergétique [13]. En 2010, Salim 
et al [14] présentent les résultats d’une étude menée sur 40 datacenters entre 2007 et 2008. Il apparait 
que le PUE moyen des centres de calcul audités est de 2,19. Cela signifie que pour 1 kW « utile », 
absorbé par les serveurs informatiques, 1,9kW est dépensé en refroidissement et en distribution 
d’énergie électrique. Ces observations indiquent donc des performances sensiblement inférieures à 
celle de Patterson [9], mais néanmoins cohérentes. Quoi qu’il en soit ces chiffres mettent en avant 
la très faible efficacité énergétique de ces infrastructures et la nécessité d’optimiser leur 
fonctionnement. 
En observant le graphe de la Figure 4, et en considérant que les consommations de 
l’alimentation PSU interne aux serveurs informatiques ne peuvent être diminuées (à la charge des 
fabricants de matériel informatique), la principale source d’inefficacité est due aux consommations 
du groupe de production et de distribution d’air froid. C’est pourquoi en 2011, le comité TC 9.9 de 
l’American Society of Heating Refrigerating and Air-conditioning Engineers (ASHRAE) publie un 
ensemble de recommandations qui redéfinit les conditions limites de fonctionnement des serveurs 
informatiques [15]. Ces prescriptions, ont pour principal objectif d’optimiser le fonctionnement 
des groupes froids et de réduire significativement ses consommations. Ces « guidelines » font l’objet 
du chapitre suivant. 
1.3. Les « classes environnementales » selon l’ASHRAE 
En 2004 lorsque le comité technique 9.9 (TC 9.9) a publié le premier document « Thermal 
Guidelines for Data Processing Environment », l’objectif était de rassembler les fabricants 
d’équipement IT afin de déterminer des « classes environnementales », dans lesquelles les serveurs 
informatiques pourraient fonctionner sans risque. Ces classes étaient définies par des températures 
d’air et des hygrométries minimales et maximales choisies en fonction de la criticité du serveur. 
Leur objectif était de fournir des conditions de fonctionnement standard qui garantissaient de 
bonnes performances (informatiques) et une disponibilité maximum. 
De 2004 à 2011, les considérations énergétiques dans les centres de calcul ont pris une 
importance majeure. Le PUE devient l’indicateur le plus populaire pour mesurer la performance 
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énergétique des installations, et de plus en plus de systèmes de production d’air froid utilisent des 
économiseurs (système de free-cooling), à air ou à eau pour baisser leurs consommations. En 2008 
et 2011, afin d’aider les concepteurs à réduire les consommations, le TC 9.9 revoit les classes 
environnementales et les élargit. L’objectif est de maintenir un haut niveau de fiabilité, tout en 
maximisant les économies d’énergie Ce sont ces classes que nous présentons dans ce document et 
qui sont utilisées tout au long de l’étude. Elles sont détaillées dans le tableau ci-dessous, issu du 
document de l’ASHRAE [15]: 
Classe (2011) Application Type d’équipement Contrôle de l’ambiance 
A1 
Datacenter 
Serveur d’entreprise, stockage de données fin 
A2 
Serveur dédié, stockage de données, 
ordinateur personnel, station de travail 
partiel 
A3 
Serveur dédié, stockage de données 
ordinateur personnel, station de travail 
partiel 
A4 
Serveur dédié, stockage de données, 
ordinateur personnel, station de travail 
partiel 
B Bureaux, maison 
Ordinateur personnel, station de travail, 
Ordinateur portable, Imprimante 
minimum 
C 
Point de vente, 
Industrie, usine 
Matériel de point de vente, contrôleur 
spécifique, PDA 
Inexistant 
Tableau 1 : Classe environnementale des serveurs définie la le comité TC9.9 de l’ASHRAE (2011) 
Dans le Tableau 1, la classe A1 caractérise le matériel le plus exigeant en termes de fiabilité. 
Typiquement, elle correspond aux exigences du Tier 1 défini au chapitre précédent, et représente 
les serveurs des grandes entreprises ou servant au stockage de données informatiques critiques. 
L’environnement de fonctionnement des équipements de cette classe doit être précisément 
contrôlé (température et hygrométrie) afin d’assurer une sécurité maximale. Les équipements de 
classe A2 à A4 fonctionnent dans des environnements partiellement contrôlés, allant des salles 
informatiques d’entreprises aux zones de bureaux. La température et l’humidité dans ces espaces 
doit être grossièrement contrôlé (mini/maxi) de manière à limiter au maximum les pannes. Cette 
gamme de matériel correspond aux serveurs d’entreprise, aux stations de travail, aux ordinateurs 
personnels, etc. Finalement, on remarque que les classes B et C ne concernent pas les datacenters 
et définissent des environnements de fonctionnement pour du matériel électronique « basique » 
utilisé par le grand public, ou dans des conditions « extrêmes ». Elles ne sont donc pas détaillées 
dans cette étude. 
Selon les différentes classes environnementales définies ci-dessus, le document de l’ASHRAE 
définit des enveloppes de fonctionnement à partir de températures et d’hygrométries minimales et 
maximales autorisées. Pour une meilleure visibilité, celles-ci sont projetées sur le diagramme 
psychrométrique de l’air : 
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Figure 5 : projection des enveloppes environnementales sur le diagramme psychrométrique [15] 
Sur le diagramme ci-dessus, sont affichées les gammes de température et d’hygrométrie dans 
lesquelles les différentes classes de matériel informatiques doivent fonctionner. On note que ces 
caractéristiques limites doivent être celles de l’air qui refroidit les composants électroniques, à 
l’entrée des serveurs IT. En fonction de la performance du SDA utilisée, les propriétés de l’air froid 
soufflé par les unités CRAH seront probablement différentes. D’autre part, notre étude porte sur 
le refroidissement des datacenters, et notamment ceux de grande envergure avec un niveau de 
sécurité élevé. On considère donc que l’ensemble des infrastructures étudiées par la suite possèdent 
des équipements informatiques qui appartiennent à la classe A1. De plus, en choisissant la gamme 
de matériel la plus contraignante on s’assure que les résultats obtenus correspondront au « pire des 
cas », et les solutions apportées pourront donc être élargies aux autres classes. Les températures et 
les taux d’hygrométrie autorisés pour A1 sont récapitulés dans le Tableau 2 suivant : 
C
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Spécifications environnementales de l’équipement 
Matériel en fonctionnement Matériel éteint 
Temp sèche 
[°C] 
Humidité 
Temp rosée 
maximum 
[°C] 
Altitude 
maximum 
[m] 
Variation 
maximum 
[°C/h] 
Température 
sèche 
[°C] 
Humidité 
relative 
[%HR] 
Temp rosée 
maximum 
[°C] 
Enveloppe recommandée : s’applique à tout type de matériel 
A1 
à 
A4 
18 à 27 
5.5°C TR à 60% 
HR et 15°C TR 
 
Enveloppe Autorisée 
A1 15 à 32 20% à 80% 17 3050 5/20 5 à 45 8 à 80 27 
Tableau 2 : Enveloppe environnementale recommandée et autorisée pour du matériel de classe A1 [15] 
Le Tableau 2 ci-dessus fait apparaitre deux types d’enveloppe, l’une est recommandée, la 
seconde est autorisée (la première est également représentée sur la Figure 5). Selon la définition de 
l’ASHRAE, la première enveloppe définit les limites entre lesquelles les équipements IT 
fonctionnent de la manière la plus fiable tout en maintenant des consommations d’énergie 
raisonnables. Toutefois, cette enveloppe n’est pas obligatoire et il est possible de s’en écarter afin 
de profiter au maximum des systèmes « économiseur » à air ou à eau, dans la mesure ou les 
équipements restent dans l’enveloppe autorisée. 
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Cependant, le comité de l’ASHRAE met en garde contre la modification de l’environnement 
de fonctionnement du matériel informatique, qui peut avoir de nombreux impacts. Ceux-ci sont 
illustrés sur le graphique ci-dessous : 
 
Figure 6 : Influence de l’environnement sur le fonctionnement du datacenter [15] 
D’après la Figure 6, on observe que les équipements informatiques sont particulièrement 
sensibles à la température et à l’hygrométrie de l’air qui les refroidit. Dans les chapitres suivants, 
nous détaillons très sommairement chacun des impacts, afin de mieux comprendre l’intérêt de fixer 
des enveloppes environnementales. Toutefois, dans la mesure où cette étude concerne 
l’optimisation énergétique du datacenter, nous insisterons plus fortement sur la relation qui existe 
entre la température de l’air et la puissance absorbée par les serveurs informatiques. 
1.3.1. Niveau de bruit acoustique en fonction de la température 
L’augmentation du bruit acoustique dans l’enceinte des datacenters en fonction de la 
température, est le résultat de la variation de puissance des serveurs détaillée au chapitre précédent. 
Plus la température de l’air augmente, plus les ventilateurs des serveurs et des unités CRAH 
accroissent leurs débits et le bruit qu’ils génèrent. L’ASHRAE fournit donc un tableau qui estime 
la variation de la puissance acoustique en fonction de la température : 
Augmentation de la puissance acoustique en fonction de la température [dB] 
25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 
0 dB 4.7 dB 6.4 dB 8.4 dB 12.9 dB 
Tableau 3 : Augmentation de la puissance acoustique en fonction de la température 
On note que l’augmentation du bruit acoustique dans la salle des serveurs n’a pas d’impact sur 
le comportement énergétique de l’infrastructure. Toutefois, lors de la conception, ce paramètre doit 
être pris en compte dans la cadre de la protection des employés chargés de la maintenance. 
1.3.2. Disponibilité/Fiabilité des serveurs en fonction de la température 
D’après le document de l’ASHRAE, la température de l’air soufflée possède un impact sur le 
taux de défaillance des serveurs informatiques. Selon le Tableau 3 et la Figure 7, fournis par le 
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document [15], plus la température de l’air ambiant augmente, plus les serveurs risquent de générer 
des erreurs. En fonction du système de refroidissement envisagé (avec ou sans economizer), il est 
donc nécessaire de réaliser une étude du taux de défaillance annuel du datacenter : 
 
Tableau 4 : Taux de défaillance x-factor des 
serveurs en fonction de la température de l’air 
Température 
sèche [°C] 
moyenne x 
factor 
limite basse 
x-factor 
Limite haute x 
factor 
15 0.72 0.72 0.72 
17.5 0.87 0.8 0.95 
20 1 0.88 1.14 
22.5 1.13 0.96 1.31 
25 1.24 1.04 1.43 
27.5 1.34 1.12 1.54 
30 1.42 1.19 1.63 
32.5 1.48 1.27 1.69 
35 1.55 1.35 1.74 
37.5 1.61 1.43 1.78 
40 1.66 1.51 1.81 
42.5 1.71 1.59 1.83 
45 1.76 1.67 1.84 
 
Figure 7 : représentation graphique du taux de 
défaillance x-factor 
 
La Tableau 4 ci-dessus fournit les valeurs de l’indicateur x-factor introduit par l’ASHRAE [15] 
qui traduit le taux de défaillance de l’infrastructure en prenant pour référence une température de 
soufflage constante de 20°C (x-factor =1). Lors de l’utilisation de système de free-cooling 
(economizer) à air ou à eau, la température de l’air soufflée peut être amenée à varier tout au long 
de l’année. Il est alors nécessaire d’établir un taux de défaillance moyen, afin de s’assurer du bon 
fonctionnement du datacenter. Pour cela, il suffit de connaitre la répartition des températures d’air 
soufflé sur une année complète et de se servir du Tableau 4. Sur la Figure 8 suivante, nous 
présentons les résultats des estimations de l’ASHRAE concernant les taux de défaillance calculés 
pour plusieurs villes dans le monde 
 
Figure 8 : estimation du taux de défaillance dans des datacenters équipés  
d’économiseurs à air ou à eau et répartis dans les grandes villes du monde 
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En observant les résultats obtenus, il apparaît que le niveau de fiabilité de l’installation est 
essentiellement lié au climat de la zone dans lequel il est implanté. Ainsi en Europe, les niveaux x-
factor sont inférieurs ou égaux à 1, ce qui signifie que le taux de fiabilité est équivalent à celui d’un 
centre de calcul alimenté par un air soufflé à 20°C. En revanche dans des lieux où le climat est plus 
chaud comme en Asie ou en Amérique centrale, les taux de défaillance sont nettement supérieurs. 
Durant la conception d’un datacenter, il est donc nécessaire d’étudier l’impact des systèmes de 
refroidissement et de déterminer le niveau de défaillance acceptable en fonction du classement de 
l’infrastructure (Tier) et de la gamme d’équipement IT (classe environnementale). 
1.3.3. Disponibilité/Fiabilité des serveurs fonction de l’humidité 
Le chapitre précédent traite exclusivement de l’impact de la température sur le niveau de 
fiabilité des serveurs informatiques. Toutefois la pollution par les particules et l’hygrométrie sont 
également responsables des défaillances des équipements IT. Leurs effets néfastes sont résumés 
dans les deux sections ci-dessous : 
Impact d’un taux d’hygrométrie relative élevé 
- La combinaison d’une température élevée et d’un fort taux d’humidité dégradent les 
propriétés du matériau diélectrique qui compose la carte électronique. Dans certaines conditions, 
les propriétés physiques de celui-ci sont modifiées, et il devient partiellement conducteur. En 
conséquence, le signal électrique qui transite par les bus du circuit imprimé se détériore, entrainant 
une perte d’informations. Cet effet est d’autant plus fort que la fréquence du signal est élevée, ainsi 
ce phénomène est amplifié dans les serveurs de haute puissance. 
- Toujours au niveau de la carte électronique, une humidité élevée favorise l’apparition de 
Filaments Anodiques Conducteurs. Ces ponts se créent grâce à la présence d’imperfections dans la 
carte et peuvent engendrer des courts circuits qui perturbent le fonctionnement du serveur 
- La présence de particules dans la salle des serveurs est inévitable, même si leur nombre peut 
être considérablement réduit grâce à la mise en place de filtres. Or une hygrométrie relative 
supérieure à 60% risque d’entrainer le phénomène nommé Hygroscoc Dust Failure (HDF) qui 
désigne la tendance qu’ont certaines particules à se liquéfier, générant une fois de plus des ponts 
conducteurs et des courts circuits, pouvant causer des pannes de serveur. 
- Finalement, la présence d’éléments froids tels que des conduites d’eau de refroidissement non 
isolées dans l’enceinte de la salle informatique, risque d’induire un phénomène de condensation. 
D’une manière générale, et pour les raisons précédemment énoncées, l’ASHRAE recommande 
de faire fonctionner le matériel informatique dans un environnement possédant une hygrométrie 
relative inférieure ou égale à 65%. Toutefois, les enveloppes de fonctionnement autorisent les 
concepteurs à dépasser cette valeur pour de courtes périodes, afin de profiter au maximum des 
systèmes de free-cooling. 
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Impact d’un taux d’hygrométrie trop faible 
Le principal risque d’un trop faible taux d’humidité concerne le phénomène de décharge 
électrostatique. La conductivité de l’air diminue et les charges électriques s’accumulent à la surface 
des différents composants. Lorsque le potentiel électrique est trop important, une décharge 
électrostatique peut apparaitre et risque d’endommager le matériel. 
En observant les recommandations de l’ASHRAE, il apparaît donc que l’humidité et la qualité 
de l’air jouent un rôle important dans le taux de défaillance des composants informatiques. 
Toutefois les gammes de fonctionnement autorisées sont larges, y compris pour du matériel de 
classe A1. De plus, dans le cadre de cette thèse, nous étudions des centres de calcul refroidis par 
des groupes froids équipés de système de free-cooling à eau. L’air circule donc en circuit fermé, ce 
qui réduit grandement le nombre de particules, ainsi que les variations d’hygrométrie. De plus en 
considérant qu’il n’y aucune source d’humidité dans l’enceinte du datacenter, et que l’air possède 
une hygrométrie absolue de l’ordre de 0,008 kg/kg d’air sec, il est possible de considérer que l’air 
évolue entre la température minimale autorisée pour la classe A1 (15°C) et la température maximale 
(32°C) sans dépasser les niveaux d’hygrométrie maxi et mini autorisés par l’ASHRAE. En 
conséquence, les simulations CFD (Computational Fluid Dynamics) et TRNSYS de cette étude ne 
tiendront pas compte des taux d’hygrométrie dans la salle des serveurs. Par ailleurs, on note que 
cette hypothèse est adoptée dans toute la littérature disponible sur le sujet (ex. [6] [10] [7]). 
1.3.4. Performance et cout des serveurs en fonction de la température 
Chaque composant du serveur IT (processeur, Disque dur, mémoire) possède ses propres 
limites de fonctionnement en fonction de sa température. Afin de maximiser leurs performances, 
la plupart des serveurs récents disposent d’un algorithme de contrôle qui régule le débit d’air dans 
l’équipement (Fan Speed Control Algorithm, FSCA) [16]. L’objectif de cette régulation est de 
maintenir les composants en dessous de la température maximale autorisée afin de maximiser d’une 
part la « performance informatique », d’autre part la puissance absorbée par l’équipement (chapitre 
1.3.5). Toutefois, lorsque le datacenter opère dans les limites de température des enveloppes 
autorisées (Figure 5), il existe un risque de surchauffe du matériel qui entraine une mise en sécurité 
des composants et donc une réduction de la puissance informatique disponible. Lors de la 
conception il est donc nécessaire de se renseigner sur le comportement thermique des équipements 
IT mis en place et d’optimiser leur environnement en fonction des prescriptions du constructeur, 
sous peine de dégrader leurs performances. 
Afin de produire un matériel qui offre une bonne flexibilité en termes d’environnement 
thermique, les constructeurs améliorent le design de leurs équipements IT de manière à concevoir 
des serveurs de classe A3 ou A4. Cela se traduit par exemple par l’amélioration des caractéristiques 
du diélectrique des cartes électroniques, l’optimisation des radiateurs des processeurs, ou 
l’augmentation de la puissance des ventilateurs. Mais ces améliorations ont un coût et l’ASHRAE 
estime que les modifications nécessaires pour faire passer un serveur informatique de la classe A2 
vers la classe A4 entrainent une augmentation du coût de 5% à 15%. 
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1.3.5. Puissance des serveurs en fonction de la température 
Des études réalisées en collectant des données provenant de nombreux équipement ITs de 
classe A2, ont montrés que l’augmentation de la température de l’air froid qui alimente les serveurs, 
engendre un accroissement de la puissance qu’ils absorbent [15]. Celui-ci est dû à une augmentation 
combinée des besoins des processeurs, du ventilateur et de l’alimentation (PSU). Cette tendance 
est schématisée sur la Figure 9 ci dessous : 
 
 
Figure 9 : Consommations d’un microprocesseur 
en fonction de sa température [17] 
 
Figure 10 : Consommation d’un ventilateur en 
fonction d’une rampe de température à l’entrée 
d’un serveur 
Les processeurs des serveurs IT sont les principaux responsables de ce phénomène. Lorsque 
la température augmente, le phénomène de « leakage » (ou fuite de courant) dû à une inefficacité 
au niveau de la puce, s’accroit de façon importante. Le composant demande alors plus d’énergie et 
dissipe une plus grande quantité de chaleur dans l’air. L’alimentation PSU du serveur augmente 
alors la puissance pour répondre aux besoins. Finalement, les ventilateurs accélèrent le débit d’air 
afin de maintenir l’équipement en dessous de la température requise (Figure 10). Il en résulte une 
augmentation de la puissance totale qui évolue de manière non linéaire en fonction de la 
température, comme l’indique la Figure 9. Selon l’ASHRAE, l’élévation de la température de l’air 
de refroidissement de 15 à 35°C, peut générer une augmentation de la puissance absorbée par les 
serveurs informatiques de 8% à 20%. 
Ce risque est pris très au sérieux par de nombreux spécialistes. Selon Patterson [9], et comme 
l’indique la Figure 4, les processeurs absorbent la plus grande partie de l’énergie consommée par 
les serveurs. Or selon [18], la consommation électrique et l’énergie thermique dégagées par ces 
composants sont fonction de la température. Ce phénomène est dû au courant de « leakage » ou 
courant de fuite lié aux imperfections des puces. Fallah et al. [17], étudient l’évolution de la 
consommation d’un microprocesseur en fonction de sa température de fonctionnement et la 
représente Figure 11 : 
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Figure 11 : Consommations d’un microprocesseur 
en fonction de sa température [17] 
 
Figure 12 : Consommation d’un ventilateur en 
fonction d’une rampe de température à l’entrée 
d’un serveur 
D’après la Figure 11, on peut remarquer que l’évolution de la puissance leakage n’est pas linéaire 
et peut représenter jusqu’à 50% de la consommation totale du composant. De plus cette puissance 
électrique absorbée est restituée sous forme de chaleur par effet Joule et tend à faire monter la 
température des équipements IT. Afin de maintenir l’ensemble des composants d’un serveur en 
deçà d’une température limite, les serveurs récents de type « blade » sont souvent équipés de 
ventilateurs contrôlés par un algorithme de régulation ou FSCA [18] [19] [15]. En réponse à une 
augmentation de température, le régulateur augmente le débit du ventilateur pour maintenir le 
composant à la température de consigne souhaité. La Figure 12 illustre ce fonctionnement en 
représentant l’évolution de la puissance absorbée par un ventilateur (en rouge) en fonction d’une 
rampe de température d’air en entrée d’un serveur (en mauve). Lorsque la température varie de 
16°C à 24°C en entrée de l’équipement IT, la température du processeur augmente 
proportionnellement. Puis de 24°C à 35°C, celle-ci se maintient en dessous de 60°C grâce à l’action 
du régulateur qui augmente le débit d’air, induisant une très forte augmentation de la puissance 
absorbée par le ventilateur [13]. 
Ce phénomène est non négligeable, car si l’augmentation de la température ambiante permet 
de réaliser des économies d’énergie sur la partie groupe froid, elle engendre également des pertes 
sur la partie IT. En 2009, deux grandes entreprises du domaine : APC (Schneider Electric) et Dell, 
signent une étude expérimentale sur l’impact énergétique de l’augmentation de la température de 
l’air de refroidissement [19]. Dans leurs travaux, ils identifient trois comportements types de 
serveurs informatiques, dont les réactions en fonction de la température de refroidissement sont 
décrites dans les Figure 13 ci-dessous 
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(a) 
 
(b) 
 
(c)  
(d) 
Figure 13 : Evolution de la puissance des serveurs en fonction de la température 
Le serveur de type « L » (Figure 13 (a)), correspond à un serveur de haute puissance 
couramment utilisé dans les datacenter de Tier 1. Il présente, une réponse en puissance « lisse » et 
continue en fonction de la température de l’air. Le serveur de Type « S », représente un équipement 
IT plus classique avec un contrôleur FSCA moins sophistiqué. La puissance qu’il absorbe est 
nettement inférieure et la réponse en fonction de la température est en « escalier ». Finalement le 
serveur de type « X » est un appareil de faible puissance conçu pour assurer de petites charges de 
calcul. Il dispose d’un système de ventilation qui assure un débit constant et sa puissance ne varie 
pratiquement pas en fonction de la température. 
Afin de créer un rack représentatif, Moss et al [19] combinent les trois types de comportement 
afin de créer la réponse en puissance d’un serveur « composite » (Figure 13 (d)). Arbitrairement, 
celui-ci est composé à 50% d’un serveur de type « L », et à 25% d’équipements de type « S » et 
« ‘X ». Le rack est ensuite mis en fonctionnement, et testé avec différents systèmes de 
refroidissement de manière à déterminer l’impact des variations de température sur la 
consommation d’énergie totale de l’infrastructure. Sur la Figure 14 ci-dessous, Moss et al [19] 
présentent les résultats des évolutions de puissance pour un système utilisant un refroidissement à 
eau (PAC) et une distribution d’air de type allée chaude/allée froide : 
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Figure 14 : Evolution des puissances électriques absorbées en fonction de la température 
La courbe bleue de la Figure 14 représente la variation de puissance de la partie « production 
de froid », tandis que la courbe rouge trace le profil de puissance de l’installation. L’observation de 
leurs évolutions met en avant un gain d’énergie lorsque l’air froid est soufflé à une température 
comprise entre 17°C et 27°C. Dans cette « gamme » de fonctionnement, le Coefficient de 
Performance (COP) de la PAC augmente avec la température, et les consommations chutent. Mais 
à partir de 27°C, la puissance des serveurs s’accroît fortement, et bien que le COP de la PAC 
poursuive son amélioration, la quantité de chaleur à évacuer augmente. Dans ces conditions, la 
puissance requise par le groupe froid pour transférer la charge thermique remonte à nouveau, ainsi 
que les besoins totaux de l’installation. 
Cette expérience montre donc qu’il existe un lien entre la température de l’air soufflé vers les 
serveurs informatiques et la consommation totale de l’infrastructure. Selon l’ASHRAE, il est 
possible d’augmenter la température de l’ambiance des serveurs jusqu’à 32°C (classe A1), afin de 
maximiser les économies d’énergie en utilisant le plus possible les systèmes de free-cooling [15]. 
Toutefois, cette solution doit être examinée avec attention, car hausser la température de l’air de 
refroidissement génère un impact non négligeable sur la puissance des serveurs informatiques, ce 
qui pénalise, voire inverse les effets positif des économiseurs. 
1.3.6. Conclusion partielles sur les recommandations de l’ASHRAE 
Le document « environmental guidelines » émis par le comité TC 9.9 de l’ASHARE en 2011 
[15] est d’une importance capitale pour les ingénieurs chargés de la conception des centres de calcul. 
L’élargissement des classes et des enveloppes environnementales permet d’utiliser de manière plus 
efficace les systèmes de free-cooling à eau ou à air (économiseur), tout en assurant une sécurité de 
fonctionnement maîtrisée. Toutefois, le comité met en garde contre les effets néfastes liés à 
l’utilisation des serveurs dans des conditions de température et d’hygrométrie élevées. Les 
principales conséquences étant une réduction de la fiabilité des équipements, une augmentation du 
coût d’achat initial, mais surtout une augmentation potentielle de la puissance électrique absorbée 
par l’infrastructure. 
Notre projet de recherche portant sur l’optimisation énergétique des datacenters, nous 
reviendrons plus en détail sur le dernier risque cité. En effet, la présence d’un algorithme de 
contrôle qui module le débit d’air dans les serveurs afin de maintenir les composants en dessous 
d’une température limite, implique plusieurs conséquences. D’une part, on assiste à une variation 
de la puissance électrique du système (et donc de la consommation) en fonction de la température 
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de l’air de refroidissement. D’autre part, le système engendre des variations de vitesse et de 
température de l’air à la sortie du serveur ce qui impacte les écoulements et les transferts de chaleur 
dans la salle informatique. Il est donc nécessaire de quantifier plus précisément l’effet de ces 
« serveur régulés » à la fois sur le comportement énergétique de l’installation, mais également sur 
l’efficacité du système de distribution d’air. 
1.4. Conception du Système de Distribution d’Air 
Dans les chapitres précédents, nous avons vu l’importance de fournir un environnement 
thermique adapté aux serveurs informatiques. Une bonne maîtrise de la température de l’air à 
l’entrée des équipements IT permet de s’assurer que le datacenter fonctionne avec une fiabilité 
appropriée, et optimise au maximum ses besoins en énergie. Ce sont les groupes froids, composés 
d’équipements de productions (de type PAC) et de ventilation (unité CRAH), qui se chargent 
d’extraire l’air chaud des salles informatiques, de le climatiser à la température voulue afin de le 
souffler vers les serveurs. Toutefois, si les systèmes de régulation permettent d’obtenir un débit et 
une température de soufflage maîtrisé à la sortie d’une armoire CRAH, il est difficile de s’assurer 
que cet air parviendra jusqu’aux serveurs en conservant les caractéristiques voulues. Ainsi, la 
maîtrise des températures d’air qui alimentent les serveurs est variable selon le système de 
distribution d’air  retenu. Dans ce chapitre, nous présentons brièvement la plupart des solutions 
existantes et tentons de déterminer leurs principaux avantages et inconvénients. 
Les serveurs informatiques « classiques » (processeurs, mémoire, disque dur, etc.) disponibles 
sur le marché possèdent des dimensions standardisées dont l’unité est le U (1U=1,75 pouce soit 
44,45 cm). Les serveurs classiques ont une hauteur de 1 ou 2 U pour une profondeur de 45U. Les 
serveurs de type « blade » (haute densité), ont une hauteur de 7U mais hébergent plus d’une dizaine 
d’équipements. Afin de faciliter leur stockage et leur refroidissement, les équipements IT sont fixés 
dans des armoires informatiques nommées rack ou baies. Les photos ci-dessous présentent un rack 
vide, un rack contenant des serveurs en fonctionnement, et plusieurs racks arrangés en allée : 
 
(www.ldlc.com) 
 
(www.virastar.fr) 
 
(www.informatique-materiel.com) 
Figure 15 : photos de rack informatiques 
La plupart du temps les serveurs IT sont positionnés dans les baies de manière à aspirer l’air 
froid depuis la face avant du rack, et à souffler l’air chaud du côté opposé. Les centres de calcul de 
dimensions importantes contiennent plusieurs centaines de racks. Il est donc nécessaire de s’assurer 
que l’air chaud rejeté par l’un des équipements n’alimente pas la baie voisine, ou que le débit d’air 
froid produit par les unités CRAH soit équitablement réparti entre les racks. C’est le rôle du SDA, 
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qui organise le positionnement des armoires informatiques de manière à optimiser les écoulements 
et les transferts de chaleur dans la salle informatique 
1.4.1. Les principales méthodes de rafraîchissement 
Lors du design d’un SDA, deux types de conception s’opposent. Dans la plupart des 
datacenters existants, les baies informatiques sont placées dans de grandes zones ouvertes 
nommées salles des serveurs. L’air froid y est soufflé par des unités CRAH disposées aux extrémités 
de la salle, qui évacuent les calories vers les systèmes de production de froid [10]. Mais avec 
l’augmentation récente de la puissance des serveurs, de nouvelles techniques sont apparues tels que 
le cloisonnement d’allées [10], les portes froides [6] ou le refroidissement par huile minérale 
(www.grcooling.com).  
Les SDA dans les espaces ouverts 
La méthode la plus courante, consiste à disposer les baies informatiques dans des espaces 
ouverts, en les arrangeant selon un principe d’allée chaude/allée froide. Dans ces conditions la face 
avant des racks par laquelle l’air est aspiré est orientée vers l’allée froide, tandis que la face arrière 
est orientée vers l’allée chaude, selon les schémas suivants : 
 
Vue de côté 
 
Vue de dessus 
Figure 16 : arrangement des racks informatiques en allées chaudes/allées froides 
A partir de cet arrangement de racks, il existe plusieurs méthodes pour souffler l’air froid vers 
les allées froides et capter l’air chaud depuis les allées chaudes. Toutefois en 2009 Cho et al [7] 
publient une étude qui compare les performances de l’ensemble des systèmes de distribution d’air 
existant et préconise d’adopter la technique suivante : 
 
Figure 17 : système faux plafond / faux plancher préconisé par Cho et al [7] 
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Sur la Figure 17, les racks informatiques sont placés sur un faux plancher qui recouvre la totalité 
de la salle informatique, tandis qu’un faux plafond est créé au sommet de la pièce. L’unité CRAH 
qui assure le traitement de l’air de l’installation est située dans une pièce séparée. L’air chaud est 
aspiré dans les faux plafonds, conditionné par l’armoire de ventilation, et soufflé vers le faux 
plancher. Des grilles de soufflage et d’aspiration positionnées respectivement dans les allées froides 
et dans les allées chaudes permettent de diffuser localement l’air froid au pied des racks 
informatiques, et de capter l’air chaud au sommet des allée chaudes. 
Le principal avantage du système de distribution d’air par faux plafond / faux plancher, est 
qu’il permet de souffler l’air froid et de capter l’air chaud au plus près des racks informatiques. 
Toutefois, bien que cette particularité permette de réduire considérablement les phénomènes de 
by-pass d’air froid, ou de recirculation d’air chaud, elle ne permet pas de les supprimer totalement. 
Les Figure 18 etFigure 19 réalisées par Salim et al [20] schématisent les écoulements d’air parasites 
qui interviennent lors de la mise en place de ce système : 
 
Figure 18 : recirculation de l’air chaud 
 
Figure 19 : phénomène de by-pass 
Dans la configuration exposé Figure 18, il est fréquent qu’une partie de l’air chaud provenant 
de l’allée chaude et issue des serveurs, recircule dans l’allée froide et se mélange à l’air de 
refroidissement Figure 18. Ce phénomène nommé recirculation tend à augmenter la température 
des serveurs ce qui dégrade fortement le fonctionnement de l’installation (chapitre 1.3). A l’inverse, 
il arrive également que l’air issu des grilles de soufflage positionnées sur le faux plancher contourne 
les serveurs et retourne vers l’unité CRAH via les conduits du faux plafond. Dans ces conditions, 
l’énergie utilisée pour climatiser et acheminer cette quantité d’air (PAC + ventilateurs) n’est pas 
valorisée, ce qui dégrade les performances de l’installation. Ce phénomène est nommé by-pass et 
est schématisé sur la Figure 19. 
Ces problématiques étant bien connues, des solutions ont été proposées afin d’améliorer le 
système de distribution d’air par faux plancher / faux plafond. Ainsi en 2011, Cho et al [21] 
proposent la mise en place de « partitions » au sommet des allées froides, destinées à canaliser le 
flux d’air froid et à maximiser son utilisation. Les résultats obtenus montrent que le SDA modifié 
autorise un meilleur contrôle des températures des serveurs et une diminution de l’ampleur des 
phénomènes parasites. Toutefois, un gradient de température maximum de l’ordre de 10°C peut 
être observé entre la température de l’air soufflé par les unités CRAH et celle de l’air absorbé par 
les serveurs informatiques. 
L’impact de ces phénomènes sur les consommations énergétiques des centres de calcul peut 
être aisément apprécié. En effet, l’élargissement des enveloppes environnementales proposées par 
Air by-pass 
recirculation 
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l’ASHRAE à pour but d’augmenter la température de l’air soufflé par les groupes froids, de manière 
profiter au maximum des capacités des économiseurs. Or l’inefficacité du SDA force les 
gestionnaires à baisser les températures de consigne des armoires CRAH afin de maintenir 
l’ensemble des serveurs dans une gamme de température adéquate. Les systèmes de free-cooling 
deviennent moins performants et il en résulte un manque à gagner en termes d’économie d’énergie. 
Les allées confinées et les systèmes alternatifs 
Dans ce paragraphe, nous présentons trois systèmes alternatifs qui permettent de mieux 
contrôler les températures d’air à l’entrée des serveurs informatiques. La première méthode est en 
réalité une amélioration du système de faux plancher / faux plafond. Afin de supprimer totalement 
les risques de by-pass et de recirculation, des fabricants tel que APC proposent « de confiner » 
totalement les allées chaudes ou froides [22] : 
 
Figure 20 : confinement d’allée froide 
 
Figure 21 : confinement d’allée chaude 
Les schémas Figure 20 et Figure 21 ci-dessus présentent la mise en œuvre du confinement 
d’allée chaude ou froide. Grace à ces systèmes, les écoulements d’air et les transferts d’énergie dans 
la salle des serveurs sont entièrement maitrisés, les phénomènes parasites sont totalement 
supprimés. Dès lors il est possible d’augmenter la température de soufflage des armoires de 
ventilation jusqu’aux limites des enveloppes environnementales de l’ASHRAE. Toutefois, selon 
Demetriou [10], les gains énergétiques peuvent être pénalisés par une augmentation de la 
consommation des armoires de ventilation. En effet, afin d’éviter les phénomènes de dépression, 
il est indispensable que le débit de l’unité CRAH compense exactement la somme des débits des 
serveurs. Or grâce au système économiseur il peut être préférable dans certaines conditions de 
souffler un air à faible débit et à très basse température, en profitant du mélange avec l’air chaud 
extrait des serveurs, de manière à optimiser à la fois les consommations de la PAC et celles des 
ventilateurs (chapitre 7.9.1). De plus, selon l’expérience de Cap-Ingelec, et notre visite du centre de 
calcul de l’INRA à Bordeaux, il apparaît que ce type d’installation peut engendrer des problèmes 
de recirculation à l’intérieur des racks informatiques, liés à des équilibrages de pression. En effet 
dans certains cas, les serveurs informatiques positionnés au sommet de l’allée froide sont sur-
ventilés en raison de la forte pression créée par les ventilateurs de l’armoire. En revanche, les 
serveurs fixés dans la partie basse ne parviennent pas à drainer la quantité d’air nécessaire à leurs 
refroidissement à cause d’une très faible pression statique due à de grandes vitesses d’air 
ascendantes. La mise en place de tels systèmes requière donc des études approfondies. 
Une seconde solution qui permet de traiter l’air « au plus près des serveur », est le système de 
« porte froide ». Il consiste à positionner un échangeur de chaleur air/eau directement à l’entrée, 
ou à la sortie des racks informatiques. L’équipement peut être actif, ou passif, c'est-à-dire utiliser 
seulement les ventilateurs du serveur afin de forcer l’air chaud à travers l’échangeur de chaleur, ou 
actif et posséder ses propres ventilateurs qui assistent ceux des équipements informatiques : 
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Figure 22 : schémas d’une porte froide passive en sortie de la baie informatique 
Ce type de système de refroidissement présente l’avantage d’être énergétiquement neutre pour 
la salle informatique. En effet, l’air sortant de la porte froide détermine la température de celle 
entrant dans le rack. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’arranger les baies en allée chaude 
et froide. La neutralité de ce procédé est par ailleurs très utile lors de l’extension d’une salle existante 
car les racks ajoutés n’impactent pas (ou peu) le système de ventilation existant. C’est le cas 
notamment du cluster Avakas appartenant au Mesocentre de Bordeaux qui a fortement augmenté 
sa puissance de calcul en utilisant des racks avec porte froide. Cependant ce système est encore 
faiblement répandu et peu d’études ont été réalisées. On note par ailleurs plusieurs inconvénients : 
la présence de canalisation d’eau dans l’enceinte de la salle informatique pose des problèmes de 
sécurité ; les canalisations froides peuvent générer de la condensation si celles-ci sont mal isolées 
[15] ; la longueur des circuits de distribution d’eau froide génère des pertes de charge qui risquent 
d’augmenter les consommation des pompes de circulation ; finalement, la multiplication des 
échangeurs air / eau et des ventilateurs risque de pénaliser les consommations liées au transport de 
l’air. 
Au travers de ces divers exemples, on constate donc que la conception des systèmes de 
distribution d’air dans les centres de calcul reste un problème complexe majeur et non totalement 
résolu. De nombreux chercheurs et ingénieurs travaillent au développement de procédés innovants, 
et utilisent la simulation numérique afin de quantifier et d’améliorer les performances des systèmes 
existants. Pour clore ce paragraphe et illustrer la diversité des solutions possibles, les photos ci-
dessous présentent un système de refroidissement par immersion des équipements IT dans un bain 
d’huile minérale : 
  
Figure 23 : système de refroidissement par bain d’huile minérale développé par Green Cooling Revolution 
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1.4.2. Les indicateurs de performance 
Depuis les années 2000, l’augmentation de la puissance des ordinateurs, et la démocratisation 
des codes de calcul de mécanique des fluides numérique ont permis aux ingénieurs de simuler les 
écoulements d’air et les transferts de chaleur qui interviennent dans les salles informatiques. Dans 
un premier temps, ces modélisations ont servi à identifier visuellement la présence de phénomènes 
parasites en observant l’allure des champs de température à divers endroits de la salle des serveurs. 
Toutefois, il était impossible de mesurer la performance d’un SDA, ou de quantifier l’impact d’une 
amélioration. C’est pourquoi plusieurs indicateurs basés sur des bilans d’énergie sont apparus. Dans 
les paragraphes suivants, nous détaillons les différents outils qui sont utilisés dans le cadre de ce 
travail pour caractériser les SDA étudiés. 
Le Supply Heat Index (SHI) et le Return Heat Index (RHI) 
Ces deux indicateurs complémentaires ont été introduits très tôt par Sharma et al [23] (2002), 
et permettent d’estimer l’importance des phénomènes de by-pass et de recirculation. La Figure 24 
ci-dessous modélise les transferts d’énergie entre les allées chaudes et froides du système de 
distribution d’air, engendrés par les phénomènes parasites : 
 
Figure 24 : transfert d’énergie allée chaude allée froide 
La Figure 24 ci-dessus représente un serveur informatique positionné dans un rack et dissipant 
une puissance thermique 𝑄. Celle-ci peut être définie par la relation : 
 𝑄 = 𝑀𝐼𝑇𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟(𝑇𝐼𝑂 − 𝑇𝐼𝐼) (1.2) 
Les températures de l’air à l’entrée et à la sortie du serveur informatique sont respectivement 
notées 𝑇𝐼𝐼 et 𝑇𝐼𝑂 (Temperature IT In, Temperature IT Out), et 𝑀𝐼𝑇 est le débit d’air généré par le 
ventilateur du serveur 
L’équipement est refroidi pas une armoire CRAH qui souffle un air froid à un débit 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻, et 
à une température 𝑇𝐶𝑂(Temperature CRAH Out). Finalement l’air chaud est extrait par une grille 
située au faux plafond à la température 𝑇𝐶𝐼 (Temperature CRAH In).  
Les phénomènes de by-pass et de recirculation génèrent un transfert d’énergie 𝛿𝑄 entre les 
allées chaudes et froides du système qui peut être défini par l’équation : 
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 𝛿𝑄 = 𝑀𝐼𝑇𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟(𝑇𝐼𝐼 − 𝑇𝐶𝑂) (1.3) 
A partir de ces puissances, Sharma et al [23] définissent l’indicateur SHI par la relation suivante : 
 
𝑆𝐻𝐼 =
𝛿𝑄
𝑄 + 𝛿𝑄
=
𝑇𝐼𝐼 − 𝑇𝐶𝑂
𝑇𝐼𝑂 − 𝑇𝐶𝑂
 (1.4) 
Le coefficient SHI caractérise donc le ratio de l’énergie transférée par le phénomène de 
recirculation 𝛿𝑄 sur l’énergie totale transférée à l’allée chaude. L’indicateur varie de 0 à 1, et plus la 
température de l’air à l’entrée du serveur 𝑇𝐼𝐼 est proche de la température de l’air froid soufflé 𝑇𝐶𝑂, 
plus le coefficient tend vers 0. Dans un datacenter, le SHI peut être aussi bien calculé pour un 
serveur que pour un rack, dans ce cas, on utilise la somme des écarts 𝑇𝐼𝐼 − 𝑇𝐶𝑂 et 𝑇𝐼𝑂 − 𝑇𝐶𝑂. Il 
permet principalement d’identifier rapidement la présence de recirculation et de localiser les zones 
à risques. Si des améliorations sont apportées au SDA, il quantifie l’impact des mesures qui ont été 
prises. 
L’indicateur SHI sert donc à indiquer le niveau de sécurité des équipements. Plus il est faible, 
plus les serveurs sont alimentés par un air à la température proche de 𝑇𝐶𝑂, inversement, plus il est 
élevé, plus les équipements IT sont soumis aux phénomènes de recirculation et encourent des 
risques de surchauffe. Toutefois, le SHI ne renseigne pas sur l’importance des phénomènes de 
mélange entre l’air des allées, c’est pourquoi Sharma et al [23] introduisent le RHI. Selon l’hypothèse 
de conservation d’énergie, la puissance 𝑄 dissipée par le serveur est égale à celle évacuée par le 
groupe froid. Il est donc possible d’écrire : 
 𝑄 = 𝑀𝐼𝑇𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟
(𝑇𝐼𝑂 − 𝑇𝐼𝐼) = 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟(𝑇𝐶𝐼 − 𝑇𝐶𝑂) (1.5) 
De la même manière, l’énergie 𝛿𝑄 transférée d’une aile à l’autre peut être définie par : 
 𝛿𝑄 = 𝑀𝐼𝑇𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟
(𝑇𝐼𝑂 − 𝑇𝐶𝑂) − 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟(𝑇𝐶𝐼 − 𝑇𝐶𝑂) (1.6) 
Ainsi, il est possible de définir le coefficient RHI qui caractérise la quantité de mélange entre 
l’air de l’allée froide et l’air de l’allée chaude par : 
 
𝑅𝐻𝐼 =
𝑄
𝑄 + 𝛿𝑄
=
𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟(𝑇𝐶𝐼 − 𝑇𝐶𝑂)
𝑀𝐼𝑇𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟(𝑇𝐼𝑂 − 𝑇𝐶𝑂)
 (1.7) 
RHI définit donc le ratio entre la quantité totale de chaleur extraite par le groupe froid, et 
l’énergie totale transférée à l’allée chaude. En considérant que la puissance 𝑄 du rack est constante, 
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une augmentation de la température 𝑇𝐼𝐼 implique une augmentation de 𝑇𝐼𝑂. Or selon l’équation 
(1.7), il en résulte une diminution du coefficient RHI, ce qui indique que plus le coefficient est bas, 
plus le mélange entre l’air des allées chaudes et froides est important (by-pass/recirculation). 
L’objectif est donc d’obtenir un RHI le plus proche de 1. 
Les indicateurs SHI et RHI permettent donc d’une part d’identifier des phénomènes de 
recirculation d’air chaud, et la présence de risques potentiels pour l’installation, d’autre part de 
quantifier le taux de mélange entre l’air des allées chaudes et froides, et donc le niveau d’efficacité 
globale du SDA. Les deux coefficients sont très utiles lorsqu’il s’agit de d’évaluer l’impact d’une 
solution supposée améliorer la performance d’un SDA. Il suffit alors de réaliser les calculs des 
indicateurs avant et après la modification du système. Toutefois, il n’existe pas dans la littérature 
de valeurs de référence permettant d’affirmer que le datacenter opère en toute sécurité, ou possède 
le niveau de performance énergétique souhaité. C’est pourquoi dans le chapitre suivant, nous 
introduisons deux coefficients supplémentaires. 
Le Rack Cooling Index (RCI) et le Return Temperature Index (RTI) 
En 2005, Herrlin [24] propose un nouvel indicateur, le Rack Cooling Index, « conçu pour mesurer 
la capacité du système à maintenir les équipements dans les enveloppes thermiques prescrites par les fabricants ». 
L’indice est séparé en deux coefficients : le 𝑅𝐶𝐼𝐿𝑂 qui fournit une indication sur le risque de « sur-
refroidissement », et le 𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼 qui renseigne sur les menaces de surchauffe. La méthode se base sur 
la connaissance des températures de l’air à l’entrée des serveurs informatiques, et sur les limites 
minimales/maximales, et recommandées/autorisées, des enveloppes de fonctionnement (chapitre 
1.3). A partir des résultats de la simulation numérique, il est possible de calculer les valeurs des 
températures de l’air à l’entrée des équipements. De manière à obtenir une représentation 
graphique, ces données sont extraites, rangées par ordre croissant et tracées sur un graphe avec le 
numéro de serveur en abscisse et la température en ordonnée : 
 
Figure 25 : projection des températures 𝑻𝑰𝑰 sur l’enveloppe thermique A1 
La Figure 25représente la projection des températures d’air à l’entrée de 𝑁 serveurs IT, prédites 
par la simulation numérique d’un système de distribution d’air. Elle permet d’apprécier 
graphiquement le risque de surchauffe ou de sur-refroidissement lié au SDA, et d’appréhender la 
répartition des serveurs dans l’enveloppe thermique (classe A1). Toutefois, de manière à obtenir 
un indicateur chiffré, Herrlin [24] propose de définir 𝑅𝐶𝐼𝐿𝑂 et 𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼, de la manière suivante : 
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𝑅𝐶𝐼𝐿𝑂 = [1 −
∑(𝑇𝑚𝑖𝑛−𝑟𝑒𝑐 − 𝑇𝑥)𝑇𝑥<𝑇𝑚𝑖𝑛−𝑟𝑒𝑐
(𝑇𝑚𝑖𝑛−𝑟𝑒𝑐 − 𝑇𝑚𝑖𝑛−𝑎𝑢𝑡𝑜)𝑛
] 100% 
𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼 = [1 −
∑(𝑇𝑥 − 𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑟𝑒𝑐)𝑇𝑥>𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑟𝑒𝑐
(𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑢𝑡𝑜 − 𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑟𝑒𝑐)𝑛
] 100% 
(1.8) 
Dans les expressions ci-dessus, 𝑛 est le nombre total de serveurs informatiques (ou de points 
de mesure), 𝑇𝑥 est la mesure de température au point 𝑥 ∈  [1, 𝑛], 𝑇𝑚𝑖𝑛−𝑎𝑢𝑡𝑜 = 15°𝐶, 𝑇𝑚𝑖𝑛−𝑟𝑒𝑐 =
20°𝐶, 𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑟𝑒𝑐 = 25°𝐶, 𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑢𝑡𝑜 = 32°𝐶 (ces valeurs correspondent à l’enveloppe A1 [15]). 
Ces indicateurs calculent le ratio du nombre de serveurs en surchauffe ou en sur-refroidissement, 
sur le nombre de surchauffes ou de sur-refroidissements maximum autorisés. Leurs valeurs varient 
de 0 à 100%, 100% signifiant que tous les équipements fonctionnent dans la gamme de température 
recommandée. Afin de quantifier le niveau de performance d’un système, Cho et al [21] proposent 
les valeurs limites suivantes pour l’indicateur 𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼, tout en considérant que les sur-
refroidissements sont d’une importance moindre : 
Niveau 𝑹𝑪𝑰𝑯𝑰 
idéal 100% 
Bon 95%-100% 
Acceptable 91%-95% 
Mauvais ≤ 91% 
Tableau 5 : Performance 𝑹𝑪𝑰𝑯𝑰 selon Cho et al [21] 
Il est bon de noter que les niveaux de performance indiqués dans le Tableau 5, ne sont pas des 
standards et sont définis pour étudier les performances du SDA d’un datacenter appartenant au 
Tier 1 [21]. Les contraintes en terme de sécurité dans ces conditions sont maximales et les valeurs 
de 𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼 imposées sont importantes. En effet, afin d’atteindre un 𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼 supérieur à 95%, la quasi-
totalité des serveurs doivent opérer dans la gamme de température recommandée. Or pour des 
datacenters de moindre importance, il est possible de considérer que le 𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼 peut descendre en 
dessous de 91%, tout en s’assurant que 100% des serveurs informatiques opèrent à une température 
inférieure au maximum autorisé. 
Les indicateurs 𝑅𝐶𝐼 s’avèrent très utiles lorsqu’il est nécessaire d’évaluer le niveau de sécurité 
d’un centre de calcul. Toutefois, ils ne permettent pas d’obtenir des informations sur la 
performance du SDA. C’est pourquoi, en 2007, Herrlin propose un indicateur supplémentaire 
nommé Return Temperature Index RTI basé sur des températures d’air et défini par : 
 
𝑅𝑇𝐼 =
𝑇𝐶𝐼 − 𝑇𝐶𝑂
𝑇𝐼𝑂 − 𝑇𝐼𝐼
=
∆𝑇𝐶𝑅𝐴𝐻
∆𝑇𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
 (1.9) 
Selon son auteur, le coefficient RTI peut s’interpréter comme la mesure de l’excès ou du déficit 
d’air de refroidissement dans le système. En effet, en considérant l’hypothèse de conservation 
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d’énergie et l’équation 1.5, on remarque que RTI est le ratio entre le débit des serveurs 𝑚𝐼𝑇 et le 
débit du groupe froid 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻. Ainsi, il peut être interprété de la manière suivante : 
Interprétation RTI 
Objectif 100% 
Recirculation >100% 
By-pass <100% 
Tableau 6 : Interprétation du RTI 
Le coefficient RTI fournit donc à l’utilisateur un aperçu global du degré de mélange entre l’air 
des allées chaudes ou froides. Comme les indicateurs SHI et RHI, il peut se révéler très utile 
lorsqu’il s’agit de quantifier l’optimisation du fonctionnement d’un SDA. Toutefois, afin d’identifier 
les recirculations, on préfère l’indicateur SHI, qui lorsqu’il est calculé pour chaque serveur, fournit 
en plus la localisation du phénomène. 
1.4.3. Conclusion partielle sur les systèmes de distribution d’air 
Un système de distribution d’air désigne la méthode employée afin d’alimenter les serveurs 
informatiques en air froid. L’objectif principal du SDA est de s’assurer que les équipements IT 
fonctionnent dans une gamme de température définie, celle-ci étant généralement fournie par 
l’ASHRAE et dépendant de la classe environnementale. La performance d’un SDA se mesure à la 
fois par sa capacité à maintenir le niveau de fiabilité du parc informatique, mais également par son 
aptitude à réduire au maximum les phénomènes de by-pass et de recirculation. 
Au cours des dernières années, de nombreux types de systèmes de distribution d’air ont vu le 
jour. Le plus classique et le plus répandu est l’organisation des racks en allée froide/allée chaude 
avec une circulation de l’air par faux plancher / faux plafond. Mais de plus en plus de nouveaux 
systèmes font leur apparition comme que le confinement d’allée, les portes froides, ou le 
refroidissement liquide. Chacun de ces SDA possèdent ses avantages et ses inconvénients et le 
choix doit se faire en ayant étudié toutes les possibilités. 
Mais il est difficile d’évaluer a priori la performance d’un SDA. Pour se faire, les ingénieurs et 
les chercheurs, utilisent la simulation numérique qui permet d’obtenir les champs de température 
et les vitesses d’air dans la salle des serveurs. Grace à ces prédictions, il est alors possible de calculer 
des indicateurs permettant de « chiffrer » les capacités des différents systèmes. Ces coefficients sont 
très utiles lorsqu’il s’agit de valider un SDA, ou de quantifier son amélioration. 
L’étude des champs de température et des écoulements d’air dans les salles informatiques est 
primordiale lors de la conception d’un datacenter, et ce pour deux raisons. D’une part, les niveaux 
de fiabilité de ces infrastructures étant très élevés, il est nécessaire de s’assurer que l’ensemble des 
équipements fonctionnent dans les gammes de températures appropriées. D’autre part, afin de 
réaliser des économies d’énergie en s’aidant des économiseurs, la tendance actuelle est d’augmenter 
la température de l’air soufflé par les armoires CRAH. Or ceci ne peut être réalisé que si les 
phénomènes de by-pass et de recirculation sont maîtrisés et qu’ils ne « polluent » pas l’air de 
refroidissement des équipements IT.  
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1.5. Les Equipements de production d’air froid 
Les équipements informatiques des centres de calcul fonctionnent en permanence 24h/24h 
7j/7j et 365j par an. Or la totalité de la puissance qu’ils absorbent afin d’assurer leurs fonctions 
(calcul, stockage, transfert de données numériques), ou pour maintenir leurs composants en 
sécurité (ventilation), est restituée dans la salle informatique sous forme de chaleur [16]. Les 
datacenters sont donc équipés de « groupes froids » capables d’extraire l’énergie produite pour la 
rejeter dans l’environnement. 
Les équipements de production d’air froid utilisés dans les centres de calcul, sont très similaires 
à ceux rencontrés dans les bâtiments de bureau. Le système est généralement composé d’une 
pompe à chaleur qui alimente en eau froide des armoires de ventilation, tandis que l’énergie est 
évacuée vers l’air extérieur via une tour de refroidissement [11]. Toutefois, le niveau de sécurité 
requis par les centres de calcul nécessite parfois une redondance des équipements afin d’éviter au 
maximum le risque de panne et l’arrêt des serveurs IT. C’est pourquoi, dans certaines 
infrastructures, tous les composants sont présents en double ou en triple [25]. 
1.5.1. Equipement « classique » 
Selon Mackay [11] et Demetriou [10], un système de refroidissement classique pour un centre 
de calcul peut être schématisé de la manière suivante : 
 
Figure 26 : Schéma d’une installation avec un refroidissement par PAC 
Ce type d’installation est brièvement décrit au chapitre 1.2.1, toutefois, il est nécessaire 
d’apporter quelques précisions sur son fonctionnement. L’unité CRAH, composée d’un échangeur 
air/eau et d’un ventilateur, est située dans la salle des serveurs. Elle a pour rôle de maintenir un 
débit d’air froid constant à une température de consigne donnée. Ces caractéristiques sont définies 
en fonction de la performance du SDA, et de manière à assurer un environnement de 
fonctionnement adapté à tous les équipements informatiques (chapitre 1.4). Cette armoire de 
ventilation est alimentée en eau froide par le circuit évaporateur d’une pompe à chaleur, qui 
maintient un débit et une température constante dans cette boucle. Elle transfère les calories 
extraites par l’armoire CRAH à la tour de refroidissement via le circuit condenseur. Finalement, la 
tour de refroidissement pulvérise l’eau du circuit sur un matériau poreux, tout en forçant un flux 
d’air extérieur à le traverser. Il en résulte un transfert d’énergie par évaporation, ce qui fait chuter 
la température de l’eau. 
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Ce système très fiable est largement rependu dans la plupart des datacenters existants [10] [11] 
[25]. Toutefois le fonctionnement permanent de la pompe à chaleur est responsable d’une partie 
importante des consommations d’énergie dans les centres de calcul [9]. Or dans certaines 
conditions, les caractéristiques de l’environnement extérieur permettent de transférer la charge 
thermique, sans l’aide de la PAC. C’est le rôle des économiseurs à air et à eau, que de profiter au 
maximum des conditions climatiques, pour diminuer les consommations de la pompe à chaleur. 
1.5.2. L’Economizer à air IASE 
Dans certaines conditions de température et d’hygrométrie, il est possible de refroidir les 
serveurs informatiques avec de l’air provenant du milieu extérieur. Toutefois cette technique fait 
courir le risque d’introduire dans la salle des serveurs une quantité variable de particules et de 
polluants, ce qui peut compromettre la fiabilité de l’installation [15]. Bien qu’il soit possible de 
traiter l’air extérieur par une série de filtres, la perte de charge engendrée risque d’accroitre les 
consommations des ventilateurs, et donc de dégrader les performances de l’économiseur [26]. 
Dunnaven propose alors un échangeur « Indirect », qui permet de transférer l’énergie des 
équipements IT, tout en maintenant une séparation entre l’air extérieur et l’air de la salle des 
serveurs. Le premier échangeur nommé Integrated Air Side Economizer (IASE) est schématisé sur 
la Figure 27 ci-dessous 
 
Figure 27 : Schéma d’un Economizer IASE 
L’économiseur IASE est composé de caissons métalliques, contenant deux grandes parties 
séparées par un échangeur à plaque air/air. L’air servant au refroidissement de la salle des serveurs 
circule dans la partie gauche, tandis que l’air extérieur est canalisé dans la partie droite. Les deux 
flux d’air ne se mélangent jamais ce qui élimine totalement le risque de contamination. Pour chacun 
des deux circuits, l’air est entraîné par les ventilateurs ( Figure 27). Le flux d’air chaud issu des allées 
chaudes traverse l’échangeur A, où il transfère de l’énergie vers le flux d’air extérieur qui circule 
dans le sens opposé. L’air sain refroidi passe à travers un échangeur air/eau, alimenté par la pompe 
à chaleur, qui finit d’abaisser sa température jusqu’à la consigne souhaitée. Finalement il est redirigé 
vers les allées froides de la salle informatique. Il est également possible d’augmenter l’efficacité du 
système IASE en ajoutant un système de pré refroidissement adiabatique B. L’air extérieur passe 
au travers d’un milieu poreux humide et diminue sa température en évaporant une partie de l’eau 
qui s’y trouve. Sa température étant plus basse, la quantité d’énergie transférée dans l’échangeur à 
plaque avec l’air du datacenter est plus importante. 
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Ce système possède trois modes de fonctionnement. Durant les périodes froides, lorsque la 
température de l’air extérieur est suffisamment basse, l’échangeur à plaque permet de transférer la 
totalité de l’énergie du datacenter vers l’air extérieur. Le système fonctionne donc en free-cooling 
total (TFC) et la PAC est éteinte. Durant les périodes plus chaudes, l’échangeur ne permet de 
transférer qu’une partie de la chaleur, l’échangeur HX air/eau transfère alors la quantité d’énergie 
restante via la pompe à chaleur. Le système fonctionne alors en free-cooling partiel (PFC) et la 
charge de la PAC est diminuée. Finalement on note que l’installation décrite ne possède pas de 
système de by-pass d’air, elle n’est donc pas conçue pour fonctionner en mode Normal ou la pompe 
à chaleur extrait 100% de l’énergie. Il faut donc être vigilant et ne pas installer cet économiseur  
dans des climats où la température de l’air extérieur risque d’être supérieure à la température des 
allées chaudes. 
Selon Dunnaven [26] l’économiseur IASE possède de multiples avantages. La séparation des 
flux d’air extérieur et intérieur empêche la pollution de pénétrer dans la salle informatique ce qui 
réduit le nombre de filtres nécessaires. De plus cette technique élimine également les risques liés à 
l’humidité. Contrairement au système Integrated Water-Side Economizer (IWSE economizer à eau, 
chapitre 1.5.3) qui fonctionne avec une tour de refroidissement humide, la technologie IASE 
permet de fonctionner de manière sèche en hiver et donc de réduire les consommations d’eau. 
Finalement, l’ajout du système de pré-refroidissement permet de gagner de nombreuses heures de 
fonctionnement en mode TFC grâce à une maximisation des transferts dans l’échangeur à plaque. 
Toutefois, l’économiseur IASE possède aussi ses inconvénients. Le nombre de ventilateur assurant 
un débit d’air très important est doublé (coté datacenter + coté air extérieur), ce qui accroit 
fortement les consommations. De plus l’ajout du pré-refroidissement impose la mise en place d’un 
filtre spécifique. Additionné à l’échangeur thermique, ces éléments augmentent considérablement 
la perte de charge et donc la puissance requise par le ventilateur. Finalement étant donnés les débits 
d’air nécessaires dans les centres de calcul, la taille du système IASE est supérieure à celle du 
système IWSE. Ce type de conception n’est donc pas adapté à des travaux de rénovation ou 
d’optimisation. C’est pourquoi lorsqu’il n’est pas possible de l’installer, il est recommandé d’étudier 
l’intégration d’un système IWSE [27]. 
1.5.3. L’Economizer à eau IWSE 
L’economiseur à eau également nommé Integrated Waterside Economizer (IWSE), repose sur 
le même principe que le système IASE. Cependant, contrairement au système à air, l’énergie de l’air 
chaud extrait du centre de calcul n’est pas directement transférée à l’air extérieur. Le système IWSE, 
utilise un échangeur à plaque eau/eau positionné entre les circuits évaporateur et condenseur pour 
transférer une partie ou la totalité de l’énergie des serveurs vers la tour de refroidissement. C’est ce 
dernier équipement qui se charge de dissiper les calories dans l’air extérieur. Le schéma ci-dessous 
est proposé par Mackay [11], et utilise une tour de refroidissement sèche. On peut toutefois noter 
que Myer et al [27] utilisent une tour de refroidissement à eau qui permet de transférer plus d’énergie 
en période chaude, mais consomme une forte quantité d’eau : 
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Figure 28 : Schéma du système de l’economizer IWSE 
L’intégration d’un système de free-cooling à eau dans le groupe froid nécessite peu de 
modification. Seul un échangeur à plaque eau/eau est placé entre les circuits évaporateur et 
condenseur de l’installation. Ce dernier doit être accompagné de deux « bras de by-pass » qui 
permettent de court-circuiter l’échangeur lorsque le système fonctionne en mode Normal. 
Dans un système de groupe froid classique (Figure 26), la tour de refroidissement fait varier 
varie la vitesse de son ventilateur, et maintient une température basse et stable dans le condenseur 
afin de maximiser le COP de la PAC [27]. Avec un système IWSE les ventilateurs de la tour 
fonctionnent à la même vitesse toute l’année. L’eau chaude issue de l’unité CRAH, circule dans 
l’échangeur à plaque et transfère son énergie vers le circuit condenseur. Lorsque les conditions 
climatiques extérieures sont adaptées, la température de l’eau dans la cuve de la tour est basse et la 
totalité de la chaleur est transférée entre les deux circuits. Dans ces conditions, on parle de free-
cooling total, et la pompe à chaleur est éteinte. Lors des périodes de mi-saison, lorsque la tour ne 
parvient pas à abaisser suffisamment la température de l’eau, les transferts d’énergie sont moindres 
et la PAC doit être allumée. Celle-ci ne transfère qu’une partie de la charge. Toutefois, comme le 
remarque Myer [27], une pompe à chaleur faiblement chargée (50%) avec une température de 
consigne de 18°C, consomme moins d’énergie que le même équipement chargé à 100%, avec une 
température de consigne de 15°C. Ce mode « assisté » du système IWSE est nommé free-cooling 
partiel PFC. Finalement, durant les heures les plus chaudes de l’année, la température de l’eau dans 
la cuve de la tour dépasse celle de l’eau sortant de l’armoire CRAH. Dans ces conditions, le transfert 
de chaleur dans l’échangeur s’inverse et pénalise le système. Afin d’éviter ce phénomène, les bras 
de by-pass condenseur et évaporateur (Figure 28) sont fermés et toute la charge thermique est 
reportée sur la PAC. Ce mode de fonctionnement correspond au mode Normal. 
La performance du système IWSE est donc très dépendante du type de climat dans lequel est 
installé le datacenter. Ainsi un climat très humide pénalise les performances d’une tour de 
refroidissement à eau, tandis qu’une température d’air trop élevée augmente la température de l’eau 
dans le circuit condenseur et pénalise les échanges thermiques. Avant de se prononcer pour le choix 
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de ce système, il est donc nécessaire de réaliser une étude climatique du site de manière à estimer 
la performance de l’économiseur. Toutefois, ce système possède plusieurs avantages : l’economizer 
IWSE ne fonctionne pas avec de l’air extérieur, ce qui n’implique pas de risque de pollution. La 
mise en place du système ne requiert que l’ajout d’un échangeur et de deux bras de by-pass, les 
dimensions sont donc très réduites et l’economizer peut aisément être installé dans le cadre de 
rénovation. Le retour sur investissement constaté est donc favorable [27]. 
1.5.4. Conclusion partielle sur les systèmes de production d’air froid 
Dans la plupart des datacenters de haute puissance, le système de production de froid est 
composé d’une pompe à chaleur, alimentant une armoire de ventilation et rejetant l’énergie extraite 
vers une tour de refroidissement [10] [11]. Lorsqu’il est couplé avec un système de distribution d’air 
approprié, ce système très fiable permet de maintenir l’installation en sécurité tout au long de 
l’année. Toutefois, ce mode de fonctionnement implique une utilisation permanente de la pompe 
à chaleur ce qui pénalise grandement les consommations d’énergie et l’efficacité générale du 
datacenter [9]. Depuis les années 2005 et l’intérêt croissant porté aux consommations d’énergie, de 
plus en plus de chercheurs et d’entreprises tentent de réduire la facture en utilisant au mieux les 
conditions climatiques extérieures grâce à des systèmes de free-cooling.  
Dans ce chapitre, sont présentés deux types d’economizer (à air et à eau) sélectionnés parmi 
une grande variété de systèmes disponibles [28], chacun présentant une série d’avantages et 
d’inconvénients. Bien que leurs fonctionnements diffèrent, on comprend aisément l’incitation de 
l’ASHRAE à augmenter les températures dans les centres de calcul [15]. En effet, plus la 
température de l’air extrait dans la salle des serveurs est élevé, plus le gradient de température avec 
l’air extérieur est important. Le transfert d’énergie dans l’échangeur de chaleur des systèmes est 
donc maximisé et la pompe à chaleur peut être éteinte durant de plus longues périodes au cours de 
l’année, réalisant ainsi d’importantes économies d’énergie. 
1.6. Thèmes et orientations de cette recherche  
Les chapitres précédents nous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement et 
l’organisation des centres de calcul, dont le rôle est d’héberger des serveurs informatiques, en 
assurant un haut niveau de fiabilité. Le projet de recherche défini avec l’entreprise Cap-Ingelec, 
porte sur l’optimisation énergétique des datacenters. Toutefois après cette revue de l’état de l’art, il 
apparaît que la consommation des centres de calcul est indissociable de la sécurité de 
fonctionnement des équipements IT et de leur environnement thermique. La Figure 29, résume les 
relations existantes entre les trois composantes de la chaine de refroidissement.  
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Figure 29 : Relation entre les composantes de la chaine de refroidissement 
C’est l’environnement thermique des serveurs qui définit le fonctionnement de l’ensemble de 
la chaine de refroidissement. Les équipements doivent être maintenus dans des gammes de 
température et d’hygrométrie bien définies sous peine de dégrader leur fonctionnement [15]. C’est 
donc le rôle du système de distribution d’air de maintenir l’ensemble des serveurs dans l’enveloppe 
thermique appropriée. Toutefois, celui-ci présente généralement des inefficacités qui influencent la 
température et le débit d’air froid que doit produire le « groupe froid ». Ces trois blocs sont donc 
interdépendants, et la modification de l’un d’entre eux génère un impact sur les deux autres. 
De nombreuses publications traitent de la partie « Système de distribution d’air ». De 2009 à 
2011, Cho et al [21] [7] réalisent des simulations de différents SDA et comparent leurs 
performances. Almolie et al [6] simulent des racks informatiques refroidis par des portes froides et 
étudient leurs impacts dans une salle informatique. Shrivastava et al [8] simulent un datacenter de 
grande envergure et comparent les résultats obtenus à des mesures expérimentales, estimant ainsi 
le niveau de précision atteint par ces simulations. Toutefois, toutes ces études ne traitent pas de la 
relation qui existe entre l’environnement thermique et le système de distribution d’air. Or selon le 
TC 9.9, la température des serveurs informatiques impacte la quantité d’énergie qu’ils absorbent et 
le débit d’air de leur ventilateur, contrôlé par un FSCA. Il est donc probable que ces modifications 
entrainent un changement dans l’efficacité du SDA et, par extension, dans la consommation du 
« groupe froid ». 
La première partie du travail de cette thèse consiste donc à créer un modèle de serveur qui 
reproduit le comportement des équipements informatiques de dernière génération. Il doit pouvoir 
s’intégrer dans un code de mécanique des fluides et être paramétrable afin de pouvoir simuler tout 
type de matériel IT. A partir de ce modèle, des simulations pourront être réalisées afin de quantifier 
l’impact des modifications de l’enveloppe thermique sur le SDA et sur les consommations du 
système. 
Toutefois, de manière à optimiser le fonctionnement de la chaine de refroidissement, il est 
nécessaire d’avoir une vision globale « du serveur à la tour » de l’infrastructure. Les auteurs cités ci-
dessus ont montré qu’il était possible de réaliser des simulations de système de distribution d’air et 
de les optimiser à l’aide de codes de CFD. Par ailleurs des chercheurs tels que Mackay et Monfet et 
al [25], utilisent un logiciel de calcul dynamique afin de simuler le comportement de groupes froids, 
et d’optimiser leur consommation. 
Environnement Thermique 
 
- Disponibilité des ressources de 
calcul 
- Fiabilité des équipements 
- Consommation des 
équipements IT 
Système de distribution d’air 
 
- Maitrise de la température à 
l’entrée des serveurs 
- Maximisation  de l’air froid 
produit 
- Eviter les points chauds et les 
phénomènes de recirculation 
Groupes froid et 
economizers 
 
- Optimisation des systèmes 
de régulation 
- Utilisation de système de 
free-cooling (air/eau) 
- Performance des 
équipements en fonction du 
climat 
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La seconde partie de ce projet de recherche est consacrée à la conception d’un modèle 
transversal, capable de simuler le comportement d’un datacenter, depuis le serveur informatique, 
jusqu'à la tour de refroidissement. Il s’agit de trouver une méthode numérique permettant de 
coupler les simulations d’écoulements d’air et de transferts de chaleur dans une salle informatique, 
réalisée à l’aide de code CFD, au modèle de groupe froid simulée avec des logiciels de calcul 
thermodynamique. Le modèle numérique de la chaîne de refroidissement obtenu doit permettre de 
tester l’impact de la modification de l’une de ses trois composantes. Il pourra également être utilisé 
pour concevoir de nouvelles méthodes de régulation, permettant une optimisation dynamique de 
l’enveloppe thermique. En fonction des conditions extérieures, le système ajustera la température 
des serveurs, de manière à optimiser les consommations d’énergie, tout en maintenant le niveau de 
sécurité requis. 
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En résumé et conclusion 
L’étude de l’état de l’art permet de mieux comprendre les enjeux énergétiques liés au 
fonctionnement des centres de calcul. Depuis le début des années 2000, la consommation 
d’énergie mondiale devient un problème majeur et l’accès aux ressources est de plus en 
plus limité. Or parallèlement, l’explosion des performances des équipements 
informatiques et leur démocratisation, poussent les grandes sociétés de service à construire 
des infrastructures capables de garantir un accès permanent et rapide aux données 
informatiques de leurs clients : ce sont les datacenters. 
De nombreuses recherches ont été menées par les industriels et les chercheurs avec 
pour objectif, d’étudier le comportement de ces centres de calcul. Les résultats obtenus 
ont mis en évidence les relations très fortes qui existent entre le niveau de fiabilité des 
installations et leurs performances énergétiques. 
Grâce à la simulation numérique, il est possible de prédire le fonctionnement des 
datacenters à plusieurs niveaux. Des simulations de type CFD permettent d’estimer les 
champs de température dans les salles informatiques, tandis que des modèles dynamiques 
estiment les consommations des systèmes de refroidissement. Au cours de ces dernières 
années, ces outils de simulation numérique ont permis de développer des systèmes de plus 
en plus performants, garantissant une fiabilité élevée tout en optimisant les besoins en 
énergie. 
Toutefois, l’analyse de la bibliographie récente sur le sujet, à mis en évidence plusieurs 
points qui méritent d’être étudiés avec attention : 
 Le comportement des serveurs de nouvelle génération varie en fonction de 
l’environnement thermique auquel ils sont exposés. Pour des raisons de 
fiabilité, et de consommation énergétique, il est nécessaire de modéliser leur 
fonctionnement. 
 
 Du serveur informatique à la tour, tous les éléments de la chaîne de 
refroidissement interagissent ensemble. La modification d’un composant 
influence donc le fonctionnement général du système. De manière à obtenir une 
vision globale du datacenter, nous proposons de développer un modèle 
« transversal » capable de simuler l’infrastructure d’un datacenter type dans son 
ensemble. 
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2. Outil numérique pour la simulation des salles 
informatiques 
Introduction 
Ce chapitre aborde la modélisation mathématique et numérique des salles 
informatiques des Datacenter. Ce sont des zones de grandes dimensions, hébergeant une 
quantité importante d’équipements informatiques, dont la puissance peut dépasser 
plusieurs centaines de kiloWatt [21] et produisant ainsi une grande quantité de chaleur 
qu’il est nécessaire d’évacuer. La dissipation d’énergie dans la pièce, entraîne des 
phénomènes de convection naturelle, accompagnés d’écoulement forcés provoqués par les 
ventilateurs. 
Dans la première partie du Chapitre 2, les modèles mathématiques retenus pour 
réaliser les simulations sont exposés. Les méthodes de discrétisation temporelles et 
spatiales (méthode des volumes finis) sont décrites. Finalement nous proposons une 
méthode itérative pour traiter le couplage vitesse/pression qui intervient dans les 
équations de Navier-Stokes. 
La seconde partie du chapitre 2 présente une simulation « test » d’un serveur en 
fonctionnement dans une salle. Les résultats obtenus permettent de mieux caractériser la 
nature des transferts de chaleur. A partir de ceux-ci, et afin de vérifier la performance des 
modèles numériques, un cas de validation adapté est proposé : « L’étude d’une convection 
turbulente mixte dans une cavité ». En comparant les résultats expérimentaux de Mergui 
et al [29] avec les résultats numériques fournis par Thétis, cette étude permet de 
caractériser la précision des modèles. 
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2.1. Modèle mathématique et équations 
Les serveurs informatiques, hébergés dans des salles aux dimensions souvent importantes [7], 
dissipent de grandes quantités d’énergie lors de leur fonctionnement. Des ventilateurs internes 
refroidissent les composants en créant un courant d’air au travers des racks et en évacuant la chaleur 
dans l’air ambiant. Un refroidissement permanent par air frais est donc nécessaire pour assurer une 
bonne sécurité de fonctionnement. Munis de ventilateurs, des unités de soufflage de type CRAH 
extraient l’air chaud depuis la salle, la reconditionnent, à l’aide d’échangeurs de chaleur et restitue 
un air à basse température. D’autre part, dans certaines conceptions de type free-cooling à air, les 
conditions d’hygrométrie peuvent créer de la condensation, ou de l’évaporation sur les parois du 
serveur, et la qualité de l’air influence la quantité de poussière (particules solides en suspension) qui 
risque d’encrasser les équipements. 
Tous ces phénomènes sont couplés, mais n’ont pas le même degré d’importance sur l’efficacité 
énergétique. Nous avons ainsi décidé de ne pas tenir compte de la présence de poussière, ni de 
l’évolution du taux d’humidité. Le travail s’est focalisé sur les écoulements d’air dans la salle serveur 
et et sur les échanges de chaleur associés. 
Dans le cadre de la modélisation, les mouvements d’air seront décrits par les équations de 
Navier-Stokes incompressibles et les transferts de chaleur par l’équation de l’énergie. D’autre part, 
compte tenu des grands volumes d’air froid nécessaires au bon fonctionnement du système, les 
vitesses d’air au niveau des grilles de ventilation sont importantes (de l’ordre de 0.5 m/s à 1m/s 
[30]). En tenant compte des dimensions du domaine, le nombre de Reynolds calculé dans la salle 
des serveurs est élevé. Ainsi Almolie et al. [6] estime 𝑅𝑒 ≈ 105, tandis que dans nos précédent 
travaux [30], ce nombre sans dimension était de l’ordre de 𝑅𝑒 ≈ 104. D’après ces résultats, le 
régime de l’écoulement sera turbulent et un modèle décrivant les effets de ce phénomène sur les 
mouvements d’air et sur les transferts d’énergie doit être intégré. 
Les centres de calcul présentent des géométries rendus complexes par la présence de nombreux 
obstacles (cloisons, Rack informatique). Leur modélisation sera intégrée dans le code afin de tenir 
compte des perturbations qu’ils provoquent sur l’écoulement. 
2.1.1. Equation du mouvement 
L’air est supposé newtonien incompressible, sa masse volumique est fonction de la 
température. Les équations de conservation de la masse et de la quantité de mouvement s’écrivent : 
 ∇ ∙ 𝑢 = 0 (2.1) 
 
𝜌 (
𝜕𝑢
𝜕𝑡
+ 𝛻 ∙ 𝑢 ⊗ 𝑢) = 𝜌𝑔 − 𝛻𝑝 + 𝛻 ∙ (2𝜇𝑆) −
𝜇
𝑘
𝑢 (2.2) 
Dans les équations (2.1) et (2.2) 𝑢 est la vitesse du fluide. Le terme 
∂𝑢
∂t
 de l’équation (2.2) définit 
l’accélération, tandis que ∇ ∙ 𝑢 ⊗ 𝑢 représente le terme d’advection de quantité de mouvement. 
2.1 Modèle mathématique et équations 
55 
Les termes du second membre de l’équation (2.2) représentent la somme des forces appliquées au 
fluide. Le premier terme ρg est l’action de la gravité. Le second terme est le gradient de pression 
−∇p et le troisième ∇ ∙ (2μS) représente les contraintes de viscosité avec S le tenseur des taux de 
déformation définit par 𝑆 =
1
2
(
𝜕𝑢
𝜕𝑥
+
𝜕𝑢
𝜕𝑥
𝑇
). Finalement le terme dit de Darcy Brinkman 
𝜇
𝑘
𝑢 est 
ajouté afin de prendre en compte les obstacles solides. Le paramètre 𝑘 représente la perméabilité. 
Typiquement, une perméabilité élevée (par exemple 𝑘 = 1020𝑚²) correspond à un milieu fluide, 
et annule le terme 
𝜇
𝑘
𝑢, alors qu’une très faible valeur (𝑘 = 10−20𝑚²) pénalise la vitesse à une valeur 
proche de 0. Cela correspond alors à un milieu à vitesse nulle, non perméable. La structure solide 
des racks, des serveurs et des cloisons est ainsi modélisée. 
2.1.2. Equation de l’énergie 
La chaleur est transférée principalement par deux modes : la conduction dans les structures 
solides, et surtout, la convection engendrée par les ventilateurs des unités de climatisation dans la 
salle. Celle-ci étant de grandes dimensions, la compétition entre les effets de convection naturelle 
et de convection forcée n’est pas négligeable et doit être prise en compte. On obtient ainsi un 
régime de convection mixte. L’équation de l’énergie écrite en température est ainsi utilisée : 
 
𝜌𝐶𝑝 (
𝜕𝑇
𝜕𝑡
+ ?̅? ∙ ∇𝑇) = ∇. (𝜆∇𝑇) + 𝑃𝑠 (2.3) 
Similairement à l’équation (2.2) le terme ?̅? ∙ ∇𝑇 représente l’advection de la chaleur par le fluide. 
Le terme source 𝑃𝑠 est ajouté pour simuler localement la dissipation volumique d’énergie des 
serveurs, en pénalisant la chaleur. 
2.1.3. Modélisation de la turbulence 
Bien qu’il soit difficile de donner une définition précise de la turbulence, nous pouvons citer 
ici la proposition de Chassaing [31] : 
« La turbulence est un mode naturel d’écoulement d’un fluide visqueux où des mécanismes internes d’échange 
d’énergie assurent la création et le maintien de toute une hiérarchie de mouvements chaotiques répartis continûment 
sur une large gamme d’échelle macroscopique » 
Un indicateur bien connu nous permet de déterminer le régime de l’écoulement : le nombre de 
Reynolds. Il caractérise le rapport entre les forces d’inertie et les forces visqueuses et est défini par : 
 
𝑅𝑒 =
𝑉𝑐𝐿𝑐
𝜈
 (2.4) 
Avec 𝑉𝑐 la vitesse caractéristique du fluide, 𝐿 la longueur caractéristique du domaine et 𝜈 la 
viscosité cinématique. Ce nombre permet de caractériser le régime d’écoulement. Selon sa valeur 
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et des valeurs critiques (souvent fonction de la géométrie), un écoulement isotherme pourra 
adopter un régime laminaire ou un régime turbulent. 
Dans le cas des Datacenters le nombre de Reynolds est de l’ordre de 105 [30] [6]. Le régime 
d’écoulement est donc turbulent dans l’ensemble de la salle des serveurs et un modèle est nécessaire 
pour prendre en compte les échanges d’énergie qui s’opèrent entre les différentes structures de 
l’écoulement et modifient sont comportement ainsi que les transferts de chaleur. Dans le domaine 
de la simulation numérique, trois approches principales se distinguent : 
La méthode de résolution directe (DNS Direct Numerical Simulation) 
L’essence de cette méthode est de résoudre les équations de Navier Stokes sur un domaine 
discrétisé de manière à capter toutes les échelles de l’écoulement. La taille des mailles et leur nombre 
doivent donc être suffisants pour pouvoir simuler le comportement des grandes structures qui 
régissent l’écoulement, mais également des plus petits tourbillons qui dissipent l’énergie.  
Or selon Archambeau [32] et d’après les travaux de Kolmogorov, l’étendue du spectre des 
échelles est de l’ordre de 𝑅𝑒3/4. Ainsi, lors d’une résolution en 3 dimensions, chaque axe devrait 
posséder 𝑅𝑒3/4 mailles, le domaine entier devrait disposer de 𝑅𝑒9/4mailles. 
Dans le cas de la simulation de datacenters et selon les travaux d’Almolie [6] et les nôtres [30], 
𝑅𝑒 est de l’ordre de 105. Le domaine serait donc discrétisé en 1011 mailles. Or compte tenu des 
moyens de calcul actuels, ce type de solution n’est pas envisageable 
La méthode statistique RANS (Reynolds Average Navier Stokes) 
C’est une approche statistique ou l’on considère que les fonctions du champ de l’écoulement 
(vitesse, pression, température) peuvent se décomposer en la somme d’une partie moyenne et d’une 
partie fluctuante aléatoire. Ainsi tout champ ∅ peut s’écrire ∅ = 〈∅〉 + ∅′ ou 〈∅〉 est le champ 
moyen et ∅′ une grandeur fluctuante aléatoire tel que 〈∅′〉 = 0. L’équation sous forme RANS de 
Navier Stokes s’obtient en remplaçant les variables de vitesse et de pression par la somme d’une 
composante moyenne et d’une composante aléatoire. Cette opération fait apparaitre le tenseur de 
contrainte de Reynolds 𝜌𝑢′ ⊗ 𝑢′ qui caractérise l’action de la turbulence sur l’écoulement.  
Plusieurs méthodes existent pour modéliser ce terme, la plus utilisé étant surement la méthode 
𝑘−∈. Elle consiste à assimiler les contraintes de Reynolds à une viscosité turbulente 𝜇𝑡 et à les 
exprimer en fonction de l’énergie cinétique turbulente 𝑘 et de son taux de dissipation ∈. 
Dans la littérature, ce modèle de turbulence est le plus utilisé [7] [10] [8] [6] pour la simulation 
de datacenters. Cependant dans le cadre de ce projet, un nouveau modèle de serveur intégrant un 
système de régulation du débit d’air est créé. Un contrôleur PID (Proportionnel Intégral Dérivé) 
est inséré dans le code de calcul et fait varier la vitesse de l’air à travers le serveur en fonction de la 
température relevé à chaque itération. Le régulateur, programmé pour cette fonction se base sur 
des valeurs de température instantanée. Or il ne pourra pas fonctionner correctement en relevant 
la composante moyenne 〈𝑇〉 du champ 𝑇. Cela limite ainsi la possibilité d’utilisation de cette 
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méthode de turbulence, pour des raisons d’incompatibilité avec les autres outils développés dans 
ce projet. 
La méthode de simulation des grandes échelles LES (Large Eddy Simulation) 
La méthode LES peut être considérée comme une alternative à la méthode DNS. Seules les 
grandes structures énergétiques responsables des caractéristiques de l’écoulement sont simulées. 
Les petites structures sont isolées à l’aide d’un filtre passe bas et modélisées sous forme de 
contraintes dans l’équation de Navier-Stokes. Cette méthode permet d’obtenir une valeur 
instantanée des champs de vitesse, de pression et de température tout en tenant compte des effets 
turbulents et en gardant un maillage de taille raisonnable. 
C’est cette dernière méthode qui est retenue dans le cadre de notre projet. Son faible coût de 
calcul, sa modélisation des contraintes turbulentes et sa capacité à fournir un résultat instantanée 
en font le modèle le plus adapté à la simulation d’une régulation de type PID. 
La méthode LES applique un filtre passe bas aux équations de Navier Stokes et à l’équation de 
la chaleur. Ce dernier, permet de séparer les grandes structures de l’écoulement qui sont calculées, 
et les tourbillons de petites tailles qui sont modélisés sous la forme de contraintes visqueuse. 
2.1.4. Filtrage des équations de Navier-Stokes et de l’énergie 
Le filtrage d’une variable 𝑓(𝑥, 𝑡) est obtenu par application d’un produit convolution entre 
cette dernière et un filtre 𝐺(𝑥, 𝑡) ( [33], [34]) : 
 
𝑓(𝑥, 𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = ∫ ∫ 𝑓(𝑦, 𝑡′)𝐺(𝑥 − 𝑦, 𝑡 − 𝑡′)𝑑𝑦𝑑𝑡′
+∞
−∞
+∞
−∞
 (2.5) 
Les longueurs de coupure en espace et en temps de la fonction 𝐺(𝑥, 𝑡) sont respectivement ∆̅ 
et 𝜏̅. Où ∆̅ est définit localement et conditionné par la taille de la maille : 
 
∆̅= (∆𝑥∆𝑦∆𝑧)
1
3 (2.6) 
Avec ∆𝑥, ∆𝑦 et ∆𝑧 les dimension de la maille dans les directions respectives 𝑋, 𝑌 et 𝑍. 𝜏̅ est 
définie globalement et est fonction du pas de temps sélectionné pour le calcul. La partie non résolue 
de la fonction 𝑓(𝑥, 𝑡) représentant les échelles de taille inférieure à la maille est noté 𝑓′(𝑥, 𝑡) défini 
tel que : 
 𝑓′(𝑥, 𝑡) = 𝑓(𝑥, 𝑡) − 𝑓(𝑥, 𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (2.7) 
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Les simulations réalisées dans le cadre de cette étude sont calculées à l’aide du code Thétis et 
les domaines seront discrétisés selon la méthode des volumes finis. Le filtrage sera donc réalisé en 
fonction de la taille de la maille ∆̅ et est défini par la relation suivante [33] [35] [34]: 
 
𝐺(𝑥) = {
1 ∆̅⁄ 𝑠𝑖 𝑥 ≤ ∆̅ 2⁄
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
 (2.8) 
Le filtre 𝐺(𝑥) appliqué aux équations de Navier-Stokes produit les équations de conservation 
de masse et de mouvement suivantes : 
 ∇ ∙ u̅ = 0 (2.9) 
 
𝜌 (
𝜕?̅?
𝜕𝑡
+ ∇ ∙ ?̅? ⊗ ?̅?) = 𝜌𝑔 − ∇?̅? + ∇ ∙ (2𝜇𝑆̅ − 𝜏𝑖𝑗) −
𝜇
𝑘
?̅? (2.10)  
De même l’équation de l’énergie filtrée s’écrit : 
 
𝜌𝐶𝑝 (
𝜕?̅?
𝜕𝑡
+ ?̅? ∙ ∇?̅?) = ∇ ∙ (𝜆∇?̅? − Π) (2.11)  
Les variables de vitesse 𝑢, de pression 𝑝 et de température 𝑇 sont filtrées. Suite à cette 
opération, deux nouveaux termes dit de sous maille apparaissent : 𝜏𝑖𝑗 pour l’équation de 
conservation de mouvement filtrée (2.10) définit par : 
 𝜏𝑖𝑗 = 𝑢?̅?𝑢?̅? − 𝑢𝑖𝑢𝑗̅̅ ̅̅ ̅ (2.12)  
et ΠiT pour l’équation de l’énergie filtrée (2.11) définie par : 
 ΠiT = ui̅T̅ − uiT̅̅ ̅̅  (2.13)  
2.1.5. Modélisation des échelles sous-maille 
Les deux termes 𝜏𝑖𝑗 et ΠiT caractérisent l’action des petites échelles non résolues de la 
turbulence, sur l’écoulement principal et sur les transferts thermiques. Ils doivent être modélisés 
afin de fournir aux échelles résolues, les informations provenant des plus petites structures sous 
maille. Dans le cadre de ce projet, nous adopterons une modélisation de type « fonctionnelle ». On 
considère que les petites échelles sont en équilibre et dissipent complètement et instantanément 
l’énergie reçue des grandes échelles. La cascade d’énergie jusqu’aux petites structures est considérée 
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comme analogue au mécanisme moléculaire représenté par le terme de viscosité dans l’équation 
2.9. Le modèle mathématique sera donc similaire à celui de la diffusion moléculaire dans lequel la 
viscosité 𝜇 est complétée par une viscosité turbulente 𝜇𝑡. La partie déviatorique du tenseur de 
contrainte 𝜏𝑖𝑗 peut donc s’écrire de la manière suivante : 
 
𝜏𝑖𝑗
𝐷 = 𝜏𝑖𝑗 −
1
3
𝑇𝑟(𝜏𝑖𝑗) = −2𝜇𝑡𝑆̅ (2.14)  
Avec 𝑆̅ =
1
2
(∇u̅ + ∇Tu̅) le tenseur des taux de déformation. La partie isostatique du tenseur 
de contrainte est assimilable à une pression et est naturellement introduit tel que ?̅? = ?̅? +
1
3
𝑇𝑟(𝜏𝑖𝑗). La viscosité turbulente 𝜇𝑡 doit maintenant être modélisée en fonction des variables 
résolues.  
La méthode de Smagorinsky 
D’après ce modèle particulier LES, la viscosité turbulente s’approxime par l’équation : 
 𝜈𝑡 = (𝐶𝑠,∞∆̅)
2|𝑆̅| (2.15)  
Avec |𝑆̅| = √(2𝑆?̅?𝑗𝑆?̅?𝑗) et 𝐶𝑠,∞ la constante de Smagorinsky, dont la valeur varie entre 0.18 et 
0.23 en cas de turbulence homogène et isotrope [33]. Selon Lilly [36], en considérant la turbulence 
isotrope et un nombre de Reynolds infini, cette constante est déterminée par la relation : 
 
𝐶𝑠,∞ =
1
𝜋
(
3𝐶𝑘
2
)
−
3
4
≈ 0,173 (2.16)  
Avec 𝐶𝑘 la constante de Kolmogorov. L’inconvénient majeur de ce modèle est qu’il fait 
apparaitre une viscosité turbulente dès lors que le champ de vitesse calculé varie au cours du temps. 
Cette méthode génère donc des phénomènes parasites tels que des re-laminarisations de 
l’écoulement dans des zones bien résolues du domaine. Par ailleurs, en zone proche des parois où 
les contraintes de cisaillement sont importantes, une viscosité turbulente importante est introduite 
et perturbe la couche limite [37]. 
La méthode Turbulent Kinetic Energy (TKE) 
Cette méthode consiste à relier l’énergie cinétique de sous maille à la viscosité turbulente. Ainsi 
en l’absence d’échelle de sous maille dans les zones bien résolues, la viscosité turbulente s’annule. 
Pour estimer l’énergie cinétique de sous maille 𝑞𝑠𝑚, il est fait l’hypothèse de similarité d’échelle qui 
stipule la correspondance structurelle statistique entre les plus grandes échelles de sous maille et les 
plus petites échelles résolues. Un filtre explicite est appliqué aux échelles résolues tel que : 
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 (?̅?)′ = ?̅? − ?̿? (2.17)  
La longueur de coupure est ∆̿> ∆̅. La vitesse filtrée représente la partie « haute fréquence » des 
échelles résolues et l’énergie cinétique de sous maille s’écrit : 
 
𝑞𝑠𝑚 ≈
1
2
(?̅?)′(?̅?)′ (2.18)  
Finalement la viscosité turbulente s’exprime : 
 
𝜈𝑡 = 𝐶𝑇𝐾𝐸Δ̅(𝑞𝑠𝑚)
1
2 (2.19)  
La constante 𝐶𝑇𝐾𝐸 est généralement prise égale à 0.2 
La méthode des échelles mixtes 
Cette méthode des échelles mixtes est appliquée en réalisant une moyenne géométrique 
pondérée des viscosités turbulentes précédemment détaillée. Ainsi 𝜈𝑡 est exprimé par la relation : 
 𝜈𝑡 = 𝜈𝑡(𝑆𝑀)
𝛼𝜈𝑡(𝑇𝐾𝐸)
1−𝛼 
(2.20)  
 𝜈𝑡 = 𝐶𝑀Δ̅
1+𝛼(|𝑆̅|)𝛼/2[(𝑞𝑠𝑚)
1/2]
1−𝛼
 
Avec : 
 𝐶𝑀 = (𝐶𝑠,∞)
2𝛼
(𝐶𝑇𝐾𝐸)
1−𝛼 (2.21)  
Le nouveau paramètre 𝛼 qui varie entre 0 et 1 permet de modifier l’influence de chaque modèle. 
Pour 𝛼 = 0 on retrouve le modèle TKE, pour 𝛼 = 1 on obtient le modèle de Smagorinsky. Dans 
notre cas 𝛼 = 0,5. Dans ces conditions et avec 𝐶𝑠,∞ = 0,173 et 𝐶𝑇𝐾𝐸 = 0,2 la constante du 
modèle mixte 𝐶𝑀 est égale à 0,077. 
Modélisation de la diffusivité de sous-maille  
La simulation d’un écoulement anisotherme avec une méthode LES introduit un terme de 
diffusivité de sous maille. Afin de modéliser ce terme, la méthode à « nombre de Prandtl sous-
maille imposé » est utilisée, et la diffusivité sous-maille est calculé à partir de la viscosité turbulente. 
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Ainsi le vecteur sous-maille ΠiT défini par la relation (2.13) peut s’écrire comme le produit d’une 
diffusivité sous-maille 𝑎𝑠𝑚 et du gradient de température résolue : 
 
ΠiT = −𝑎𝑠𝑚
𝜕?̅?
𝜕𝑥𝑖
 (2.22)  
La diffusivité 𝑎𝑠𝑚 peut être obtenue en définissant un nombre de Prandtl de sous maille 𝑃𝑟𝑠𝑚 
et à partir de l’analogie de Reynolds : 
 
𝑎𝑠𝑚 =
𝜈𝑡
𝑃𝑟𝑠𝑚
 (2.23)  
A partir de la définition du nombre de Prandtl, on déduit l’expression de la conductivité 
turbulente 𝜆𝑡 : 
 
𝜆𝑡 =
𝜇𝑡𝐶𝑝
𝑃𝑟𝑠𝑚
 (2.24)  
Cette conductivité turbulente est additionnée à la conductivité thermique moléculaire et 
l’équation de la chaleur ainsi obtenue s’écrit : 
 
𝜌𝐶𝑝 (
𝜕?̅?
𝜕𝑡
+ ?̅? ∙ ∇?̅?) = ∇ ∙ ((𝜆 + 𝜆𝑡)∇?̅?) (2.25)  
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2.2. Méthode numérique et code de calcul Thétis 
L’ensemble des simulations a été réalisées avec Thétis. C’est un code de calcul de type volumes 
finis, développé au laboratoire I2M département TREFLE et spécialisé dans la simulation 
d’écoulements de fluide et de transferts de chaleur. Dans les chapitres suivants nous verrons dans 
un premier temps les techniques de discrétisation en temps et en espace, le traitement des 
conditions aux limites, et les méthodes numériques employées pour résoudre le système 
2.2.1. Discrétisation des équations de Navier-Stokes 
Comme nous l’avons vu précédemment (chapitre 2.1.1), les équations de Navier-Stokes en 
formulation incompressibles décrivant le mouvement d’un fluide Newtonien, s’écrivent de la 
manière suivante : 
 ∇ ∙ ?̅? = 0 (2.26)  
 
𝜌 (
𝜕?̅?
𝜕𝑡
+ 𝛻 ∙ ?̅? ⊗ ?̅?) = 𝜌𝑔 − 𝛻𝑝 + 𝛻 ∙ (2𝜇𝑆) +
𝜇
𝑘
?̅? (2.27)  
A partir d’un jeu de conditions initiales et aux limites, la simulation numérique nous permet 
d’approcher la solution de ce problème. Cette équation n’ayant pas de solution analytique générale, 
une discrétisation de ses termes est nécessaire pour la résoudre 
Discrétisation temporelle 
La discrétisation en temps consiste à diviser l’axe en un nombre fini d’intervalles de temps 
[𝑡𝑛, 𝑡𝑛+1]. Soit 𝜔 une variable du système, son approximation à l’instant 𝑡𝑛 sera notée 𝜔
𝑛. La 
différence entre 2 instants ∆𝑡 = 𝑡𝑛+1 − 𝑡𝑛 correspond au pas de temps. La dérivée continue 
temporelle de 𝜔 au temps 𝑡𝑛+1 peut être approximée grâce au développement Taylor tronqué à 
l’ordre 1 selon l’équation suivante : 
 
∂ω
∂t
]
n+1
=
𝜔𝑛+1 + 𝜔𝑛
∆t
 (2.28)  
Cette troncature à l’ordre 1 correspond au schéma d’Euler. Son principal avantage est qu’il se 
base uniquement sur l’instant précédent pour estimer la dérivée temporelle. Un schéma d’ordre 2 
de type GEAR fait intervenir le terme 𝑡𝑛−1 en plus du terme 𝑡𝑛 et nécessite un stockage 
d’information deux fois plus important [37].  
Les équations du système ((2.26), (2.27)) sont traitées de manière implicite par le code Thétis 
qui exprime tous les termes des équations de conservations au temps 𝑡𝑛+1, à l’exception de la non 
linéarité advective qui est linéarisée de la manière suivante : 
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 ?̅?𝑛+1 ∙ ∇?̅?𝑛+1 ≈ ?̅?𝑛 ∙ ∇?̅?𝑛+1 (2.29)  
Les équations de Navier-Stokes discrétisées en temps selon le schéma d’Euler s’écrivent donc : 
 ∇. ρ = 0 (2.30)  
 
𝜌 (
𝜕?̅?
𝜕𝑡
]
𝑛+1
+ ?̅?𝑛 ∙ 𝛻?̅?𝑛+1) = 𝜌𝑛𝑔 − 𝛻?̅?𝑛+1 + 𝛻 ∙ (2𝜇𝑛𝑆𝑛+1) +
?̅?𝑛
𝑘
?̅?𝑛+1 (2.31)  
Ce sont les variables (?̅?𝑛+1, ?̅?𝑛+1) qui seront calculées en fonction du couple (?̅?𝑛, ?̅?𝑛) grace à 
une technique de couplage vitesse pression qui sera détaillé au chapitre 2.2.2. 
Discrétisation spatiale 
Le code de calcul Thétis, s’appuie sur une discrétisation spatiale des équations de conservation 
de type volumes finis. Elle est réalisée sur des maillages structurés de type orthogonaux et décalés 
en vitesse et en pression. Ces maillages sont appelés MAC (Marker And Cell) [38]. Trois grilles sont 
créées et décalées les unes par rapport aux autres (représenté Figure 30) : la grille de pression, de 
vitesse et de viscosité. 
 
Figure 30 : Maillage décalé de type MAC [37] 
Un avantage majeur de cette méthode concerne la discrétisation de l’équation de continuité 
(système de Navier-Stokes). Pour un volume de contrôle (exemple Figure 30), on peut remarquer 
que l’équation discrétisée fait intervenir la différence des vitesses adjacentes,sans avoir à interpoler, 
ce qui prévient des oscillations [38]. Il existe plusieurs schémas qui permettent de discrétiser 
spatialement les termes d’advection des équations : 
 Le schéma centré : Approximation de la variable de vitesse à la limite du volume de contrôle 
(Figure 30) en fonction des nœuds de pression voisins et selon un schéma de Taylor 
(tronqué à l’ordre 1 pour obtenir un schéma d’Euler). 
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 Le schéma upwind : Suivant le signe de la variable de vitesse à la limite du volume de 
contrôle, sa valeur est égale à celle de la variable située en amont ou en aval. 
 Le schéma theta : C’est le schéma utilisé dans le cadre de cette étude. Il réalise une 
combinaison des schémas centré et upwind, en effectuant une moyenne des deux schémas, 
pondérée par un coefficient 𝜃. Dans le cas présent 𝜃 = 0,5, ce qui signifie que les deux 
schémas ont la même influence. 
Conditions aux limites 
La résolution des équations discrétisées nécessitent l’intégration de conditions aux limites du 
domaine. Celles-ci sont ajoutées aux équations de la manière suivante dans le code de calcul [39] : 
 
𝐵𝑖𝑑(∅ − ∅0) + 𝐵𝑖𝑛 (
𝜕∅
𝜕𝑛
−
𝜕∅
𝜕𝑛0
) (2.32)  
Les termes de l’équation 2.16, permettent d’écrire des conditions aux limites de type Dirichlet 
en posant localement 𝐵𝑖𝑑 = +∞𝐼𝑑̿̿̿ et 𝐵𝑖𝑛 = 0, puis ∅0 la valeur imposée à la variable, où des 
conditions de type Neumann en fixant 𝐵𝑖𝑛 = +∞𝐼𝑑̿̿̿ et 𝐵𝑖𝑑 = 0 avec 
𝜕∅
𝜕𝑛0
 la valeur imposée au 
gradient. La condition est dite « libre » lorsque 
𝜕∅
𝜕𝑛0
= 0. Que ce soit pour l’équation de l’énergie ou 
celle du mouvement, cette méthode permet de spécifier et de modifier des conditions aux limites 
très simplement au cours du calcul et sur l’ensemble du domaine. 
2.2.2. Traitement de l’incompressibilité et couplage vitesse/pression 
En dehors du traitement de la non-linéarité (qui est approximée par l’équation 2.29), une 
difficulté majeure de l’obtention de solutions numériques des équations de Navier-Stokes vient du 
couplage vitesse/pression. Il s’agit de déterminer un champ de pression assurant une vitesse à 
divergence nulle en découplant la vitesse de la pression. C’est une méthode de « splitting » [40]. 
Dans le cadre de ce projet c’est la méthode de correction de pression qui a été retenue pour 
résoudre le système. Cette méthode néglige le terme d’advection de la vitesse lors de la résolution. 
Par ailleurs le terme de perméabilité n’est utilisé que pour pénaliser la vitesse à 0 dans certaines 
parties du domaine, sa valeur de cette perméabilité étant imposée soit à +∞ soit à 0. Il n’intervient 
donc pas pendant la résolution. Finalement, les équations de Navier-Stokes en incompressibles 
(2.31) peuvent être réduites aux équations de Stokes instationnaires et incompressibles décrites ci-
dessous : 
 𝜌
𝜕?̅?
𝜕𝑡
+ (?̅? ∙ ∇)?̅? − (𝜇 + 𝜇𝑡)∆?̅? + ∇?̅? = 𝑓 (2.33)  
 ∇ ∙ ?̅? = 0 (2.34)  
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Où 𝑓 = 𝑓(𝑥, 𝑡) est une force volumique, elle représente ici la force de gravité. Il est à noter 
que dans le cas d’un écoulement incompressible, ∆𝑢 et ∇ ∙ (∇𝑢 + (∇𝑢)𝑇) sont équivalents car ∇ ∙
(∇𝑢 + (∇𝑢)𝑇) = ∆𝑢 + ∇(∇ ∙ 𝑢), or ∇ ∙ 𝑢 = 0. Les équations (2.33) et (2.34) sont discrétisées en 
temps selon le schéma d’Euler à l’ordre 1 : 
 𝜌
?̅?𝑛+1 − ?̅?𝑛
∆𝑡
+ (?̅?𝑛 ∙ ∇)?̅?𝑛+1 − (𝜇 + 𝜇𝑡)∆?̅?
𝑛+1 + ∇?̅?𝑛+1 = 𝑓𝑛+1 (2.35)  
 ∇ ∙ ?̅?𝑛+1 = 0 (2.36)  
En utilisant le schéma de correction de pression, on décompose les équations (2.35) et (2.36) 
en deux sous problèmes. La première étape consiste à calculer une prédiction du champ de vitesse 
𝑢∗,𝑛+1, sans tenir compte de la contrainte d’incompressibilité et selon l’équation : 
 
𝜌
?̅?∗,𝑛+1 − ?̅?𝑛
∆𝑡
+ (?̅?𝑛 ∙ ∇)?̅?∗,𝑛+1 − (𝜇 + 𝜇𝑡)∆?̅?
∗,𝑛+1 + ∇?̅?∗ = 𝑓𝑛+1 (2.37)  
Pour la pression 𝑝∗ nous utiliserons le schéma proposé par Goda où ?̅?∗ = ?̅?𝑛. 
La seconde étape consiste à corriger l’erreur commise lors de la prédiction de 𝑢∗,𝑛+1 en 
soustrayant (2.37) à (2.36). Durant cette opération on néglige les termes d’advection de la vitesse 
(?̅?𝑛 ∙ ∇)?̅?∗,𝑛+1 − (?̅?𝑛 ∙ ∇)?̅?𝑛+1, et de viscosité (𝜇 + 𝜇𝑡)∆?̅?
∗,𝑛+1 − (𝜇 + 𝜇𝑡)∆?̅?
𝑛+1, en 
considérant que les valeurs de ?̅?𝑛+1 et ?̅?∗,𝑛+1 sont suffisamment proches. On obtient la relation 
ci-dessous : 
 𝜌
∆𝑡
(?̅?𝑛+1 − ?̅?∗,𝑛+1) + ∇?̅?𝑛+1 − ∇?̅?∗ = 0 (2.38)  
Définissons maintenant : 
 𝜑𝑛+1 = ?̅?𝑛+1 − ?̅?∗ (2.39)  
En appliquant l’opérateur divergence à l’équation (2.38), nous obtenons la relation : 
 ∆𝑡
𝛼𝜌
∆𝜑𝑛+1 = ∇ ∙ ?̅?∗,𝑛+1 (2.40)  
La vitesse et la pression sont donc mises à jour avec les relations (2.38) et (2.40), telles que : 
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 ?̅?𝑛+1 = ?̅?𝑛 + 𝜑𝑛+1 (2.41)  
 ?̅?𝑛+1 = ?̅?∗,𝑛+1 −
∆𝑡
𝜌𝛼
∇𝜑𝑛+1 (2.42)  
Le code de calcul réalise plusieurs itérations en recommençant les calculs à partir de l’étape de 
prédiction (2.37) et en prenant ?̅?∗ = ?̅?𝑛+1. Lorsque ?̅?𝑛+1 ≈ ?̅?∗,𝑛+1, les résultats ont convergé et 
le code passe à l’itération en temps 𝑡𝑛+2. 
2.2.3. Discrétisation de l’équation de l’énergie 
L’équation de l’énergie est discrétisée temporellement selon un schéma d’Euler d’ordre 1 : 
 
𝜌𝐶𝑝 (
?̅?𝑛+1 − ?̅?𝑛
∆𝑡
+ ?̅?𝑛+1 ∙ ∇?̅?𝑛+1) = ∇ ∙ ((𝜆 + 𝜆𝑡)∇?̅?
𝑛+1) (2.43)  
Spatialement, l’équation de l’énergie est discrétisée par un schéma hybride sur les termes 
convectifs et par un schéma centré pour la diffusion. 
2.3. Validation des outils et cas de convection turbulente mixte 
Dans les chapitres précédents les principaux phénomènes régissant le refroidissement des 
serveurs ont été décrits. Des modèles mathématiques ont été proposés pour simuler le 
comportement des écoulements d’air turbulents et des transferts d’énergie intervenant dans les 
salles informatiques. Par la suite, des méthodes numériques ont été exposées pour résoudre les 
équations et fournir des résultats. 
Toutefois ces modèles numériques, aussi aboutis soient-ils font appel à de nombreuses 
hypothèses. Dans le cadre d’une démarche scientifique, il apparaît nécessaire de confronter leurs 
résultats à ceux d’un cas de référence et de mesurer leurs capacités à prédire la réalité. Afin de 
sélectionner un cas de validation il est nécessaire de caractériser plus précisément la nature des 
phénomènes intervenant dans un centre de calcul. Lors de travaux préliminaires réalisés dans le 
cadre de cette thèse, une simulation a été proposée [30], représentant un serveur en 
fonctionnement, contenu dans un rack et placé au centre d’une pièce dont les dimensions sont 
reportées sur les Figure 31, Figure 32 et sur le Tableau 7. L’équipement informatique est en 
fonctionnement stationnaire et dissipe une puissance constante de 3kW. Son refroidissement est 
assuré par un ventilateur assurant une vitesse d’air 𝐴𝑓. Le renouvellement d’air frais dans la salle 
est réalisé par une grille d’aération située au niveau du sol et soufflant un air froid à une température 
𝑇𝑖𝑛 et à une vitesse 𝐴𝐼/𝑂. Une seconde grille d’extraction est située au niveau du plafond et aspire 
l’air chaud généré par le serveur la même vitesse 𝐴𝐼/𝑂. Toutes les parois de la pièce sont considérées 
comme adiabatiques. Ces travaux ayant été réalisés au début du projet, les modèles mathématiques 
et les méthodes numériques associées sont différents de ceux présentés dans les paragraphes 
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précédents. Ceux-ci sont détaillés entièrement dans l’article complet, disponible en ANNEXE 1. Il 
s’agit ici d’un cas aux géométries simples et avec un modèle de serveur simplifié. Dans la mesure 
où les phénomènes physiques considérés sont similaires, les résultats obtenus sont valables et les 
conclusions applicables à de futures simulations plus évoluées. 
 
 
Figure 31 : Salle, vue de côté Figure 32 : Salle, vue de dessus 
 
Nom Description Valeur Unité 
𝐴𝐼/𝑂 Vitesse de soufflage ou de reprise de l’air de la salle 0.505 m/s 
𝐴𝑓 Vitesse d’air assurée par le ventilateur du serveur 0.60 m/s 
𝑄ℎ Puissance dissipée par le serveur 3.00 kW 
𝑇𝑖𝑛 Température d’air soufflée 19.00 °C 
𝐿0 Largeur de la salle 4.00 m 
𝐿1 Largeur de l’allée froide 1.00 m 
𝐿2 Largeur de l’allée chaude 2.00 m 
𝐻 Hauteur de la salle 3.00 m 
ℎ Hauteur du rack 2.00 m 
𝑑 Longueur/largeur des grilles de soufflage/reprise 0.50 m 
𝐿𝑐 Position du rack en X3 1.5 m 
𝐿𝐼𝑇 Largeur du serveur 1 m 
Tableau 7 : Définition des variables et des dimensions 
 
La simulation montre que la salle peut être séparée en trois zones caractéristiques représentées 
sur la Figure 33 ci-dessous: 
 
 
Figure 33 : Séparation de la salle en 3 zones Figure 34 : Définition des surface pour calcul de 𝑻𝒄𝒆, 
𝑻𝒄𝒐 
k 
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La zone 1 est l’allée froide où l’air froid issu des unités CRAC est soufflé. La zone 2 est la cavité 
représentant l’intérieur d’un serveur. La zone 3 est l’allée chaude où l’air chargé de calories est 
évacué avant son retour vers le groupe froid. Au chapitre 2.1 les valeurs des nombres de Reynolds 
calculés pour les 3 espaces ont été présentés. Il a été conclu que l’écoulement était de nature 
turbulente dans l’ensemble de la salle. D’autre part, afin de mieux définir la nature des transferts de 
chaleur, 2 nombres sans dimensions sont introduits. En premier, le nombre de Rayleigh qui 
caractérise le transfert de chaleur : conduction ou convection naturelle. Il est défini selon 
l’expression : 
 
𝑅𝑎 =
𝑔𝛽𝑎𝑖𝑟
𝜈𝛼𝑎𝑖𝑟
(𝑇𝑐𝑒 − 𝑇𝑐𝑜) × 𝐷
3 (2.44)  
En second, le nombre de Richardson qui caractérise la nature d’un transfert convectif : naturel, 
forcé ou mixte. Il est défini par la relation suivante : 
 
𝑅𝑖 =
𝑔𝛽𝑎𝑖𝑟(𝑇𝑐𝑒 − 𝑇𝑐𝑜)𝐷
𝑉𝑐
2  (2.45)  
La température 𝑇𝑐𝑒 est calculée d’après la simulation et correspond à une moyenne des nœuds 
situés au sommet des allées chaudes ou froides. Pour la zone 1, cela correspond à la surface en bleu 
sur la Figure 34. Pour la zone 3, cela correspond à la surface rouge. Dans la zone 1 la température 
𝑇𝑐𝑜 correspond à celle de l’air soufflé par l’unité CRAH (𝑇𝑖𝑛). Dans la zone 3 elle est calculée de la 
même manière que 𝑇𝑐𝑒 mais en moyennant les valeurs des températures aux nœuds de pression 
situés sur la surface verte Figure 34. Concernant la vitesse caractéristique du fluide 𝑉𝑐 celle-ci est 
égale à la vitesse d’injection dans la zone 1 et à la vitesse en sortie du serveur dans la zone3. La 
zone 2 a été volontairement négligée. Dans cette zone, les écoulements d’air ne sont pas calculés, 
c’est un modèle de l’intérieur d’un serveur, caractérisé par une vitesse d’air, et une puissance 
thermique constante. Les variables de vitesse et de température étant contrôlées, ces indicateurs ne 
sont pas pertinents. Le résultat des estimations des nombres sans dimension est récapitulé dans le 
tableau ci-dessous : 
 
 Reynolds Rayleigh Richardson 
Zone 1 3,37 × 104 1,98 × 109 2,55 
Zone 3 6,73 × 104 1,81 × 1010 5,84 
Tableau 8 : Nombres sans dimension des zones 1 et 3 
Le nombre de Rayleigh dans les deux zones est de l’ordre de 109 ce qui indique que les transferts 
de chaleur sont principalement de nature convectif [41]. Le nombre de Richardson est compris 
entre 0,1 et 10 pour les zones 1 et 3. Or plus ce nombre est faible, plus l’écoulement est de nature 
turbulente. Ainsi, dans notre cas, la convection est mixte : la convection forcée et la convection 
naturelle sont du même ordre [42]. 
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Le cas de validation doit donc porter sur un cas de convection mixte turbulente. D’autre part, 
le procédé de refroidissement des datacenters est réalisé par injection d’air froid dans une zone 
dissipant de l’énergie. C’est pourquoi nous avons sélectionné les travaux de R. Ezzouhri et al. [43] 
qui étudie et compare les résultats numériques de la simulation d’une cavité rectangulaire où un jet 
d’air froid est réchauffé au contact des parois. Les dimensions et les températures caractéristiques 
de l’expérience font apparaître des effets combinés de convection forcée et naturelle et 
l’écoulement adopte un comportement turbulent. Les chapitres suivants s’attachent à étudier la 
précision du modèle numérique avec la simulation de ce cas de convection turbulente mixte. 
2.3.1. Configuration du cas de validation 
Le cas test considéré est basé sur les travaux menés par Mergui [29] qui étudie 
expérimentalement une cavité ventilée aux parois non isothermes. Bien qu’étant d’une échelle très 
inférieure à une salle de serveur informatique, cette expérience présente des phénomènes physiques 
similaires à ceux observés dans un datacenter. La géométrie de la cavité est décrite dans la Figure 
35 ci-dessous et les valeurs des principales caractéristiques sont reportées dans le Tableau 9 associé : 
 
 
 
𝑊 Largeur de la cavité 1,04m 
𝐻 Hauteur de la cavité 1,04m 
𝐷 Profondeur de la cavité 0,3m 
ℎ𝑖 Hauteur de la zone d’injection 0,018m 
𝑙o Hauteur de la zone de sortie 0,024 
𝑇𝑐 Température des parois (hors sol) 15°C 
𝑇ℎ Température du sol 35°C 
𝜌 Masse volumique de l’air 1,2kg/m-3 
𝜈𝑎𝑖𝑟 Viscosité cinématique (non turbulente) 1,5×10-5 m²s-1 
∝𝑎𝑖𝑟 Diffusivité thermique 2,1×10-5 m²s-1 
𝑃𝑟 Nombre de Prandtl (non turbulent) 0,71 
𝑈𝑖𝑛𝑗  Vitesse d’injection d’air 0,57ms-1 
Figure 35 : Schéma de la cavité Tableau 9 : Valeurs des principales caractéristiques 
L’air est injecté dans la partie haute de la cavité avec une vitesse et une température constantes. 
Une ouverture est pratiquée dans la partie inférieure laissant l’air s’échapper librement. Le sol est 
maintenu à une température 𝑇ℎ tandis que le plafond et les parois droite et gauche sont maintenu 
à une température constante 𝑇𝑐. Les faces avant et arrière sont considérées comme adiabatiques 
[29]. 
Comportement de l’écoulement selon la littérature 
En fonction de la vitesse de l’air injecté, deux cas de figure très différents peuvent se présenter. 
Cependant, étant donné l’importance des vitesses d’air soufflé dans les centres de calcul, nous 
étudierons le cas où la vitesse d’injection d’air est de 0,57m.s-1. Dans ces conditions une rotation 
dans le sens horaire et de forme circulaire se crée dans la cavité. Un second tourbillon dans le sens 
antihoraire est créé à la base de la zone d’injection d’air. Selon Ezzouhri et al. [43], ce comportement 
est dû à l’inertie du jet qui, combinée au gradient de pression positif causé par l’effet Coanda et 
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induit par la température du sol, surmonte la force d’Archimède. Une représentation graphique des 
résultats de [43] est présentée Figure 36 : 
 
Figure 36 : Champs de vitesse simulé par Ezzouhri et al [43] 
2.3.2. Modélisation numérique  
La cavité est modélisée et simulée à l’aide du code de calcul Thétis. Les équations décrivant les 
mouvements d’air, les transferts d’énergie et les phénomènes turbulents sont décrites au chapitre 
2.1. Les méthodes numériques employées pour leurs résolutions sont détaillées au chapitre 2.2. Le 
domaine de calcul est un parallélépipède dont les dimensions sont décrites dans le Tableau 9. Lors 
de la discrétisation, sur les axes X1 et X2, un raffinement des mailles situées proche des parois est 
réalisé grâce à la fonction « polynôme de Tchebychev» du code de calcul. Cette technique permet 
l’utilisation de mailles très petites dans la zone proche des parois, et plus importantes au centre du 
domaine. A titre d’illustration, la Figure 37 représente un maillage 80 × 80 × 10 du domaine ainsi 
que les conditions aux limites de vitesse en entrée et en sortie : 
 Ce raffinement du maillage, permet de capter les couches limites et les transferts d’énergie qui 
se développent dans ces zones. A l’inverse une économie de temps de calcul est réalisée grâce à un 
le maillage plus grossier au centre de la cavité où les gradients de vitesse et de température sont 
moins importants. Finalement en raison du caractère adiabatique des parois avant et arrière, les 
 
Figure 37 : Schéma du maillage et conditions aux 
limites de vitesse 
 
Figure 38 : Schéma d’extraction des résultats 
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phénomènes physiques au centre de la cavité peuvent être considérés comme principalement 
bidimensionnels. Le maillage est donc régulier le long de l’axe X3 et le nombre de mailles est fixé 
à 20. 
Concernant les conditions aux limites de vitesse, une condition de type Dirichlet est considérée 
dans la zone d’injection d’air. Une vitesse de 0,57m.s-1 est appliquée selon la méthode décrite au 
chapitre 2.2.1. La condition à la limite correspondant à la zone de sortie (en rouge sur la Figure 38) 
est de type Neumann (cf chapitre 2.2.1). Une condition d’adhérence est appliquée à l’ensemble des 
parois : la composante tangentielle résultante aux nœuds de pression situés sur les parois est nulle. 
Concernant l’équation de la chaleur, toutes les conditions sont de type adiabatique. Une 
température 𝑇ℎ est imposée sur les nœuds de température (correspondant aux nœuds de pression) 
situés sur la surface au bas de la cavité. Les nœuds des autres parois sont fixés à la température 𝑇𝑐, 
conformément au Tableau 9. 
2.3.3. Résultats obtenus et comparaison 
Les résultats obtenus avec la configuration précédemment décrite sont comparés à des données 
numériques et expérimentales fournies par [43]. Les variables sont analysées sur un plan vertical 
X1X2 situé à X3=0.15m correspondant au centre de la cavité. L’écoulement étant de nature 
turbulente, nous étudions les moyennes des vitesses et des températures extraites dans ce plan et 
sur 2 lignes : l’une située à mi-hauteur de la cavité selon X2 et l’autre située à mi-longueur selon 
X1. Ces deux lignes d’extraction sont représentées en pointillé Figure 38. 
Etude de l’influence du maillage 
Afin de s’assurer que la taille des mailles n’influençait pas les résultats, 4 séries de simulations 
ont été menées avec les maillages suivants selon les axes X1 et X2: 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100 
et 120 × 120. Quatre indicateurs sont sélectionnés pour estimer les erreurs commises sur les 
champs de vitesse et de température : 𝐸𝑖𝑢1𝑋2 l’erreur intégrale de la composante X1 de la vitesse 
selon l’axe situé à H/2 Figure 38,  𝐸𝑖𝑢2𝑋1 l’erreur intégrale de la composante X2 de la vitesse selon 
l’axe situé à W/2 Figure 38,  𝐸𝑖𝑇𝑋1 l’erreur intégrale sur la température selon l’axe X1 et 𝐸𝑖𝑇𝑋2 
l’erreur intégrale sur la température selon l’axe X2. Ces erreurs peuvent être calculées selon la 
formule générale : 
 
𝐸𝑖∅𝑋𝑖 = |1 −
∫ |∅𝑛𝑢𝑚|𝑑𝑋𝑖
𝑋𝑖=𝐻
𝑋𝑖=0
∫ |∅𝑒𝑥𝑝|𝑑𝑋𝑖
𝑋𝑖=𝐻
𝑋𝑖=0
| (2.46)  
 
Avec 𝑖 indiquant la direction de l’axe, ∅𝑛𝑢𝑚 une variable (Température, vitesse) obtenue par 
simulation et ∅𝑒𝑥𝑝 le résultat expérimental fourni par [29]. Les quatre indicateurs sont calculés pour 
chaque maillage, et les résultats sont synthétisés dans la Figure 39 ci-dessous : 
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Figure 39 : Erreur intégrale en fonction du maillage 
D’après la Figure 39, il apparait que le calcul prédit de bons résultats sur le champ de 
température à partir d’un maillage de dimensions 80 × 80. En revanche, concernant les 
composantes X1 et X2 de la vitesse, les résultats atteignent une bonne précision à partir du 
maillage100 × 100. Ce sont ces dimensions de mailles qui seront retenues pour la suite de l’étude 
du cas de validation. 
Etude du champ de vitesse 
Les vitesses filtrées moyennes obtenues sont adimensionnées et s’expriment par 𝑈𝑚𝑎𝑑 =
〈?̅?〉/𝑈𝑖𝑛𝑗. Les résultats de la composante X1 de 𝑈𝑚𝑎𝑑 extraits à mi-longueur de la cavité sont 
tracés sur la Figure 40, tandis que les résultats de la composante X2 extraits à mi-hauteur sont tracés 
Figure 41 : 
 
Figure 40 : Composante X1 de 𝑼𝒎𝒂𝒅 sur le plan 
X1X2 pour X1=0,5 
 
Figure 41 : Composante X2 de 𝑼𝒎𝒂𝒅 sur le plan 
X1X2 pour X2=0,5 
Comparé aux résultats expérimentaux et d’après la Figure 40 il apparait que notre modèle prédit 
la vitesse 𝑈𝑚𝑎𝑑𝑋1 maximum atteinte par le jet au niveau du plafond avec une bonne précision. En 
revanche, l’épaisseur du jet représenté Figure 40 par une flèche rouge pour les résultats 
expérimentaux et par une flèche noire pour les résultats numériques de Thétis est sous estimée. La 
vitesse de l’air diminue plus rapidement à mesure que l’on s’éloigne de la paroi. L’erreur sur la 
vitesse maximale est de l’ordre de 0,069m.s-1 soit 12% de la vitesse de référence 𝑈𝑖𝑛𝑗. Au niveau 
de la recirculation au bas de la cavité, la vitesse minimale prédite est sensiblement inférieure aux 
mesures expérimentales. Ce comportement est similaire à celui décrit par Zhang [44], et l’erreur sur 
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la vitesse minimale est de l’ordre de 0,073m.s-1, soit 12,90% de 𝑈𝑖𝑛𝑗. Au centre de la cavité le 
modèle prédit une vitesse nulle ce qui rejoint les résultats expérimentaux ainsi que les deux autres 
résultats numériques. Finalement l’erreur moyenne entre les prédictions du modèle et les résultats 
expérimentaux pour 𝑈𝑚𝑎𝑑𝑋1est de 0,036m/s soit 6,38% de 𝑈𝑖𝑛𝑗, et l’erreur intégrale est de 
𝐸𝑖𝑢1𝑋2 = 6,81% 
Concernant 𝑈𝑚𝑎𝑑𝑋2, et d’après la Figure 41, la vitesse maximale atteinte proche de la paroi 
gauche est un peu sous estimée, l’erreur étant de 0,07 m.s-1 soit 12% de 𝑈𝑖𝑛𝑗. Le code de calcul ne 
prédit pas précisément le pic de vitesse mesuré par l’expérience. Au centre de la cavité, et 
similairement à la composante 𝑈𝑚𝑎𝑑𝑋1, la vitesse est nulle. Cela laisse supposer la présence d’une 
grande structure tourbillonnaire centrale telle que décrit au chapitre 2.3.1. Proche de la paroi droite, 
la vitesse minimale prédite est très proche de la valeur mesurée expérimentalement avec une erreur 
de 0,019m.s-1 soit 3% de 𝑈𝑖𝑛𝑗. Comme pour la composante 𝑈𝑚𝑎𝑑𝑋1 ces résultats sont très 
semblables à ceux obtenu par Zhang [44]. L’erreur moyenne sur la composante 𝑈𝑚𝑎𝑑𝑋2 est de 
0,025m.s-1 soit 4% de 𝑈𝑚𝑎𝑑𝑋2 et l’erreur intégrale est de  𝐸𝑖𝑢2𝑋1 = 5%. 
La Figure 42 présente le champ de vitesse obtenue dans le plan X1X2 au centre de la cavité 
(pour X3=0.15m) : 
 
Figure 42 : Champ de vitesse filtrée moyenne  
sur le plan X1X2 (X3=0,15) 
La Figure 42 fait apparaitre les structures décrites au chapitre 2.3 à savoir un grand tourbillon 
central et une recirculation plus petite au pied de la zone d’injection. Cependant la forme du vortex 
central est de nature oblongue et non circulaire. Les erreurs commises sur les prédictions des 
vitesses selon les axes X1 et X2 sont sûrement liées à la déformation de cette structure centrale. 
Ces résultats prouvent que le modèle numérique est capable de reproduire avec une précision 
correcte un écoulement régi par un phénomène de convection mixte turbulente. 
Etude du champ de température 
Les températures filtrées moyennes obtenues sont adimensionnées selon la formule : 
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𝑇𝑚𝑎𝑑 =
〈?̅?〉 − (𝑇ℎ + 𝑇𝑐) 2⁄
𝑇ℎ − 𝑇𝑐
 (2.47)  
Les résultats de 𝑇𝑚𝑎𝑑 extraits à mi-longueur de la cavité sont présentés Figure 43 : 
 
Figure 43 : profile de 𝑻𝒎𝒂𝒅 sur le plan X1X2 pour 
X1=0.5 
 
Figure 44 : profile de 𝑻𝒎𝒂𝒅 sur le plan X1X2 pour 
X2=0.5 
D’après la Figure 43, il apparaît que la température prédite par le modèle est en très bon accord 
avec les résultats expérimentaux. Le profil de température selon la droite passant par X1=0,5 [adim] 
et dans le plan X1X2 (X3=0,15) est très bien reproduite par le calcul. L’erreur maximale sur la 
température à mi-longueur de la cavité est de 0,44°C soit 3% de la température de référence 𝑇𝑐 
tandis que l’erreur moyenne est de 0,25°C soit 2% de 𝑇𝑐. Finalement l’erreur intégrale sur la 
température selon l’axe X1 est de  𝐸𝑖𝑇𝑋1 = 0,35% 
La Figure 44 ci-dessus présente les résultats de 𝑇𝑚𝑎𝑑 extraits à mi-hauteur de la cavité. On 
peut constater qu’une fois de plus, les résultats numériques obtenus sont en très bon accord avec 
les relevés expérimentaux. L’erreur maximale sur la température dans le plan central X1X2 et à mi-
hauteur est de 0,48°C soit 2,91% de 𝑇𝑐 tandis que l’erreur moyenne est de 0,27°C, soit 1,80% de 
𝑇𝑐. Finalement, l’erreur intégrale est de  𝐸𝑖𝑇𝑋2 = 0,22% 
2.3.4. Conclusion sur le cas de validation 
Ce cas de validation de convection mixte turbulente a été sélectionné car il est régi par les 
mêmes phénomènes physiques que ceux au sein d’un centre de calcul. Le modèle numérique est 
mis en place à l’aide de Thétis et à partir d’équations décrivant les mouvements d’air turbulents et 
les transferts d’énergie. La résolution se fait à l’aide des méthodes numériques décrites au chapitre 
2.2. 
Une fois que les moyennes des variables filtrées de vitesse, de pression et de température ont 
convergé, celles-ci sont analysées sur un plan X1X2 vertical positionné au centre de la cavité. Les 
résultats obtenus montrent une erreur maximale sur les deux composantes de la vitesse moyenne 
de 0.073m/s, une erreur moyenne de 0.031m/s, ce qui indique un bon accord entre le 
comportement de l’écoulement simulé et celui observé expérimentalement. Concernant le champ 
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de température filtrée moyen, les résultats calculés sont encore plus précis, avec une erreur 
maximale de 0.48°C et une erreur moyenne de 0.26°C.  
Dans le cas des datacenters, il s’agit principalement de prédire des champs de température 
gouvernés par des écoulements turbulents et des fortes dissipations de chaleur. Or les résultats 
fournis par le code de calcul Thétis confirment la capacité du code à simuler de manière précise le 
comportement des systèmes de distribution d’air dans une salle des serveurs. La méthode LES 
mixte employée est donc sélectionnée pour réaliser la simulation d’une salle informatique de 240 
serveurs qui servira de cas d’étude. Ces travaux sont exposés dans les chapitres suivants. 
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En résumé et conclusion 
Dans ce chapitre, nous présentons les résultats de l’étude d’un cas test représentant un 
serveur informatique placé dans un rack et refroidi par l’injection d’un débit d’air froid au 
travers d’une grille. L’étude des nombres sans dimension de Rayleigh et de Richardson, 
nous permet de conclure que les écoulements d’air sont de nature turbulente et que les 
transferts de chaleur sont de type mixte. Ces conclusions sont corroborées par les 
nombreux travaux qui étudient le comportement des salles informatiques [45] [7] [6] [8] 
Afin de modéliser ces phénomènes physiques, des modèles numériques sont proposés : 
les équations de Navier-Stokes incompressibles sont résolues dans tout le domaine et un 
modèle de type LES simule l’influence de la turbulence. L’équation de l’énergie est utilisée 
afin de déterminer les champs de température dans la salle des serveurs. La discrétisation 
temporelle et spatiale des équations est présentée, ainsi que la méthode de « correction de 
pression » qui permet d’approximer la solution des équations de Navier-Stokes. 
Afin de valider la capacité du code de calcul à simuler les phénomènes physiques qui 
ont été identifiés, nous réalisons la simulation d’un cas de convection turbulente mixte 
dans une cavité. Les résultats obtenus numériquement sont comparés à ceux d’une étude 
expérimentale menée par Mergui et al [29]. Il apparait que les méthodes numériques 
employées parviennent à reproduire les phénomènes avec une précision satisfaisante. 
Il est donc fait le choix d’utiliser le code de calcul Thétis utilisant la méthode des 
volumes fini dans le cadre de cette étude. En effet, ce dernier offre également la possibilité 
de programmer des modules annexe et nous permettra donc de développer de nouveaux 
modèles spécifiques au datacenter. 
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3. Modélisation des salles informatiques 
Introduction 
Ce chapitre aborde la modélisation des salles informatiques dans le code de calcul 
Thétis. Ces infrastructures ont des géométries souvent complexes, avec de nombreux 
serveurs. Il est donc nécessaire de disposer d’un outil performant qui permet de les 
modéliser en 3D et de les intégrer dans le code de calcul. 
 Dans un premier temps nous passons en revue les différentes méthodes utilisées 
dans la littérature pour simuler les salles informatiques, 
 Nous proposons ensuite de reproduire le modèle de Cho et al [7], en ce servant du 
logiciel Ecotect-Analysis. 
 Puis les méthodes employées pour modéliser chaque composant du datacenter 
dans le domaine de calcul sont expliquées 
Finalement, afin de valider la capacité du code de calcul Thétis à reproduire les 
écoulements d’air et les transferts de chaleur qui interviennent dans un centre de calcul, 
un cas de comparaison est proposé. La simulation d’une salle informatique de 240 serveurs 
est réalisée et les résultats sont comparés avec l’étude de Cho et al [21] 
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3.1. Les modèles de serveur dans la littérature 
La partie que nous nommerons « salle informatique » d’un data center représente la pièce qui 
héberge l’ensemble des équipements informatiques. Ces derniers sont souvent arrangés en rack, 
comparables à des armoires. Lors de leur fonctionnement, les équipements dissipent une grande 
quantité d’énergie, qui est évacuée dans le volume de la pièce par des ventilateurs (soit ceux des 
serveurs, soit ceux du rack). Afin d’éviter une montée en température de la salle, il est donc 
nécessaire de renouveler l’air ambiant, ou de le traiter en le refroidissant à travers des systèmes de 
climatisation. Au cours de ces dernières années, de nombreux design de Système de Distribution 
d’Air (SDA) sont apparus et leur étude à fait l’objet de publications tout aussi nombreuses [6] [7] 
[8] [45]. Un exemple de simulation est représenté Figure 45 : 
 
 Figure 45 : Exemple de simulation de SDA de type allée chaud/froide (Thétis) 
Les phénomènes physiques intervenant dans ces salles sont très complexes (Chapitre 2.1) et 
difficilement prévisibles. C’est pourquoi ces travaux se sont appuyés sur des codes de mécanique 
des fluides (CFD) pour estimer les performances des différents SDA. 
A l’heure actuelle plusieurs codes de calcul commerciaux peuvent être utilisés pour simuler ce 
type de structure. Parmi eux, nous pouvons citer FLOVENT [8], 6SIGMA [46], TILEFLOW [45], 
FLUENT [6]. Ces derniers montrent une bonne capacité à prédire les écoulements d’air et les 
transferts d’énergie. Par ailleurs, les modèles mathématiques employés par ces outils pour modéliser 
les phénomènes physiques (mouvement de fluide, turbulence, transfert d’énergie), sont souvent 
bien documentés. En revanche, la méthode employée pour modéliser les serveurs informatiques 
en fonctionnement n’est pas toujours décrit. Toutefois, on peut distinguer 2 principales méthodes : 
3.1.1. Modèle de serveur simplifié 
Ce modèle est présenté par Cho e. al. [7] et est également utilisé par Shrivastava et al. [8]. Il s’agit 
de considérer les serveurs comme des cavités ouvertes, dissipant une puissance thermique 
constante, et refroidies par des ventilateurs au débit constant. Ainsi un rack informatique contenant 
4 serveurs est modélisé par 4 cavités superposées séparées par des cloisons. Un terme source dans 
l’équation de l’énergie simule localement la dissipation de chaleur, tandis que la vitesse est fixée 
localement pour modéliser l’action des ventilateurs, Figure 46 : 
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Figure 46 : Modèle simplifié d’un rack [7] 
En termes de simulation des écoulements et des transferts de chaleur à l’échelle de la salle 
informatique, ce modèle est très simple et performant. En revanche, il n’est pas adapté au calcul de 
l’énergie totale absorbée par chaque serveur. En effet, il ne dispose pas de modèle qui permette de 
tenir compte de la variation de consommation des composants informatiques (CPUs, mémoires, 
disques, etc.) et de celles du ventilateur. 
3.1.2. Modèle de serveur avec perméabilité : 
Dans leur étude du comportement aéraulique d’un Datacenter contenant des racks 
informatiques refroidis par eau, Almolie et al. [6] introduisent un modèle plus détaillé qui simule la 
consommation électrique des ventilateurs des racks. Pour ce faire, une perméabilité est introduite 
localement dans le modèle pour simuler la perte de charge créée dans les serveurs informatiques et 
induite par ses composants (CPUS, radiateur, disques, etc.). Elle est modélisée par le terme de 
Brinkman 
𝜇
𝑘
𝑢 qui est ajouté à l’équation de mouvement de Navier Stokes (Equation 2.27). Les 
valeurs des coefficients diagonaux de la matrice de perméabilité sont 𝑘𝑖𝑖 = 1.8 × 10
−5𝑚² [6], les 
autres coefficients sont nuls. La Figure 47 présente un schéma du modèle : 
 
Figure 47 : Modèle d’un rack avec perméabilité [6] 
En fonction de la vitesse de l’air entraîné par les ventilateurs, une différence de pression est 
calculable aux bornes du serveur informatique. A partir de la courbe de fonctionnement du 
constructeur du ventilateur, il est alors possible d’estimer la puissance électrique absorbée par cet 
équipement [6]. 
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Dans un premier temps, il est important de valider la capacité des modèles numériques à 
reproduire un modèle de serveur simplifié. La méthode de Cho et al. [7] est donc sélectionnée et les 
chapitres suivants s’attacheront à présenter la manière dont nous utilisons le logiciel Ecotect-
Analysis pour les reproduire. 
3.2. La modélisation avec l’outil ECOTECT 
Autodesk Ecotect Analysis est un logiciel de modélisation et de simulation destiné aux 
architectes et aux ingénieurs. Il a été conçu pour réaliser des analyses de « performances 
environnementales » de bâtiments et intègre des outils de simulation connexe : d’éclairage naturel, 
de radiations solaires, d’impact visuel, etc. [47]. Le programme offre aussi la possibilité d’exporter 
des projets vers des codes de calcul spécialisés et reconnus tels que Radiance (développé au 
Lawrence Berkley National Laboratory) et EnergyPlus (développé à l’U.S Department Of Energy). 
Mais dans le cadre de notre projet, l’intérêt principal d’Ecotect est son éditeur de script en langage 
« Lua ». Ainsi nous nous servons du logiciel comme d’une interface graphique afin de modéliser la 
géométrie de la salle informatique du Datacenter en 3D et définir un maillage. Un exemple est 
présenté Figure 48 et Figure 49 ci-dessous : 
 
Figure 48 : Modélisation de 4 racks avec Ecotect 
 
Figure 49 : Visualisation du maillage et des 
cloisons 
Sur la Figure 48, les 4 racks informatiques sont délimités par les cloisons en jaune, tandis que 
chacune des 16 alvéoles représente un serveur informatique. L’ouverture rectangulaire au sol 
modélise la grille de soufflage d’air frais, et les 2 surfaces hautes au niveau du plafond représentent 
les grilles d’extraction d’air chaud. La Figure 49 permet de visualiser le maillage 3D du domaine qui 
permettra la discrétisation en espace du problème. 
Une fois la modélisation géométrique réalisée, un script Lua crée des fichiers d’entrée pour le 
code de CFD Thétis, contenant les coordonnées de chaque élément ainsi que le maillage. Ils sont 
ensuite interprétés, grâce à un ensemble de subroutines programmés spécialement et intégrés à 
Thétis. 
Cette procédure est détaillée dans les chapitres suivants, ou les méthodes et les hypothèses 
employées pour modéliser les composants d’un centre de calcul sont expliquées. 
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3.2.1. Domaine et conditions aux limites 
La Figure 50 représente une salle des serveurs vides que l’on souhaite modéliser. L’aperçu est 
issu du logiciel Ecotect-Analysis : 
 
Figure 50 : Domaine de simulation et conditions aux limites 
Le domaine de la simulation correspond aux dimensions de la pièce, les parois et les grilles de 
soufflage (en bleu) ou d’aspiration (en rouge) sont les limites du système. 
3.2.2. Conditions de température 
La salle des serveurs est considérée comme étant indépendante des autres zones du data center. 
Il n’y a donc pas d’échange thermique possible aux travers des 6 parois qui sont considérées comme 
adiabatiques. Afin de tenir compte de la température de soufflage 𝑇𝑐𝑜 des unités CRAH, une 
condition de température est fixée sur une partie de la limite comme représenté Figure 51 : 
 
Figure 51 : Condition de température sur une grille de soufflage 
La Figure 51 représente les nœuds de pression/température positionnés sur une paroi, tandis 
que le carré bleu représente la grille de soufflage. Afin de bien tenir compte de la géométrie, des 
nœuds repérés en bleu, sont placés exactement sur le bord de la grille de soufflage. Ceux 
immédiatement adjacents (en jaune) sont fixés très proches de ces derniers, de manière à limiter la 
diffusion de température. Par conséquent, le maillage sera de type non régulier. Finalement, les 
températures des nœuds en bleu et des nœuds transparents situés dans la zone de la grille sont 
fixées à la valeur 𝑇𝑐𝑜. Une condition de type adiabatique est appliquée aux nœuds jaunes et gris 
situés sur la paroi. 
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3.2.3. Conditions de vitesse imposée 
La condition d’adhérence est observée sur l’ensemble des 6 murs de la salle, ce qui signifie que 
les vitesses d’air seront nulles sur les parois du domaine. Concernant les grilles de soufflage et de 
reprise d’air, une condition spécifique doit être créée afin de respecter au mieux les débits d’air 
entrant et sortant. D’un point de vue modélisation, la limite est traitée de la manière indiquée sur 
les Figure 52 (a) et (b): 
 
(a) 
 
(b) 
Figure 52 : Condition de vitesse sur une grille de soufflage 
La Figure 52 (a) présente la même vue que la Figure 51, le maillage de vitesse décalé est ajouté 
et les composantes selon les axes X1 (rouge) et X3 (vert) sont visibles. La Figure 52 (b) est une 
représentation « en coupe » de la Figure 52 (a) selon le plan X1 X2 passant par le centre de la grille 
de soufflage. Sur la Figure 52 (b), le trait plein du maillage passant par les nœuds de pression 
représente la paroi tandis que les composantes de vitesse selon X2 sont représentées en bleu et en 
mauve. 
La condition d’adhérence étant appliquée à la paroi, les vitesses résultantes aux nœuds de 
pression doivent être nulles. Par conséquent et dans un premier temps, l’ensemble des composantes 
de vitesse dans les directions X1 X2 et X3 sont fixées à 0. 
Une grille de ventilation est caractérisée par ses dimensions et son débit. Dans cette études, on 
considère que l’air est injecté (ou évacuée) avec une direction perpendiculaire à la paroi. Ainsi, 
seules les composantes de vitesse normales au plan de la surface sont modifiées. De plus, on fait 
l’hypothèse que le débit d’air est uniforme sur toute la grille. Les composantes de vitesse repérées 
en bleu sur la Figure 52 (b) auront donc la même valeur 𝑣𝑔, calculée en fonction du débit souhaité. 
Cependant, lors de la discrétisation en espace du domaine par la méthode des volumes finis, la 
géométrie de la grille est déformée car surface « modélisée » de la grille correspond à la somme des 
volumes de contrôle [38]. Elle est représentée par le carré orange Figure 52 (a) et par les traits pleins 
orange Figure 52 (b).La vitesse 𝑢𝑔𝑟 est donc calculée de la manière suivante : 
 
𝑢𝑔𝑟 =
𝑀𝑔
𝑆𝑐𝑜,𝑔𝑟
 (3.1) 
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Avec 𝑀𝑔 le débit d’air de la grille et 𝑆𝑐𝑜,𝑔𝑟 la somme des surfaces de contrôle modélisant la 
surface de la grille. En appliquant cette méthode à l’ensemble des grilles d’injection ou d’extraction 
d’air, l’hypothèse de conservation de la masse est parfaitement respectée et les équations de Navier-
Stokes incompressibles peuvent être résolues. 
3.2.4. Modèle simplifié des serveurs informatiques 
Dans un premier temps, nous présentons la méthode qui est appliquée pour reproduire le 
modèle simplifié introduit par Cho et al. [7] [21] et évoqué au chapitre 3.1.1. Par la suite ce modèle 
servira de base à la mise en place d’un serveur virtuel plus détaillé intégrant des problématiques de 
variation de puissance des composants et de régulation des ventilateurs. Les Figure 53 (a) et (b) ci-
dessous représentent les schémas d’un modèle de serveur et d’un modèle de rack « simplifié »: 
 
(a) 
(b) 
Figure 53 : schéma de modèle de serveur (a) et de rack (b) « simplifié » 
Le modèle peut être séparé en 3 grandes parties : 
 Les cloisons qui délimitent les cavités des serveurs et par extension du rack. Elles sont 
représentées Figure 53 (a) et (b) par des surfaces transparentes bordées par des traits pleins 
noirs. Les surfaces d’entrée et de sortie  en bleu et jaune ne sont pas cloisonnées 
 L’énergie dissipée par les composants dans les serveurs ; elle est représentée par des 
volumes en rouge dans chaque cavité 
 L’entrainement de l’air par les ventilateurs au travers des serveurs. Les flèches disposées sur 
les surfaces de sortie, indiquent les directions des écoulements. Pour chaque équipement 
IT, la vitesse de l’air est uniforme dans la cavité 
Les chapitres suivants, détaillent les méthodes utilisées pour mettre en œuvre les 3 composantes 
du modèle de serveur 
  
Energie dissipée 
Par le serveur 
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3.2.5. Modélisation des cloisons 
Les cloisons des serveurs servent à canaliser l’écoulement dans les cavités. Elles sont 
représentées sur la Figure 54 ci-dessous pour le cas de la salle contenant les 240 équipements 
informatiques : 
 
Figure 54 : cloisonnement des 240 serveurs 
Les cloisons sont des tôles en acier d’une épaisseur de l’ordre du millimètre. Cette grandeur est 
très petite devant la taille de la salle (de l’ordre du mètre). La Figure 55 ci-dessous présente la 
méthode adoptée pour modéliser une cloison verticale (dans le plan X2 X3) en fonction du 
maillage : 
 
(a) 
 
(b) 
 
(c) 
Figure 55 : Schéma de modélisation des cloisons en fonction du maillage 
La Figure 55 (a), montre les nœuds de pression/température d’un maillage tandis que le carré 
de couleur bleu représente une cloison. Sur la Figure 55 (b), le maillage décalé est affiché et les 
carrés de couleur représentent les nœuds de perméabilité. Finalement la Figure 55 (c) est une coupe 
des Figure 55 (a) et (b) passant par le centre de la cloison et selon l’axe X1 X2. 
Le maillage est créé de manière à ce que des nœuds de pression soient positionnés sur les 
frontières de la cloison. Comme on peut le constater sur la figure (c) l’épaisseur de la cloison est 
donc infiniment petite. Celle-ci peut donc être considérée comme « infiniment fine ».  
Hypothèse pour le comportement thermique : 
Les caractéristiques de la cloison qui interviennent dans le calcul des températures sont : la 
masse volumique 𝜌𝑐𝑙 = 7500 𝑘𝑔. 𝑚
−3, la conductivité thermique 𝜆𝑐𝑙 = 46 𝑊. 𝑚
−1. °𝐶−1 et la 
capacité calorifique 𝐶𝑝𝑐𝑙 = 460 𝐽. 𝑘𝑔
−1. °𝐶−1. Les variables 𝜌𝑐𝑙 et 𝐶𝑝𝑐𝑙 sont affectées à chaque 
nœud du maillage de température situé sur la cloison (repéré en bleu sur les Figure 55 (a) et (c)). La 
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conductivité thermique est affectée sur les nœuds du maillage décalé qui sont immédiatement 
adjacents aux nœuds de pression repérés précédemment. Ces nœuds sont indiqués par des 
marqueurs rouges Figure 55 (b) et (c).  
Hypothèse sur la vitesse : 
Comme pour les parois qui bornent le domaine de calcul, une condition d’adhérence est 
observée sur les cloisons où la vitesse résultante aux nœuds de pression doit être nulle. Cette 
condition est obtenue en pénalisant les 6 nœuds de perméabilité adjacents à chaque nœud de 
pression positionnés sur la paroi à la valeur 0. Ces nœuds appartiennent au maillage décalé et sont 
repérés en rouge sur les Figure 55 (b) et (c). 
3.2.6. Modélisation de la production de chaleur 
Le fonctionnement d’un serveur informatique entraine systématiquement un dégagement 
d’énergie sous forme de chaleur. Dans sa présentation, Patterson [9] identifie les principaux 
composants responsables de celui-ci. Par ordre décroissant apparaissent les processeurs, suivis des 
microprocesseurs et des disques durs, puis dans une moindre mesure la mémoire et les composants 
I/O (Input Output). Les architectures des cartes informatiques sont très complexes et à l’échelle 
du millimètre, c’est pourquoi dans le cadre de l’étude d’une salle informatique complète, un modèle 
très simplifié s’impose. Les composants électroniques, étant contenus dans l’enceinte du serveur, 
l’énergie qu’ils dégagent est traitée sous la forme d’une puissance thermique uniformément répartie 
sur le volume à l’intérieur du serveur (Figure 56 (a) et (b)). Cette méthode est basée sur les très 
nombreuses études traitant des écoulements d’air et des transferts de chaleur dans les salles 
informatiques [6] [45] [7] [10] [21] [8]. 
 
(a) 
 
(b) 
Figure 56 : Schéma de modélisation de la puissance des serveurs 
La Figure 56 (a) représente une vue en coupe d’un serveur informatique dont une cloison est 
représentée en bleu et la Figure 56 (b) est une vue de face du serveur, le carré en trait noir plein 
représentant les cloisons latérales, supérieures et inférieures. 
L’énergie dissipée est modélisée en imposant le terme 𝑃𝑠 de l’équation de l’énergie (2.3) à la 
valeur 𝑃𝑠𝐼𝑇 sur chacun des nœuds de pression à l’intérieur de la cavité représentant l’équipement 
IT (repéré en rouge sur les Figure 56 (a) et (b)). La valeur de 𝑃𝑠𝐼𝑇 est déterminée selon l’équation 
suivante : 
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𝑃𝑠𝐼𝑇 =
𝑃𝐼𝑇
𝑉𝑐,𝐼𝑇
 (3.2) 
Où 𝑃𝐼𝑇 est la puissance du serveur, et 𝑉𝑐,𝐼𝑇 est un volume obtenu en intégrant l’ensemble des 
volumes de contrôle autour des nœuds de pression pénalisés (en orange Figure 56 (a) et (b)). Cette 
méthode permet de répartir la puissance de manière totalement uniforme à l’intérieur de la cavité. 
3.2.7. Modélisation des ventilateurs 
Les ventilateurs des serveurs informatiques servent à créer un flux d’air traversant, qui 
maintient les composants en deçà d’une température critique. Selon l’étude d’APC [19], et fonction 
des modèles de serveurs, les ventilateurs peuvent adopter différents comportements. Les serveurs 
les plus anciens ne disposent pas d’algorithme de régulation. Le débit des ventilateurs sera donc 
constant quelle que soit la température. Les équipements plus récents disposent d’un FSCA qui 
modifie la vitesse des ventilateurs et l’adapte en fonction de la température des composants. Le 
modèle simplifié de serveur présenté dans ce chapitre correspond à la première famille 
d’équipement et la ventilation sera donc constante. Elle est traitée comme indiqué Figure 57 : 
 
(a) 
 
(b) 
Figure 57 : Schéma pénalisation de vitesse des serveurs simplifiés 
La Figure 57(a) présente une vue en coupe du serveur informatique, dont une cloison latérale 
est représentée en bleu. Celle-ci est située derrière les maillages de pression/température et de 
vitesse affichés. Les traits noirs pleins horizontaux représentent les cloisons supérieures et 
inférieures. La Figure 57 (b) présente une vue de face du serveur informatique dont les cloisons 
sont représentées en trait plein noir. Sur les Figure 57 (a) et (b), les composantes de vitesse grisées 
sont nulles à cause de la perméabilité appliquée avec le modèle de cloison précédemment décrit 
(chapitre 3.2.5).  
La vitesse d’air est considérée uniforme sur l’ensemble du volume du serveur et l’écoulement 
est perpendiculaire à la surface de sortie (selon l’axe X3 dans le cas des Figure 57 (a) et (b)). Par 
conséquent les composantes de vitesse selon les autres directions (en mauve) et situées à l’intérieur 
de la cavité sont fixées à 0. Selon l’axe X3 une vitesse 𝑣𝐼𝑇 est calculée et appliquée à l’ensemble des 
composantes à l’intérieur du serveur. L’équation de 𝑣𝐼𝑇 est la suivante : 
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𝑢𝐼𝑇 =
𝐷𝐼𝑇
𝑆𝑐,𝐼𝑂
 (3.3) 
Avec 𝐷𝐼𝑇 le débit du serveur, et 𝑆𝑐,𝐼𝑂 la surface calculée à partir de la somme des volumes de 
contrôle situés sur la surface de sortie et représentés en orange sur les Figure 57 (a) et (b). Cette 
méthode permet d’ajuster la vitesse d’air en fonction du maillage, afin de contrôler le débit exact 
des ventilateurs. 
3.2.8. Conclusion sur la modélisation 
Nous utilisons le logiciel Ecotect Analysis pour créer la géométrie de la pièce, et calculer les 
coordonnées de l’ensemble des équipements. Par la suite, le code de calcul Thétis interprète ces 
données pour créer un domaine de simulation et des conditions aux limites. Concernant la 
modélisation des serveurs, nous utilisons la méthode des serveurs « simplifiés » introduit par Cho 
et al. [7]. Les chapitres précédents décrivent la manière dont elle est intégrée dans notre code de 
calcul. 
Il s’agit maintenant de vérifier que l’ensemble des méthodes numériques décrites au Chapitre 
2 et au Chapitre 3.2 est capable de reproduire le comportement d’un datacenter. Le chapitre suivant 
présente donc la simulation d’une salle de 240 serveurs. Les résultats obtenus sont comparés à ceux 
de Cho et al [21] qui ont réalisé la même étude. 
3.3. Cas de comparaison : simulation d’un data center de 240 
serveurs 
Ce chapitre a pour but d’évaluer la performance et le niveau de précision des modèles 
numériques précédemment décrits. Pour ce faire, nous proposons de reproduire la simulation 
partielle d’un centre de calcul à haute densité thermique introduite par Cho et al [7] en 2008. Les 
résultats obtenus avec nos propres méthodes de calcul sont comparés à ceux détaillés dans les 
travaux [21]. 
En 2009, Cho et al [7] réalisent une étude comparant les performances de différents types de 
SDA dans un datacenter existant. Cette infrastructure est un centre de calcul de haute densité, 
construit en 2008 à Séoul. En réalisant plusieurs simulations numériques modélisant une partie 
représentative de la salle des serveurs, ils déterminent que l’arrangement optimal des serveurs est 
de type allée chaude/allée froide. Avec ce système, l’air est soufflé localement par des dalles 
perforées positionnées au pied des serveurs, et repris au niveau du plafond par des grilles situées 
au dessus des allées chaudes. Dans une seconde étude [21], ils caractérisent les performances du 
système de refroidissement en se basant sur les champs thermiques obtenus et les nombres sans 
dimension introduits par Herrlin [24]. Les profils des températures d’air à l’entrée de chaque serveur 
sont fournis, ainsi que les coefficients 𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼, 𝑅𝐶𝐼𝐿𝑂 et 𝑅𝑇𝐼. La comparaison de ces informations 
avec les résultats de nos calculs nous permet de vérifier la fiabilité des méthodes numériques et des 
modèles présentés au chapitre 2 et au chapitre 3. 
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3.3.1. Configuration et géométrie de la salle 
L’étude [7], fournit les informations nécessaires à la modélisation de la salle informatique. Le 
domaine étudié et ses dimensions sont décrites dans les Figure 58 Figure 59 et dans le Tableau 10 
ci-dessous : 
 
Figure 58 : vue de dessus et dimension de la salle 
Tableau 10 : débits, puissances, et température des 
équipements 
 
Description Valeur Unité 
𝑃𝐼𝑇  Puissance serveur 1000 W 
𝐷𝐼𝑇  Débit serveur 160 m
3/h 
𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻  Débit total CRAC 45 600 m
3/h 
𝑇𝐶𝑂  Température soufflage 16 °C 
 
 
Figure 59 : vue en coupe sur les allées selon le plan X2X3 
Dans cette salle informatique, les 240 serveurs d’une puissance respective de 𝑃𝐼𝑇 = 1 𝑘𝑊 sont 
arrangés en racks, contenant chacun 4 équipements superposés (Figure 59). Ainsi chaque rack 
dissipe une puissance totale de 4 𝑘𝑊 et est traversé par une ventilation constante de 640 𝑚3/ℎ. 
Ces même racks sont alignés sur 4 rangées comptant chacune 15 unités. 
Le système de ventilation est de type allée chaude / allée froide. L’air froid est soufflé à une 
température 𝑇𝐶𝑂 au niveau du sol et entre 2 rangées par 2 grilles de soufflage représentées en bleu 
(Figure 58). Le débit d’air 𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻 est équitablement réparti sur les deux allées froides. Les serveurs 
informatiques aspirent l’air froid nécessaire à leur refroidissement depuis les allées froides et le 
restituent dans les allées chaudes, selon le sens des flèches (Figure 59). Finalement l’air chaud est 
capté depuis les allées chaudes via des grilles situées au niveau du plafond. Les bouches de reprise 
des allées chaudes de droite et de gauche absorbent chacune ¼ du débit 𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻. La grille de l’allée 
centrale aspire ½ du débit 𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻. La moyenne des températures d’air à l’entrée des grilles 
d’aspiration est noté 𝑇𝐶𝐼 
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3.3.2. Hypothèse du modèle numérique 
Concernant la modélisation de la salle, les méthodes numériques décrites dans les chapitres 
précédents sont appliquées: 
 Les phénomènes physiques sont modélisés comme indiqué au chapitre 2. 
 Les serveurs informatiques sont modélisés à l’aide de l’outil ECOTECT comme indiqué 
dans le chapitre précédent.  
 Finalement, le maillage utilisé est créé à l’aide du logiciel Ecotect Analysis. Une grille 3D de 
dimensions 112 × 39 × 69 est adaptée à la géométrie de la salle informatique. Bien que 
faible, cette dimension de maillage permet de capter les phénomène de by-pass et de 
recirculation. On note que ce maillage de 301 392 points est équivalent à celui de Cho et al 
[21]. La Figure 60 représente la grille utilisée pour l’étude : 
 
(a) 
 
(b) 
 
(c) 
Figure 60 : Maillage 112X39X39 adapté à la géométrie du datacenter 
Les structures bleues visibles sur la Figure 60 (a) sont définies en fonction de la perméabilité 
dans le domaine. Elles représentent les cloisons des serveurs et des racks du datacenter. Les deux 
plans rouges qui coupent la salle indiquent la position des coupes des Figure 60 (b) et (c). La Figure 
60 (b) représente la grille de Pression/température sur un plan X1X2 passant par le centre d’une 
rangée de serveurs informatiques et la Figure 60 (c) montre la même grille sur un plan X2X3 passant 
par le centre de 2 racks de deux rangées différentes. Le maillage est non régulier, et des nœuds de 
pression sont positionnés sur chaque cloison pour tenir compte des parois. Les nœuds 
immédiatement adjacents sont rapprochés afin de limiter la diffusion de la perméabilité représentée 
en dégradé noir (Chapitre 3.2.5). 
Raffinement du maillage pour 
respecter la géométrie des 
cloisons 
Coupe Figure (b) 
Coupe Figure (c) 
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3.3.3. Convergence du modèle et arrêt des calculs 
La méthode présentée dans ce paragraphe, qui permet de déterminer la convergence d’un 
calcul, est valable pour l’ensemble des simulations CFD présentées dans ce manuscrit. Seules les 
variables observées pourront varier d’un cas à l’autre. 
Les systèmes simulés étant de nature turbulente, les variables mesurées ∆𝑃𝐼𝑇 , 𝑇𝐼𝐼 , 𝑇𝐶𝐼 , 𝐷𝐼𝑇 , 𝑃𝐼𝑇 , 
sont des fonctions aléatoires selon Chassaing [31]. Il s’agit donc d’observer la forme de ces signaux 
lorsque 𝑡 → ∞. Afin de déterminer si un signal est stationnaire d’ordre 1 ou permanent en 
moyenne, on vérifie si sa moyenne est indépendante du temps [31] : 
 
𝑆𝐼 (
∑ ∅(𝑡)𝑡1𝑡
𝑡1 − 𝑡
−
∑ ∅(𝑡)𝑡2𝑡1
𝑡2 − 𝑡1
= 10−2)  𝐴𝐿𝑂𝑅𝑆 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡 (3.4) 
Avec ∅ une variable quelconque. Lors d’une simulation, le programme applique le test décrit 
par la relation ci-dessus à l’ensemble des variables utiles en post traitement ∆𝑃, 𝑇𝐼𝐼 , 𝑇𝐶𝐼 , 𝐷𝐼𝑇 , 𝑃𝐼𝑇 , etc. 
Les intervalles de temps sont choisis par l’utilisateur en fonction du système et varient d’une 
simulation à l’autre. Lorsque le code détecte que toutes les variables « utiles » sont permanentes en 
moyenne, le calcul s’arrête. Cette méthode est appliquée à toutes les simulations décrites dans cette 
étude, ainsi lorsque que l’on étudie les valeurs ou le comportement des variables 𝑇𝐼𝐼 , 𝑇𝐶𝐼 , 𝐷𝐼𝑇, il 
s’agit bien de valeurs moyennes, calculé sur un intervalle de temps approprié. 
Prenons un exemple avec la simulation de la salle informatique avec 240 serveurs, réalisée avec 
un pas de temps de 0.1s. Les Figure 61 (a) et (b) ci-dessous représentent l’évolution au cours du 
temps d’une variable de température 𝑇𝐼𝐼 calculée lors de la simulation : 
 
(a) 
 
(b) 
Figure 61 : Evolution turbulente d’une température 𝑻𝑰𝑰 au cours de temps 
Sur la Figure 61 (a), on observe une période transitoire de 0s à 600s, puis la température 𝑇𝐼𝐼 
tend à se stabiliser et à osciller autour d’une valeur moyenne (en rouge Figure 61 (b)). Sur la Figure 
61 (b), on visualise un zoom du même signal de 600s à 1800s, et il apparait que la température 
adopte un comportement fluctuant autour d’une valeur moyenne de 28,57°C. On sélectionne donc 
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deux intervalles de temps en fixant 𝑡 = 600, 𝑡1 = 1200, 𝑡2 = 1800, puis on applique le test ci-
dessus (équation (3.4)). Le résultat obtenu par la soustraction des deux moyennes selon l’équation 
(3.5) est de 7,23 × 10−2°𝐶. Etant donnée la faiblesse de ce résidu, on peut considérer que la 
variable 𝑇𝐼𝐼 est permanente en moyenne. La valeur de 𝑇𝐼𝐼 retenue pour la suite des calculs est donc 
sa moyenne sur l’intervalle [𝑡, 𝑡2], soit 28,57°C. 
3.3.4. Analyse du comportement aéraulique et comparaison avec l’étude de 
référence 
Dans un premier temps nous analysons les champs de température issus des simulations 
numériques afin d’identifier la présence éventuelle de phénomènes parasites (by-pass, 
recirculation). Puis dans un second temps nous évaluons la performance du SDA, d’une part grâce 
aux coefficients 𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼 et 𝑅𝐶𝐼𝐿𝑂 qui indiquent un niveau de « sécurité » dans l’installation, d’autre 
part en calculant l’indicateur RTI indiquant le niveau de « performance énergétique ». Les résultats 
obtenus sont comparés avec ceux de Cho et al [21], obtenue à l’aide d’un modèle RANS k-ε avec le 
logiciel STAR-CD. 
Caractérisation de l’efficacité du SDA 
La simulation numérique de la salle des serveurs permet de visualiser les champs de température 
calculés par le code CFD. L’efficacité du système de distribution d’air est défini par sa capacité à 
fournir un air froid aux serveurs et à une température la plus proche possible de 𝑇𝐶𝑂. Une première 
approche consiste donc à analyser les champs de température à différents endroits de la salle des 
serveurs. Ces derniers sont présentés sous la forme de coupes dans Figure 62 suivantes : 
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(a) X1=2.5m 
 
 
 
(b) X1=8.0m 
 
  
(c) X3=2.5m 
 
  
(d) X3=4.2m 
 
 
 
(e) 
 
X2=1.5m 
Figure 62 : Comparaison entre des champs de températures obtenus avec les résultats de Cho 
Les Figure 62 ci-dessus fournissent plusieurs coupes du champ de température dans la salle des 
serveurs, les rectangles gris correspondent aux racks informatiques de 4 serveurs chacun. Ces 
derniers sont délimités par des traits noirs sur les Figure 62 (a) et (b). Sur la Figure 62 (e) à gauche, 
la grille du maillage positionne le « plancher » de la salle, la coupe étant située à 1m50 du sol. 
Les résultats de la colonne de gauche correspondent aux calculs réalisés avec le code Thétis et 
l’interface d’Ecotect Analysis. Le modèle de turbulence utilisé est de type instationnaire (Chapitre 
2.1). Les champs de température observés sont donc les champs moyens lorsqu’ils atteignent un 
régime permanent (Chapitre 3.3.3). Les figures de la colonne de droite ont été réalisées avec le code 
de calcul STAR-CD, et le modèle de turbulence est de type 𝑘−∈ [21]. 
On observe beaucoup de similarités, et quelques différences entre les résultats fournis par les 
deux études : 
 d’après les coupes (a) et (b) de la Figure 62, et dans les deux études, l’air froid soufflé atteint 
une hauteur de 1.8m dans les allées froides. En revanche, au dessus de ce seuil et jusqu’au 
sommet du rack, des recirculations (Figure 63 (a)) d’air chaud font monter la température 
de l’air. Ainsi, les 3 premières rangées d’équipements sont alimentées avec un air à basse 
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température, tandis que les serveurs de la 4ème rangée encourent un plus grand risque de 
surchauffe. 
 similairement, la coupe au centre de l’allée froide Figure 62 (c) montre dans les deux cas un 
front d’air froid atteignant une hauteur de 1m80. Dans cette partie, la température de l’air 
est comprise entre 18°C et 20°C selon Cho et al [21]. Dans notre simulation, cette zone est 
plus uniforme et la température moyenne de l’air varie régulièrement de 17°C à 19°C. Mais 
dans la partie supérieure de l’allée froide, et à cause des effets de recirculation d’air chaud, 
la température atteint plus de 30°C. 
 finalement, l’observation de la coupe de l’allée chaude Figure 62 (d) met en évidence des 
phénomènes de by-pass d’air froid (Figure 63 (b)). Les deux études montrent des 
températures plus basses et du même ordre de grandeur au niveau du plancher dans cette 
zone. 
D’après ces observations, et bien que le système de refroidissement par allée chaude allée froide 
soit performant, des phénomènes parasites sont observés. Ils sont mis en évidence sur les Figure 
63 ci-dessous : 
 
(a) 
 
(b) 
Figure 63 : visualisation des phénomènes de by-pass et de recirculation à l’extrémité d’une allée froide 
Les Figure 63 (a) et (b) montrent respectivement les phénomènes de recirculation et de by-pass 
vus depuis l’extrémité d’une allée froide, grâce à des lignes de courant et à des lâcher de particules 
dont la couleur correspond à la température de l’air. Sur la Figure 63 (a), l’air chaud issu des serveurs 
situés dans la rangée supérieure retourne vers l’allée froide et réchauffe l’air absorbé par le matériel 
informatique. Sur la Figure 63 (b), c’est l’air issu des grilles de soufflage au sol qui contourne les 
racks et vient s’évacuer dans l’allée chaude.  
Ces phénomènes ont deux impacts majeurs sur le système. D’une part ils élèvent la température 
des serveurs et augmentent le risque de surchauffe, d’autre part ils pénalisent la performance 
énergétique du datacenter en dissipant une partie de l’air froid produit. Cho et al [21], proposent 
d’étudier leur impact en utilisant les indicateurs 𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼, 𝑅𝐶𝐼𝐿𝑂 et 𝑅𝑇𝐼. Dans le chapitre suivant, ces 
coefficient seront calculés en fonction de nos résultats et comparé à ceux de [21]. 
3.3.5. Analyse et comparaison des coefficients,  𝑹𝑪𝑰𝑯𝑰 et 𝑹𝑻𝑰 
Le calcul des deux types d’indicateurs nécessite la connaissance des éléments suivants : 
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 Plusieurs relevés de températures d’air en entrée des serveurs informatiques 𝑇𝐼𝐼, répartis 
sur l’ensemble d’une allée froide. 
 La température de l’air, repris au niveau des grilles situées au plafond dans les allées chaudes 
𝑇𝐶𝐼. 
 La température de l’air chaud à la sortie des équipements Tio,  
Concernant la température d’air alimentant les équipements 𝑇𝐼𝐼, et afin d’obtenir des résultats 
comparables à ceux de Cho et al [21], la méthode de calcul des températures 𝑇𝐼𝐼 employée est 
décrite à l’aide de la Figure 64. 
 
Figure 64 : Extraction des températures 𝑻𝑰𝑰 
Les structures en bleu de la Figure 64 représentent les racks de serveurs. Les températures 𝑇𝐼𝐼 
sont relevées sur un plan X1X2 (en rouge) positionné à l’entrée d’une rangée d’équipements 
informatiques. 240 températures sont extraites à partir de points positionnés uniformément sur la 
surface correspondant aux zones d’aspiration des serveurs. Les résultats obtenus sont rangés par 
ordre croissant, puis tracés sur le graphe Figure 65 ci-dessous : 
 
Figure 65 : Répartition des températures 𝑻𝑰𝑰 et comparaison avec les résultats de Cho et al [21] 
La Figure 65 représente les 240 températures 𝑇𝐼𝐼 pour une rangée de 60 serveurs calculées par 
Cho et al [21] (en triangle bleu) et par Thétis-Ecotect (en triangle orange). Elle fait également 
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apparaitre les valeurs des températures maximales et minimales, recommandées et autorisées, pour 
des serveurs de classe A1 selon les « guidelines » de l’ASHRAE [13]. 
Concernant les profils de température, les mêmes conclusions peuvent être tirées pour les deux 
études : le débit d’air froid soufflé par les unités CRAH n’est pas suffisant pour alimenter les 
serveurs situés dans les rangées supérieures. Ainsi une partie des températures extraites dépassent 
la valeur maximale recommandée à l’entrée des serveurs, sans toutefois dépasser la valeur maximale 
autorisée. Cependant des différences apparaissent entre les deux études. Les températures des 
serveurs calculées avec Thétis-Ecotect sont plus basses que celles fournies par Cho et al [21]. Le 
modèle développé dans le cadre de cette étude prédit donc des températures moyennes dans l’allée 
froide, sensiblement inférieures à celles calculées par Cho et al [21].Cela confirme les observations 
réalisées lors de l’étude du champ de température au centre de l’allée froide Figure 62 (c). 
A partir des valeurs 𝑇𝐼𝐼 obtenues, nous calculons maintenant la valeur du coefficient 𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼 
selon l’équation (1.8) du chapitre 1.4.2. Puis la valeur de 𝑅𝑇𝐼 est déterminée selon (1.9) du chapitre 
1.4.2. Les résultats sont présentés dans le graphe ci-dessous et comparés aux indicateurs fournis 
par Cho et al [21] : 
 
Figure 66 : Comparaison des indicateurs 𝑹𝑪𝑰𝑯𝑰 et 𝑹𝑻𝑰 
Dans notre étude, l’indicateur 𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼 = 93%, tandis que Cho et al [21] prédisent 𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼 =
89%. Ces deux valeurs sont considérées comme « acceptables » [24], et signifient que la majorité 
des serveurs informatiques ont une température d’air de refroidissement inférieure au maximum 
autorisé. L’écart de 4% entre les deux études est très faible et corrobore le fait que le code de calcul 
employé prédit une température d’air dans l’allée froide inférieure à l’étude de Cho et al [21]. 
Concernant la performance énergétique du système, l’étude menée avec Thétis-Ecotect prédit 
un indicateur 𝑅𝑇𝐼 de 112%, tandis de l’étude de Cho et al [21] fournis un 𝑅𝑇𝐼 de 114%. Dans les 
deux cas, 𝑅𝑇𝐼 > 100% ce qui indique que le système de distribution d’air à une forte tendance à 
recirculer l’air des allées chaudes vers les serveurs [24]. La différence de 2% entre les deux études 
est très faible, mais elle montre cependant que notre modèle à tendance à moins faire recirculer 
l’air chaud. Cela peut expliquer en partie le fait que les températures 𝑇𝐼𝐼 calculées avec Thétis-
Ecotect, sont sensiblement inférieures à celles de Cho et al [21] Figure 65. 
3.3.6. Conclusion sur le cas de comparaison 
Dans ce chapitre, nous utilisons les modèles numériques précédemment décrits pour 
reproduire la simulation d’un datacenter de grande envergure (240 serveurs). Puis, en se basant sur 
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les observations de Cho et al [21], nous comparons nos résultats avec les leurs afin de valider la 
capacité du modèle Thétis-Ecotect à simuler des datacenters. 
Concernant l’étude des champs de température, il apparaît que notre modèle prédit un champ 
de température plus uniforme et sensiblement plus froid dans les allées froides. En revanche, le 
front chaud créé dans cette zone à cause des recirculations et positionné à 1m80, est bien calculé. 
Ainsi les serveurs informatiques positionnés au niveau de la dernière rangée absorbent bien un air 
à une température élevé. Concernant le champ de température dans l’allée chaude, un phénomène 
de by-pass est visible dans les deux études et une partie de l’air froid se mélange à l’air évacué par 
les serveurs. 
Par la suite, nous calculons les indicateurs 𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼 et 𝑅𝑇𝐼 qui caractérisent respectivement le 
niveau de sécurité des serveurs et la performance énergétique du SDA. En comparant les résultats 
des deux études, on observe une différence de 4% sur l’indicateur 𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼 et de 2% sur 
l’indicateur𝑅𝑇𝐼. Ces écarts sont très faibles et les conclusions qui en sont tirées sont les mêmes : le 
système de distribution d’air, assure une bonne sécurité de fonctionnement des serveurs 
informatiques, en dépit d’une tendance à recirculer l’air issu des allées chaudes. 
Que ce soit pour les champs de température, ou pour les indicateurs, les écarts de résultats 
obtenus ont probablement deux causes principales : 
 les modèles de turbulence utilisés dans les deux études sont très différents. Ainsi les 
viscosités et conductivités turbulentes qui influencent l’écoulement et le champ de 
température sont approximées de manière différente  
 Bien que le modèle de serveur que nous utilisons pour cette étude soit basé sur les 
publications de Cho, ce dernier ne décrit pas précisément sa méthode. Il est donc possible 
que la prise en compte de la ventilation et de la puissance dissipée soient modélisés 
différemment. 
Cependant, bien que les deux études montrent quelques différences dans la prédiction des 
champs de température, les résultats obtenus sont cohérents et permettent de tirer les mêmes 
conclusions sur le système étudié. Ces résultats confirment donc la capacité du code de calcul 
Thétis-Ecotect à simuler des salles de serveur. 
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En résumé et conclusion 
Dans le Chapitre 2, sont présentés les outils numériques du code de mécanique des 
fluides Thétis qui permettent de simuler les écoulements d’air et les transferts de chaleur 
qui interviennent dans une salle des serveurs. 
Or afin de modéliser un datacenter, il est nécessaire de définir un domaine de 
simulation, et de modéliser les différents éléments qui le composent. La géométrie des 
salles informatiques est souvent complexe et fait intervenir des centaines d’obstacles et des 
sources de chaleur. Il est alors indispensable de disposer d’une interface permettant de 
modéliser la salle en 3D et de fournir au code de calcul les caractéristiques du domaine et 
les conditions initiales.  
Pour répondre à cette problématique, nous utilisons le logiciel Ecotect Analysis qui 
permet de définir la géométrie de la salle des serveurs et de créer un maillage. Le code de 
calcul Thétis interprète alors les résultats pour modéliser les différents composants du 
datacenter : 
 Parois / cloisons, 
 Grilles de soufflage ou d’aspiration, 
 Serveurs informatiques 
Ces modèles sont ensuite validés pour s’assurer de leur capacité à reproduire les 
phénomènes physiques intervenant dans une salle des serveurs. Un cas de comparaison 
est alors réalisé sur un datacenter de 240kW. Malgré quelques écarts entre les résultats des 
deux modèles, il apparaît que les méthodes décrites, permetent de reproduire les résuktats 
de la litérature avec une bonne précision. 
Dans les chapitres suivants, nous proposons une amélioration du modèle de serveur 
simplifié, qui permet de simuler les équipements de nouvelle génération de type « blade ». 
Ils seront notamment équipés d’un régulateur qui modulera le débit des ventilateurs en 
fonction de la température. 
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4. Serveurs informatiques « régulés » 
Introduction 
Ces dernières années, la puissance de calcul des serveurs informatiques a beaucoup 
augmenté. Parallèlement, la puissance thermique dissipée par les équipements s’est 
accrue. Afin de limiter les consommations d’énergie des datacenters, les fabricants de 
matériel informatique, développent des serveurs qui régulent le débit d’air des machines 
en fonction de la température des composants. La vitesse de l’air traversant les 
équipements et la chaleur produite deviennent alors des fonctions de la température de 
l’air dans la salle informatique. 
Ces nouveaux serveurs ont un impact sur la réaction du système de distribution d’air 
froid, et sur les consommations énergétiques, qu’il est nécessaire de quantifier. Dans ce 
chapitre, nous proposons donc un nouveau modèle de serveur « régulé » basé sur le modèle 
de serveur « simplifié » décrit au chapitre précédent. Ce module est entièrement 
programmé dans le code de calcul Thétis : 
 Dans une courte bibliographie, le mode de fonctionnement de ces nouveaux 
serveurs est présenté, et leurs principales caractéristiques sont identifiées, 
 Les modèles numériques permettant de simuler leurs comportements sont détaillés 
 Un cas test est présenté, où un serveur « régulé » fonctionne dans un système semi-
confiné. Les résultats des simulations permettent d’observer l’évolution des 
consommations en fonction de la température de l’air de refroidissement 𝑻𝑪𝑶. 
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4.1. Présentation des serveurs de nouvelle génération 
Dans les années 60, G. E Moore énonçait une loi empirique qui constatait que la complexité 
des semi-conducteurs proposés par les fabricants de matériel d’entrée de gamme, doublait tous les 
deux ans. Dans les années 2000, une étude menée par « The Uptime Institute » a proposé un graphe 
montrant l’évolution de la densité de puissance depuis 1992 jusqu’à l’année 2000, puis extrapolant 
la tendance jusqu’à l’année 2010 [48]. Plus récemment, l’ASHRAE reprenait ces résultats et les 
extrapolait de nouveau, fournissant une projection de la densité de puissance jusqu’ à l’année 2014 
[49]. La représentation graphique de cette tendance est décrite Figure 2. Ainsi d’après ces travaux, 
la densité de puissance des centres de calcul augmenterait de manière exponentielle, allant ainsi de 
paire avec les capacités de calcul des machines. 
Selon Patterson et al [18], une des causes de cette « explosion » de puissance est due à la 
réduction de la taille des microprocesseurs, qui a entrainé une augmentation des phénomènes de 
leakage ou « fuite de courant ». Comme il a été vu dans la bibliographie, ce phénomène est très 
sensible aux conditions de fonctionnement des composants, et la puissance dissipée par les 
équipements IT devient une fonction de la température environnante. Parallèlement, les 
consommations d’énergie des datacenters étant devenues une préoccupation majeure des acteurs 
de ce domaine, ces derniers ont développé des stratégies de type « Thermal management » (que 
nous traduirons par « optimisation thermique ») pour adapter les besoins des serveurs [16]. Celles 
ci reposent sur 4 critères principaux présentés Figure 67 : 
 
Figure 67 : Critère de fonctionnement de l’optimisation thermique 
Parmi ces critères, les contraintes acoustiques liées au débit des ventilateurs et les performances 
du serveur sont au-delà de notre domaine d’étude. En revanche, nous nous intéresserons au lien 
entre la température des composants et l’optimisation de la puissance. 
Pour assurer une bonne évacuation de l’énergie dissipée, tout en limitant les besoins des 
ventilateurs, les serveurs actuels sont équipés d’algorithmes de régulation [16]. Des automates se 
basent sur une multitude de capteurs de température et calculent une vitesse de consigne qu’ils 
fournissent aux ventilateurs. Ces FSCA sont souvent des algorithmes de type PID (Proportionnelle 
intégrale dérivée). 
Il existe plusieurs méthodes pour concevoir l’architecture d’un serveur informatique, le 
placement des composants n’est pas normalisé, et les designs des serveurs sont variables d’un 
fabriquant à l’autre. La Figure 68 montre deux serveurs dont « l’optimisation thermique » a été 
pensée différemment : 
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Figure 68 : répartition des zones par ventilateur 
Le serveur de gauche de la Figure 68 sépare son châssis en 2 zones thermiques. Cela signifie 
que le ventilateur de gauche correspondant à la zone 1 est indépendant des 4 ventilateurs de la zone 
2. Dans la zone 2, afin de faire fonctionner le matériel dans de bonnes conditions, l’algorithme de 
régulation devra se baser sur la sonde du composant enregistrant la température la plus élevée. Il y 
a donc un risque d’obtenir un débit de ventilation trop important qui ne sera adapté qu’à l’élément 
le plus chaud de la carte. A l’inverse, le serveur de droite Figure 68 sépare son châssis en de multiples 
zones, chacune correspondant à un composant et disposant d’un ventilateur. La régulation peut 
donc être traitée, composant par composant et avec plus de précision. Cependant il existe un risque 
que l’écoulement d’air chaud émanant d’une zone très ventilée recircule dans une zone plus froide. 
Dans ce cas, il faut porter une attention particulière à ces phénomènes lors de la conception de 
l’architecture thermique. [16].  
Ces deux cas de figure illustrent la grande diversité des produits disponibles sur le marché. En 
fonction de la puissance de calcul, des fonctionnalités, ou de la qualité du matériel, chaque serveur 
informatique possède un comportement énergétique différent. De plus, les constructeurs ne 
dispensent que très peu d’informations sur l’optimisation thermique, ou l’architecture de leurs 
machines. 
4.2. Conception d’un modèle général 
Concernant la création d’un modèle numérique simulant de tels équipements et qui viendrait 
s’insérer dans la simulation CFD, la diversité des serveurs, et leurs complexités posent deux 
problématiques : 
 la modélisation d’un serveur informatique précis n’est pas représentative de l’ensemble des 
équipements de nouvelle génération. 
 en considérant le système créé par un serveur et ses composants, l’échelle d’espace est de 
l’ordre de 10-2m (la taille d’un composant). Or la longueur caractéristique d’une salle 
informatique peut atteindre 102m [50]. Ainsi la simulation numérique des deux systèmes 
nécessiterait un maillage très important pour représenter toutes les échelles. 
Il s’agit donc de créer un modèle simplifié qui reproduit les principales spécificités de cette 
génération de serveurs. Il devra également être paramétrable de manière à pouvoir s’adapter à tout 
type de machine en fonction de documents techniques fournis par les constructeurs, ou de relevés 
expérimentaux. 
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La conception du serveur régulé s’appuie sur la base du modèle simplifié établi par Cho et al 
[21]. La Figure 69 ci-dessous, schématise les différentes échelles de longueur et positionne les 
modèles numériques : 
 
Figure 69 : Longueur caractéristiques des composants d’une salle informatique 
Selon la Figure 69 le modèle de serveur au niveau « simplifié », permet de simuler une salle 
informatique à l’échelle du rack. Seuls une puissance dissipée et un débit d’air constant sont pris en 
compte. Pour être plus précis, le modèle « régulé » doit permettre de se situer en amont, en prenant 
en compte le comportement des principaux composants qui ont un impact sur les phénomènes 
thermiques et aérauliques de la salle. D’autre part, il doit être possible d’estimer les consommations 
de ces éléments, notamment des processeurs et des ventilateurs. 
Dans le cadre de nos travaux, la solution qui a été envisagée est schématisée sur la Figure 70 
ci-dessous : 
 
Figure 70 : Schéma du modèle de serveur régulé 
Ce modèle décrit Figure 70 permet de contourner les problèmes énoncés précédemment 
repose sur plusieurs hypothèses : 
 concernant le phénomène de leakage, il n’est pas possible d’obtenir la température du CPU 
dans le serveur, l’intérieur du serveur n’étant pas modélisé. Le modèle utilisera donc les 
informations fournies par l’ASHRAE [15] qui estime une augmentation de la puissance en 
fonction de la température en entrée de la machine 
 la perte de charge au travers du serveur est une caractéristique propre à chaque équipement. 
Celle-ci sera donc simulée par un milieu poreux isotrope dont les propriétés sont fournies 
par Almolie et al [6]. 
 concernant la régulation de la ventilation, le problème est similaire au phénomène de 
leakage : il n’est pas possible de prédire la température au niveau du processeur. La vitesse 
d’air sera donc régulée en fonction d’une température calculée à la sortie du serveur et fixée 
à une valeur de consigne 𝑇𝐼𝑂. 
4.3 Modélisation de la variation de puissance 
103 
Ces 3 hypothèses font l’objet des chapitres suivants. Elles seront détaillées et les méthodes 
numériques utilisées pour les simulations seront expliquées 
4.3. Modélisation de la variation de puissance 
Bien que ce phénomène soit tenu pour partie responsable de l’augmentation des 
consommations des serveurs informatiques [18] [19] [15], il existe peu de documentation sur le 
sujet. D .Moss et al [19] observent que lorsque la température à l’entrée d’un serveur atteint 25°C, 
il y a une augmentation de la consommation globale de l’équipement. Dans une autre étude, 
Patterson [18], affirme que l’énergie absorbée par le CPU est très dépendante de la température 
ambiante, en revanche les autres composants tels que la mémoire ou les disques de stockage ne 
semblent pas impactés. Finalement, le document [15] de l’ASHRAE affirme que pour des serveurs 
de classe A2, une augmentation générale des consommations est observée. Celle-ci est le résultat 
d’une augmentation de la puissance des ventilateurs et des composants. Ces « guidelines » 
fournissent l’évolution de ce facteur d’augmentation 𝐹𝑥 en fonction de la température à l’entrée 
d’un serveur tel que représenté ci dessous : 
 
Figure 71 : Facteur Fx en fonction de la température d’entrée 
La courbe en bleu Figure 71 représente l’évolution maximale du facteur d’augmentation de la 
puissance 𝐹𝑥 en fonction de la température, tandis que la courbe en rouge représente l’évolution 
minimale de ce même facteur. 
D’un point de vue modélisation, on considère que la totalité de la puissance dissipée par les 
composants est restituée sous forme de chaleur dans l’environnement. Dans le modèle simplifié, 
cette puissance est modélisée par un terme source 𝑃𝑠𝐼𝑇 ajouté localement à l’équation de l’énergie 
(2.3). Dans le modèle régulé, on conserve la même méthode, mais le terme 𝑃𝑠𝐼𝑇𝑅 qui représente 
l’énergie totale dissipée par le serveur est recalculé à chaque pas de temps selon la formule suivante : 
 
𝑃𝑠𝐼𝑇𝑅 =
1
𝑉𝑐,𝐼𝑇
× (𝑎1,𝐹𝑥𝑇𝐼𝐼
3 + 𝑎2,𝐹𝑥𝑇𝐼𝐼
2 + 𝑎3,𝐹𝑥𝑇𝐼𝐼 + 𝑎4,𝐹𝑥) × 𝑃𝐼𝑇,𝑟𝑒𝑓 (4.1) 
Dans l’équation (4.1), 𝑃𝐼𝑇,𝑟𝑒𝑓 est la puissance de référence du serveur pour une température 
calculée à l’entrée de l’équipement de 𝑇𝐼𝐼 = 15°𝐶. Le terme 1 𝑉𝑐,𝐼𝑇⁄  de l’équation (4.1) permet de 
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répartir la puissance totale sur l’ensemble du volume du serveur discrétisé tel que décrit au chapitre 
3.2.6. Finalement le terme central de l’équation (4.1) est un polynôme du 3ème degré en fonction de 
𝑇𝐼𝐼 qui modélise le facteur d’augmentation de la puissance 𝐹𝑥. Ainsi, la modification des coefficients 
𝑎1𝐹𝑥, 𝑎2𝐹𝑥, 𝑎3𝐹𝑥, 𝑎4𝐹𝑥 permet d’ajuster le comportement du facteur 𝐹𝑥 propre à chaque serveur 
informatique en fonction des informations dont on dispose. Dans le cadre de ce projet les valeurs 
affectées sont les suivantes : 𝑎𝐹𝑥 = 4.666 × 10
−5, 𝑎2𝐹𝑥 = −0.0027, 𝑎3𝐹𝑥 = 0.0549, 𝑎4𝐹𝑥 = 0.6348. 
Elles ont été obtenues par régression à partir du comportement du 𝐹𝑥 max fourni par l’AHSRAE 
[15] en bleu Figure 71. Le résultat modélisé est tracé en trait noir sur cette même figure. 
4.4. Modélisation de la perte de charge dans le serveur 
Les composants électroniques du serveur tels que les processeurs, les radiateurs ou la mémoire, 
créent une perte de charge aux bornes du serveur informatique en s’opposant à la circulation de 
l’air. Comme chaque fabriquant de matériel adopte son propre design, le comportement de la 
pression dans un serveur variera d’un équipement IT à l’autre. En 2003, IBM publie une courbe 
répartissant la perte de charge en fonction des composants pour le serveur P5-570 [51] : 
 
Figure 72 : Répartition de la perte de charge dans un serveur IBM P5-570 
Puis en 2008, l’entreprise Dell réalise une étude sur l’optimisation thermique des serveurs de la 
gamme Poweredge M-serie [52]. Une nouvelle courbe de perte de charge est fournie pour un 
serveur de type blade et de dimension 1U : 
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Figure 73 : Perte de charge en fonction du débit dans un équipement Dell M-Series 
En comparant les Figure 72 etFigure 73 il apparait nettement qu’en quelques années, 
l’optimisation thermique et aéraulique des serveurs a pris beaucoup d’importance. A débit égal, la 
perte de charge a été divisée par 6 dans les équipements M-Series. Or celle-ci joue un rôle très 
important dans la consommation des serveurs. Nous y reviendrons ultérieurement au chapitre 3.2.7 
simulation des ventilateurs. 
La plupart des études traitant des écoulements d’air et des champs de température dans les 
datacenters ne tiennent pas compte de la perte de charge dans les serveurs. En effet, celle-ci agit 
peu sur le comportement aéraulique de la salle informatique. En revanche, il s’avère nécessaire de 
la connaitre, lorsqu’il s’agit de calculer les consommations de ventilateurs. Pour modéliser la 
présence de composants qui s’opposent à l’écoulement de l’air, Almolie et al [6] considèrent 
l’intérieur du serveur informatique comme un milieu poreux isotrope. Une perméabilité est 
introduite localement dans l’équation de quantité de mouvement (Equation 4.2) grâce au terme de 
Brinkman 
𝜇
𝑘
𝑢. Cette modification permet à la fois de définir l’orientation de l’écoulement en 
annulant les composante de vitesse dans deux direction, et créer un potentiel de pression en 
modifiant le terme de perméabilité dans la troisième direction. Dans le modèle numérique, à 
l’intérieur des serveurs informatiques, le terme 𝑘 sera défini par : 
 
𝑘 = (
10−20 10−20 10−20
10−20 10−20 10−20
10−20 10−20 𝑘33
) (4.2) 
En fonction de l’orientation du serveur informatique dans le domaine, seul un coefficient 𝑘𝑖𝑖 
de la diagonale aura une valeur non nul, les autres prendront pour valeur 10−20 𝑚². De cette 
manière, on s’assure que l’air s’écoulera selon la direction prédominante, imposée par le ventilateur. 
Finalement, la valeur perméabilité retenue pour simuler la perte de charge d’un serveur dont le flux 
d’air est orienté dans la direction 𝑋3 est 𝑘33 = 1.8 × 10
−5 𝑚². Elle est obtenue par Almolie et al. 
[6] en calculant la perte de charge dans un tube Hagen-Poiseuille dont le diamètre est égal au 
diamètre d’un serveur 1U classique. Numériquement, la méthode appliquée est schématisée sur la 
Figure 74 : 
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(a) 
 
(b) 
Figure 74 : Simulation de la perméabilité des serveurs 
La Figure 74(a) présente une vue en coupe du serveur informatique, dont une cloison latérale 
est représentée en bleu. Celle-ci est située derrière les maillages de pression/température (cercles) 
et de perméabilité (carrés) affichés. Les traits noirs pleins horizontaux représentent les cloisons 
supérieures et inférieures. La Figure 74 (b) présente une vue de face du serveur informatique dont 
les cloisons sont représentées en trait plein noir. Sur les Figure 74 (a) et (b), les nœuds de 
perméabilités grisés sont nuls, car le modèle de cloison a déjà été appliqué à ce stade de la simulation 
(chapitre 3.2.5). 
Comme pour le chapitre 3.2.7, l’écoulement d’air se fait dans la direction de l’axe X3. Par 
conséquent, les nœuds de perméabilité dans les directions X1 et X2 autour des nœuds de pression 
située à l’intérieur de la cavité sont nuls. Ce sont les nœuds repérés en rouge sur les Figure 74 (a) et 
(b). En revanche, le programme affecte la valeur 1.8 × 10−5𝑚² aux nœuds de perméabilité situés 
sur l’axe X3 et repérés en vert. Seul les derniers nœuds selon X3 et situés à droite du serveur (repérés 
en bleus) ont une perméabilité de 1020𝑚², en effet, la composante de vitesse à cet endroit sera 
traitée par le modèle de ventilateur. 
La méthode décrite, permet donc de contrôler la direction de l’air sur l’ensemble du serveur 
tout en générant un gradient de pression. Le chapitre suivant, complète le modèle de ventilateur 
décrit au chapitre 3.2.7 et intègre les phénomènes de production de chaleur. 
4.5. Modélisation des ventilateurs 
On peut distinguer deux parties distinctes dans la modélisation des ventilateurs : le modèle 
aéraulique qui agit sur les vitesses d’air dans la simulation CFD, et le modèle énergétique, qui se 
contente de calculer la puissance absorbée par le ventilateur. On note également que la 
consommation d’énergie calculée de ce composant n’intervient pas dans le modèle CFD, elle est 
déjà prise en compte dans la modélisation de la variation de puissance dissipée en fonction de la 
température. 
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Modèle Aéraulique 
La méthode de simulation du flux d’air entrainé par l’action des ventilateurs dans le modèle 
CFD est très similaire à celle utilisée dans le cadre du modèle de serveur « simplifié ». Elle est décrite 
par les Figure 75 (a) et (b) ci-dessous : 
 
(a) 
 
(b) 
Figure 75 : Schéma pénalisation de vitesse des serveurs régulés 
A l’intérieur du serveur, et sur la surface correspondant à sa sortie (Figure 75 (a), les 
composantes de vitesse dans les directions X1 et X2 sont naturellement nulles en raison de la 
perméabilité imposée d’une part par les cloisons (chapitre 3.2.5), d’autre part par le modèle de perte 
de charge (chapitre 4.4). Concernant les composantes selon l’axe X3 entourant les nœuds de 
pression positionnés sur la surface de sortie et repérés en bleu Figure 75 (a), leurs valeurs seront 
imposées par un régulateur PID qui sera décrit dans le chapitre suivant. En effet, ces vitesses 
évolueront pour maintenir une certaine température à la sortie du serveur informatique. 
Finalement, les composantes de vitesse dans la direction de l’écoulement (X3) à l’intérieur du 
serveur, prendront naturellement la valeur des composantes pénalisées en bleu. Ainsi un 
écoulement monodirectionnel et uniforme est créé dans la cavité rectangulaire modélisant 
l’équipement informatique. Ce flux d’air, combiné à la perméabilité, crée une dépression en amont 
de la surface de sortie. 
A partir du modèle CFD, il est nécessaire de relever 2 informations pour calculer la 
consommation des ventilateurs : 
 le débit d’air traversant le serveur, 
 la perte de charge aux bornes du ventilateur 
La vitesse de l’air qui traverse l’équipement informatique est variable au cours du temps. Le 
débit 𝐷𝐼𝑇𝑅 d’air devra donc être calculé à chaque itération en temps selon l’équation : 
 𝐷𝐼𝑇𝑅 = 𝑢𝐼𝑇𝑅 × 𝑆𝑐,𝐼𝑂 (4.3) 
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Avec 𝐷𝐼𝑇𝑅 le débit du serveur, 𝑢𝐼𝑇𝑅 la vitesse d’air imposée par le régulateur et 𝑆𝑐,𝐼𝑂 la surface 
calculée à partir de la somme des volumes de contrôle situés sur la surface de sortie et représentés 
en orange sur les Figure 75 (a) et (b). 
Finalement la méthode suivante est appliquée pour calculer la perte de charge ∆𝑃𝐼𝑇𝑅 aux bornes 
du ventilateur : 
 Calcul de la moyenne des pressions relevées sur les nœuds situés sur la surface en amont 
de la sortie et repérés en violet Figure 75 (a). 
 Calcul de la moyenne des pressions relevées sur les nœuds situés sur la surface en aval de 
la sortie et repérés en rouge Figure 75 (a). 
 Calcul de la différence des moyennes pour obtenir la perte de charge ∆𝑃𝐼𝑇𝑅. 
La partie aéraulique du modèle permet d’agir sur la simulation CFD de la salle des serveurs en 
modifiant au cours du temps la vitesse de l’air traversant l’équipement informatique. De plus, pour 
chaque itération en temps, le modèle calcule le débit d’air correspondant 𝐷𝐼𝑇𝑅 et la perte de charge 
associée ∆𝑃𝐼𝑇𝑅. Ces informations sont ensuite transmises au modèle énergétique. 
4.5.1. Modèle énergétique 
Un ventilateur est caractérisé par sa capacité à assurer un débit d’air en fonction de la perte de 
charge aux bornes d’un système. En fonction de la qualité du moteur électrique, de sa taille, du type 
d’hélice, etc. Ces caractéristiques varient d’un appareil à l’autre. Les fabricants fournissent donc les 
spécificités de leurs équipements qui permettront aux ingénieurs responsables du design thermique 
des serveurs de sélectionner le matériel approprié. Dans le cadre de cette étude, les ventilateurs 
sélectionnés sont de type TARZAN DC TD48B1, conçus et fabriqués par la société COMAIR 
ROTRON [53]. Des appareils similaires ont été utilisés par Almolie et al [6] dans son étude. Les 
caractéristiques de cette machine sont fournies dans les tableaux et figures ci-dessous : 
 
Figure 76 : Visualisation du ventilateur 
Tableau 11 : Caractéristiques du TARZAN 
DC  
 
Specification électrique 
AC/DC DC  
Gamme de voltages acceptés 24 - 56 V 
Puissance nominal absorbé 33.6 W 
Courant en fonctionnement 0.7 A 
courant rotor bloqué 1.5 A 
Vitesse de rotation nominale 3275 tr/min 
Spécifications mécaniques 
Débit maximum @ ΔP=0 Pa 544 m3/h 
Pression maximum @ 0 m3/h 157 Pa 
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Figure 77 : Courbe de fonctionnement du serveur pour N=3275tr/min 
Le ventilateur a été sélectionné pour sa capacité à faire varier sa vitesse. Le moteur de type 
« brushless » accepte une régulation, et les modulations de débit s’effectuent en faisant varier la 
tension. Le moteur absorbe une puissance de 33.6 W pour une vitesse de rotation nominale de 
𝑁𝑛𝑜𝑚 = 3 275 tr/min. La courbe de fonctionnement Figure 77 indique le débit d’air fourni en 
fonction de la perte de charge pour la vitesse 𝑁𝑛𝑜𝑚. Ainsi dans un espace libre, sans ∆𝑃 aux bornes 
du ventilateur, le débit maximum est de 544 m3/h. A l’inverse, si le potentiel de pression atteint 
157 Pa, le débit d’air sera nul. 
Afin de déterminer la puissance absorbée par le ventilateur lorsque sa vitesse varie, il est 
nécessaire d’adapter le profil de la courbe de fonctionnement. Pour cela, nous utilisons les relations 
fondamentales qui régissent le comportement des ventilateurs [54] :  
 𝑁𝑣𝑒1
𝑁𝑣𝑒2
=
𝐷𝑣𝑒1
𝐷𝑣𝑒2
 (
𝑁𝑣𝑒1
𝑁𝑣𝑒2
)
2
=
∆𝑃𝑣𝑒1
∆𝑃𝑣𝑒2
 (
𝑁𝑣𝑒1
𝑁𝑣𝑒2
)
3
=
𝑃𝑣𝑒1
𝑃𝑣𝑒2
 (4.4) 
Avec 𝑁𝑖 la vitesse de rotation en tours par minutes [tr/min] entrainant un débit 𝐷𝑣𝑒𝑖 en [m3/h] 
pour une perte de charge ∆𝑃𝑣𝑒𝑖 [Pa] aux bornes du ventilateur, et requérant une puissance électrique 
𝑃𝑣𝑒𝑖.[W] Puis on considère que la courbe de fonctionnement Figure 77, peut être approximée par 
un polynôme d’ordre 3 [6]. On obtient ainsi une équation de la perte de charge en fonction du 
débit du ventilateur : 
 ∆𝑃𝑣𝑒𝑖 = 𝑎1𝑣𝑒𝐷𝑣𝑒𝑖
3 + 𝑎2𝑣𝑒𝐷𝑣𝑒𝑖
2 + 𝑎3𝑣𝑒𝐷𝑣𝑒𝑖 + 𝑎4𝑣𝑒 (4.5) 
Dans le cas du ventilateur Tarzan DC, les coefficients sont : 𝑎1𝑣𝑒 = −9 × 10
−7, 𝑎2𝑣𝑒 =
0.0006, 𝑎3𝑣𝑒 = −0.3503,  𝑎4𝑣𝑒 = 156.35. Grâce aux relations de (4.4) et à l’équation (4.5) on peut 
donc créer des courbes de fonctionnement pour différentes vitesses de rotation en posant :  
approximation polynomiale
y = -9E-07x3 + 0,0006x2 - 0,3503x + 156,35
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
0 100 200 300 400 500 600
P
e
rt
e
 d
e
 c
h
ar
ge
 [
P
a]
Vitesse d'air  [m3/h]
Vitesse nominale : 3275 tr/min
4 Serveurs informatiques « régulés »  
110 
 
∆𝑃𝑣𝑒2 = 𝑎1𝑣𝑒 (𝐷𝑣𝑒1
𝑁𝑣𝑒2
𝑁𝑣𝑒1
)
3
+ 𝑎2𝑣𝑒 (𝐷𝑣𝑒1
𝑁𝑣𝑒2
𝑁𝑣𝑒1
)
2
+ 𝑎3𝑣𝑒 (𝐷𝑣𝑒1
𝑁𝑣𝑒2
𝑁𝑣𝑒1
) + 𝑎4𝑣𝑒 (4.6) 
La Figure 78 illustre la relation ci-dessus en présentant différentes courbes de fonctionnement 
pour plusieurs valeurs de 𝑁𝑣𝑒 : 
 
Figure 78 : Courbe de fonctionnement en fonction de la vitesse Nve 
Sur la Figure 78, la courbe correspondant à la vitesse de rotation nominale 𝑁𝑣𝑒,𝑛𝑜𝑚 est 
représentée en trait épais bleu. Les autres courbes sont des interpolations réalisées en fonction de 
l’équation (3.1). 
Le modèle aéraulique du ventilateur présenté au chapitre précédent, fournit le débit d’air requis 
𝐷𝐼𝑇𝑅 et la perte de charge correspondante ∆𝑃𝐼𝑇𝑅. Il s’agit donc maintenant de trouver la vitesse de 
rotation 𝑁𝑣𝑒,𝐼𝑇𝑅 qui correspond, afin de calculer l’énergie consommée selon la relation (3.7). C’est 
ce que l’on appelle le point de fonctionnement. Toujours selon les relations de (4.4), il est possible 
d’écrire : 
 
∆𝑃𝑣𝑒2 = ∆𝑃𝑣𝑒1 (
𝑁𝑣𝑒1
𝑁𝑣𝑒2
)
2
⁄  (4.7) 
Puis en combinant les relations (4.7), (4.5) et (4.4), on définit l’équation suivante 
 
∆𝑃𝐼𝑇𝑅 =
𝑎1𝑣𝑒 (𝐷𝐼𝑇𝑅
𝑁𝑣𝑒,𝑛𝑜𝑚
𝑁𝑣𝑒,𝐼𝑇𝑅
)
3
+ 𝑎2𝑣𝑒 (𝐷𝐼𝑇𝑅
𝑁𝑣𝑒,𝑛𝑜𝑚
𝑁𝑣𝑒,𝐼𝑇𝑅
)
2
+ 𝑎3𝑣𝑒 (𝐷𝐼𝑇𝑅
𝑁𝑣𝑒,𝑛𝑜𝑚
𝑁𝑣𝑒,𝐼𝑇𝑅
) + 𝑎4𝑣𝑒
(
𝑁𝑛𝑜𝑚
𝑁𝐼𝑇𝑅
)
2  (4.8) 
Finalement, à partir de (4.8), on détermine la vitesse de rotation 𝑁𝑣𝑒,𝐼𝑇𝑅, correspondant au 
couple ∆𝑃𝐼𝑇𝑅, 𝐷𝐼𝑇𝑅, pour enfin déterminer l’énergie électrique absorbée par le moteur à ce point 
de fonctionnement grâce à la relation (4.4) 
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Ce modèle « énergétique » de ventilateur permet donc de déterminer à chaque pas de temps la 
puissance requise pour assurer le débit d’air adéquat. Il présente également l’avantage d’être très 
facilement paramétrable et donc de pouvoir s’adapter à tous types de serveurs. Il suffit de modifier 
les valeurs des coefficients 𝑎1𝑣𝑒 , 𝑎2𝑣𝑒 , 𝑎3𝑣𝑒 ,  𝑎4𝑣𝑒 en fonction de la courbe de fonctionnement du 
ventilateur que l’on souhaite simuler et de connaitre sa vitesse de rotation et sa puissance nominale. 
4.6. Algorithme de régulation PID 
Ce chapitre aborde la modélisation du régulateur qui assurera une température adéquate dans 
le serveur informatique en faisant varier la vitesse des ventilateurs. L’enjeu est double, il permet à 
la fois de réaliser des économies d’énergie, mais également de protéger les équipements du risque 
de surchauffe [16]. En effet lorsque la température de l’air à l’entrée du serveur 𝑇𝐼𝐼 est suffisamment 
basse, le débit et les consommations du ventilateur sont bas. En revanche si la température est trop 
élevée, le débit augmente pour assurer un bon refroidissement de l’équipement, accroissant ainsi la 
puissance électrique requise. 
Selon l’ASHRAE [16], le FSCA est souvent un contrôleur de type Proportionnel Intégrale 
Dérivée (PID). Ce type de contrôleur présente l’avantage de s’adapter aux systèmes à partir desquels 
il est impossible d’établir une fonction de transfert [55], ce qui est le cas du comportement 
thermique d’un serveur. De plus, il est très facile à programmer et à mettre en place. En revanche 
son principal inconvénient est qu’il peut s’avérer très instable lorsque ses constantes sont mal 
déterminées [55]. Dans les chapitres qui suivent, nous représentons le système composé du serveur 
et de son ventilateur, nous détaillons l’algorithme du régulateur PID et nous proposons des 
modifications qui permettent de stabiliser la consigne. 
4.6.1. Hypothèse du système 
Comme nous l’avons vu dans la présentation des serveurs de nouvelle génération (chapitre 4.1) 
la régulation des ventilateurs est réalisée en fonction de la température des composants 
informatiques (Figure 79) [16]. Cependant le modèle numérique présenté dans les chapitres 
précédents ne simule pas les équipements IT à ce niveau de détail. La dissipation d’énergie dans la 
cavité représentant le serveur est uniforme et le champ de température résultant ne peut donc pas 
être utilisé. 
 
Figure 79 : Visualisation des composants d’un 
serveur 
 
Figure 80 : schéma de régulation du serveur 
T
io 
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La Figure 80 présente le principe de régulation du modèle de serveur informatique. 
L’algorithme se base sur une température contrôlée 𝑇𝐼𝑂, que le système doit maintenir à une 
température de consigne 𝑇𝐶 en agissant sur la vitesse d’air des ventilateurs 𝑉𝑃𝐼𝐷. Comme la 
simulation ne fournit pas la température des composants, c’est la température d’air maximale qui 
est contrôlée. Celle-ci est obtenue en calculant la température moyenne à la sortie du serveur 
informatique représentée par une surface rouge Figure 80. Dans la simulation CFD, un équipement 
IT est modélisé de la façon suivante Figure 81 : 
 
(a) 
 
(b) 
Figure 81 : Calcul de la température TIO 
Afin d’obtenir la température de l’air à la sortie du serveur 𝑇𝐼𝑂, on détermine la moyenne des 
valeurs aux nœuds de pression situés sur la surface de sortie du modèle et représentés en rouge sur 
les Figure 81 (a) et (b). Cette zone correspondant à la partie la plus chaude du serveur. En s’assurant 
qu’elle reste égale à une valeur de consigne 𝑇𝐶 on s’assure que l’ensemble de l’équipement 
informatique possède une température inférieure ou égale à 𝑇𝐶 . 
Le chapitre suivant, présente une courte bibliographie sur les régulateurs PID qui a permis 
d’implanter ce système dans le modèle de serveur régulé. 
4.6.2. Présentation générale d’un contrôleur PID 
Ces systèmes de contrôle ont fait leur apparition dans les années 1930, et le premier contrôleur 
à « trois termes » aurait été introduit par l’entreprise « Taylors Instrument Company » [56]. Dans 
les années 1940, J.G. Ziegler et N.B. Nichols, ont travaillé sur l’optimisation de leur 
fonctionnement et notamment l’optimisation des 3 constantes 𝑘𝑃, 𝑘𝐼, 𝑘𝐷, [55]. Plus récemment, 
en 2002, F. Mudry estima que 90% des besoins en régulation dans l’industrie sont assurés par des 
contrôleurs PID. Malheureusement, les paramètres des trois 3 termes ne sont pas toujours adaptés 
au procédé ou au processus à réguler [57]. Classiquement, le diagramme d’un contrôleur PID inséré 
dans un système peut s’écrire de la manière suivante : 
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Figure 82 : Schéma d’implantation d’un correcteur PID 
Dans le schéma Figure 82, le régulateur est placé en amont du « Système/procédé » que l’on 
souhaite réguler. Le régulateur reçoit une consigne 𝐶(𝑡), qui correspond à la valeur souhaitée pour 
la sortie 𝑆(𝑡). Puis l’erreur sur la sortie est calculée tel que : 
 𝐸𝑐(𝑡) = 𝐶𝐶(𝑡) − 𝑆𝐶(𝑡) (4.9) 
A partir de 𝐸𝑐(𝑡) et des erreurs précédentes 𝐸𝑐(𝑡 − 𝑛) le régulateur PID calcule les 3 
composantes qui permettront de déterminer la commande 𝑉𝑐(𝑡).  
La composante proportionnelle 
Comme son nom l’indique elle est directement proportionnelle à l’erreur 𝐸𝑐(𝑡) et s’exprime 
selon la formule suivante : 
 𝑃𝑐(𝑡) = 𝑘𝑝𝐸𝑐(𝑡) (4.10)  
Avec 𝑘𝑃 la constante proportionnelle du système. Sa valeur doit être choisie en fonction du 
système. Plus 𝑘𝑃 est important, plus l’impact de l’erreur sur le système sera grand et plus la réponse 
sera rapide. En revanche une valeur de 𝑘𝑃 trop grande entraine une oscillation du système et un 
fort dépassement de la consigne [58]. De plus, avec une régulation proportionnelle, il persistera 
toujours une erreur statique. En effet lorsque la valeur de la sortie 𝑆 tend vers la consigne 𝐶 l’erreur 
𝐸𝑐 tend vers 0, or la correction étant proportionnelle à 𝐸𝑐, la valeur de 𝑉𝑐 pour laquelle 𝑆 = 𝐶 ne 
sera jamais atteinte. 
La composante intégrale 
Cette composante est déterminée en fonction de l’accumulation de l’erreur 𝐸𝑐 par le système. 
Elle se base sur le calcul de l’intégrale de l’erreur commise au cours du temps. Elle est définie par 
la formule suivante  
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𝐼𝑐(𝑡) = 𝑘𝐼 ∫ 𝐸𝑐(𝑡)𝑑𝑡
𝑡
0
 (4.11)  
Avec 𝑘𝐼 la constante intégrale du système. La composante intégrale permet d’accélérer la 
réponse du système et de corriger l’erreur statique introduite par la composante proportionnelle. 
Plus la constante 𝑘𝐼 est élevée, plus la réponse sera rapide. En revanche cela entraine également un 
risque de dépassement de la consigne en raison d’une accumulation d’erreurs dans l’intégrale [58]. 
Comme nous le verrons dans les chapitres suivant, il est parfois nécessaire de limiter l’erreur 
intégrale par l’ajout d’un système « anti-windup » [59]. 
La composante dérivée 
Cette dernière composante « anticipe » les variations de l’erreur commise. Elle est calculée en 
fonction de 𝐸𝑐(𝑡) selon la formule suivante : 
 
𝐷𝑐(𝑡) = 𝑘𝐷
𝑑
𝑑𝑡
𝐸𝐶(𝑡) (4.12)  
Comme nous l’avons vu précédemment, l’introduction de la composante intégrale tend à créer 
un dépassement de la consigne. En calculant la variation de l’erreur à chaque itération, l’erreur 
intégrale permet de limiter ce phénomène en « freinant » la commande 𝑉𝑐 lorque la valeur de la 
sortie 𝑆 approche de la consigne 𝐶. [58]. 
Expression de la commande 𝑽𝑷𝑰𝑫 
La commande fournie par le régulateur au système qui doit permettre à la sortie S d’atteindre 
la consigne C s’exprime donc en fonction des trois composantes selon l’équation : 
 𝑉𝐶𝑃𝐼𝐷(𝑡) = 𝑉𝐶𝑃𝐼𝐷(𝑡 − 1) + 𝑃𝑐(𝑡) + 𝐼𝑐(𝑡) + 𝐷𝑐(𝑡) 
Ou 
𝑉𝐶𝑃𝐼𝐷(𝑡) = 𝑉𝐶𝑃𝐼𝐷(𝑡 − 1) + 𝑘𝑝𝐸𝑐(𝑡) + 𝑘𝐼 ∫ 𝐸𝑐(𝑡)𝑑𝑡
𝑡
0
+ 𝑘𝐷
𝑑
𝑑𝑡
𝐸𝐶(𝑡) 
(4.13)  
Le régulateur réalise donc une correction de la consigne fournie à l’instant 𝑡 − 1, en fonction 
des composantes proportionnelles, intégrales et dérivées. L’équation (4.13) permet de bien se 
rendre compte de l’importance des coefficients 𝑘𝑝, 𝑘𝐼 et 𝑘𝐷. En effet seules leurs valeurs pondèrent 
l’action des 3 composantes et donc la valeur de la commande 𝑉𝐶𝑃𝐼𝐷. C’est pourquoi il est important 
de déterminer un jeu de valeurs adéquates qui permette d’assurer à la fois : 
 une bonne précision de la valeur de la sortie par rapport à la consigne, 
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 une convergence rapide, 
 une bonne stabilité 
4.6.3. Application du contrôleur au modèle numérique 
Dans les chapitres précédents, nous avons présenté les modifications apportées aux modèles 
« classiques » qui permettent d’intégrer les phénomènes de variation de puissance 4.3, de 
perméabilité 4.4 et de ventilation 4.5. Ces améliorations modifient directement les propriétés du 
domaine de calcul de la simulation CFD. Le régulateur PID quant à lui est extérieur au domaine de 
calcul. Il se base sur une température 𝑇𝐼𝑂 calculée à partir des résultats de Thétis, pour estimer une 
consigne de vitesse à fournir au modèle aéraulique de ventilateur. Il est donc intégré au modèle de 
serveur et dans la boucle en temps de la simulation CFD selon l’algorithme représenté Figure 83. 
Les variables sont définies dans le Tableau 12 : 
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Figure 83 : Algorithme du régulateur PID dans Thétis 
Calcul de la température TIO  
(Chapitre 4.6.1) 
Calcul de l’erreur proportionnelle : 
ERC=TC-Tio(NT) 
Calcul de l’erreur intégrale : 
ERINT(NT)=ENRINT(NT-1)+ERREUR(NT)*EN%DT  
 
Calcul de l’erreur dérivée : 
ERDER(NT)=(ERC(NT-1)-ERC(NT))/EN%DT  
 
Calcul de la consigne : 
VPID(NT)=VENT(NT-1)+Kp x ERC(NT)+Ki x ERINT(NT) + Kd x ERDER(NT) 
Stockage de l’erreur ERC(NT) pour utilisation à l’itération NT+1 : 
ERC(NT-1)=ERC(NT) 
Passage au pas de temps : 
NT=NT+1 
𝑇𝐼𝑂(𝑁𝑇) 
𝐸𝑅𝐼𝑁𝑇(𝑁𝑇) 
𝐸𝑅𝐷𝐸𝑅(𝑁𝑇) 
𝑉𝐶𝑃𝐼𝐷(𝑁𝑇) 
𝐸𝑅𝐶(𝑁𝑇 − 1) 
ANTI-WINDUP 
STABILISATEUR 
𝐸𝑅𝐼𝑁𝑇(𝑁𝑇) 
𝐸𝑅𝐼𝑁𝑇(𝑁𝑇) 
PID 
𝐸𝑅𝐶(𝑁𝑇) 
VENTILATEUR MODELE AERAULIQUE 
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Nom Définition Unité 
𝑁𝑇 Numéro de l’itération en temps en cours  
𝑇𝐼𝑂 Température calculée à la sortie de l’équipement °C 
𝑇𝐶 Température de consigne du système (constante) °C 
𝐸𝑅𝐶 Erreur du système par rapport à la consigne de température °C 
ERINT Erreur intégrale du régulateur  
ERDER Erreur dérivée du régulateur  
VCPID Commande de vitesse transmise au modèle de serveur m.s-1 
𝐸𝑁%𝐷𝑇 Pas de temps de la simulation s 
𝐾𝑝, 𝐾𝑖, 𝐾𝑑 Constantes du régulateur  
Tableau 12 : Définition des variables du schéma d’intégration Figure 83 
Les valeurs de 𝑁𝑇 et de 𝐸𝑁%𝐷𝑇 sont respectivement le numéro de l’itération en temps en 
cours et le pas de temps utilisé par le code Thétis. La température de consigne 𝑇𝐶 et les paramètres 
du régulateur 𝐾𝑝, 𝐾𝑖, 𝐾𝑑 sont des constantes et ne varient pas au cours de la simulation. Sur la 
Figure 83, les opérations inscrites dans les cadres verts sont réalisées par le code de CFD, tandis 
que les opérations encadrées en orange sont assurées par le régulateur. On peut remarquer que la 
seule variable d’entrée est la température 𝑇𝐼𝑂(𝑁𝑇) et que le régulateur ne renvoie qu’une consigne 
de ventilation VCPID (remarquable également Figure 80). 
Anti-windup et stabilisateur 
A l’intérieur de l’algorithme PID apparaissent deux opérations encadrées par des losanges. Ce 
sont deux courts programmes supplémentaires qui permettent de forcer la stabilisation de la 
commande et de la sortie. En effet, Comme nous l’avons vu au chapitre 4.6.2, afin d’obtenir une 
réponse rapide du régulateur PID et ainsi minimiser le temps de calcul, la constante 𝐾𝐼 du régulateur 
est fixée à une valeur élevée. 
Or cette action augmente nettement l’erreur intégrale et donc le risque d’instabilité de la 
commande et de la sortie. Deux algorithmes supplémentaires sont alors ajoutés au régulateur pour 
optimiser la composante intégrale : 
Anti-Windup : 
Le problème de Windup est bien connu pour des régulations de système comportant des 
composants ayant une valeur de commande maximale. C’est le cas notamment pour les moteurs 
(de ventilateur ou autre), qui ne pourront pas augmenter leur puissance au-delà d’un maximum. Le 
phénomène est décrit par Murray [59], qui prend l’exemple de la régulation de vitesse d’une voiture : 
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Figure 84 : Simulation du windup (gauche) et de l’anti-windup (droite) 
La Figure 84 présente l’évolution en temps de la vitesse d’une voiture et du régime de son 
moteur à l’abord d’une pente. La perturbation (la côte) intervient à 𝑡 = 5𝑠. Dans le cas du windup 
(Figure 75 (a), la voiture décélère et le régime du moteur est augmenté au maximum. La vitesse 
augmente progressivement, le régime est maintenu à 100%, mais l’erreur intégrale continue 
d’augmenter (en pointillé sur la Figure 84). La vitesse dépasse la consigne, mais le moteur continu 
d’accélérer en raison de la composante intégrale qui maintient le régime à 100%. Finalement, le 
gain intégral diminue et atteint 0, la vitesse se réduit et se stabilise à la consigne voulue. Durant ces 
événements, il y a eu une forte survitesse en raison de la composante intégrale. 
Sur la Figure 84 (b), l’anti-windup indique à la composante intégrale de plafonner son erreur 
lorsque le régime de gaz est à 100%. Ainsi lorsque la vitesse atteint sa consigne, la commande réagit 
immédiatement et stabilise la vitesse en diminuant sensiblement le régime moteur. 
Dans notre étude, le cas est similaire mais nous régulons la température 𝑇𝐼𝑂, en agissant sur la 
vitesse d’un ventilateur avec une commande 𝑉𝐶𝑃𝐼𝐷. L’Anti-windup est programmé et intégré au 
régulateur par l’algorithme suivant : 
 
Figure 85 : Algorithme anti-windup du PID 
L’approche choisie pour cette étude est différente de celle de Murray [59]. Selon la Figure 85, 
l’erreur intégrale « brute », c'est-à-dire sans la pondération par le coefficient 𝑘𝐼, est bornée au 
maximum et au minimum par la valeur de la vitesse 𝑉𝑀𝐴𝑋 du ventilateur. L’anti-windup permet 
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ainsi de limiter l’amplitude des oscillations du système, tout en gardant une réponse rapide au début 
de la simulation. Cependant, la sortie du système risque d’osciller sensiblement autour de la 
consigne. 
Stabilisateur : 
Le stabilisateur permet de supprimer les oscillations durables de la température de sortie. Bien 
que limitée par l’action de l’anti-windup, il arrive que l’erreur intégrale oscille autour de zéro sans 
s’amortir. Ce phénomène est dû au fait que les composantes proportionnelles et intégrales du 
système sont sensiblement déphasées. Dans ces conditions, la température 𝑇𝐼𝑂 oscille autour de la 
consigne 𝑇𝐶 . Afin d’éliminer cet effet parasite, un nouvel algorithme appelé stabilisateur est ajouté 
au régulateur PID Figure 87 : 
 
Figure 86 : Algorithme stabilisateur du PID 
A chaque itération en temps du calcul CFD, le stabilisateur calcule la valeur moyenne des 
températures en sortie du serveur 𝑇𝐼𝑂 au cours des 100 dernières itérations. Si la valeur absolue de 
𝑀𝑇𝐼𝑂(𝑁𝑇) obtenue appartient à l’intervalle [𝑇𝐶 − 0.2, 𝑇𝐶 + 0.2], le coefficient 𝑘𝐼 de l’erreur 
intégrale est divisé par 10. Ainsi lorsque 𝑇𝐼𝑂 oscille autour de 𝑇𝐶 , la diminution du gain intégral 
force le système à converger. En revanche si le stabilisateur détecte une dérive de la sortie lorsque 
ce dernier est activé, le coefficient 𝑘𝐼 est réinitialisé pour faire remonter la valeur de la commande 
plus rapidement. 
Efficacité de la régulation PID du modèle 
Nous avons réalisé la simulation d’un serveur informatique avec le modèle régulé, les Figure 
87 etFigure 88 illustrent les résultats obtenus. La consigne 𝑇𝐶 de température pour la sortie 𝑇𝐼𝑂 est 
de 38°C. Ces illustrations ont pour objectif de montrer le comportement du régulateur PID et 
l’évolution de la consigne par rapport à la température contrôlée. Le cas complet est étudié en détail 
au chapitre 4.7. 
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Figure 87 : Visualisation de la Sortie Tio et de la commande Vpid 
 
Figure 88 : visualisation des Erreur Pc, Ic, Dc 
Sur la Figure 87, au début de la simulation et jusqu’à 0.5s, on observe un pic de température 
jusqu’à 45°C. C’est le temps qu’il faut au régulateur pour démarrer les ventilateurs. On remarque 
Figure 88 que l’anti-windup, limite fortement la composante intégrale et empêche donc une mise 
en route plus rapide, en revanche, il amortit fortement la chute de température qui suit à 1.4s. Il 
s’en suit une phase d’oscillation jusqu’à 4s. A partir de là et jusqu’à 6.3s, le stabilisateur s’active et 
se désactive par intermittence de plus en plus fréquente en détectant des températures moyennes 
𝑀𝑇𝐼𝑂(𝑁𝑇) oscillant autour de 𝑇𝐶 . C’est la phase de stabilisation du système. A l’issue de celle-ci, 
le stabilisateur se maintient activé et la température 𝑇𝐼𝑂 converge et se stabilise à 𝑇𝐶 . Dans la phase 
stabilisée, on remarque que la consigne 𝑉𝐶𝑃𝐼𝐷 diminue progressivement. Ce comportement est 
probablement dû à une sensible diminution de la température d’air à l’entrée du serveur. Cependant 
le régulateur remplit parfaitement son rôle et la sortie est maintenu à 𝑇𝐼𝑂 = 𝑇𝐶 . 
4.7. Benchmark du modèle serveur « régulé » et impact sur les 
consommations : 
En 2008, M. K. Patterson et al [18] étudient l’impact de la température dans les centres 
informatiques. Cette étude à pour but de mettre en garde les responsables de la conception des 
centres de calcul contre les économies d’énergie apparentes qui peuvent être réalisées sur la partie 
« production d’air froid » en augmentant la température dans les centres informatiques. Cette 
réduction des besoins peut être contre balancée par une augmentation des consommations des 
serveurs informatiques. En 2010, les constructeurs APC et Dell déterminent expérimentalement 
l’impact de la température sur les consommations des composants d’un datacenter. Les conclusions 
montrent que pour chaque système, il existe une température optimale qui minimise à la fois les 
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consommations des serveurs informatiques et des équipements de refroidissement. Les 
consommations électriques des équipements sont tracées sur la Figure 14 ci-dessous en fonction 
de la température. Ce graphe fournis au chapitre 1 est reproduit ici pour des raisons de confort de 
lecture 
 
Figure 14: Consommations énergétiques d’un système de type allée chaude/froide en fonction de la 
température de refroidissement [19] 
La Figure 14 ci-dessus est issue de l’étude Dell/APC, la courbe bleue indique la consommation 
du système de refroidissement, tandis que la courbe en pointillé rouge indique la consommation 
totale de l’installation. D’après ce graphe, il apparait qu’une température de consigne nominale 
existe, située aux alentours de 27°C. Lorsque la température est inférieure à 27°C, la performance 
de la pompe à chaleur est dégradée et ses besoins en énergie sont élevés. En revanche, le serveur 
informatique maintient facilement sa température de fonctionnement et absorbe peu d’énergie. 
Lorsque la température augmente au-delà de 27°C, la pompe à chaleur possède de bonnes 
performances et un coefficient de performance élevé, mais le serveur informatique augmente son 
besoin en puissance pour maintenir ses composants à une température adaptée. La consommation 
globale du système augmente de nouveau. 
Dans ce chapitre nous reproduisons ce comportement, grâce à un modèle de serveur régulé 
dans une configuration simple. Un serveur informatique est placé dans un rack, et refroidi par une 
source d’air froid à une température et à un débit constant. Le système de distribution d’air est 
partiellement cloisonné pour maitriser les phénomènes de recirculation et de by-pass [21]. 
Finalement, un modèle simplifié de consommation d’une pompe à chaleur est ajouté. Celui-ci est 
issu de l’étude de Biswas [60] et estime le COP de la machine en fonction de la température d’air 
fourni 𝑇𝐶𝑂. Cette configuration appelée benchmark, permet de remplir 2 objectifs : 
 l’étude du comportement du serveur régulé pour une température 𝑇𝐶𝑂 fixé, 
 l’analyse des consommations d’énergie de l’équipement en fonction de la température 𝑇𝐶𝑂. 
Afin de réaliser une étude énergétique qui ne dépende pas de la performance du système de 
distribution d’air, les phénomènes de by-pass et de recirculation doivent être minimisés au 
maximum. C’est pourquoi la géométrie du benchmark se rapproche beaucoup d’une allée froide 
confinée. 
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4.7.1. Paramètres du benchmark  
La géométrie du benchmark est détaillée sur les Figure 89 (a) et (b) ci-dessous et les valeurs des 
principales caractéristiques sont reportées dans le Tableau 13 : 
 
(a) 
 
(b) 
Figure 89 : Schéma du benchmark 
 
Nom Description Valeur Unité 
𝑊 Longueur de la salle 3.0 m 
𝐻 Hauteur de la salle 2.4 m 
ℎ Rack hauteur et largeur / Serveur largeur et profondeur 1.00 m 
ℎ𝐼𝑇𝑅 Hauteur du serveur 0.30 m 
𝑙 Longueur/largeur des grilles de soufflage/reprise 0.50 m 
𝑇𝐶𝑂  Température de l’air soufflé 15-32 °C 
𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻  Débit d’air soufflé/extrait 538-1514 m
3/h 
𝐷𝐼𝑇  Débit d’air du serveur (ventilateur) 0-540 m
3/h 
𝑃𝐼𝑇𝑅,𝑟𝑒𝑓 Puissance nominale du serveur à 𝑇𝐼𝐼 = 15°𝐶 3 kW 
Tableau 13 : définition des caractéristiques du benchmark 
Le serveur informatique est représenté en rouge sur les Figure 89 (a) et (b), les cloisons sont en 
trait noir. L’ensemble équipement, rack est positionné au centre de la salle, les grilles de soufflage 
et de reprise d’air sont centrées par rapport à la largeur 𝑊. Une cloison verticale est placée au 
niveau du faux plafond. Celle-ci est destinée à empêcher l’air de re-circuler depuis la partie haute 
de l’allée chaude, vers l’entrée du serveur. De plus, le rack informatique se prolonge de part et 
d’autre du serveur jusqu’aux murs de la salle, empêchant ainsi l’air froid issu de la grille de 
ventilation de by-passer le serveur. Ces méthodes de cloisonnement partiel permettent de mieux 
maîtriser la température de l’air en entrée de l’équipement IT. 
Concernant les caractéristiques du serveur informatique, on ne possède pas suffisamment de 
données pour simuler un équipement réel. Les paramètres du modèle seront donc basés sur 
plusieurs hypothèses : 
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 La puissance nominale absorbée par le serveur à une température 𝑇𝐼𝐼 = 15°𝐶 est fixée à 
3kW. Ce besoin est du même ordre de grandeur que les serveurs Dell MSerie605 (3660W) 
[52]. 
 La température de consigne 𝑇𝐶 est fixée à 38°C. Comme il est difficile d’obtenir la 
température en sortie d’un serveur, cette consigne a été définie avec l’aide de Cap-Ingelec. 
Très récemment l’ASHRAE a indiqué que les températures à la sortie des serveurs récents 
sont de l’ordre de 50°C [16]. La consommation des ventilateurs risque donc d’être sur 
évaluée. 
 La perméabilité du serveur est définie en fonction des travaux d’Almolie et al [6] 
 Pour déterminer la vitesse maximale du ventilateur, on estime d’abord la puissance 𝑃𝐼𝑇𝑅 
dégagée par le serveur en fonction de la température 𝑇𝐶𝑂 souhaitée pour le système, et selon 
l’équation (4.14) dérivée du chapitre 4.3 : 
 𝑃𝐼𝑇𝑅 = (𝑎1𝐹𝑥𝑇𝐶𝑂
3 + 𝑎2𝐹𝑥𝑇𝐶𝑂
2 + 𝑎3𝐹𝑥𝑇𝐶𝑂 + 𝑎4𝐹𝑥) × 𝑃𝐼𝑇,𝑟𝑒𝑓 (4.14)  
En fonction de cette puissance « leakage », estimée pour un SDA parfait (𝑇𝐼𝐼 = 𝑇𝐶𝑂), 
on calcule ensuite une vitesse d’air maximum : 
 
𝑢𝐼𝑇𝑅,𝑚𝑎𝑥 =
(3600 × 𝑃𝐼𝑇𝑅)
ℎ. ℎ𝐼𝑇𝑅 . 𝐶𝑝. 𝜌. (𝑇𝐶 − 𝑇𝐶𝑂)
× 400% (4.15)  
𝑢𝐼𝑇𝑅,𝑚𝑎𝑥 correspond à 4 fois la vitesse d’air nécessaire pour assurer une température 
d’air sortant du serveur de 𝑇𝐼𝑂 = 38°𝐶 avec une température d’air entrant de 𝑇𝐼𝐼 = 𝑇𝐶𝑂. 
Cette augmentation est nécessaire afin de palier aux inefficacités du SDA et de créer une 
montée en régime rapide des ventilateurs. 
 Le serveur est refroidi par un volume d’air froid soufflé à travers une grille positionnée en 
faux plancher. La température de soufflage d’air froid 𝑇𝐶𝑂varie dans un intervalle de [15°C, 
30°C] en fonction des cas simulés. Le débit d’air 𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻 est calculé pour chaque cas selon 
la puissance du serveur 𝑃𝐼𝑇𝑅 en considérant un SDA parfait. Puis par mesure de sécurité et 
pour tenir compte de l’inefficacité du SDA, le débit calculé est ensuite sur dimensionné de 
30% : 
 
𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻 =
(3600 × 𝑃𝐼𝑇𝑅)
𝐶𝑝. 𝜌. (𝑇𝐶 − 𝑇𝐶𝑂)
× 130% (4.16)  
4.7.2. Hypothèses du modèle numérique 
Concernant la modélisation du Benchmark, l’ensemble des méthodes numériques ont été 
décrites dans les chapitres précédents : 
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 Les phénomènes physiques sont modélisés comme indiqué au chapitre 2 « Outil numérique 
pour la simulation des salles informatiques ». 
 Le serveur informatique est modélisé comme indiqué au chapitre 3 « Modélisation des salles 
informatique », et plus particulièrement chapitre 4 « Serveurs informatiques « régulés » » 
 Finalement, le maillage utilisé est une grille 3D de dimensions 39 × 34 × 34, adaptée à la 
géométrie du benchmark Figure 90 : 
 
Figure 90 : Maillage du benchmark selon les axes X1,X2 
La Figure 90 représente la grille de Pression/température sur un plan X1X2 passant par le 
centre du serveur informatique. Elle est non régulière, et des nœuds de pression sont positionnés 
sur chaque cloison pour tenir compte des parois. Les nœuds immédiatement adjacents sont 
rapprochés afin de limiter la diffusion de la perméabilité représentée en dégradé noir (Chapitre 
3.2.5). 
Dans les chapitres suivants le modèle est utilisé pour simuler le comportement et les 
consommations du serveur en fonction de diverses températures 𝑇𝐶𝑂. Nous étudierons le 
comportement aéraulique du benchmark pour 3 températures 𝑇𝐶𝑂 (17°C, 25°C, 30°C), en se basant 
sur les indicateurs SHI et RTI. Puis nous analyserons les consommations sur une gamme de 
température allant de 𝑇𝐶𝑂 = 17°𝐶 à 𝑇𝐶𝑂 = 30°𝐶. 
4.7.3. Analyse du comportement aéraulique pour 3 températures 𝑻𝑪𝑶 
Pour analyser le comportement du modèle de serveur régulé et son impact sur le système de 
distribution d’air, 3 simulations sont réalisées avec 3 températures d’air 𝑇𝐶𝑂 différentes. Pour 
chacun des 3 cas, les débit de soufflage 𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻 sont calculés en fonctgion de la température de l’air 
soufflée 𝑇𝐶𝑂, de la température de consigne 𝑇𝐶 , et de puissance nominnale du serveur  
𝑃𝐼𝑇𝑅,𝑟𝑒𝑓. Les paramètres des simulations sont reportés dans le Tableau ci-dessous : 
  
Raffinement du maillage pour 
respecter la géométrie des 
cloisons 
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Variables Définition Cas1 Cas2 Cas3 Unité 
Partie unité CRAC 
𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻 Débit d’air froid soufflé 538 886 1514 m
3/h 
𝑇𝐶𝑂 Température de l’air froid soufflé 17 25 30 °C 
Partie serveur 
𝑃𝐼𝑇𝑅,𝑟𝑒𝑓 Puissance nominale du serveur à Tii=15°C 3 3 3 kW 
𝐷𝐼𝑇𝑅,𝑚𝑎𝑥 Vitesse maximum de l’air entrainé par le ventilateur 1646 2656 4320 m3/h 
𝑇𝐶 Consigne de température 38 38 38 °C 
Tableau 14 : Paramètres des températures et des débits/vitesses pour les 3 cas 
Dans un premier temps, nous analysons la convergence des résultats du système pour les 3 cas 
décrits au Tableau 14. Puis les performances du régulateur PID sont évaluées, notamment sa 
capacité à assurer une température moyenne 𝑇𝐼𝑂 stable en sortie du serveur. Finalement, la 
performance du système de distribution d’air est analysée en fonction des indicateurs décrits par 
Sharma et al [23]. 
Analyse de la convergence des calculs 
Comme indiqué précédemment, les 3 cas sont simulés avec un pas de temps de 0.1s. Le test de 
convergence décrit au chapitre 3.3.3 est appliqué aux températures 𝑇𝐼𝐼 , 𝑇𝐼𝑂 , 𝑇𝐶𝐼, dans les 3 cas, mais 
il ne sert pas de critère d’arrêt. Pour les 3 cas, les variables observées sont considérées permanentes 
en moyenne au bout de 8 000 itérations. La Figure 91 présente l’évolution des profils des 3 
températures pour le cas 𝑇𝐶𝑂 = 17°𝐶, et la Figure 92 affiche les valeurs de 𝑇𝐶𝐼 au cours du temps 
pour les 3 cas simulés : 
 
Figure 91 : Tii, Tio, Tci pour le cas 1 Tco=17°C 
 
Figure 92 : Tci pour les cas 1, 2 et 3 
Que ce soit pour la Figure 91 ou pour la Figure 92, il apparait qu’après une phase d’environ 
200s, les températures tendent à osciller en adoptant un comportement chaotique autour de valeurs 
moyennes. Pour réaliser le test de convergence, deux intervalles de temps ont été choisis 𝑡𝑎 =
[300𝑠, 700𝑠] et 𝑡𝑏 = [600𝑠, 800𝑠]. Les moyennes des différentes températures ont été calculées 
sur les deux intervalles et pour les 3 cas, les différences définies par l’équation (3.20) sont reportées 
dans le Tableau 15 ci-dessous 
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 𝑇𝐼𝐼  𝑇𝐼𝑂 𝑇𝐶𝐼  
𝑇𝐶𝑂 = 17°𝐶 -1.09.10-2 2.89.10-3 1.38.10-2 
𝑇𝐶𝑂 = 25°𝐶 -1.32.10-3 1.46.10-2 6.41.10-3 
𝑇𝐶𝑂 = 30°𝐶 -5.40.10-2 9.48.10-3 -2.40.10-2 
Tableau 15 : erreurs entre les moyennes des températures 
Les écarts entre les températures moyennes calculées pour l’intervalle de temps 𝑡𝑎, et celles 
calculées pour l’intervalle de temps 𝑡𝑏, sont d’un ordre inférieure ou égale à 10-2. On considère 
donc que les résultats des 3 simulations convergent. Dans la suite de l’étude, les données calculées 
sont étudiées sur l’intervalle de temps 𝑡𝑚𝑜𝑦 = [300𝑠, 800𝑠] correspondant à la zone « stable ». 
Performance du régulateur PID 
L’objectif du régulateur PID est de maintenir la température de l’air en sortie du serveur à 𝑇𝐶 =
38°𝐶, en faisant varier la vitesse d’air 𝑉𝑃𝐼𝐷. L’analyse des variables 𝑇𝐼𝑂 et du débit du serveur 𝐷𝐼𝑇𝑅 
sur l’intervalle 𝑡𝑚𝑜𝑦 pour les 3 cas, fournit les résultats suivants Tableau 16 : 
 Tio 𝐷𝐼𝑇𝑅 
 Moyenne Ecart type 
Ratio 
amplitude Moyenne Ecart type 
Ratio 
amplitude 
Tco=17°C 38.00 0.36 0.94% 513 38 7.50% 
Tco=25°C 38.00 0.40 1.06% 866 86 9.94% 
Tco=30°C 38.00 0.23 0.61% 1739 133 7.64% 
Tableau 16 : Calcul des statistiques des variables 𝑻𝑰𝑶 𝑴𝑰𝑻 sur l’intervalle 𝒕𝒎𝒐𝒚 
Comme indiqué sur le Tableau 16, les moyennes des températures 𝑇𝐼𝑂 pour les 3 cas simulés, 
sont de 38.00°C, avec un écart-type maximum de 0.4°C. Le système de régulation permet donc de 
maintenir la température moyenne en sortie du serveur à une valeur 𝑇𝐶 voulue, et de manière très 
précise. De plus l’amplitude des oscillations de 𝑇𝐼𝑂 autour de 𝑇𝐶 est réduite avec une intensité de 
1.06%. Concernant les débits du serveur, l’écart type à tendance à augmenter en fonction du volume 
d’air requis pour maintenir la température, cependant, le ratio de l’amplitude des oscillations sur la 
valeur moyenne reste faible. 
Ces résultats nous montrent un bon fonctionnement du régulateur PID. Sur l’intervalle de 
temps 𝑡𝑚𝑜𝑦 où les variables observées sont stationaires en moyenne, la température de sortie 𝑇𝐼𝑂 
moyenne est maintenue à la température de consigne 𝑇𝐶 . De plus, les intensités des oscillations de 
cette variable ou de la commande de débit sont faibles. Finalement, aucun des 3 cas n’a donné lieu 
à des instabilités liées au régulateur. Les paramètres 𝑘𝑃, 𝑘𝐼 , 𝑘𝐷 sont donc bien dimensionnés et que 
les systèmes « anti-windup » et « stabilisateur » fonctionnent. 
Analyse des écoulements et des transferts de chaleur 
La configuration du benchmark permet de limiter au maximum les phénomènes parasites de 
by-pass et de recirculation caractéristiquent des centres de calcul. Cependant, l’allée froide n’étant 
pas entièrement cloisonnée, de faibles volumes d’air chaud ou froid, parviennent à transiter d’une 
allée à l’autre. Il convient donc de les caractériser et de les quantifier. Cette étude est réalisée en 
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observant les champs de température prédits par le code de calcul et en interprétant les nombres 
sans dimension SHI et RTI décris au chapitre 1.4.2. 
Les Figure 93 (a,b,c,d) présentent les résultats des champs de températures en régime 
permanent pour les 3 cas et le Tableau 17 fournit les valeurs des coefficients correspondants : 
 
(a) Cas 1 : champs de température 𝑻𝑪𝑶 = 𝟏𝟕°𝑪 
 
(b) visualisation du plan de coupe 
 
(c) Cas 2 : champs de température 𝑻𝑪𝑶 = 𝟐𝟓°𝑪 
 
(d) Cas 3 : champs de température 𝑻𝑪𝑶 = 𝟑𝟎°𝑪 
Figure 93 : visualisation des champs de températures pour différentes valeurs de 𝑻𝑪𝑶 
 
 Tco [°C] SHI [/] RTI [%] 
Cas 1 17 0,14 97% 
Cas 2 25 0,15 98% 
Cas 3 30 0,14 98% 
Tableau 17 : Calcul des coefficients  SHI RTI pour différentes valeurs de 𝑻𝑪𝑶 
Les Figure 93 (a) (c) et (d), représentent des coupes des champs de température selon un plan 
X2X3 passant par le centre du serveur et représentées en bleu sur la Figure 93 (b). 
La Figure 93 (a) représente le cas ou 𝑇𝐶𝑂 = 17°𝐶 : 
La température de consigne 𝑇𝐶 étant fixée à 38°C, le gradient de température aux bornes du 
serveur est très important, et le débit d’air 𝐷𝐼𝑇𝑅 est donc très faible. L’air froid soufflé par l’unité 
CRAH dans l’allée froide remonte jusqu’au serveur où une bonne partie du débit est absorbé par 
l’équipement. Cependant, un faible volume d’air froid contourne le serveur et se mélange avec l’air 
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de l’allée chaude. La cloison située au plafond n’a que peu d’influence sur les performances du SDA 
et une partie de l’air chaud recircule dans l’allée froide au niveau du plafond. Mais ce phénomène 
n’augmente que faiblement la température 𝑇𝐼𝐼, car un front d’air froid est généré par effet de 
convection naturelle et il recouvre presque entièrement la zone d’aspiration d’air du serveur. Le 
coefficient SHI est petit ce qui indique que l’énergie transférée de l’allée chaude vers l’allée froide 
est très faible. L’indicateur RTI est de 97% ce qui est caractéristique d’un très bon système de 
distribution d’air avec cependant une faible tendance à contourner l’équipement. 
La Figure 93 (c) représente le cas ou 𝑇𝐶𝑂 = 25°𝐶 : 
L’augmentation de la température de soufflage 𝑇𝐶𝑂 force le système de régulation du serveur à 
augmenter le débit d’air afin de maintenir 𝑇𝐼𝑂 = 38°𝐶. Parallèlement, le débit de ventilation 𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻 
est également ajusté pour fournir suffisamment d’air froid au serveur, ce qui entraine un 
comportement radicalement différent du système de distribution d’air. La cloison positionnée au 
niveau du plafond devient très importante, elle empêche en partie l’air du sommet de l’allée chaude 
de recirculer et de se mélanger avec l’air en allée froide. On observe toutefois un léger phénomène 
de by-pass au sommet du serveur, et de recirculation en dessous de la cloison. Le coefficient SHI 
de 0.15 indique que les phénomènes décrits ci-dessus sont mineurs et l’indicateur RTI de 98% 
confirme la très bonne performance du SDA. 
La Figure 93 (d) représente le cas ou 𝑇𝐶𝑂 = 30°𝐶 : 
Le comportement observé dans cette configuration est très semblable à celui du 2ème cas. Même 
si la puissance dissipée par le CPU augmente, et que le ventilateur accroit le débit d’air, le système 
de distribution d’air maintient de très bonne performance avec un SHI de 0.14 et un RTI de 98% 
D’après les résultats ci-dessus, la variation de la température d’air soufflé 𝑇𝐶𝑂, de 15°C à 30°C 
modifie fortement les caractéristiques des écoulements et des transferts de chaleur dans le 
benchmark. Cependant, grâce à la géométrie « cloisonnée » de celui-ci, la température de l’air 𝑇𝐼𝐼 à 
l’entrée du serveur reste maîtrisée, et les performances du SDA sont stables. Il est donc possible 
de considérer que ce dernier n’agira pas sur 𝑇𝐼𝐼 et donc sur les consommations énergétiques du 
système. 
4.7.4. Etudes des consommations d’énergie en fonction de 𝑻𝑪𝑶 
L’objectif de ce chapitre est d’observer l’évolution de la consommation d’énergie prédite par le 
modèle de serveur régulé en fonction de la température de l’air soufflé 𝑇𝐶𝑂.  
Nous souhaitons également tenir compte de la consommation d’une partie des équipements 
de refroidissement. En effet en augmentant la température de soufflage des unités CRAH, on 
améliore également le coefficient de performance de la pompe à chaleur qui conditionne l’air 
soufflé ce qui influence la consommation globale du système. L’équation qui régit les variations du 
COP en fonction de la température d’air 𝑇𝐶𝐼 est la suivante : 
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 𝐶𝑂𝑃 = 0.0068 × 𝑇𝐶𝐼
2 + 0.0008 × 𝑇𝐶𝐼 + 0.458 (4.17)  
L’équation (4.17) modélise le comportement d’une unité CRAH issue du HP Labs Utility Data 
Center [60]. L’énergie électrique absorbée est calculée : 
 
𝑊𝐶𝑅𝐴𝐻 =
𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻𝐶𝑃(𝑇𝐶𝑂 − 𝑇𝐶𝐼)
𝐶𝑂𝑃
 (4.18)  
Le modèle proposé est très simplifié et de nombreux autres facteurs influencent le COP d’une 
pompe à chaleur comme la température de la source froide, ou l’utilisation d’un système de type 
« Economiseur ». Cependant, dans le cadre de ce benchmark, l’objectif est de se concentrer sur le 
comportement du serveur informatique et l’évolution de sa consommation par rapport à celle d’un 
système de refroidissement « basique ». Dans les chapitres suivants nous traiterons plus largement 
de la modélisation des équipements de refroidissement. 
Six simulations complémentaires avec de nouvelles valeurs de 𝑇𝐶𝑂 ont été réalisées afin 
d’observer les variations de puissance. Les résultats sont présentés dans le graphe ci-dessous : 
 
Figure 94 : répartition des consommations énergétiques du benchmark 
L’analyse des consommations du serveur informatique en fonction de la température de 
soufflage 𝑇𝐶𝑂 montre une augmentation générale des besoins de l’ordre de 30% entre une 
température de 𝑇𝐶𝑂 = 17°𝐶 et 𝑇𝐶𝑂 = 30°𝐶. Cet accroissement n’est pas linéaire, et pour une 
température 𝑇𝐶𝑂 = 28°𝐶, la puissance nécessaire n’augmente que de 19%. 
L’augmentation de la consommation du serveur à deux causes principales : le phénomène de 
leakage, qui augmente la consommation du CPU de 9%, mais surtout l’augmentation de la 
puissance requise par le ventilateur. En effet plus la température augmente, plus la puissance 
dissipée par les processeurs, et qui doit être évacuée, est importante, surtout plus le ventilateur doit 
augmenter le débit d’air pour maintenir la température 𝑇𝐼𝑂 à la température de consigne 𝑇𝐶 =
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38°𝐶. Or selon l’équation 3.9, la puissance requise varie avec le cube du débit ce qui augmente 
radicalement la consommation du ventilateur. 
En observant la consommation de la pompe à chaleur, on observe une nette diminution des 
consommations de l’ordre de 40% entre 𝑇𝐶𝑂 = 17°𝐶, et 𝑇𝐶𝑂 = 30°𝐶. Cependant, cette économie 
d’énergie ne parvient pas à compenser l’augmentation des besoins du serveur informatique. 
Il apparaît donc qu’il existe un point de consigne optimal pour la température 𝑇𝐶𝑂 situé entre 
24 et 25°C. Ce point de fonctionnement correspond au compromis optimal entre la consommation 
du serveur, et celle de l’équipement de refroidissement. Ces résultats permettent de retrouver les 
conclusions de Patterson [18] et Moss [19] 
4.7.5. Conclusion sur la simulation du benchmark 
La simulation d’un serveur informatique dans un domaine à la géométrie très simple, a permis 
de répondre à 3 objectifs : 
 Le contrôle de la performance du système de régulation PID : grâce à une série de 9 
simulations, la précision du contrôleur a pu être vérifiée. Lorsque les températures 
observées sont permanentes en moyenne, la température 𝑇𝐼𝑂 est maintenue à la 
température 𝑇𝐶 , avec une précision de l’ordre de 10
-3. Les écarts types sont compris entre 
0,2°C et 0,4°C. Ainsi, quelle que soit la température de soufflage de l’air froid 𝑇𝐶0, le 
système parvient à maîtriser la température du serveur. 
 l’analyse du comportement du système de distribution d’air froid : la configuration 
benchmark a été volontairement simplifiée, afin que la performance du SDA n’intervienne 
pas dans le calcul des consommations d’énergie. Or bien que les allées chaudes et froides 
du système soient pratiquement cloisonnées, les écoulements d’air et les transferts de 
chaleur varient en fonction de la température 𝑇𝐶0, et du débit 𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻. Néanmoins, le calcul 
des indicateurs SHI et RTI, révèle une faible importance des phénomènes parasites (by-
pass, recirculation). Dans l’ensemble, quelle que soit la température de l’air de 
refroidissement, on constate une bonne performance du système de distribution d’air froid. 
 l’analyse des consommations du serveur en fonction de la température de l’air soufflé par 
l’unité CRAH. Un modèle « simplifié » de pompe à chaleur, basé sur la température de 
retour 𝑇𝐶𝐼 est introduit. Il permet de comparer la consommation du serveur à celle de 
l’équipement de froid. En observant les résultats obtenus dans une gamme de température 
de 15 à 30°C, on constate une diminution presque constante des besoins de l’unité CRAH, 
tandis que la puissance du serveur augmente fortement. Ainsi, il existe une température 𝑇𝐶𝑂 
nominale, qui minimise la consommation totale du centre de calcul. Dans le cas du 
benchmark, cette température est située aux alentours de 24°C-25°C. Cependant, ce point 
de fonctionnement est lié à de très nombreux paramètres : matériel informatique, système 
de climatisation, performance du système de distribution d’air froid [19]. Ainsi, une étude 
doit être menée pour chaque système ou chaque configuration. 
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En résumé et conclusion 
Les nouveaux serveurs informatiques de type « blade », impactent grandement les 
consommations et le comportement des datacenters. Afin de simuler leurs réactions dans 
une salle informatique, nous proposons un nouveau modèle de serveur, basé sur les travaux 
de Cho. Cette méthode permet : 
 De simuler l’augmentation de la puissance en fonction de la température de l’air 
qui alimente le serveur, 
 De modéliser la perte de charge à travers l’équipement IT, créé par les composants 
électroniques, 
 De calculer la puissance absorbée par le ventilateur en fonction du débit et du 
potentiel de pression, 
 De réguler la température dans les serveurs informatiques en modulant le débit des 
ventilateurs grâce à un régulateur PID. 
Le modèle de serveur proposé est ensuite testé dans le cadre d’un benchmark, où 
l’équipement est placé dans un espace partiellement confiné. 9 simulations sont alors 
réalisées en faisant varier la température de l’air soufflé 𝑻𝑪𝑶 entre 15°C et 30°C. 
Une première analyse des écoulements d’air et des transferts de chaleur dans le 
système, notamment grâce à l’utilisation des indicateurs SHI et RTI, permet de montrer 
que l’efficacité du SDA est indépendante des températures de l’air de refroidissement. 
Puis une étude des consommationns énergétique de l’installation met en évidence 
l’existence d’une consigne de température optimale permettant de minimiser les 
consommations d’énergie du serveur informatique et du système de refroidissement. Ces 
résultats sont en cohérence avec les études de Patterson [18] et de Moss [19]. 
Nous disposons désormais d’un modèle performant, capable de simuler le 
comportement des serveurs informatiques récents de type « blade ». Ces travaux on fait 
l’objet d’une publication dans le journal Energy & Building [61]. 
Cependant, dans une approche « globale » des consommations d’un centre de calcul, 
il est indispensable de tenir compte des consommations des équipements de 
refroidissement. Or dans l’étude du benchmark ceux – ci étaient limités au modèle 
simplifié d’une pompe à chaleur basé sur la température de soufflage 𝑻𝑪𝑶. En réalité, il 
existe des relations très complexes entre la température des équipements et les groupes 
froids. D’autre part, l’utilisation de système de type « free-cooling » risque de modifier 
grandement le point de fonctionnement optimal du système [19]. Dans la deuxième partie 
de ce manuscrit, nous présenterons une méthode de modélisation « globale » du data 
center, depuis les serveurs informatiques, jusqu’à la tour de refroidissement. 
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5. Modèle d’ordre réduit et décomposition 
orthogonale aux valeurs propres 
Introduction 
La simulation numérique des écoulements et des transferts de chaleur dans la salle 
informatique avec le programme Thétis présente un grand intérêt, notamment pour la 
prédiction des champs de température en entrée des serveurs. 
Selon plusieurs auteurs [61] [10] [18] [19], il existe des valeurs optimales de débits et de 
température d’air frais pour chaque système, qui garantissent une consommation 
d’énergie électrique minimale, tout en maintenant un bon niveau de sécurité pour les 
équipements informatiques [15]. Ces points de fonctionnements « optimaux », sont 
dépendantes à la fois du type de serveur, du système de distribution d’air, et des 
équipements de production d’air froid. 
Afin d’obtenir une vision énergétique « globale » du datacenter, depuis les serveurs 
informatiques jusqu’à l’évacuation des calories dans l’environnement extérieur, il est 
nécessaire de créer un nouveau modèle « transversal » (du serveur à la tour). 
Le nouveau modèle numérique doit donc être capable de prédire le comportement 
aéraulique d’un SDA dans une salle informatique et de le faire interagir avec des modèles 
de groupe froid. 
Ainsi, la simulation de différents systèmes de régulation qui agiraient sur ces deux 
secteurs permettraient de déterminer la manière optimale de ventiler la salle. Cependant le 
temps de calcul très important requis par Thétis n’est pas adapté à une telle simulation. 
Un modèle d’ordre réduit (Reduce Order Model) est créé dans le but de fournir des 
champs de température précis, tout en limitant au maximum le nombre de simulations 
numériques nécessaires. Les deux paramètres contrôlés étant le débit des ventilateurs 
𝑴𝑪𝑹𝑨𝑯 et la température de soufflage 𝑻𝑪𝑶, une base de données regroupant les résultats 
de 16 simulations (Snapshots) avec différentes valeurs de consigne est créée. La méthode 
de décomposition en valeurs propres orthogonales permet de reconstruire en quelques 
millisecondes un Snapshot ou d’interpoler un résultat en fonction de la base de données 
avec une précision très satisfaisante [62] [10]. 
Le modèle réduit est programmé avec MATLAB, dans les chapitres suivants il est 
piloté à l’aide du logiciel TRNSYS 
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5.1. Positionnement du modèle POD 
D’une manière générale, et en négligeant les systèmes d’alimentation électrique qui se situent 
au-delà du domaine de cette étude, un datacenter peut être représenté de la manière suivante : 
 
Figure 95 : schéma général d’un Datacenter 
Sur la Figure 95 ci-dessus, la partie encadrée en vert correspond à la salle des serveurs. Son rôle 
est d’héberger et de maintenir les serveurs informatiques en fonctionnement dans les meilleures 
conditions de température possible. L’air froid acheminé vers la salle informatique et l’air chaud 
qui en est extrait sont traités dans la partie « production d’air froid » (en rouge sur la figure). Cette 
partie du système est chargée du conditionnement de l’air chaud extrait. Elle est généralement 
composée d’une armoire de climatisation comprenant un échangeur air/eau et un ventilateur, d’une 
pompe à chaleur, d’une tour de refroidissement et de divers composants hydrauliques (voir 
bibliographie) [11] [25] [10]. 
Dans la première partie des travaux de cette thèse nous nous sommes attachés à modéliser la 
partie serveur IT et distribution d’air. Grace aux outils CFD (Thétis), il est possible d’estimer les 
performances d’un système, et d’obtenir les champs de température à l’entrée des équipements IT 
[21]. De plus, avec le modèle de serveurs régulés, il est désormais possible de mesurer l’impact de 
la température de l’air de refroidissement sur la performance énergétique du matériel. Le modèle 
permet finalement de calculer la température de l’air chaud extrait de la salle [61]. 
En revanche, comme nous l’avons vu au chapitre précédent, nous ne disposons pas de modèles 
numériques capables d’estimer les consommations des groupes de production de froid. Or, leurs 
performances dépendent de nombreux paramètres dont certains sont liés au fonctionnement de la 
salle informatique [25], mais également aux conditions climatiques du site ou est implanté le centre 
de calcul [63] [64]. De nombreuses études proposent de simuler le fonctionnement des groupes 
froids grâce au logiciel TRNSYS (TRansieNt System Simulation), développé par l’université du 
Wisconsin-Madison [10] [11] [25]. Cet outil permet notamment de prédire leurs besoins 
énergétiques sur une année complète, en fonction d’un fichier climatique sélectionné. 
Dès lors la simulation combinée des salles de serveurs avec le code de calcul Thétis, et des 
groupes froids avec le logiciel TRNSYS, permettrait d’avoir un modèle « complet » du datacenter. 
Ce dernier pourrait être optimisé afin de déterminer les paramètres de débit et de températures 
optimaux qui assureraient à la fois une sécurité de fonctionnement des équipements informatiques, 
mais également une consommation d’énergie maîtrisée. 
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Or pour des raisons d’échelle de temps, il apparaît qu’un couplage des deux modèles n’est pas 
envisageable : 
 le code de calcul Thétis réalise des simulations avec un pas de temps de 0,1s. Les résultats 
sont observés lorsque les variables contrôlées sont considérées comme permanentes 
(chapitre). Dans le cas du centre de calcul contenant 240 serveurs simulé à l’aide de 16 
processeurs, cet événement intervient au bout 18 000 itérations et un temps de calcul 
d’environ 24h.  
 Le logiciel TRNSYS réalise des simulations avec un pas de temps de 1800s. Afin de 
déterminer les consommations des équipements sur une année complète, il est donc 
nécessaire de réaliser 17 520 itérations en temps. 
En considérant les temps de calculs nécessaires au code de calcul Thétis pour fournir un résultat 
interprétable par TRNSYS, il semble impossible de combiner les deux programmes. 
Nous proposons donc d’utiliser une méthode, qui permet de fournir quasi-instantanément une 
approximation du champ de température dans des zones précises de la salle des serveurs. Il ne 
s’agit donc pas de résoudre les équations du chapitre, mais d’interpoler une solution à partir d’une 
base de résultats pré-calculés. La méthode employée est appelée POD (Propper Orthogonal 
Decomposition) et utilise la technique des instantanés. 
5.2. Introduction de la POD avec la technique des instantanés 
Dans les chapitres précédents, la simulation numérique des écoulements et des transferts de 
chaleur permet de calculer les champs de température dans une salle informatique. Ainsi pour un 
débit de ventilation 𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻, et une température d’air soufflée 𝑇𝐶𝑂 donnée, il est possible de calculer 
et d’extraire les informations suivantes: 
 La répartition des températures de l’air à l’entrée des serveurs informatiques 𝑇𝐼𝐼. 
 La température de l’air chaud extrait de la salle informatique 𝑇𝐶𝐼.  
 Le calcul d’indicateurs de performance 𝑆𝐻𝐼, 𝑅𝐻𝐼, 𝑅𝑇𝐼 (chapitre 1.4.2). 
Lorsque l’on souhaite étudier l’interaction entre le groupe froid et la salle des serveurs, ces 
informations sont indispensables à la simulation. Or afin d’optimiser les écoulement dans la salle 
informatique et les consommations des équipements de refroidissement, il est nécessaire de faire 
varier les paramètres 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻 et 𝑇𝐶𝑂. Toutefois il n’est pas numériquement envisageable de réaliser 
une simulation pour chaque configuration possible. 
Une solution envisageable, consiste à réaliser une petite quantité de simulations représentatives 
et d’interpoler des solutions à partir de leurs résultats. Selon [62] la POD avec la méthode des 
instantanés est régulièrement appliquée au problème de mécanique des fluides. Elle peut être 
utilisée pour modéliser des problèmes paramétriques et réaliser des optimisations du système. 
Demetriou [10] l’utilise notamment pour améliorer la répartition de la charge de calcul sur les 
serveurs. Finalement dans les travaux de Ly et al [65], elle est employée comme méthode de calcul 
rapide pour prédire la valeur convergée du champ de température d’un écoulement dans une cavité 
rectangulaire, lorsque l’on fait varier la valeur du nombre de Rayleigh. 
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Ce dernier exemple est très similaire à notre problème, où nous cherchons une approximation 
du champ de température convergé dans la salle informatique, en faisant varier les paramètres 
𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻 et 𝑇𝐶𝑂. 
Un instantané, désigne les résultats (champs de température, de vitesse) d’une simulation CFD 
pour un couple de valeurs 𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻 et 𝑇𝐶𝑂 fixées (encadrée en mauve Figure 96). La base des 
instantanés doit donc être créée de manière à couvrir les cas maximum et minimum de chaque 
paramètre. La Figure 96 représente un exemple de base d’instantannés: 
 
Figure 96 : Base de Snapshot pour 𝑴𝑪𝑹𝑨𝑪 ∈ [𝟏𝟎𝟎; 𝟔𝟎𝟎]𝒆𝒕 𝑻𝑪𝑶 ∈ [𝟏𝟔; 𝟑𝟐] 
La Figure 96 ci-dessus, représente un ensemble de 9 simulations réalisées pour des valeurs de 
𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻 variant de 100m
3/h à 600m3/h et pour des températures 𝑇𝐶𝑂 comprises entre 16°C et 32°C. 
En appliquant la méthode POD à cet ensemble de Snapshot, il est possible de prédire les résultats 
d’un calcul ayant un paramètre 𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻 ∈ [100,600], et un paramètre 𝑇𝐶𝑂 ∈ [16,32]. Cette 
propriété est utilisée avec le logiciel TRNSYS de la manière suivante, Figure 97 
 
Figure 97 : intégration de la méthode POD 
A chacune de ces itérations, le logiciel envoie au modèle d’ordre réduit (ROM) un couple de 
valeurs 𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻 et 𝑇𝐶𝑂. Après application de la méthode POD, le ROM retourne une prédiction des 
champs de température. Le temps de calcul nécessaire est très faible, et cette technique permet de 
simuler le modèle complet sur un ordinateur portable classique de type « portable ». 
Dans les paragraphes suivants, nous appliquons la méthode pour réduire les résultats de la 
simulation d’une salle des serveurs d’une puissance totale de 32kW. La configuration de la salle 
n’est pas détaillée dans ce chapitre qui se concentre exclusivement sur la description de la méthode. 
5.3. Les « Snapshots » 
Les Snapshots sont des résultats de simulation numérique issus de Thétis pour des 
combinaisons de débit et de température d’air soufflé. La Figure 98 ci-dessous, présente le résultat 
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d’un champ de température au centre d’une allée froide, les structures vertes représentant les 
serveurs informatiques. L’ensemble des Snapshots crée la base de données du Modèle d’ordre 
réduit. Afin d’augmenter la vitesse de calcul du ROM, seul le champ de température au centre de 
l’allée froide, correspondant à la température de l’air entrant dans les serveurs sera modélisé (plus 
de précisions sont fournies au chapitre 7.2.4). Ce champ de température est extrait en phase de 
post traitement des résultats CFD et est représenté Figure 98. 
 
Figure 98 Champ de température au centre de l’allée froide (unité K) 
Le champ de température est renseigné sur un maillage régulier 60 × 60 positionné au centre 
de l’allée froide, comme représenté Figure 98. Similairement, le champ de température est extrait 
au niveau du plafond pour réaliser le calcul des températures d’air chaud repris 𝑇𝐶𝐼. Ces dernières 
sont également intégrées à la base des Snapshots sous forme de deux températures moyennes. 
Dans le cas de base, 16 simulations sont réalisées pour composer la base de données Snapshot. 
On considère que la consigne de débit du ventilateur responsable de l’apport d’air froid 𝐶𝑡𝑟𝑣𝑒 peut 
être régulée sur une plage de 50% à 125% de son débit nominal. Similairement, la température de 
soufflage 𝑇𝐶𝑂 peut varier de 16°𝐶 à 24°𝐶. Les 16 simulations sont donc réalisées dans ces gammes 
de débit et de température selon le Tableau 18 : 
125% Sim13 Sim14 Sim15 Sim16 
100% Sim09 Sim10 Sim11 Sim12 
75% Sim05 Sim06 Sim07 Sim08 
50% Sim01 Sim02 Sim03 Sim04 
 16°C 18.67°C 21.33°C 24°C 
Tableau 18 Valeurs des paramètres 𝑻𝒄𝒐 et 𝑪𝒕𝒓𝒗𝒆 des simulations réalisées pour  
la création des Snapshots 
A l’issue des simulations, les champs de température (60 × 60) au centre de l’allée froide sont 
extraits pour les 16 calculs. Puis deux valeurs 𝑇𝐶𝐼1 et 𝑇𝐶𝐼2 sont calculées pour chaque simulation, 
correspondant aux températures moyennes sur les surfaces modélisant les grilles d’extraction 
(Figure 98). Pour chaque simulation, les 3600 nœuds du champ de température et les deux valeurs 
𝑇𝐶𝐼1 et 𝑇𝐶𝐼2 sont mis sous forme de matrices de dimension 𝑆𝑛 ∈ 𝑀1,𝑥 avec 𝑥 = 3602 pour créer 
les Snapshots. Après application de la méthode « Propper Orthogonal Decomposition » (POD), le 
Snapshot résultant est obtenu sous forme d’une matrice « ligne » 𝑆𝑟𝑒𝑠 ∈ 𝑀1,𝑥. Il est ensuite traité 
1 
2 
Grille d’extraction Grille d’extraction 
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pour créer d’une part une matrice 60 × 60 correspondant à un champ de température, d’autre part 
2 valeurs 𝑇𝐶𝐼1 et 𝑇𝐶𝐼2 correspondant aux températures de l’air absorbé par les deux grille de 
ventilation. Finalement, le modèle réduit calcul la température de l’air à l’entrée de chaque serveur 
à partir du champ 60 × 60, en fonction des coordonnées des équipements et en moyennant les 
valeurs des nœuds correspondant. 
5.4. Description Mathématique 
L’objectif de la méthode est de reconstituer un champ de température sur un maillage 60 × 60 
et deux valeurs moyennes 𝑇𝐶𝐼 à partir d’un jeu de simulation préexistant. Les 16 champs calculés 
(Tableau 18) et les deux moyennes sont traités selon la méthode décrite par Meyer et al. [66]. Dans 
un premier temps, chaque résultat de simulation composé d’un champ de 3600 scalaires et de 2 
scalaires supplémentaires est mis sous la forme d’un vecteur 𝑆𝑛. A partir des 16 vecteurs 𝑆𝑛, une 
matrice de dimension 𝑆𝑝 ∈ 𝑀𝑁𝑠,𝑥 est créée, avec 𝑁𝑠 = 16 le nombre de Snapshots et 𝑥 = 3602 
le nombre de scalaires qu’ils contiennent. A partir de 𝑆𝑝, une matrice 𝑆𝑚 ∈ 𝑀𝑥 est créée selon la 
relation (5.1). Elle représente la moyenne de l’ensemble des Snapshots.  
 𝑆𝑚𝑗 =
∑ 𝑇𝑖,𝑗
𝑁𝑠
𝑖=1
𝑁𝑠
 ∀𝑗 ∈ [1, 𝑥] (5.1) 
Puis la déviation des Snapshots Γ𝑛 ∈ 𝑀𝑁𝑠,𝑥  par rapport à la matrice moyenne 𝑆𝑚 est 
calculée selon l’Equation (5.1) suivante : 
 Γ𝑛𝑖,𝑗 = 𝑆𝑝𝑖,𝑗 − 𝑆𝑚𝑗  ∀𝑖 ∈ [1,3602], ∀𝑗 ∈ [1, 𝑥] (5.2) 
Ensuite, la matrice de corrélation 𝑅 ∈ 𝑀𝑁𝑠,𝑁𝑠 est calculée selon la relation (5.3): 
 𝑅 =
1
𝑁𝑠
× Γ𝑛 ∙ Γ𝑛T (5.3) 
Les valeurs propres 𝜆𝑛 ∈ 𝑀𝑁𝑠 et les vecteurs propres associés 𝜐𝑛 ∈ 𝑀𝑁𝑠,𝑁𝑠 de la matrice 𝑅 
sont calculés et réarrangés de manière croissante tel que 𝜆𝑛1 > 𝜆𝑛2 > ⋯ > 𝜆𝑛𝑁𝑠. L’ensemble des 
vecteurs propres obtenus est sous la forme d’une matrice Υ𝑛 ∈ 𝑀𝑁𝑠,𝑁𝑠. Ils sont utilisés pour 
calculer les modes propres 𝜙𝑛 de la décomposition POD, tel que 𝜙𝑛 ∈ 𝑀𝑁𝑠,𝑥 selon l’équation 
(5.4) : 
 ∅𝑛𝑖,𝑘 = ∑ Υ𝑗,𝑖 ∙ Γn𝑖,𝑘
𝑥
𝑘=1
 ∀𝑖, 𝑗 ∈ [1, 𝑁𝑠], 𝑘 ∈ [1, 𝑥] (5.4) 
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Finalement les coefficients 𝐶𝑛 ∈ 𝑀𝑁𝑠,𝑁𝑠 de la méthode sont calculés en fonction des modes 
propres : 
 𝐶𝑛𝑖,𝑗 =
∑ Γn𝑖,𝑘 ∙ ∅𝑛𝑘,𝑗
𝑥
𝑘=1
∑ ∅𝑛𝑖,𝑘 ∙ ∅𝑛𝑘,𝑗
𝑥
𝑘=1
 ∀𝑖, 𝑗 ∈ [1, 𝑁𝑠] (5.5) 
D’après les matrices précédemment calculées, chaque Snapshot peut se reconstruire à partir 
de la matrice moyenne 𝑆𝑚 suivant l’Equation (5.6) : 
 𝑆𝑝𝑖,𝑗 = 𝑆𝑚𝑗 + ∑ 𝐶𝑛𝑖,𝑘 ∙ ∅𝑛𝑘,𝑗
𝑁𝑠
𝑘=1
 ∀𝑖 ∈ [1, 𝑁𝑠], 𝑗 ∈ [1, 𝑥] (5.6) 
On obtient ainsi une matrice représentant la reconstruction de l’une des simulations de la base 
de Snapshot. 
5.5. Validation du modèle d’ordre réduit pour la reconstruction 
des Snapshots 
Une fois le modèle d’ordre réduit créé, il est important de vérifier sa capacité à reconstruire 
avec précisions les Snapshots originaux. Selon l’Equation (5.6), un Snapshot peut se reconstruire 
par une somme de produits de scalaires 𝐶𝑛𝑖 avec un mode propre ∅𝑖. Après addition des 16 modes 
propres pondérés, les écarts entre les valeurs contenues dans le Snapshot original et les valeurs du 
Snapshot reconstruit doivent être de l’ordre de l’erreur machine (10-15). Ceci sans la réorganisation 
des valeurs propres réalisée entre les étapes (5.3)et (5.4). 
Les valeurs propres et les vecteurs propres associés ont été réarrangés par ordre croissant (cf 
chapitre 5.4). Les premiers modes propres sont donc les plus « énergétiques, » ou porteurs de la 
plus grande quantité d’information [10]. L’énergie (𝑀𝑁𝑅𝐽) des différents modes peut être décrite 
selon l’Equation (5.7) définie par [66] : 
 𝑀𝑁𝑅𝐽(𝑀𝑛) =
∑ 𝜆𝑛𝑘
𝑀𝑛
𝑘=1
∑ 𝜆𝑛𝑖
𝑁𝑠
𝑖=1
  ∀𝑀𝑛 ∈ [1, 𝑁𝑠] (5.7) 
La Figure 99 trace l’énergie cumulée par les différents modes de 1 à 𝑁𝑠 = 16 : 
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Figure 99 : Energie contenue dans la somme des modes 
D’après la Figure 99, la reconstruction d’un Snapshot avec seulement 8 modes permet de capter 
99,98% de l’énergie. Un résultat avec une précision satisfaisante peut donc être obtenu sans réaliser 
la combinaison de l’ensemble des modes propres. 
La capacité du modèle POD à reconstruire un Snapshots depuis la base de données (chapitre 
5.1), ou à interpoler une solution entre plusieurs Snapshot existants, est étudiée dans les chapitres 
5.5.1 et 5.5.2. Quatre indicateurs sont proposés pour évaluer la précision des champs de 
températures reconstruits. Ils s’appliquent aux 3600 nœuds qui composent le champ de 
température, mais ne font pas intervenir les valeurs 𝑇𝐶𝐼1 et 𝑇𝐶𝐼2. Deux des indicateurs sont basés 
sur l’ensemble des 3600 nœuds qui composent les champs de température. L’indicateur 𝐸𝑚𝑎𝑥3600 
caractérise l’erreur maximale atteinte entre les valeurs du champ thermique fournies par le modèle 
POD et les résultats obtenus par simulation CFD. Il est défini par : 
 𝐸𝑚𝑎𝑥3600 = 𝑀𝑎𝑥(𝑇𝑠𝑛𝑎𝑝,𝑖 − 𝑇𝑟𝑒𝑠,𝑖)  ∀𝑖 ∈ [1,3600] (5.8) 
L’indicateur 𝐸𝑅𝑀𝑆3600 caractérise l’erreur Root Mean Square (RMS) définies par l’Equation 
(5.9) : 
 𝐸𝑅𝑀𝑆3600 = √
1
3600
∑ (𝑇𝑠𝑛𝑎𝑝,𝑖 − 𝑇𝑟𝑒𝑠,𝑖)2
3600
𝑖=1
  (5.9) 
Avec 𝑇𝑠𝑛𝑎𝑝 les valeurs du champ de température calculées par le code Thétis et 𝑇𝑟𝑒𝑠 les valeurs 
reconstruites par le modèle POD. 
Les deux autres indicateurs sont basés sur la température calculée à l’entrée des serveurs 
informatiques. Ces températures 𝑇𝐼𝐼 sont calculées en moyennant les valeurs des nœuds du champ 
de température correspondants aux surfaces d’entrée de chaque serveur informatique (Chapitre 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.). L’indicateur 𝐸𝑚𝑎𝑥32 caractérise l’erreur maximale 
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tteinte entre les températures des 32 serveurs fournis par le modèle POD et les résultats obtenus 
par simulation CFD. Il est défini par : 
 𝐸𝑚𝑎𝑥32 = 𝑀𝑎𝑥(𝑇𝐼𝐼,𝑠𝑛𝑎𝑝,𝑖 − 𝑇𝐼𝐼,𝑟𝑒𝑠,𝑖)  ∀𝑖 ∈ [1,32] (5.10)  
L’indicateur 𝐸𝑅𝑀𝑆32 caractérise l’erreur Root Mean Square (RMS) définie par l’Equation (5.11) 
: 
 𝐸𝑅𝑀𝑆32 = √
1
32
∑ (𝑇𝐼𝐼,𝑠𝑛𝑎𝑝,𝑖 − 𝑇𝐼𝐼,𝑟𝑒𝑠,𝑖)
2
𝑁𝑏𝑠𝑒𝑟
𝑖=1
 (5.11)  
Avec 𝑇𝐼𝐼,𝑠𝑛𝑎𝑝 l’ensemble des températures calculées à l’entrée des serveurs informatiques par 
le code Thétis, 𝑇𝐼𝐼,𝑟𝑒𝑠 les températures calculées par le modèle à partir du champ de température 
reconstruit, et 𝑁𝑏𝑠𝑒𝑟 le nombre total de serveurs dans la salle informatique. 
5.5.1. Validation de la reconstruction d’un Snapshot original 
La première étape de validation du modèle d’ordre réduit consiste à estimer sa capacité à recréer 
un Snapshot présent dans la Base. Trois Snapshots on été choisis dans la base des 16 disponibles 
(Tableau 18). On peut rappeler que chaque Snapshot est défini par une consigne de ventilation 
𝐶𝑡𝑟𝑓𝑎𝑛 et une température d’air froid soufflé 𝑇𝐶𝑂 : 
 Cas 1 : 𝐶𝑡𝑟𝑓𝑎𝑛 = 50%, 𝑇𝐶𝑂 = 16°𝐶, 
 Cas 2 : 𝐶𝑡𝑟𝑓𝑎𝑛 = 100%, 𝑇𝐶𝑂 = 21.33°𝐶, 
 Cas 3 : 𝐶𝑡𝑟𝑓𝑎𝑛 = 125%, 𝑇𝐶𝑂 = 24°𝐶, 
Les Figure 100, Figure 101, Figure 102, présentent l’évolution des quatre indicateurs d’erreur 
en fonction du nombre de modes utilisés pour reconstruire les Snapshots dans les 3 cas ci-dessus : 
 
Figure 100 : Erreur maximale et RMS pour la reconstruction du Snapshot cas 1 
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Figure 101 : Erreur maximale et RMS pour la reconstruction du Snapshot cas 2 
 
Figure 102 : Erreur maximale et RMS pour la reconstruction du Snapshot cas 3 
Une première analyse des Figure 100,Figure 101 etFigure 102 nous permet d’affirmer que les 
4 indicateurs d’erreur convergent rapidement vers 0. L’erreur maximale de prédiction au 15ème mode 
sur l’ensemble du champ de température est de 𝑀𝑎𝑥(𝐸𝑚𝑎𝑥3600)15 = 4.5 × 10
−12°𝐶 et l’erreur 
maximale sur les températures d’air à l’entrée des serveurs est de 𝑀𝑎𝑥(𝐸𝑚𝑎𝑥32)15 = 7.4 ×
10−13°𝐶. Pour les 3 cas, l’erreur RMS moyenne sur le champ est de 〈𝐸𝑅𝑀𝑆3600〉15 = 5.8 ×
10−13°𝐶 et 〈𝐸𝑅𝑀𝑆32〉15 = 2.6 × 10
−13°𝐶 pour la température en entrée des équipements 
informatiques. Ces valeurs sont très faibles et donc très proches de la précision machine, la 
méthode permet donc de restituer fidèlement la simulation d’origine. 
Comme évoqué précédemment et selon la Figure 99, 99.98% de l’énergie est contenue dans la 
somme des 8 premiers modes. Le tableau ci-dessous fournit les valeurs maximales des indicateurs 
𝐸𝑚𝑎𝑥 et les valeurs moyennes des indicateurs 𝐸𝑅𝑀𝑆 pour la reconstruction avec utilisation des 8 
premiers modes : 
𝑀𝑎𝑥(𝐸max _𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝)8 4.16 × 10−1°𝐶 
𝑀𝑎𝑥(𝐸max_𝑆𝑒𝑟𝑣)8 5.66 × 10
−2°𝐶 
〈𝐸𝑅𝑀𝑆_𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝〉8 5.27 × 10−2°𝐶 
〈𝐸𝑅𝑀𝑆_𝑆𝑒𝑟𝑣〉8 2.49 × 10
−2°𝐶 
Tableau 19 : 𝐌𝐚𝐱𝟖(𝐄𝐦𝐚𝐱) et 𝐌𝐨𝐲𝟖(𝐄𝐑𝐌𝐒) pour les 3 cas test 
D’après les résultats du Tableau 19 il apparaît qu’un très bon niveau de précision peut être 
atteint à partir du 8ème mode. En effet l’erreur maximale sur l’ensemble du champ de température 
peut sembler un peu élevée. Cependant, par définition, elle ne représente que l’erreur en 1 point du 
champ de température, elle n’est donc pas représentative de la qualité du Snapshot reconstruit. 
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Seules les valeurs de températures calculées pour les 32 serveurs à partir du champ issu du modèle 
d’ordre réduit seront utiles. Or l’erreur est de l’ordre de 10−2 °𝐶, sachant qu’elle est du même ordre 
de grandeur que l’erreur sur la moyenne observée lors des test de convergence de la simulation 
CFD. La réduction nombre de modes utilisés de 15 à 8 permet en outre une diminution significative 
du temps de calcul. 
5.5.2. Validation de la reconstruction d’un Snapshot interpolé 
Dans le cadre de notre étude, le principal intérêt du modèle d’ordre réduit (ROM) réside dans 
sa capacité à interpoler une solution à partir de la base de Snapshots. La seconde étape de validation 
du modèle d’ordre réduit consiste donc à estimer l’aptitude du ROM à interpoler un champ de 
température. Pour se faire, 3 nouveaux cas sont sélectionnés : 
 Cas 4 : 𝐶𝑡𝑟𝑓𝑎𝑛 = 100%, 𝑇𝐶𝑂 = 20°𝐶, permet d’estimer la précision en interpolant 
uniquement sur la température de soufflage. 
 Cas 5 : 𝐶𝑡𝑟𝑓𝑎𝑛 = 110%, 𝑇𝐶𝑂 = 18,67°𝐶, permet d’estimer la précision en interpolant 
uniquement sur la débit le l’unité CRAH 
 Cas 6 : 𝐶𝑡𝑟𝑓𝑎𝑛 = 110%, 𝑇𝐶𝑂 = 20°𝐶, permet d’estimer la précision en interpolant à la fois 
sur la température de soufflage et sur le débit de l’unité CRAH. 
La Figure 103 est une représentation graphique de la base de Snapshot et des cas interpolés : 
 
Figure 103 : Base de Snapshots et cas interpolés 
La température de soufflage 𝑇𝐶𝑂 est notée en abscisse et la commande de débit du ventilateur 
𝐶𝑡𝑟𝑓𝑎𝑛 en ordonnée. Les instantanés les cas simulé, sont représentés par des croix et les marqueurs 
encadrés indiquent les cas 1, 2 et 3 utilisés pour la validation de la reconstruction de Snapshots 
originaux (chapitre 5.5.1). Comme pour les Snapshots, les cas 4,5 et 6 sont simulés avec Thétis mais 
ne sont pas intégrés à la base de Snapshots. Les résultats CFD sont utilisés pour estimer le niveau 
de précision des interpolations du ROM. 
Ces interpolations sont réalisées en calculant une nouvelle matrice 𝐶𝑛𝑖𝑛𝑡  ∈ 𝑀1,𝑁𝑠 à partir de 
la matrice 𝐶𝑛. En fonction des valeurs des variables 𝑇𝐶𝑂 et 𝐶𝑡𝑟𝑓𝑎𝑛, une interpolation linéaire est 
appliquée entre les coefficients 𝐶𝑛 des Snapshots « voisins ». Dans les cas 4, 5, 6 décrits ci-dessus, 
les Snapshots utilisés sont représentés par des croix vertes Figure 103. Un champ reconstruit est 
ensuite créé en remplaçant 𝐶𝑛 par 𝐶𝑛𝑖𝑛𝑡 dans l’équation (5.6). 
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Cas 4 : Interpolation de la température de soufflage 
La Figure 104 représente l’évolution des erreurs entre la prédiction du ROM et les résultats du 
calcul CFD, en fonction du nombre de modes utilisés pour reconstruire le champ de température. 
 
Figure 104 : Erreur maximale et RMS pour l’interpolation du cas 4 
D’après la Figure 104, il apparaît que les 4 indicateurs convergent rapidement (à partir du mode 
4) vers une valeur pratiquement constante. Cependant contrairement aux reconstructions de 
Snapshots existants (chapitre 5.5.1), les erreurs n’atteignent pas le zéro machine après addition du 
15ème mode. Le modèle réduit ne restitue pas parfaitement le champ de température originel, obtenu 
par simulation du code CFD. L’erreur restante est donc directement liée à l’interpolation. La Figure 
105 trace les températures en entrée des serveurs 𝑇𝐼𝐼 par ordre croissant et affiche les erreurs 𝐸𝑚𝑎𝑥 
et 𝐸𝑅𝑀𝑆 sur le champ de température et sur la température des équipements informatiques : 
 
Erreur d’interpolation Cas 4 Mode 8 [°C] 
𝐸𝑚𝑎𝑥3600 0.476 𝐸𝑚𝑎𝑥32 0.123 
𝐸𝑅𝑀𝑆3600 0.077 𝐸𝑅𝑀𝑆32 0.042 
Figure 105 : Cas 4 : température des serveurs et valeur des erreurs Max et RMS 
Les erreurs indiquées Figure 105 sont très faibles et du même ordre que celles calculées pour 
la reconstruction des Snapshots. Le ROM est donc capable de fournir des résultats précis en 
interpolant la température de soufflage 𝑇𝐶𝑂entre deux températures calculées. 
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Cas 5 : Interpolation du débit d’air CRAH 
La Figure 106 représente l’évolution des erreurs entre la prédiction du ROM et les résultats du 
calcul CFD, en fonction du nombre de modes utilisés pour reconstruire le champ de température. 
 
Figure 106 : Erreur maximale et RMS pour l’interpolation du cas 5 
Contrairement au Cas 4, l’interpolation d’un débit de ventilation semble moins précise. Selon 
la Figure 106, les erreurs diminuent sensiblement avec l’ajout des différents modes jusqu’au mode 
8. Les 8 derniers modes n’apportent pas d’informations complémentaires significatives. La Figure 
107 trace les températures 𝑇𝐼𝐼 et indique les valeurs des erreurs 𝐸𝑚𝑎𝑥 et 𝐸𝑅𝑀𝑆 : 
 
Erreur d’interpolation Cas 5 Mode 8 [°C] 
𝐸𝑚𝑎𝑥3600 4.369 𝐸𝑚𝑎𝑥32 1.162 
𝐸𝑅𝑀𝑆3600 0.926 𝐸𝑅𝑀𝑆32 0.445 
Figure 107 : Cas 5 : température des serveurs et valeur des erreurs Max et RMS 
D’après la Figure 107 les erreurs liées à l’interpolation sur le débit du ventilateur sont plus 
importantes que celles calculées lors de la reconstruction d’un Snapshot ou de l’interpolation sur la 
température 𝑇𝐶𝑂. Des hypothèses sont avancées au chapitre 5.6 pour expliquer l’écart entre les 
températures prédites et les températures calculées.  
Cependant, bien qu’importante, l’erreur 𝐸𝑚𝑎𝑥3600 n’entrainera pas d’erreur grave dans les 
simulations à venir. En effet cette dernière n’est fournie ici qu’à titre indicatif et seules les 
températures des serveurs 𝑇𝐼𝐼 et les températures de retour CRAH 𝑇𝐶𝐼 seront utiles lors des calculs. 
Or l’erreur maximale sur 𝑇𝐼𝐼 est de 1.16°C, tandis que l’erreur RMS est de 0.44°C. Ce niveaux de 
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précision est acceptable compte tenu des erreurs liées au calcul CFD décrites par Shrivastava et al 
[8] 
Cas 6 : Interpolation du débit d’air CRAH et de la température 𝑇𝐶𝑂 
La Figure 108 représente l’évolution des erreurs entre la prédiction du ROM et les résultats du 
calcul CFD, en fonction du nombre de modes utilisés pour reconstruire le champ de température. 
 
Figure 108 : Erreur maximale et RMS pour l’interpolation du cas 6 
Le comportement de l’erreur décrit Figure 108 est très similaire à celui décrit Figure 106 : celle-
ci reste relativement constante à partir du 8ème mode. Ce résultat n’est pas surprenant, car comme 
nous l’avons vu précédemment, l’interpolation sur le débit d’air des ventilateurs engendre une plus 
grande d’erreur que l’interpolation sur la température de soufflage. Les écarts entre les températures 
de serveurs prédites et celles calculées sont indiquées sur la Figure 109 ci-dessous : 
 
 
 
Erreur d’interpolation Fmco=110% 𝑻𝑪𝑶 = 𝟐𝟎°𝑪 Mode 8 [°C] 
𝐸max _𝑐ℎ𝑎𝑚𝑝  4,305  𝐸max _𝑠𝑒𝑟𝑣  1,254  
𝐸𝑅𝑀𝑆_𝑐ℎ𝑎𝑚𝑝 0,922  𝐸𝑅𝑀𝑆_𝑠𝑒𝑟𝑣 0,460  
Figure 109 : Cas 5 : température des serveurs et valeur des erreurs Max et RMS 
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Les erreurs reportées Figure 109 sont très proches de celles observées lors du cas 5. Ainsi il 
semble que l’interpolation à la fois sur la température et sur le débit d’air ne cumule pas les écarts. 
Il est également intéressant de remarquer que le modèle à tendance à surestimer la température à 
l’entrée des équipements IT. Finalement que ce soit sur la prédiction du champ de température ou 
sur celle des températures serveurs, les erreurs 𝐸𝑅𝑀𝑆 restent inférieures à 1°C. 
5.6. Performance du modèle d’ordre réduit 
Afin de caractériser la précision du modèle d’ordre réduit, 6 cas de validation ont été réalisés : 
3 cas de reconstruction de Snapshot et 3 cas d’interpolation. Les cas de reconstruction et les cas 
d’interpolation sur la température d’air soufflé 𝑇𝐶𝑂 ont montré de très bons résultats avec des 
erreurs maximales de l’ordre de 10-1°C sur le champ de température et de 10-2°C sur la température 
des serveurs. Les cas d’interpolation sur le débit d’air soufflé par les unités CRAH se sont révélés 
moins précis avec une erreur maximale de l’ordre de 4°C sur le champ de température et de l’ordre 
1°C sur la température des serveurs. 
Après analyse des matrices de coefficients 𝐶 il apparaît que l’erreur provient certainement de 
la technique d’interpolation. En effet, comme décrit au chapitre 5.5.2, la matrice de coefficients 
𝐶𝑖𝑛𝑡 est crée par une méthode d’interpolation linéaire à partir de 𝐶.  
Premièrement, intéressons nous à la prédiction des champs de température en fonction de 𝑇𝐶𝑂. 
Dans leurs travaux, Boucher et al [67] ont mis en évidence une relation quasi linéaire entre la 
température de soufflage des unités CRAH et la température d’air à l’entrée des serveurs 
informatiques. Or ce même type de comportement se retrouve dans l’évolution de la valeur des 
coefficients de 𝐶𝑛 en fonction 𝑇𝐶𝑂. La Figure 110 repésente les valeurs de 𝐶𝑛 en fonction de la 
température 𝑇𝐶𝑂 et pour une consigne de ventilation donnée 𝐶𝑡𝑟𝑓𝑎𝑛 = 100% : 
 
Figure 110 Evolution de Cmode en fonction de Tco pour Ctrfan=100% 
Lors d’une interpolation linéaire, l’approximation réalisée sur les coefficients de 𝐶𝑛 sera donc 
très proche de la réalité. Ainsi l’erreur de prédiction se révèle être faible. 
En revanche, en analysant les résultats CFD obtenus pour construire la base des Snapshots et 
toujours selon [67], il n’existe pas de relation linéaire entre l’augmentation du débit des unités de 
ventilation et la température d’air à l’entrée des serveurs. L’interpolation linéaire entre deux 
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Snapshots introduit donc une erreur plus importante sur le calcul des coefficients 𝐶𝑛𝑖𝑛𝑡. Or selon 
T. Bui et al [62] l’interpolation entre les coefficients de 𝐶𝑛 peut être de type polynomial. La Figure 
111 trace les valeurs de 𝐶𝑛 en fonction de la consigne ventilateur 𝐶𝑡𝑟𝑓𝑎𝑛 et pour une température 
d’air donnée 𝑇𝐶𝑂 = 18,67°𝐶 : 
 
Figure 111 : Evolution de Cmode en fonction de Ctrfan pour Tco=18,67°C 
Les courbes noires Figure 111 sont obtenues en créant des courbes de tendance d’ordre 3, 
tandis que les courbes de couleur relient les valeurs des coefficients entre eux. Les marqueurs X 
violets indiquent les valeurs des coefficients 𝐶𝑖𝑛𝑡 lors d’une interpolation linéaire pour 𝐶𝑡𝑟𝑓𝑎𝑛 =
110% et 𝑇𝐶𝑂 = 18.67°𝐶. Les marqueurs X rouges donnent les valeurs de 𝐶𝑛𝑖𝑛𝑡 pour une 
interpolation polynomiale de degré 3. On remarque que les valeurs de 𝐶𝑛𝑖𝑛𝑡1,1linéaire et 𝐶𝑛𝑖𝑛𝑡1,1 
polynôme sont très proches. En effet le 𝐶𝑛 du mode 1 ayant un comportement quasi linéaire, 
l’écart entre les deux interpolations n’est que de 1.71% de la valeur de 𝐶𝑛𝑖𝑛𝑡1,1 linéaire. Cependant 
cet écart grandit pour les coefficients des 𝐶𝑛 du mode 2 et 𝐶𝑛 du mode 3. Ainsi l’écart entre 
𝐶𝑛𝑖𝑛𝑡1,2 linéaire et 𝐶𝑛𝑖𝑛𝑡1,2 polynôme est de 32.55% et celui entre 𝐶𝑛𝑖𝑛𝑡1,3 linéaire et 𝐶𝑛𝑖𝑛𝑡1,3 
polynôme est de 66.19%.  
Cette différence de valeur interpolée agit grandement lors de la construction du champ de 
température et donc sur les indicateurs 𝐸𝑚𝑎𝑥 et 𝐸𝑅𝑀𝑆. La Figure 112 fournit un aperçu du champ 
de température interpolé par une méthode polynomiale ainsi que les calculs d’erreurs associées  
 
Erreur d’interpolation Cas 5 Mode 8 [°C] 
𝐸𝑚𝑎𝑥3600 5.141  𝐸𝑚𝑎𝑥32 2.063  
𝐸𝑅𝑀𝑆3600 1.127  𝐸𝑅𝑀𝑆32 1.107  
Figure 112 : Cas 5 : Champ de température et valeur des erreurs Max et RMS 
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Le champ de température Figure 112 représente une coupe de la salle au centre de l’allée froide 
(Figure 98) et l’air froid est soufflé au niveau du plancher, tandis que l’air chaud s’accumule au 
plafond en attendant d’être évacué. Or on peut aisément distinguer une incohérence majeure, la 
température au « sommet » de l’allée froide représenté en coupe sur la Figure 112. En effet, le 
modèle prédit une zone de température inférieure à la température au bas de l’allée. Cette erreur 
est totalement liée à la méthode d’interpolation puisque ce résultat n’a aucun sens physique. De 
plus, il apparaît que les erreurs 𝐸𝑚𝑎𝑥 et 𝐸𝑅𝑀𝑆 sont plus importantes dans le cas de l’interpolation 
polynomiale. 
Suite à ces constatations, il a été fait le choix par la suite d’interpoler linéairement les valeurs 
entre les coefficients 𝐶𝑛. Finalement le seul moyen d’augmenter la précision des prédictions serait 
d’agrandir la base de Snapshot afin de diminuer l’écart entre les valeurs à interpoler. 
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En résumé et conclusion 
Si l’on néglige l’alimentation électrique des équipements, un datacenter peut être 
séparé en 2 secteurs : la salle informatique, hébergeant les équipements IT, et le groupe 
froid, responsable de leur refroidissement. 
La simulation des écoulements et des transferts de chaleur grâce au code de calcul 
CFD, permet de prédire les champs de température dans la salle informatique pour un 
couple de paramètres 𝑫𝑪𝑹𝑨𝑯, 𝑻𝑪𝑶 fixés. Les résultats obtenus, nous renseignent sur la 
performance des SDA et sur le « niveau » de sécurité de l’installation. 
Cependant afin d’avoir une approche énergétique du centre de calcul, il est également 
nécessaire de simuler le fonctionnement des groupes froids. Or leur modélisation avec 
TRNSYS, nécessite la connaissance du comportement de la salle pour de nombreuses 
configurations de débit 𝑫𝑪𝑹𝑨𝑯, et de température d’air 𝑻𝑪𝑶. Les simulations CFD étant 
très couteuses en temps de calcul, il n’est pas envisageable de coupler directement le code 
de calcul Thétis et le logiciel TRNSYS. 
On a alors recours à un modèle d’ordre réduit de type POD utilisant la méthode des 
Snapshots, pour interpoler rapidement les données nécessaires, à partir d’une base de 
résultats de calcul CFD. Ainsi le ROM programmé avec Matlab, permet de prédire presque 
instantanément, un champ de température convergé pour n’importe quelle valeur du 
couple 𝑫𝑪𝑹𝑨𝑯 ∈ [𝑫𝑪𝑹𝑨𝑯𝒎𝒊𝒏, 𝑫𝑪𝑹𝑨𝑯𝒎𝒊𝒏] et 𝑻𝑪𝑶 ∈ [𝑻𝑪𝑶𝒎𝒊𝒏, 𝑻𝑪𝑶𝒎𝒂𝒙]. 
Dans la seconde partie de ce chapitre, la performance du Modèle d’ordre réduit est 
estimée. Les résultats obtenus son très satisfaisants notamment la prédiction de la 
température de l’air en entrée des serveurs :  
 Les Snapshot originaux sont reconstruits avec une erreur de l’ordre 10-2°C. 
 L’interpolation sur la température 𝑻𝑪𝑶 génère une erreur maximale de l’ordre de 10
-
1  et une erreur RMS de l’ordre de 10-2 
 L’interpolation sur le débit 𝑫𝑪𝑹𝑨𝑯 génère une erreur maximale de l’ordre 10
0, tandis 
que l’erreur RMS est de l’ordre de 10-1. 
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6. Outils pour la simulation couplée des équipements 
de production d’air froid et de la salle serveur 
 
Introduction 
Typiquement, le système de refroidissement d’un datacenter est composé d’une unité 
CRAH chargée de capter l’air de la salle et de la refroidir, d’une pompe à chaleur qui 
alimente l’armoire CRAH en eau froide, et d’une tour de refroidissement qui évacue 
l’énergie extraite vers le milieu extérieur. 
Les équipements électroniques et les groupes froids fonctionnent toute l’année. Leurs 
performances varieront grandement en fonction des conditions climatiques extérieures. 
Dans certains cas, il peut s’avérer avantageux d’installer un système de free-cooling afin 
de profiter de certaines particularités du climat. 
D’autre part, les systèmes de production d’air froid sont très sensibles aux températures 
régnant dans la salle des serveurs. Un système de distribution d’air influencera leur 
consommation en fonction du débit d’air 𝑴𝑪𝑹𝑨𝑯 ou de la température 𝑻𝑪𝑶 qu’il requiert 
pour faire fonctionner les serveurs dans des conditions acceptables. 
Afin de prédire leur consommation et d’optimiser leur fonctionnement, il est donc 
nécessaire de modéliser les composants du groupe froid. Ce travail est réalisé à l’aide du 
logiciel TRNSYS. Le modèle obtenu permet de simuler le fonctionnement des composants 
sur une année complète, en fonction du type de climat sélectionné. Etant également relié 
au modèle POD de la salle des serveurs il interagit directement avec les températures des 
serveurs informatiques 𝑻𝑰𝑰 et la température de l’air aspiré 𝑻𝑪𝑰. Ce modèle permet donc 
d’optimiser à la fois les écoulements d’air dans la salle informatique et les consommations 
des équipements de refroidissement. 
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6.1. Objectif et dimensions du modèle 
Dans un centre de calcul, la totalité de l’énergie absorbée par les serveurs informatiques est 
restituée sous forme de chaleur [11]. La partie du centre de calcul responsable du refroidissement, 
consomme donc une grande partie de l’énergie totale absorbée par le datacenter. Selon Paterson et 
al [9], cette proportion peut s’élever à 20%. Selon Mackay [11], celle-ci peut atteindre 30%. En 
réalité, elle dépend essentiellement du système et de nombreux facteurs environnementaux. 
Les groupes froids ont pour fonction de transférer l’énergie thermique produite par les 
équipements informatiques vers le milieu extérieur. La plupart du temps, cette opération s’effectue 
grâce au système suivant qui selon Mackay [11] représente la méthode la plus classique : 
 
Figure 113 : Groupe froid « classique », pour un centre de calcul 
La boucle hydraulique froide du système située à droite de la pompe à chaleur (PAC) est 
nommée « boucle évaporateur ». La boucle hydraulique chaude située à gauche de la PAC est 
nommée « boucle condenseur ». Dans le système ci-dessus, l’air chaud de la salle des serveurs est 
aspiré par le ventilateur de l’armoire CRAH à la température 𝑇𝐶𝐼. Il est ensuite refroidi en passant 
au travers d’un échangeur (air/eau) avant d’être soufflé dans la salle à une température 𝑇𝐼𝑂. Du 
coté évaporateur, l’eau chaude du circuit évaporateur passe par une tour de refroidissement humide, 
qui évacue sa chaleur dans l’air extérieur. Les pompes hydrauliques P1 et P2 assurent la circulation 
de l’eau dans les deux circuits.  
La consommation du système ci-dessus sera donc calculée en fonction des éléments extérieurs 
suivants : 
 La température 𝑇𝐶𝐼 de l’air chaud capté dans la salle informatique, 
 La température de consigne 𝑇𝐶𝑂 de l’air froid soufflée vers les serveurs et son débit associé 
𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻 
 La température 𝑇𝑒𝑥𝑡 de l’environnement extérieur vers lequel la chaleur est évacuée 
 L’hygrométrie de l’air extérieur, notée ici %𝐻𝑅𝑒𝑥𝑡. 
Concernant la boucle évaporateur, la simulation du système requerra donc une connaissance 
des champs de température dans la salle des serveurs. Ils permettront d’une part de s’assurer que 
le système fonctionne dans des conditions optimales en calculant les températures 𝑇𝐼𝐼 de l’air en 
entrée des serveurs informatiques, d’autre part de déterminer la température 𝑇𝐶𝐼.de l’air au niveau 
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des grilles d’aspiration. Ces caractéristiques seront fournies par la simulation CFD de la salle. 
Concernant la boucle condenseur, les performances du système seront fonction des conditions de 
température et d’hygrométrie de l’environnement extérieur. Ces conditions sont variables au cours 
de l’année et elles seront issues d’un fichier de données climatiques. 
Dans cette étude, les simulations des systèmes de production d’air froid seront réalisées avec 
le logiciel TRNSYS. Elles devront notamment permettre de réaliser : 
- une simulation annuelle des consommations d’énergie pour un certain climat, 
- la simulation de l’impact de la mise en place d’un système de free-cooling de type Integrated 
Water-Side Economize (IWSE), 
- la mise en place d’une régulation optimisant le fonctionnement de la salle des serveurs tout 
en minimisant les besoins de la production d’air froid, 
Le logiciel commercial TRNSYS est employé pour réaliser la simulation de l’ensemble des 
équipements composant le groupe froid. Ce dernier dispose de modèles performants capables de 
simuler le fonctionnement de chaque élément du système. Ils seront détaillés plus largement dans 
les chapitres suivants. Les conditions de températures et d’hygrométries de l’environnement 
extérieur sont issues des fichiers climatiques fournis par le logiciel METEONORM. Finalement, 
les températures 𝑇𝐼𝐼 de l’air en entrée des serveurs informatiques et 𝑇𝐶𝐼 sont fournies par la 
simulation CFD avec le code de calcul Thétis. 
6.2. Présentation de l’outil TRNSYS  
Le logiciel TRNSYS (TRaNsient System Simulation) est un code de calcul commercial 
développé par l’université du Wisconsin-Madison [10]. Il est utilisé par des ingénieurs et des 
chercheurs dans le monde entier pour réaliser des modèles allant du stockage d’eau chaude à usage 
domestique, à la simulation de bâtiments tertiaires et de leurs équipements. Il permet également de 
simuler des systèmes électriques, ou de production d’énergie comme des panneaux solaires ou un 
parc éolien et offre la possibilité de réaliser une analyse économique du système [11]. 
La suite TRNSYS est composée de plusieurs programmes : 
 Le moteur de simulation, nommé KERNEL : c’est le cœur de TRNSYS, il lit les fichiers 
d’entrée décrivant les modèles et résout les équations de manière itérative. Il contient de 
nombreuses routines qui permettent de réaliser des interpolations, de calculer les propriétés 
thermo physiques de fluides (PSYCHROMETRICS), ou d’inverser des matrices 
 Le « Simulation studio » : c’est l’interface graphique de TRNSYS. Elle fonctionne sur le 
principe du « drag and drop », les composants du système sont représentés par des boites 
nommées « Type », et accessibles depuis une librairie. Les modèles sont reliés entre eux par 
des connecteurs qui définissent les entrées et les sorties de chaque composant. La version 
« de base » de TRNSYS fournit plus d’une centaine de Types, mais pour cette étude, nous 
utiliserons en plus certains modèles issus de la librairie développée par la société TESS 
(Thermal Energy System Specialist). 
 Les applications TRNBuild et TRNsed : La première est une interface graphique 
permettant de modéliser la géométrie d’un bâtiment, de programmer des scénarios 
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d’occupation et d’utilisation des équipements, la seconde permet de créer des applications 
« stand-alone » (autonome) à partir de modèle TRNSYS afin de réaliser des simulations 
spécifiques sans nécessiter l’achat d’une licence. Ces deux programmes ne seront pas 
nécessaires dans ce travail. 
Pour réaliser ce projet, le logiciel a été sélectionné pour trois raisons principales : 
 Le code source et la documentation de chaque composant est accessible. Il n’y a pas de 
« boite noire » et les méthodes mathématiques employées pour simuler chaque équipement 
sont connues. 
 Il est possible de programmer ses propres modules en langage FORTRAN, de les compiler 
et de les intégrer à la simulation sous forme de Types, 
 Le logiciel propose une interface avec le programme Matlab : Le couplage est réalisé grâce 
à un Type spécial qui ouvre une application Matlab qui fonctionne parallèlement au 
KERNEL. Un script de type m-file programmé de la même manière que les codes des Types 
en FORTRAN est lu et interprété par Matlab, tandis que TRNSYS gère les entrées et les 
sorties durant la simulation. Le principal avantage de cette interaction est de pourvoir 
programmer des modèles dans TRNSYS qui utilisent les fonctions mathématiques de 
Matlab, notamment le calcul et les opérations matricielles. 
Le logiciel est employé pour modéliser le comportement et les consommations des systèmes 
de production d’air froid dans les datacenter. L’ensemble des équipements composant le groupe 
froid sont donc modélisé par un réseau de Type dans le « Simulation studio ». Or leur 
fonctionnement dépend à la fois des conditions climatiques extérieures, mais également des 
températures de l’air dans la salle informatique. Deux programmes annexes sont donc utilisés avec 
TRNSYS pour modéliser l’environnement du groupe de production : 
 
Figure 114 : Environnement de simulation TRNSYS 
Sur le schéma ci-dessus, TRNSYS est au centre de la simulation et interagit avec 2 autres entités. 
Sur la gauche, le programme METEONORM fournit les données climatiques nécessaires au 
modèle. A partir d’une base de données récoltées auprès de 8 300 stations météorologiques, le 
logiciel interpole et génère un fichier « année typique » pour une localisation précise dans le monde. 
Ce document contient les valeurs de la température sèche de l’air extérieur, de sa température 
humide, du taux d’hygrométrie et des radiations solaires directes et diffuses heure par heure sur 
une année complète (8760h) [68]. Dans le cas de la simulation d’un groupe froid, seules les 
6.2 Présentation de l’outil TRNSYS 
155 
informations relatives aux caractéristiques de l’air sont utilisées, les radiations solaires n’ayant pas 
d’influence sur le matériel. 
Sur la partie à droite de la Figure 114, on représente les résultats d’une simulation CFD d’une 
salle de serveurs, fournis par le logiciel Matlab. En effet, comme nous l’avons vu au chapitre 
précédent, nous utiliserons un modèle d’ordre réduit de type POD pour interpoler des solutions 
de champs de température dans la salle des serveurs en fonction d’une température d’air soufflée 
𝑇𝐶𝑂 et d’un débit d’air 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻. Ce modèle est chargé de prédire le comportement du système de 
distribution d’air froid et de fournir à TRNSYS des informations sur la température des serveurs 
dans la salle, ou sur la température de l’air qui retourne vers l’unité de climatisation. 
Le logiciel TRNSYS, permet donc de créer un environnement de simulation globale, intégrant 
l’influence du climat sur les équipements de production d’air froid. De plus, le couplage avec un 
modèle réduit programmé avec Matlab, permet de tenir compte et d’évaluer l’impact du SDA de la 
salle informatique sur la consommation totale du Datacenter. 
Dans les chapitres suivants, les modèles des composants hydrauliques et thermodynamique de 
TRNSYS utilisé lors de l’étude sont détaillés. Les annexes 0 et 8.4 présentent un schéma de la 
configuration complète où sont connectés les différents composants du système de refroidissement 
(avec ou sans economizer). 
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En résumé et conclusion 
Afin de prédire la consommation d’énergie des datacenters, il est nécessaire de tenir 
compte de la consommation des équipements responsables de la production de l’air froid. 
Or leurs comportements dépendent fortement du climat local et de la performance du 
système de distribution d’air de la salle informatique. Il est donc nécessaire de concevoir 
un modèle capable de simuler une infrastructure complète sur une année climatique 
entière. 
Pour le programmer, nous avons fait le choix du logiciel TRNSYS : 
 Le lien avec la base de données METEONORM permet d’obtenir les conditions 
climatiques heure par heure d’un site choisi et sur une année complète. 
 Le couplage avec Matlab permet de prédire rapidement le champ thermique dans 
la salle informatique, rendant ainsi possible la régulation des armoires de soufflage. 
 La programmation de composant additionnel est aisée (programmation en 
FORTRAN). 
 L’accès aux codes sources ainsi qu’une description mathématique est garanti pour 
l’ensemble des Types. 
La déscription détaillée des modèles numérique est disponible en annexe 8.2. 
Dans les chapitres suivants, nous employons l’ensemble des outils précédemment 
décrits, pour simuler un datacenter d’une puissance de 32kW. En partant d’une 
configuration « classique » [11] dont les consommations prédites servent de référence, nous 
testons l’impact énergétique de systèmes innovants tel que le free-cooling à eau (IWSE) 
ou une régulation adaptative. 
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7. Simulation et optimisation des consommations d’un 
centre de calcul de 32kW 
Introduction 
Ce chapitre a pour but de modéliser et d’optimiser les consommations d’un petit centre 
de calcul, comportant 32 serveurs d’une puissance respective de 1 kW. 
Dans une première partie, le système global est présenté, en distinguant d’une part la 
salle informatique et sa géométrie, d’autre part le groupe de production d’air froid, et sa 
configuration classique [11]. 
Concernant la salle des serveurs, les conditions aux limites des simulations (Thétis) 
qui sont utilisées comme Snapshots pour le modèle POD sont présentées. Les résultats 
sont analysés et combinés de manière à obtenir un modèle d’ordre réduit (ROM) capable 
de fonctionner avec TRNSYS. 
Concernant la simulation des équipements du groupe froid, les modèles utilisés par 
TRNSYS et décrits au chapitre 6 sont paramétrés à l’aide d’informations provenant des 
catalogues techniques des constructeurs. 
Une fois le modèle « transversal » créé en assemblant les modèles ROM POD et 
TRNSYS, un cas de base est simulé, avec des configurations classiques. 
A partir des résultats fournis par cette simulation, nous proposons d’apporter des 
modifications au groupe de production d’air froid. Un système de free-cooling à eau de 
type IWSE [27] est intégré aux équipements HVAC, et son influence sur les besoins en 
énergie est estimée. 
Afin d’optimiser le fonctionnement de cet Economiseur, une étude des consommations 
du datacenter en fonction de la température de l’air soufflé dans la salle informatique est 
réalisée. 
A partir des résultats obtenus, une régulation « adaptative » est proposée, capable 
d’optimiser le fonctionnement global du système de manière à minimiser les 
consommations tout en maintenant un niveau de sécurité adéquat dans le centre de calcul. 
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7.1. Configuration « classique » d’un datacenter de 32kW 
Le centre de calcul que nous nous proposons d’étudier est séparé en 2 parties. D’une part une 
salle informatique contenant au total 32 serveurs informatiques d’une puissance respective de 1kW, 
d’autre part un groupe froid « classique » tel que décrit par Mackay [11]. La Figure 115 ci-dessous 
propose une vision d’ensemble de l’installation : 
 
Figure 115 : Schéma de principe général de la configuration initiale 
La partie encadrée en pointillé rouge à droite de la Figure 115 représente la salle des serveurs. 
Les équipements informatiques y sont arrangés en rack et disposés de manière à créer une allée 
froide au centre de la pièce. Les serveurs sont de type classique avec une puissance et un débit 
constants. Juste à gauche de cette zone, une armoire CRAH aspire l’air chaud à travers le faux 
plafond, puis le conditionne et le réinjecte dans la salle via le faux plancher. Cette unité de 
conditionnement est alimentée en eau froide par un circuit d’eau relié à l’évaporateur d’une pompe 
à chaleur. La circulation du fluide est assurée par une pompe à débit variable P1. Finalement, le 
condenseur de la PAC est refroidi par une tour de refroidissement qui évacue l’énergie vers 
l’environnement extérieur. Le débit d’eau dans le circuit condenseur est assuré par une pompe de 
circulation à vitesse constante. 
7.1.1. Configuration de la salle informatique et du système de distribution 
d’air 
La salle informatique possède des caractéristiques très similaires à celles décrites par [21]  
 
Figure 116 : vue de dessus de la salle informatique 
 
Tableau 20 : Caractéristiques des équipements 
Description Valeur Unité 
𝑃𝐼𝑇  Puissance serveur 1000 W 
𝐷𝐼𝑇  Débit serveur 160 m
3/h 
𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻  Débit total CRAH 0-8155 m
3/h 
𝑇𝐶𝑂  Température soufflage 16-24 °C 
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Figure 117 : vue de coté de la salle informatique 
 
Figure 118 : vue en perspective 3D 
Dans cette salle informatique, les 32 serveurs d’une puissance respective de 𝑃𝐼𝑇 = 1 𝑘𝑊 sont 
arrangés en rack, contenant chacun 4 équipements superposés (Figure 117). Ainsi chaque rack 
dissipe une puissance totale de 4 𝑘𝑊 et est traversé par une ventilation constante de 640 𝑚3/ℎ. 
Les racks sont alignés sur 2 rangées comptant chacune 4 unités. Les cloisons des racks sont en tôles 
métalliques dont la masse volumique est de 𝜌𝑐𝑙 = 7500 𝑘𝑔. 𝑚
−3, la conductivité thermique de 
𝜆𝑐𝑙 = 46 𝑊. 𝑚
−1. °𝐶−1 et la capacité calorifique de 𝐶𝑝𝑐𝑙 = 460 𝐽. 𝑘𝑔
−1. °𝐶−1. Le système de 
ventilation est de type allée chaude / allée froide. L’air froid est soufflé à une température 𝑇𝐶𝑂 au 
niveau du sol et entre les 2 rangées par une grille de soufflage représentée en bleu (Figure 116 et 
Figure 118). Les serveurs informatiques aspirent l’air froid nécessaire à leur refroidissement depuis 
l’allée froide, et le restituent dans les allées chaudes, selon le sens des flèches (Figure 117). 
Finalement l’air chaud est capté depuis les allées chaudes via des grilles situées au niveau du plafond. 
On fait l’hypothèse que les bouches de reprise des allées chaudes de droite et de gauche absorbent 
chacune 1/2 du débit 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻. La moyenne des températures d’air à l’entrée des grilles d’aspiration 
est notée 𝑇𝐶𝐼. 
Sur le Tableau 20, on remarque que la température 𝑇𝐶𝑂 est variable de 16°C à 24°C et que le 
débit de la ventilation 𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻 varie également de 0 à 8155 𝑚
3/ℎ. En effet, ces deux variables 
seront pilotées par les automates du groupe froid qui détermineront le débit nécessaire au système 
pour assurer le bon fonctionnement des serveurs, en fonction de la température 𝑇𝐶𝑂. 
7.1.2. Configuration du système de production d’air froid 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, la configuration du groupe froid est de type 
« classique » au sens de Mackay [11]. Le schéma de principe est présenté sur la Figure 119 ci-
dessous : 
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Figure 119 : schéma de principe du groupe froid 
 configuration initiale 
L’air à température 𝑇𝐶𝐼 provenant de la salle informatique, est aspiré par le ventilateur de l’unité 
CRAH. Il passe ensuite à travers l’échangeur air/eau, puis ressort à la température 𝑇𝐶𝑂. Un 
régulateur PID contrôle la température 𝑇𝐼𝐼𝑀𝐴𝑋, correspondant à la température maximale en entrée 
de tous les serveurs de la salle. Ce dernier agit sur le débit du ventilateur de l’armoire CRAH 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻, 
afin de maintenir 𝑇𝐼𝐼𝑀𝐴𝑋 < 𝑇𝑠𝑒𝑐𝑢 ce qui permet de s’assurer que la température de l’air de 
refroidissement des équipements est inférieure à une valeur limite Dans le cas de cette étude, nous 
choisissons 𝑇𝑠𝑒𝑐𝑢 = 32°𝐶 correspondant à la température maximale autorisée par l’ASHRAE [15]. 
En fixant 𝑇𝑠𝑒𝑐𝑢 à la température limite acceptable par les serveurs, nous employons une méthode 
de régulation « agressive ». Mais une température élevée permet également de limiter le débit d’air 
du ventilateur et ainsi de diminuer sa consommation tout en garantissant une bonne sécurité de 
fonctionnement. 
L’échangeur air/eau est alimenté en eau froide par le circuit évaporateur de la PAC. Le débit 
d’eau circulant dans ces canalisations est assuré par une pompe à débit variable P1, contrôlée par 
un second régulateur PID. Ce dernier module le débit du circuit, afin d’assurer la température d’air 
souhaitée à la sortie du groupe froid 𝑇𝐶𝑂. 
Quelque soit le débit imposé par la pompe P1, la PAC fournit en permanence une eau froide à 
une température 𝑇𝐶𝐻𝐼𝑂. Les ingénieurs de Cap-ingelec on pour habitude d’imposer un écart de 
température d’au moins 7°C entre la température de consigne de la pompe à chaleur 𝑇𝐶𝐻𝐼𝑂 et la 
température de l’air soufflé 𝑇𝐶𝑂. Cette précaution permet d’éviter d’avoir un débit d’eau trop 
important dans le circuit évaporateur et ainsi de limiter la consommation de la pompe de 
circulation. 
Le condenseur de la pompe à chaleur est refroidi en permanence par un circuit d’eau relié à la 
tour de refroidissement. Une pompe à débit constant P2 assure la circulation du fluide dans le 
réseau à un débit 𝑀𝐶𝑂. La tour a pour objectif d’évacuer au maximum la chaleur du circuit 
condenseur, afin de maximiser les performances de la PAC. Par conséquent, un troisième 
régulateur PID est employé et contrôle le débit du ventilateur de la tour de manière à maintenir la 
température de la cuve à 𝑇𝐶𝑂𝐼𝑚𝑖𝑛, soit la température minimale acceptable par le condenseur [27]. 
En effet, selon les données du fabricant TRANE [69] et de la documentation Tess , c’est dans ces 
conditions que la machine fournit le meilleur COP. 
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Dans le chapitre suivant, nous présentons les températures de fonctionnement et la 
configuration des modèles numériques retenus pour simuler cette installation. 
7.2. Simulation CFD et création du ROM POD 
Afin de réaliser la simulation complète du centre de calcul, il est tout d’abord nécessaire de 
créer le modèle d’ordre réduit de la salle des serveurs. Son rôle est de prédire les champs de 
température dans cette zone, en fonction du débit d’air fournit par l’armoire de ventilation 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻 
et de sa température 𝑇𝐶𝑂. Ces deux valeurs sont envoyées par le logiciel TRNSYS lors de la 
simulation du fonctionnement des groupes froids. 
La première partie du travail consiste donc à réaliser des simulations CFD avec différentes 
combinaisons de conditions aux limites 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻 et 𝑇𝐶𝑂 qui servent de Snapshot à la base du modèle 
POD. Une fois ce dernier programmé sur le logiciel Matlab, il est intégré à l’environnement 
TRNSYS et se comporte comme un Type quelconque. La démarche employée pour sa création est 
décrite dans les chapitres suivants. 
7.2.1. Détermination des conditions aux limites des Snapshots 
Premièrement, les intervalles de température 𝑇𝐶𝑂 et de débit 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻 sont déterminés. Comme 
il est très difficile d’appréhender a priori le comportement du système de distribution de la salle des 
serveurs, il est nécessaire de faire de nombreuses hypothèses. On considère que la température de 
soufflage 𝑇𝐶𝑂, peut varier dans un intervalle de 16°C à 24°C. La première valeur correspond au 
minimum autorisé par l’ASHRAE, et la seconde est inférieure de 1 degré au maximum 
recommandé [13]. Puis, pour déterminer le débit 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻, on considère le SDA comme parfait avec 
𝑇𝐼𝐼 = 𝑇𝐶𝑂 𝑒𝑡 𝑇𝐼𝑂 = 𝑇𝐶𝐼. Comme dans le cas du serveur régulé (Chapitre 4), on souhaite obtenir 
une température en sortie du matériel informatique de l’ordre de 𝑇𝐼𝑂 = 38°𝐶. Finalement, on 
applique la formule ci-dessous : 
 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻 =
∑ 𝑃𝐼𝑇𝑛
𝑛=𝑁𝑠𝑒𝑟𝑣
𝑛=1
𝜌𝑎𝑖𝑟𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟(𝑇𝐶𝐼 − 𝑇𝐶𝑂)
 (7.1) 
Dans l’équation 7.1, 𝑃𝐼𝑇𝑛 désigne la puissance dissipée par le serveur informatique 𝑛, et 𝑁𝑠𝑒𝑟𝑣 
est le nombre total d’équipement (32 selon le chapitre 7.1.1). 𝑇𝐶𝐼 = 𝑇𝐼𝑂 = 38°𝐶, et 𝑇𝐶𝑂 = 20°𝐶 
correspondant au centre de l’intervalle [16°C - 24°C] dans lequel peut varier cette consigne. Le 
résultat fournit une valeur de 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻 = 5120 𝑚
3 ℎ⁄ . A partir de cette valeur, on crée l’intervalle 
de variation de 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻, avec 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻𝑚𝑎𝑥 = 1.25 × 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻 et 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻𝑚𝑖𝑛 = 0.5 × 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻. 
Finalement, afin de limiter la taille de la base des Snapshots, il est fait le choix de réaliser 16 
simulations, dont les conditions aux limites sont fournies dans le tableau ci dessous: 
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𝑴𝑪𝑹𝑨𝑯 
6 400 m3/h Sim13 Sim14 Sim15 Sim16 
5 120 m3/h Sim09 Sim10 Sim11 Sim12 
4 623 m3/h Sim05 Sim06 Sim07 Sim08 
3 082 m3/h Sim01 Sim02 Sim03 Sim04 
  16°C 18,67°C 21,33°C 24°C 
  𝑻𝑪𝑶 
Tableau 21 : conditions aux limites des simulations composant la base de Snapshots 
7.2.2. Paramètres et méthodes numériques des simulations CFD 
Pour réaliser les 16 simulations décrites dans le Tableau 21, les méthodes employées sont 
similaires à celles de l’étude du datacenter de 240 serveurs (chapitre 3.3). Les simulations sont 
réalisées avec le code de calcul Thétis : 
Le maillage utilisé est créé à l’aide du logiciel Ecotect Analysis. Une grille 3D de dimensions 
60 × 60 × 60, soit 216 000 points, est adaptée à la géométrie de la salle informatique, dont les 
dimensions sont rappelées . L’injection d’air froid est réalisée par soufflage au niveau du faux 
plancher, et deux grilles d’extraction absorbent l’air chaud au niveau du plafond. La Figure 60 
représente le maillage utilisé pour les simulations : 
 
(a) 
 
(b) 
Figure 120 : Visualisation du maillage et des conditions aux limites pour des simulations CFD 
Les obstacles imperméables représentent les 32 serveurs informatiques arrangés en racks. 
7.2.3. Analyse de la convergence des calculs 
Comme pour les simulations précédentes, les 16 cas sont simulés avec le code Thétis. Le test 
de convergence décrit au chapitre 3.3.3 est appliqué aux températures 𝑇𝐼𝐼 , 𝑇𝐼𝑂, 𝑇𝐶𝐼, dans les 16 cas, 
mais il ne sert pas de critère d’arrêt, et les simulations se poursuivent jusqu’à 15 000 itérations en 
temps. Cependant, pour les 16 cas, les variables observées sont considérées permanentes en 
moyenne au bout de 10 000 itérations en temps. Pour les 3 températures 𝑇𝐼𝐼 , 𝑇𝐼𝑂 , 𝑇𝐶𝐼 observées sur 
les 16 simulations, les différences obtenues entre les moyennes calculées sur les intervalles 
[500s,750s] et [750s,1000s] sont d’un ordre inférieur ou égal à 10-2. Les valeurs de 𝑇𝐼𝐼 , 𝑇𝐼𝑂, 𝑇𝐶𝐼 qui 
sont étudiées par la suite sont des moyennes sur l’intervalle [500s,1000s]. 
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7.2.4. Analyse des résultats pour la création du ROM POD 
L’étude des résultats des simulations numériques dans ce chapitre est différente de celles 
réalisées précédemment chapitre 3.3, chapitre 4.7. Il ne s’agit pas de caractériser la performance du 
SDA de la salle informatique, mais de déterminer quelles informations doivent être modélisées 
dans le ROM POD. En effet le modèle CFD comporte un total 216 000 points sur la grille de 
pression/température. Sur chacun de ces nœuds sont calculées une température, une pression, 3 
composantes de vitesse, une conductivité turbulente de l’air ; etc. Si l’on souhaite modéliser 
l’ensemble des variables citées précédemment pour tous les nœuds, chaque Snapshot comportera 
1 296 000 informations. Or, une telle quantité de données, risque de réduire grandement la vitesse 
de calcul du modèle POD. D’autre part, la connaissance de toutes les valeurs calculées n’est pas 
nécessaire pour piloter le groupe froid. Dans une installation réelle il est bien évidemment 
impossible de connaitre les caractéristiques de l’air à chaque endroit de la pièce. Seules les 
températures de l’air en quelques points spécifiques sont utiles, et influencent le comportement du 
système de refroidissement. Comme nous les avons définies dans le chapitre 7.1.2 qui décrit le 
mode de fonctionnement de l’installation, les informations provenant de la salle des serveurs qui 
doivent être fournies sont : 
 La température 𝑇𝐶𝐼 de l’air chaud capté au niveau du plafond de la pièce et conditionné 
dans l’armoire CRAH. Cette donnée est indispensable pour estimer la quantité d’énergie 
qui doit être absorbée de manière à assurer un débit d’air 𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻 à la température 𝑇𝐶𝑂. 
 Les températures de l’air 𝑇𝐼𝐼 à l’entrée de chaque équipement informatique. Ces 
informations servent à assurer un bon niveau de sécurité dans l’installation, car le système 
de production d’air froid ajuste le débit d’air 𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻 dans la salle, afin de maintenir 
l’ensemble des serveurs en dessous d’une température limite. 
Les températures 𝑇𝐶𝐼 pour les deux grilles d’extraction sont aisément obtenues pour les 16 
simulations. Leurs valeurs sont intégrées aux données de chaque Snapshot. Concernant les 
températures 𝑇𝐼𝐼, nous choisissons d’extraire le champs de température sur un plan X3X2 dans la 
salle informatique, appliquant ainsi la même méthode que Cho et al [21]. Afin de déterminer sa 
position, nous observons les résultats du champ de température de 3 simulations selon un plan 
X1X2 présenté ci-dessous : 
 
(𝐚) 𝑻𝑪𝑶 = 𝟏𝟔°𝑪 𝑴𝑪𝑹𝑨𝑯 = 𝟐𝟓𝟔𝟎 𝒎𝟑/𝒉 
  
(b) Position des champs de température 
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(𝐜)𝑻𝑪𝑶 = 𝟏𝟖. 𝟔𝟕°𝑪 𝑴𝑪𝑹𝑨𝑯 = 𝟓𝟏𝟐𝟎 𝒎𝟑/𝒉 
 
(𝐝)𝑻𝑪𝑶 = 𝟐𝟒°𝑪 𝑴𝑪𝑹𝑨𝑯 = 𝟔𝟒𝟎𝟎 𝒎𝟑/𝒉 
Figure 121 : Visualisation du champ des champs de température dans l’allée froide pour 3 Snapshots 
Sur les Figure 121 (a) (c) et (d), les traits en violet représentent les plans X3X2 d’extraction des 
températures 𝑇𝐼𝐼 pour les serveurs positionnés dans les racks des rangées gauches, tandis que le 
trait vert positionne les plans utilisés pour les serveurs des rangées de droite. 
En observant les résultats des 3 Snapshots, il apparait que quelles que soient les valeurs de 𝑇𝐶𝑂 
et de 𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻, la température de l’air dans l’allée froide possède un aspect uniforme. Ainsi, pour 
réduire le volume de données à modéliser, nous ne considèrerons que la température de l’air 𝑇𝐼𝐼 à 
l’entrée des 32 serveurs. Celles ci peuvent être calculées à partir d’un champ de température 
positionné au centre de l’allée froide selon un plan X3X2. La Figure 122, présente les erreurs de 
mesure commises en appliquant cette hypothèse pour les 3 simulations de la Figure 121. Pour 
chaque cas, le graphe montre les différences de température observées sur un échantillon de 120 
valeurs extraites d’une part sur les champs de température selon le plan X3X2 au centre des allées 
froides (indice C), d’autre sur des champs moyennant les températures des serveurs des rangées de 
gauche et ceux des rangées de droite (indice S) :  
 
Figure 122 : Erreur de calcul de 𝑻𝑰𝑰 dans le centre de l’allée froide 
D’après la Figure 122, il semblerait que malgré l’apparence uniforme de l’allée froide, visible 
sur les représentations graphiques des champs de température, l’extraction des 120 valeurs fait 
apparaître des différences numériques. Ainsi le calcul de 𝑇𝐼𝐼, à partir des températures extraites sur 
le plan X3X2 du centre de l’allée froide risque de surestimer les valeurs de 0,50°C. Cependant, cette 
erreur n’aura que peu d’impact sur le comportement général du datacenter et sur celui du groupe 
froid en particulier.Cette hypothèse est donc appliquée et chacun des instantannés du modèle POD. 
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A partir des résultats des 16 simulations présentées Tableau 21, le modèle d’ordre réduit POD 
est créé selon la méthode décrite au chapitre 5. Il est programmé grâce au logiciel Matlab, et est 
intégré dans le programme TRNSYS sous forme de Type. 
7.3. Configuration du programme TRNSYS 
Il s’agit maintenant de présenter la façon dont sont modélisés le fonctionnement et la 
consommation des équipements de refroidissement dans le logiciel TRNSYS. Dans le chapitre 6, 
nous présentions les modèles mathématiques employés pour simuler les différents composants 
hydrauliques qui forment le système. Or, la plupart d’entre eux nécessite un calibrage de leurs 
constantes à partir de données fournies par les fabricants de matériel. Les chapitres suivant 
présentent donc les méthodes et les sources documentaires utilisées pour identifier ces paramètres. 
7.3.1. La Pompe à chaleur Type_666 
Comme nous l’avons décrit dans le chapitre 8.2, il est nécessaire de fournir la Capacité nominale 
𝐶𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 de la PAC et le coefficient de performance 𝐶𝑂𝑃𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 associé. Dans cette étude, le 
𝐶𝑂𝑃𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 = 4.5 proposé par défaut dans TRNSYS est maintenu, et la Capacité est déterminée en 
fonction de la puissance dissipée par les serveurs informatiques. Celle-ci étant de 32kW, la capacité 
correspondante est donc de 115 200 kJ/h. Or il est d’usage de sur-dimensionner l’équipement de 
30% par mesure de sécurité, la capacité 𝐶𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 retenue est donc de 150 000kJ/h. 
De manière à simuler le comportement de la machine, 2 fichiers annexes supplémentaires sont 
requis, chacun indiquant la variation des performances en fonction des conditions d’utilisation : 
 Le premier document fournit la valeur du 𝐶𝑂𝑃𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 et du 𝐶𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜, en fonction de la 
température de consigne 𝑇𝑐ℎ𝑖𝑜 dans le circuit évaporateur, et de la température de retour 
𝑇𝑐𝑜𝑖 dans le circuit condenseur 
 Le second donne la variation de la capacité de la PAC 𝐹𝐹𝐿𝑃 en fonction de son taux de 
charge 𝑃𝐿𝑅 
Le logiciel TRNSYS, fournit des documents « par défaut », indiquant des valeurs de 𝐶𝑂𝑃𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜, 
𝐶𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 et 𝐹𝐹𝐿𝑃, pour différentes conditions de fonctionnement de la PAC. Selon D. Bradley, 
ingénieur pour la société TESS, ces données sont issues d’une recherche sur la normalisation des 
équipements HVAC et notamment des pompes à chaleurs. Dans une autre étude, Monfet [25], 
fournit des valeurs pour une machine de type The CenTraVac CVHF910 Trane utilisant un 
réfrigérant R-123. Les coefficients𝐶𝑂𝑃𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜, 𝐶𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 qui sont utilisés sont comparés à ceux de 
TRNSYS sur les graphes ci-dessous : 
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(a) 𝑪𝒂𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 pour 𝑻𝒄𝒐𝒊 = 𝟑𝟎°𝑪 [25] 
 
(b) 𝑪𝑶𝑷𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 pour 𝑻𝒄𝒐𝒊 = 𝟑𝟎°𝑪 [25] 
Figure 123 : Comparaison des coefficients 𝑪𝒂𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 et 𝑪𝑶𝑷𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 en fonction de 𝑻𝒄𝒉𝒊𝒐 
Les deux études font apparaitre des différences de comportement entre les indices, en fonction 
de la température de consigne 𝑇𝑐ℎ𝑖𝑜. Les données utilisées par Monfet révèlent une performance 
inférieure de la machine TRANE par rapport au fichier par défaut de TRNSYS. De plus il 
semblerait que la PAC n’accepte pas de température de consigne supérieure à 8°C dans le circuit 
évaporateur. Dans notre étude, et afin d’anticiper le cas le plus défavorable, nous combinerons les 
deux courbes comme indiqué en pointillés noirs sur les Figure 123. 
Finalement, concernant le coefficient 𝐹𝐹𝐿𝑃 en fonction du taux de charges, les deux fichiers 
sont sensiblement différents. Ils sont représentés par les deux courbes Figure 124 : 
 
Figure 124 : évolution du coefficient 𝑭𝑭𝑳𝑷 selon le taux de charge 
Une fois de plus, les données expérimentales fournies par Monfet [25], révèlent que la PAC 
TRANE est moins performante que celle par défaut proposée par TRNSYS. C’est donc les 
données de [25] qui seront utilisées dans nos simulations. 
7.3.2. La tour de refroidissement Type_51 
Afin d’assurer une redondance, les tours de refroidissement des centres de calcul sont souvent 
composées de plusieurs cellules. Ce type de conception est fréquent dans les datacenters récents 
[27] et permet d’éliminer tout risque de dérive de température dans la salle informatique en cas de 
panne d’un équipement : 
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Figure 125 : schéma d’un tour de refroidissement à 3 cellules 
Les trois cellules fonctionnent de manière indépendante : une ou plusieurs cellules peuvent être 
arrêtées pendant que les autres sont en marche. Le débit d’eau entrant dans la tour est 
équitablement réparti entre les cellules en fonctionnement. Toutes les cellules partagent la même 
cuve. Finalement, les ventilateurs des différentes cuves possèdent les mêmes caractéristiques 
(puissance max 𝑃𝑣𝑒,𝑚𝑎𝑥 et débit max 𝑀𝑣𝑒,𝑚𝑎𝑥). 
Les caractéristiques de la tour qui sont utilisés dans cette étude, proviennent du fabricant Delta 
cooling pour le modèle « pioneer forced draft » et sont synthétisées dans le Tableau 22 suivant : 
 
Tableau 22 : Caractéristiques du modèle de tour de refroidissement 
D’après les références de TRNSYS [63], il est très difficile d’obtenir les coefficients 𝑐𝑡𝑜𝑢𝑟 et 
𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟 autrement que par l’expérience. Dans cette étude, nous utiliserons donc les valeurs fournies 
par Monfet et al [25].  
Dans cette configuration « classique » de groupe froid, seulement 2 cellules sur 4 sont utilisées, 
les 2 autres ne démarrent qu’en cas de panne de l’une des deux premières. Les débits de leurs 
ventilateurs sont contrôlés par un seul régulateur PID, qui fait varier son signal de contrôle afin de 
maintenir une température de 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝 = 16°𝐶. 
7.3.3. L’échangeur de chaleur air/eau 
L’échangeur air/eau est responsable du conditionnement de l’air chaud rejeté par les serveurs. 
Ce dernier est sélectionné dans la gamme du constructeur Alpha Laval et est adapté au soufflage 
en plénum : 
Symbole Description valeur unité 
𝑁𝑏𝑐𝑒𝑙𝑙  Nombre de cellule 4 / 
𝑀𝑣𝑒,𝑚𝑎𝑥 Débit d’air maximum par cellule 4000 m3/h 
𝑃𝑣𝑒,𝑚𝑎𝑥 Puissance maximum du ventilateur 1120 W 
𝑉𝑠𝑢𝑚𝑝 Volume de la cuve 2.4 m3 
𝑐𝑡𝑜𝑢𝑟 Constante du transfert de masse 1.2 / 
𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟 Exposant du transfert de masse -0.65 / 
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Figure 126 : Représentation et schéma de fonctionnement du THOR-LSV 
Le THOR-LSV Datacenter air cooler posséde les caractéristiques nominales suivantes : 
𝑇𝑎𝑖𝑟 𝑖𝑛 = 36,5°𝐶, 𝑇𝑎𝑖𝑟 𝑜𝑢𝑡 = 24°𝐶, 𝑇𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛 = 15°𝐶, 𝑇𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑢𝑡 = 21°𝐶, pour une puissance 
nominale transférée de 78 000W. Un 𝑈𝐴 = 31 707 𝑘𝐽 ℎ. 𝐾⁄  est donc calculé selon les équations 
6.27 et 6.26 et sera retenu pour la suite des études. 
Cette valeur obtenue permet au modèle de déterminer l’efficacité de l’échangeur 𝜀𝐻𝑋 puis la 
puissance transférée par l’échangeur 𝑄𝐻𝑋. Par la suite les équations de (8.23) sont appliquées pour 
calculer les températures des deux fluides en sortie de l’équipement. 
7.3.4. Les pompes de circulation 
Le groupe froid requiert 2 pompes de circulation pour maintenir les débits d’eau dans les 
circuits condenseur et évaporateur du système. Afin de déterminer les valeurs des coefficients 𝑎0, 
𝑎1 et 𝑎2, permettant de les modéliser (chapitre 8.2.5), nous utilisons les informations données dans 
le catalogue du constructeur Wilo Veroline. La suite présente un exemple pour une pompe à débit 
constant de la gamme IPL 40/110. La courbe de puissance en fonction du débit est présentée sur 
la Figure 127 : 
 
(a) Pompe Wilo IPL 40/110 
 
(c) Courbe de fonctionnement normalisé 
 
(b) Courbe de fonctionnement IPL 40/110 
Figure 127 : caractéristiques et modélisation de la pompe Wilo-Veroline-IPL-80 
 Les Figures (a) et (b) ci-dessus sont issues du catalogue du fabricant de pompe Wilo [70]. 
D’après la courbe de fonctionnement, le débit maximal que peut fournir la l’équipement 
est 𝑚𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 = 6,45 𝑚
3 ℎ⁄ , ce qui requiert une puissance électrique de 𝑃𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 = 101 𝑊. 
 La courbe de puissance figure (c) en bleu est issue de la courbe (b) et adimensionnée par le 
débit 𝑚𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 et la puissance 𝑃𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑. La ligne en noire représente une approximation linéaire 
de la courbe de puissance normalisée.  
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Afin de modéliser cet équipement, les coefficients obtenus seront utilisés dans l’équation (6.31) 
avec 𝑎1,𝑝𝑜𝑚 = 0,3065, 𝑎2,𝑝𝑜𝑚 = 0,6935. Ces données étant issues d’un constructeur, le modèle 
permet de tenir compte des imperfections et du rendement du matériel. Finalement, ce type de 
pompe est utilisé pour assurer les débits des circuits condenseur et évaporateur (P1 et P2 sur la 
Figure 119). 
7.3.5. Le ventilateur de l’armoire CRAH 
Le modèle utilisé pour simuler le ventilateur est comparable à celui des pompes de circulation 
décrit précédemment. Il s’agit de déterminer un débit et une puissance maximum, puis de définir 
un comportement, à l’aide des courbes de fonctionnement. Afin de calibrer le composant, nous 
utilisons les données du constructeur Trane pour un ventilateur de type M-Series [69]. La sélection 
est réalisée dans le catalogue-produit en considérant le débit d’air requis. Selon les hypothèses 
utilisées pour créer le modèle ROM POD, le débit maximum que doit fournir le ventilateur est de 
𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻 = 6400 𝑚
3 ℎ⁄ . Le ventilateur répondant le mieux à ces besoins est le suivant : 
Débit 
nominal 
Pression statique 
nominale 
Vitesse 
maximale 
Puissance 
maximale 
Puissance 
minimale 
m3/h Pa tr/min kW kW 
6796 1495 3595 5,592 0,7456 
Tableau 23 : Extrait du catalogue pour un ventilateur M-series 8P 
Les courbes de ventilation correspondantes sont fournis Figure 128 : 
 
Figure 128 : courbe ventilation Débit/Pression 
La Figure ci-dessus permet de déterminer le débit que peut fournir le ventilateur en fonction 
de la perte de charge du système et de la vitesse de rotation. Comme il n’est pas possible de 
connaitre la courbe de perte de charge exacte de notre réseau de ventilation, nous sélectionnons 
une courbe moyenne correspondant à 70% de la performance du ventilateur à l’air libre (en vert 
Figure 128). Grace à la courbe, nous pouvons donc déterminer que le système aura un débit 
maximum de 𝐷𝑣𝑒,𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 = 8325  𝑚
3 ℎ⁄  correspondant à une puissance max 𝑃𝑣𝑒,𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 =
5592 𝑚3 ℎ⁄  (Tableau 23). Finalement, cette dernière valeur nous permet de calculer la puissance 
instantanée du ventilateur selon l’équation (6.32) dont les coefficients prendrons les valeurs 
suivantes 𝑎1,𝑣𝑒 = 0, 𝑎2,𝑣𝑒 = 0, 𝑎3,𝑣𝑒 = 0, 𝑎4,𝑣𝑒 = 1. Ces coefficients permettent d’utiliser un 
modèle similaire à celui des tours de refroidissement. 
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7.3.6. Création du modèle transversal dans le Studio 
L’environnement « Studio » de TRNSYS permet d’arranger et de connecter les modèles de 
composants entre eux de manière à simuler le système : 
 
Figure 129 : visualisation du modèle de groupe froid  
« classique » dans TRNSYS Studio 
Sur la Figure 129 ci-dessus, les connecteurs en rouge définissent le circuit condenseur du 
système, qui relie la tour de refroidissement à la pompe à chaleur. La pompe de circulation 
fonctionne à un débit constant de 3 m3/h. La tour de refroidissement est reliée au modèle 
climatique qui lit les données issues de la base METEONORM pour le climat de la ville de 
Bordeaux. Un régulateur PID contrôle la température de l’eau dans la cuve et la maintient à 16°C 
en faisant varier le débit des ventilateurs des 2 cellules en fonctionnement. 
Le réseau de connecteur en bleu définit le circuit évaporateur (circuit froid). La température de 
l’eau en sortie de la PAC est une consigne, fixée à 𝑇𝐶𝐻𝐼,𝑜 = 10°𝐶, correspondant au point de 
fonctionnement où la machine bénéficie du meilleur COP Figure 123. Le débit d’eau est assuré par 
une seconde pompe de circulation à vitesse variable. Un régulateur PID module le débit à partir 
d’une sonde de température positionnée dans le flux d’air à la sortie de l’échangeur air/eau, afin de 
maintenir une température de consigne 𝑇𝐶𝑂 = 17°𝐶. 
Finalement, les connecteurs noirs définissent le circuit de l’air dans la salle des serveurs et à 
travers l’armoire de ventilation CRAH. Le Type_155 sert d’interface avec le logiciel Matlab et le 
modèle réduit (POD) de la salle informatique programmé. La vitesse du ventilateur est modulée en 
fonction d’un régulateur PID qui contrôle la température des équipements 𝑇𝐼𝐼 et fait varier le débit 
d’air afin de maintenir l’installation en dessous d’une température 𝑇𝑠𝑒𝑐𝑢 = 32°𝐶. Celle-ci à été 
choisie en fonction des recommandations de l’ASHRAE et correspond à la température maximale 
autorisée en entrée d’un serveur.  
Grâce à ce modèle, une simulation est réalisée avec TRNSYS, sur une année complète (du 1er 
Janvier au 31 Décembre), et avec un pas de temps de 30min. Les résultats qui sont observés lors 
de la simulation sont les suivants : 
 La température à l’entrée de chaque serveur informatique TII, ainsi que les estimations des 
indicateurs de performance 𝑅𝐶𝐼𝐿𝑂 𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼 RTI et SHI fournis par le modèle POD. Ces 
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données permettent d’estimer la performance du système de distribution d’air dans la salle 
des serveurs, ainsi que le niveau de sécurité de fonctionnement des équipements 
informatiques. 
 Les débits du ventilateur Mcrah et de la pompe de circulation P1, la Température dans la 
cuve de la tour de refroidissement ainsi que la consigne envoyée aux ventilateurs des deux 
cellules. Ces informations permettent d’estimer la stabilité des contrôleurs PID et de 
s’assurer que l’ensemble du système est correctement régulé. 
 Les consommations des équipements suivant : Pompe à chaleur, pompe de circulation 1 & 
2, ventilateurs de la tour de refroidissement, ventilateur de l’armoire CRAH. Ces résultats 
permettent de dresser le bilan énergétique du système 
Les paragraphes suivants sont consacrés à l’analyse des résultats de la simulation avec un groupe 
froid en configuration classique. 
7.4. Analyse des consommations avec une configuration 
« classique » 
L’analyse des résultats de la simulation du centre de calcul avec TRNSYS, couplée au modèle 
réduit programmé sous Matlab est séparée en deux parties. Dans un premier temps, nous étudions 
les performances du système de distribution d’air prédit par le modèle POD. Ce dernier fournit les 
températures de l’air en entrée des serveurs informatiques et estime les valeurs des indicateurs de 
performance 𝑅𝐶𝐼𝐿𝑂, 𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼, RTI et SHI. Leur étude permet de déterminer si le système est régulé 
de manière appropriée et si tous les équipements fonctionnent dans des conditions acceptables. 
Dans un second temps, nous traitons les résultats des consommations et du comportement des 
équipements de production de froid prédis par TRNSYS. L’analyse de leurs comportements au 
cours de l’année permet de déterminer les sources d’inefficacité et de potentielles améliorations. 
7.4.1. Présentation et analyse des résultats CFD 
La température de soufflage de l’air de refroidissement est imposée et égale à 𝑇𝐶𝑂 = 17°𝐶. Les 
valeurs initiales des débits et des températures sont proposées arbitrairement. Le régulateur PID 
chargé de maintenir le serveur le plus chaud (𝑇𝐼𝐼𝑚𝑎𝑥) à la température 𝑇𝑠𝑒𝑐𝑢 = 32°𝐶, stabilise sa 
consigne au bout de 20 itérations en temps du logiciel TRNSYS (soit 10h). Le débit 𝐷𝐶𝑅𝐴𝐻 est alors 
de 4762 m3/h. Comme la température 𝑇𝐶𝑂 ne varie pas au cours de l’année, les champs de 
température et les écoulements dans la salle des serveurs n’évoluent pas. Ces résultats sont 
présentés de manière graphique sur les Figure 130 (a) et (b) ci-dessous : 
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Figure 130 : Visualisation du champ et des températures 𝑻𝑰𝑰 
La Figure 130 (b) présente le résultat du champ de température au centre de l’allée froide selon 
un plan X3X2. Les phénomènes observés sont similaires à ceux décrits par Cho et al [21] et 
confirmés lors de la simulation de la salle informatique de 240 serveurs (chapitre 3.3). Un front 
d’air froid s’élève et alimente les trois premières rangées de serveur, tandis qu’une seconde partie 
de l’air by-pass les racks informatiques et s’écoule de chaque côté. L’air froid qui contourne les 
serveurs se mélange à l’air de l’allée chaude, créant un « déficit » de débit au sommet des racks. Les 
serveurs de la 4ème rangée sont donc alimentés par un air nettement plus chaud car l’air qu’ils 
absorbent provient en partie de l’air froid issu de l’armoire de ventilation CRAH, et en partie de 
l’air de l’allée chaude qui recircule vers l’entrée. 
Ces phénomènes sont nettement visibles sur la Figure 130 (a) ou la courbe bleue trace la 
température de l’air à l’entrée des équipements informatiques, classés par ordre croissant. Les 8 
serveurs des deux premières rangées ont une température inférieure à 20°C. A partir de la 3ème 
rangée, l’air qui alimente les serveurs, dépasse la température minimale recommandée. Finalement 
sur la dernière étagère, la température atteint une valeur supérieure à 30°C. Toutefois, on remarque 
également que la température 𝑇𝐼𝐼𝑚𝑎𝑥 du serveur le plus chaud est juste égale à 𝑇𝑠𝑒𝑐𝑢 = 32°𝐶. Cela 
signifie que le régulateur PID qui contrôle la vitesse du ventilateur de l’armoire CRAH est stable et 
capable de maintenir l’installation en sécurité. 
A partir des résultats du calcul, le modèle POD prédit également des indicateurs de 
performance pour le SDA. Les indicateurs RCI, qui caractérisent le niveau de sécurité de 
l’installation prennent les valeurs suivantes 𝑅𝐶𝐼𝐻𝐼 = 88% et 𝑅𝐶𝐼𝐿𝑂 = 86%. Selon Cho et al [21], 
les coefficients sont considérés comme acceptables lorsque leur valeur est proche, ou supérieur à 
90%. Dans notre cas, et avec un écart de 2%, il est légitime de considérer que les équipements 
n’encourent pas de risque majeur de surchauffe. Concernant le 𝑅𝐶𝐼𝐿𝑂, celui ci est inférieur à 90%, 
cependant, l’ensemble des équipements opérant à une température supérieure au minimum autorisé 
par l’ASHRAE, le système ne présente pas de risque majeur. 
Finalement, au paragraphe précédent, nous supposions la présence de phénomènes de 
recirculation d’air chaud. Or, l’indicateur 𝑅𝑇𝐼 a une valeur de 108% ce qui semble bien confirmer 
les observations. De plus en observant l’évolution du coeficient 𝑆𝐻𝐼 sur la Figure 130 (a), on 
remarque que celui-ci augmente en même temps que la température de l’air 𝑇𝐼𝐼. On en déduit donc 
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
10
15
20
25
30
35
40
1 6 11 16
SH
I
Ti
i [
°C
]
# Serveur
TII SHI
7.4 Analyse des consommations avec une configuration « classique » 
173 
que les recirculations sont bien la cause de l’élévation globale de la température au sommet de l’allée 
froide. 
Les résultats du calcul des températures dans la salle informatique sont conformes à nos 
attentes. Le système de distribution d’air froid parvient à maintenir l’ensemble des équipements 
informatiques à une température inférieure aux recommandations de l’ASHRAE [13]. La 
ventilation est donc maîtrisée et le débit du ventilateur de l’armoire CRAH, ajusté par le régulateur 
PID, est bien dimensionné. 
7.4.2. Présentation et analyse des consommations 
Après s’être assuré de la capacité du SDA à refroidir l’ensemble des serveurs informatiques, il 
s’agit maintenant d’analyser le comportement du groupe froid au cours de l’année ainsi que ses 
consommations. 
Concernant le circuit de traitement de l’air, et selon le principe même de régulation du système 
tel qu’il est exposé au chapitre 7.1.2, la température 𝑇𝐶𝑂 de l’air soufflé dans la salle est constante 
et égale à 17°C. Par conséquent, le débit du ventilateur 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻 qui permet d’assurer une 
température 𝑇𝐼𝐼 adéquate à l’entrée des équipements IT est également constant, et maintenu par un 
régulateur PID. Dans la boucle hydraulique de l’évaporateur, la température de l’eau froide 𝑇𝐶𝐻𝐼,𝑜 
est une consigne fixe imposée à la PAC. Le débit 𝑀𝐶𝐻𝐼 dans ce circuit sera donc lui aussi constant 
et maintenu par un second régulateur PID. Par conséquent, les consommations du ventilateur de 
l’armoire CRAH et de la pompe de circulation P1 seront constantes. Dans cette configuration, les 
régulteurs PID permettent d’obtenir les débits nominaux. 
Il n’en est pas de même pour les équipements du circuit hydraulique condenseur. En effet, si 
la pompe du circuit P2 assure un débit d’eau constant, la température du fluide lors du retour vers 
le condenseur est variable en fonction de la température extérieure et de la performance de la tour 
de refroidissement. De même, la performance de la pompe à chaleur étant dépendante de la 
température de l’eau qui refroidit son condenseur, celle-ci variera sensiblement aux cours de 
l’année. La Figure 131 ci dessous permet d’analyser le fonctionnement de la tour de refroidissement 
tout au long de cette période : 
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Figure 131 : visualisation du fonctionnement de la tour de refroidissement 
La courbe verte de la Figure 131 présente l’évolution de la température sèche extérieure en 
fonction des saisons. Cette information est directement fournie par le module METEONORM. 
La courbe rouge indique la température de l’eau dans la cuve de la tour qui alimente la pompe à 
chaleur, tandis que la courbe bleue indique la température de l’eau chaude provenant du condenseur 
et partant vers la tour. Finalement, la courbe orange indique le signal de contrôle envoyé par le 
régulateur PID au ventilateur qui à pour consigne de maintenir la température 𝑇𝑐𝑜,𝑖 à 16°C (ce qui 
correspond à la température idéale pour refroidir le condenseur). 
Durant les périodes hivernales, et malgré quelques heures où la température sèche extérieure 
dépasse 16°C, on remarque que les 2 cellules de la tour de refroidissement permettent de refroidir 
l’eau de la cuve à une température moyenne de 16°C. La PAC est chargée en moyenne à 60%, le 
COP résultant est de 6,55. Les tours de refroidissement fonctionnent en moyenne à 50% de leur 
capacité maximale. Cette période est optimale en termes de consommation d’énergie. La pompe à 
chaleur opère dans les conditions nominales, et il n’est pas nécessaire de faire fonctionner les tours 
de refroidissement à leur capacité maximale pour obtenir la température souhaitée dans la cuve. 
En période de mi-saison, des dérives de température dans la cuve apparaissent. Cependant, les 
tours de refroidissement chargées à 75% maintiennent la température moyenne dans la cuve à 
17,17°C sur cette période. Dans ces conditions, le COP de la PAC est réduit à 6,0, mais son taux 
de charge n’augmente pas. Durant cette saison, la consommation de la pompe à chaleur ne varie 
presque pas. En revanche la consommation des ventilateurs des tours de refroidissement est accrue. 
Finalement, en été, la tour fonctionne à 97% de sa capacité et la température moyenne dans la 
cuve dérive et augmente jusqu’à 19.33°C. La charge de la PAC augmente donc sensiblement à 65% 
tandis que le COP se dégrade à 5,89. Cette période de l’année est logiquement la plus 
consommatrice d’énergie. 
Les Figure 132 etFigure 133 présentent respectivement la répartition des consommations du 
groupe froid par composant et par saison : 
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Figure 132 : répartition des 
consommations par composant 
 
Figure 133 : répartition des consommations par saison 
En observant les figures ci-dessus, il apparait que le composant qui absorbe le plus d’énergie 
est la pompe à chaleur, avec un total annuel de 48 977 kWh, ce qui représente 62% de la 
consommation totale du groupe froid. La répartition de ces besoins au cours de l’année est plutôt 
stable avec un écart de seulement 7% entre la saison d’été, correspondant à la saison la plus 
consommatrice, et l’hiver. Cette faible différence de consommation est due aux performances de 
la tour de refroidissement qui parvient à assurer des conditions de température comprises entre 
16°C et 19°C, de manière à maximiser le COP de la PAC, ce qui produit un COP annuel moyen 
de 6,47. Finalement son taux de charge est plutôt faible, de l’ordre de 60% à 65%. 
Le deuxième élément qui requiert le plus d’énergie est le ventilateur de l’armoire CRAH, avec 
une consommation de 15 991 kWh, qui représente 20% des besoins annuels du groupe froid. 
Comme nous l’avons vu précédemment, son débit est constant au cours de l’année, et dimensionné 
de manière à assurer une sécurité de fonctionnement aux équipements informatiques. Sa 
consommation d’énergie est donc constante et optimale pour cette température de soufflage 𝑇𝐶𝑂 =
17°𝐶. 
La tour de refroidissement est le troisième poste de consommation du groupe froid avec un 
besoin total de 10 603 kWh correspondant à 13% du total annuel. Sa consommation est 
extrêmement variable au cours de l’année, et dépendante du climat extérieur. En effet, en période 
froide, le débit d’air nécessaire pour maintenir la température de l’eau dans la cuve à la consigne 
𝑇𝑐𝑜𝑖 = 16°𝐶 est faible. Ceci est dû au fort gradient d’enthalpie entre l’air froid extérieur qui pénètre 
dans la tour et l’air chaud saturé en sortie (Figure 161). En revanche, en période d’été, l’air extérieur 
possède une température 𝑇𝑎,𝑖 supérieure à 16°C. Le régulateur fera donc fonctionner les 
ventilateurs au maximum de leur capacité afin de diminuer le plus possible la température de l’eau 
dans la cuve. Il existe donc un écart maximal de 85% entre les besoins électriques de la tour en 
hiver et les besoins en été. 
Finalement, les éléments qui impactent le moins l’énergie consommée par le système, sont les 
pompes de circulation. Elles consomment une énergie totale de 3 612 kWh, correspondant à 5% 
des besoins totaux du groupe froid. Les débits d’eau étant constants dans les circuits évaporateur 
et condenseur, leur consommation est elle aussi constante tout au long de l’année. 
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7.5. Conclusion sur la performance du système de 
refroidissement « classique » 
Le type de système de refroidissement qui est étudié dans les chapitres précédents équipe la 
plupart des datacenters actuels fonctionnant avec un refroidissement à air [25] [11] [18]. 
L’utilisation d’une pompe à chaleur dont le condenseur est refroidi par une tour, est une 
combinaison très efficace lorsque celle-ci est bien configurée. Dans cette étude, les points de 
consigne sont définis de la manière suivante : 
 La température de consigne 𝑇𝑐ℎ𝑖𝑜 est fixée au maximum de ce que peut produire la PAC, 
afin d’obtenir le meilleur COP possible. 
 La consigne de température de l’air froid soufflé dans la salle des serveurs est fixée au 
minimum selon la formule 𝑇𝐶𝑂 = 𝑇𝐶𝐻𝐼,𝑜 + 7°𝐶, afin de minimiser le débit d’air 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻 
requis. 
 De façon à maximiser le COP de la PAC, la température de l’eau dans la cuve de la tour de 
refroidissement est régulée. Le point de fonctionnement est fixé à la température minimale 
acceptable par le condenseur de la pompe à chaleur. 
Cette méthode de régulation permet d’optimiser les consommations des principaux 
composants : 
 Le ventilateur de l’armoire CRAH fournit exactement le débit nécessaire pour maintenir les 
serveurs en sécurité. 
 La pompe à chaleur fonctionne dans des conditions extrêmement favorables. 
Dans ces conditions, une réduction des consommations d’énergie avec ce type de système est 
difficilement envisageable. Toutefois, il est possible de réduire encore les besoins des équipements 
de production d’air froid sans pour autant compromettre la sécurité des serveurs informatiques. 
Pour ce faire, il est nécessaire d’apporter une modification au groupe froid, afin d’y intégrer un 
système de free-cooling à eau de type IWSE. 
Les chapitres suivant présentent la mise en place de ce système dans le datacenter. Plusieurs 
méthodes de régulation seront étudiées et leurs impacts sur la consommation d’énergie sont 
quantifiés. 
7.6. Mise en place d’un Economiseur à Eau (IWSE) 
L’objectif d’un système de free-cooling (appelé Economiseur) est d’utiliser au mieux les 
conditions climatiques, afin de diminuer le besoin de production d’eau froide par la pompe à 
chaleur. Comme nous l’avons vu dans la partie 1 Etat de l’art, ces systèmes peuvent être séparés en 
deux catégories : 
 Les systèmes à air : lorsque les conditions extérieures sont favorables, cette technique 
permet d’utiliser directement l’air extérieur pour refroidir les équipements informatiques 
dans la salle des serveurs. Ce choix permet de réaliser des économies d’énergie importantes 
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mais pose de nombreux problèmes, tels que l’élimination des particules qui nécessite la 
mise en place de filtres à air, ou la gestion du taux d’hygrométrie. 
 Le système à eau : cette technique utilise un échangeur de chaleur eau/eau entre les circuits 
évaporateur et condenseur de la PAC. Ainsi une partie de la chaleur extraite de la salle 
informatique est directement transférée et évacuée par la tour de refroidissement. Les gains 
en énergie réalisés sont moindres, mais il présente d’autres avantages. 
o L’air qui refroidit les serveurs tourne en circuit fermé, il n’y a donc pas de risque 
supplémentaire en terme d’hygrométrie ou de traitement des particules. 
o Le système ne requiert que l’ajout d’un échangeur eau/eau et de deux bras de by-
pass équipés de vanne 3 voies. Il s’intègre donc facilement dans une installation 
existante et son coût d’investissement est faible. 
Pour les deux raisons précédemment citées, nous choisissons de modifier le groupe froid en 
intégrant un Economiseur à eau. Ce dernier est régulé selon la méthode Integrated Water Side 
Economizer (IWSE) présentée par Myer et al [27]. La Figure ci-dessous présente le schéma 
d’implantation du système dans le groupe froid actuel : 
 
Figure 134 : Intégration du système IWSE 
La Figure 134 présente la méthode utilisée par Myer et al [27] pour implanter un système de 
free-cooling à eau dans une installation existante. L’élément principal est un échangeur eau/eau, 
placé entre les réseaux évaporateur et condenseur de la pompe à chaleur. Deux vannes 3 voies V2 
et V3 sont placées sur chaque circuit et permettent de réguler le débit d’eau qui traverse l’échangeur, 
ou de le by-passer complètement pour retrouver une configuration classique. On remarque 
également l’ajout d’une troisième V3V, positionnée aux bornes de la PAC du côté évaporateur et 
qui permet de réguler la température 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝, en court-circuitant une partie de l’eau issue de 
l’échangeur. Les trois vannes sont pilotées par un régulateur IWSE spécialement programmé. Dans 
un premier temps, le fonctionnement de la ventilation dans la salle des serveurs n’est pas modifié : 
la température 𝑇𝐶𝑂 est toujours constante, et le principe de régulation du débit d’air 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻 est 
inchangé. 
Cependant, si le mode de fonctionnement de la salle n’est pas modifié, le principe de régulation 
du groupe froid est très différent. L’objectif du système IWSE est d’évacuer une partie de la chaleur 
générée par les serveurs informatiques, sans se servir de la pompe à chaleur. La tour de 
refroidissement devient donc un élément central du système de refroidissement et la température 
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de la cuve n’est plus régulée par un système PID. Désormais, les 4 cellules de la tour sont utilisées 
(2 cellules du système « classique »  + 2 cellules redondantes chapitre 7.3.2) et leurs ventilateurs ont 
pour consigne de fonctionner en permanence à 70% de leur puissance maximale. Concernant la 
pompe à chaleur, la consigne de température 𝑇𝑐ℎ𝑖𝑜 est toujours fixée au maximum (10°C) afin de 
bénéficier du meilleur COP possible. Finalement, un régulateur pilote les vannes 3 voies et 
l’allumage de la PAC en fonction des températures de la tour de refroidissement et de l’échangeur 
de chaleur, et ce selon 3 modes: « free-cooling total » aussi nommé TFC, « free-cooling partiel » 
nommée PFC ou opération classique. Dans les paragraphes suivants, nous détaillons la méthode 
de sélection des modes et leurs fonctionnements. 
Mode 1 : free-cooling (TFC) 
Cette configuration permet de couper la pompe à chaleur et d’évacuer la chaleur en ne se 
servant que de la tour de refroidissement : 
 
Figure 135 : fonctionnement du système en mode TFC 
La condition de mise en fonctionnement du système en mode 1 est la suivante : 
𝑆𝐼 𝑇𝑐ℎ𝐻𝑋 ≤ 𝑇𝑠𝑒𝑡 𝐴𝐿𝑂𝑅𝑆 𝑇𝐹𝐶 = 1 
Avec 𝑇𝑐ℎ𝐻𝑋 la température de l’eau à la sortie de l’échangeur et 𝑇𝑠𝑒𝑡, la température de consigne 
à assurer dans le circuit loop qui refroidit l’échangeur air/eau de l’armoire CRAH. Celle-ci est 
définie en fonction de la température 𝑇𝐶𝑂 souhaitée pour la salle, et selon la formule 𝑇𝑠𝑒𝑡 = 𝑇𝐶𝑂 −
7°𝐶. Lorsque cette condition est remplie, cela signifie que l’eau dans la cuve de la tour de 
refroidissement est suffisamment froide pour assurer le refroidissement du circuit évaporateur. La 
pompe à chaleur est éteinte, puis le régulateur IWSE commande alors à V3 de faire passer la totalité 
de l’eau à travers l’échangeur. La V2 est régulée de manière à assurer un mélange entre l’eau froide 
à la température 𝑇𝑐ℎ𝐻𝑋 sortant de l’échangeur et l’eau chaude 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 issue de l’armoire CRAH qui 
soit à la température 𝑇𝑠𝑒𝑡. Ainsi, en fonction de la température de l’eau dans la cuve de la tour 
𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝, une part plus ou moins importante du débit 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 est dirigée vers l’échangeur (𝑀𝐻𝑋𝑃) 
tandis que le reste circule dans la voie de by-pass 𝑀𝑏𝑝. Finalement la vanne V1 est fermée et le 
débit d’eau traverse l’évaporateur de la PAC sans modifier ses caractéristiques. 
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Ce mode de fonctionnement qui permet de couper la pompe à chaleur est le plus économique 
en énergie. Cependant il ne fonctionne que lorsque la température de l’eau dans la cuve de 
refroidissement est suffisamment basse. Ces conditions sont remplies durant certaines périodes de 
la saison hivernale. 
Mode 2 : free-cooling partiel (PFC) 
Cette configuration permet d’évacuer une partie de la chaleur des serveurs à l’aide de la tour de 
refroidissement, et ainsi de décharger partiellement la pompe à chaleur : 
 
Figure 136 : fonctionnement du système en mode PFC 
La condition de mise en fonctionnement du système en mode 2 est la suivante : 
𝑆𝐼 𝑇𝑐ℎ𝐻𝑋 > 𝑇𝑠𝑒𝑡 𝐸𝑇 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 < 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝 𝐴𝐿𝑂𝑅𝑆 𝑃𝐹𝐶 = 1 
Avec 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 la température de l’eau en sortie de l’armoire CRAH et 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝, la température de 
l’eau dans la cuve de la tour. Dans ces conditions, la tour de refroidissement ne parvient pas évacuer 
la totalité de l’énergie dégagée par les serveurs informatiques. L’échange de chaleur entre les deux 
circuits est alors maximisé afin de décharger la PAC. Le régulateur IWSE ferme les vannes 2 et 3 
de manière à faire passer la totalité du débit d’eau des circuits condenseur et évaporateur à travers 
l’échangeur eau/eau. Puis la vanne V1 est régulée pour assurer une température 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 = 𝑇𝑠𝑒𝑡 en 
mélangeant une partie de l’eau issue de l’échangeur à la température 𝑇𝑐ℎ𝑖𝑖, à l’eau refroidie par la 
pompe à chaleur 𝑇𝑐ℎ𝑖𝑜. 
Ce mode de fonctionnement permet de limiter la consommation d’énergie de la PAC en 
transférant une partie de la chaleur entre les circuits évaporateur et condenseur via l’échangeur 
eau/eau. Le fonctionnement en PFC consomme donc plus d’énergie que le mode TFC mais permet 
d’utiliser le système IWSE durant les périodes de mi-saison (printemps, automne), lorsque la 
température de l’eau dans la tour de refroidissement augmente. 
Mode 3 : fonctionnement classique 
Cette configuration n’utilise plus l’échangeur de chaleur et fonctionne à 100% avec la pompe à 
chaleur : 
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Figure 137 : fonctionnement du système en mode Classique 
La condition de mise en fonctionnement du système en mode 2 est la suivante : 
𝑆𝐼 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 > 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝 𝐴𝐿𝑂𝑅𝑆 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒 = 1 
Lorsque les cellules des tours ne parviennent plus à refroidir suffisamment l’eau dans la cuve, 
il n’est plus possible de transférer de l’énergie entre les circuits évaporateur et condenseur sans 
l’aide de la pompe à chaleur. Le régulateur IWSE ouvre alors les vannes V2 et V3 afin de by-passer 
l’échangeur de chaleur et de limiter la perte de charge dans le circuit. Comme pour le mode 2, la 
vanne V1 est régulée de manière à assurer une température 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 = 𝑇𝑠𝑒𝑡. 
A l’exception du bras de régulation et de la Vanne V1 qui a été ajouté au système, la 
configuration et le mode de fonctionnement classique est très proche de celui vu au chapitre 7.4. 
La totalité de l’énergie des serveurs est transférée via la pompe à chaleur et évacuée par la tour de 
refroidissement. Ce mode de fonctionnement est le plus consommateur d’énergie et n’intervient 
que durant les périodes de fortes chaleurs en été. 
Remarques générales sur le circuit « loop » 
Les schémas de principe décris ci-dessus montrent la création d’un circuit « loop » en aval de 
la pompe à chaleur, dont la température est régulée par la vanne 3 voies V1. Le régulateur IWSE 
module l’ouverture de V1 de manière à assurer 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 = 𝑇𝑠𝑒𝑡. Comme nous l’avons vu dans les 
chapitres précédents, la sélection des modes TFC et PFC est réalisée en fonction de la température 
𝑇𝑠𝑒𝑡. Ainsi plus celle-ci est élevée, plus le système fonctionne en mode TFC et PFC et réalise des 
économies d’énergie. Or, la pompe à chaleur fournit de l’eau froide à une température maximale 
de 𝑇𝑐ℎ𝑖𝑜 = 10°𝐶. Il est donc nécessaire de créer un système permettant d’élever cette valeur. 
Cependant, étant donné que 𝑇𝐶𝑂 = 𝑇𝑠𝑒𝑡 + 7°𝐶, l’augmentation de la température dans la boucle 
« loop », entraine également une augmentation de la température de l’air soufflé 𝑇𝐶𝑂. Par 
conséquent, le régulateur PID du ventilateur de l’armoire CRAH augmente le débit 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻, de 
manière à conserver la température de l’air 𝑇𝐼𝐼𝑚𝑎𝑥 qui alimente le serveur le plus chaud, en dessous 
de 𝑇𝑠𝑒𝑐𝑢. Cet accroissement du débit entraine une augmentation de l’énergie absorbée par le 
ventilateur, ce qui vient contre balancer les gains réalisés grâce aux opérations TFC et PFC. Une 
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étude des consommations en fonction des températures 𝑇𝐶𝑂 et 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 est donc menée dans les 
chapitres suivant pour déterminer le couple de température adéquat. 
7.6.1. Intégration du système IWSE dans TRNSYS 
Le modèle « classique » programmé dans TRNSYS au chapitre précédent est modifié afin 
d’intégrer le système de free cooling IWSE. Le nouveau modèle de groupe froid est présenté sur la 
Figure 44 : 
 
Figure 138 : Implantation du système IWSE dans TRNSYS 
Les connecteurs en noir définissent le circuit de l’air à travers l’armoire de ventilation CRAH 
et vers la salle des serveurs. Aucune modification n’est apportée à ce dernier, et son mode de 
régulation est inchangé. Les circuits évaporateur et condenseur sont respectivement représentés 
par les connecteurs bleu et rouge. Au centre de la Figure 138 le Type 91 modélise l’échangeur de 
chaleur à plaque eau/eau. Les bras de by-pass sont modélisés de part et d’autre par des connecteurs 
rouges et bleus reliés à des composants modélisant les vannes trois (Annexe 8.2). Du côté 
évaporateur de la pompe à chaleur, un bras de régulation est créé afin de maintenir la température 
𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝. Ce dernier est également régulé par deux composants qui schématisent la vanne V1. 
Finalement, le Type 806 est programmé pour réguler l’installation, et les connecteurs en pointillé 
orange sont des vecteurs d’informations. Ils permettent aux différents contrôleurs d’acquérir des 
« mesures » (température, débit), ou d’envoyer des consignes aux composants. 
 Modélisation de l’échangeur à plaques 
Dans le système IWSE, l’échangeur à plaques permet de transférer une partie de l’énergie 
depuis le circuit évaporateur vers le circuit condenseur. Du coté « froid » du composant, l’eau issue 
de la tour de refroidissement arrive avec un débit constant 𝑀𝑐𝑜, et une température 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝 qui varie 
au cours de l’année. Du côté « chaud », le débit d’eau 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 dans le circuit et sa température 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 
qui pénètre dans l’échangeur dépendent de la consigne 𝑇𝑠𝑒𝑡. Dans ces conditions, il est difficile de 
dimensionner un échangeur « a-priori ». On considère donc que ce composant possède une 
efficacité constante 𝜀 = 0.9 quelque soient les conditions d’entrée et de sortie des fluides. Une fois 
le système simulé et optimisé, il sera alors possible de sélectionner un échangeur calibré en fonction 
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des conditions les plus défavorables qui soit capable d’assurer une efficacité au moins égale à 0,9. 
Ce dimensionnement pourra être effectué grâce à la méthode NTU présentée par Bouret [71] qui 
applique la méthode fournie par le constructeur Alfa-Laval. 
Programmation du régulateur IWSE 
Le régulateur IWSE est programmé en FORTRAN 70 à partir de la structure fournie par le 
logiciel TRNSYS. Il est ensuite compilé sous forme de Fichier *.dll (Direct library link) et intégré 
au modèle via le Type_806. Son algorithme, basé sur les recommandations de Myer et al [27] est 
présenté dans le graphe ci-dessous : 
 
Figure 139 : algorithme du régulateur IWSE 
Sur le logigramme ci-dessus, les variables indiquées en bleu sont des paramètres du programme 
fixée par l’utilisateur. 𝑇𝑐ℎ𝑖𝑜 correspond à la température de consigne de la pompe à chaleur et 𝑇𝑠𝑒𝑡 
à la température de consigne du circuit « loop ». Les variables en orange sont des « mesures » 
acquises par le régulateur, dont les points de mesure sont décrits Figure 138. Les valeurs sont mises 
à jour à chaque itération du logiciel. Finalement, les variables en vert sont les consignes envoyées 
par le régulateur aux différents équipements qu’il contrôle : l’allumage de PAC 𝐶𝑡𝑟𝑙𝑃𝐴𝐶 et le taux 
d’ouverture des vannes 3 voies 1,2 et 3 (𝑉3𝑉1, 𝑉3𝑉2, 𝑉3𝑉3). 
Les 3 conditions visibles sur la Figure 139 représentent la sélection des 3 modes de 
fonctionnement TFC, PFC, CLASSIQUE (de gauche à droite). 
Dans les chapitres suivants, le modèle est utilisé afin de déterminer l’impact du système IWSE 
sur la consommation du datacenter. La variation des besoins en énergie des composants en 
fonction de la température de consigne 𝑇𝑠𝑒𝑡 est observée, de manière à déterminer les conditions 
de fonctionnement optimales de l’installation. 
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7.7. Simulation du système IWSE pour 𝑻𝑪𝑶 = 𝟏𝟕°𝑪 
Dans un premier temps, le système est paramétré avec les mêmes températures de consigne 
que celles utilisées dans le cas du système « classique ». La température de soufflage 𝑇𝐶𝑂est fixée à 
17°C, correspondant à une température de consigne 𝑇𝑠𝑒𝑡 = 10°𝐶. Cette valeur correspondant à la 
température de consigne maximum 𝑇𝑐ℎ𝑖𝑜 pour la pompe à chaleur, la boucle hydraulique « loop » 
n’est pas utilisée, et la vanne 3 voies V1 dirige en permanence 100% du débit vers l’évaporateur de 
la PAC. 
Compte tenu du fait que la température de l’air soufflée et le système de régulation dans la salle 
des serveurs informatique ne varient pas par rapport à la configuration classique, les écoulements 
et les champs de température dans cette zone seront les mêmes que ceux décrits au chapitre 7.4.1. 
Dans ces conditions, nous nous intéressons donc à la répartition des modes (classique, TFC, PFC) 
au cours de l’année et en fonction des saisons.  
7.7.1. Etude du fonctionnement du régulateur IWSE 
Le modèle de groupe froid dans TRNSYS est piloté tout au long de l’année par le régulateur 
IWSE. Ce dernier sélectionne le meilleur mode de fonctionnement en appliquant l’algorithme 
défini Figure 139. Afin de minimiser les consommations du système, l’objectif est de réaliser le 
maximum d’opération en mode TFC et PFC. L’analyse des résultats de la simulation montre la 
répartition des modes suivante :  
 
Figure 140 : Répartition annuelle des modes 
 
Figure 141 : Transferts mensuels d’énergie 
Sur la Figure 140 ci-dessus, le diagramme à barres indique le taux d’utilisation [0%,100%] de 
chaque mode en fonction des 12 mois de l’année. Les courbes fines violette et orange tracent 
respectivement les profils de températures sèches et humides de l’air extérieur. Les valeurs sont des 
moyennes mensuelles. La courbe bleu clair trace la température moyenne de l’eau dans la cuve de 
la tour. 
Les transferts d’énergie réalisés par la tour de refroidissement et par l’échangeur de chaleur sont 
respectivement représentés par des surfaces rouge et verte sur la Figure 141. La courbe bleu clair 
représente la température de l’eau dans la cuve de la tour 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝, tandis que la courbe orange trace 
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le profil de la température de l’eau à l’entrée des cellules 𝑇𝑐𝑜𝑜. Finalement la droite violette 
représente la température de l’eau chaude issue de l’armoire CRAH 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 et qui pénètre dans le 
« côté chaud » de l’échangeur à plaque. La température de l’air soufflé 𝑇𝐶𝑂 étant constante au cours 
du temps, 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 est également constante. 
Comme l’indique [27], et contrairement à ce que l’on aurait pu penser, la tour de 
refroidissement dissipe une quantité d’énergie moyenne sensiblement constante tout au long de 
l’année, avec une légère augmentation durant la période estivale. Ce comportement est dû au fait 
que son efficacité est liée à sa capacité à rejeter de la chaleur en évaporant une partie de l’eau. En 
période d’hiver, l’air froid ne peut contenir qu’une faible quantité d’humidité, tandis qu’en été, la 
quantité d’eau « évaporable » est plus importante. Avec une commande de ventilation constante, la 
tour transfert donc en moyenne 39kW par heure depuis le circuit condenseur et vers le milieu 
extérieur tout au long de l’année. Cependant, comme on peut le constater Figure 141, la 
température de l’eau dans le circuit condenseur évolue au cours des saisons. Ainsi, tout en 
maintenant un gradient de température moyen ≈ 10°𝐶, les températures 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝 et 𝑇𝑐𝑜𝑜 évoluent 
selon le profil de la température extérieur 𝑇𝑎𝑖. 
La charge thermique du système qu’il est nécessaire d’évacuer est générée par les 32 serveurs 
informatiques de 1kW. Celle-ci est augmentée de la valeur de l’énergie 𝑄𝑓𝑎𝑖𝑟 (équation 6.33) 
transmise par le ventilateur de l’armoire CRAH au flux d’air servant au refroidissement. Selon le 
calcul de TRNSYS, cette quantité de chaleur totale à évacuer est de l’ordre de 36kW : 32kW produit 
par les équipements informatiques, 1,61kW générés par le ventilateur et 2,39kW lié à l’erreur du 
modèle POD qui surestime la valeur de la température 𝑇𝐶𝐼 d’environ 1,5°C. 
En considérant que la tour de refroidissement est capable d’évacuer en moyenne 39kW 
d’énergie par heure vers l’air extérieur, son fonctionnement ne limite pas l’utilisation des modes 
WSE et IWSE. 
En revanche, si l’on s’intéresse à l’énergie transférée par l’échangeur de chaleur, au cours de 
l’année, on observe une très nette baisse de performance sur la période estivale. Ce phénomène 
s’explique de la manière suivante : 
- Les deux fluides (eau) provenant des circuits condenseur et évaporateur, entrent dans 
l’échangeur avec des débits constants respectivement égales à 𝑀𝑐𝑜 = 3000𝑘𝑔/ℎ et 
𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 = 2077𝑘𝑔/ℎ. 
- Selon l’équation 6.20, la quantité d’énergie maximum qui peut être transférée par 
l’échangeur est limitée par le coefficient 𝐶𝑓𝑟 = 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝𝐶𝑝𝑒𝑎𝑢 car 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 < 𝑀𝑐𝑜. 
- Selon 6.21, l’énergie maximum transférable 𝑄𝑚𝑎𝑥 peut donc s’écrire 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑓𝑟(𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 −
𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝), et la chaleur effectivement échangée est 𝑄𝑒𝑐ℎ = 𝜀 × 𝑄𝑚𝑎𝑥. 
Or, étant donné que 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 = 24,95°𝐶 est constante au cours de l’année et que 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝 
augmente en période estivale, le delta de température en entrée de l’échangeur diminue (Figure 
141), entrainant une quantité de chaleur échangée moindre. 
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C’est donc la variation de température de l’eau dans la cuve de la tour de refroidissement 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝, 
qui conditionne la quantité d’énergie transférée par l’échangeur, entre le circuit condenseur et le 
circuit loop. Par extension, 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝conditionne également l’utilisation des modes de fonctionnement 
classique, PFC et TFC du système IWSE. 
Dans les chapitres suivants, nous analysons la répartition des modes IWSE sur une année 
complète. Par mesure de simplification, l’analyse est réalisée saison par saison. 
Fonctionnement en période d’Hiver (du 21/12 au 21/03) 
Cette période est la plus froide de l’année, avec une température extérieure moyenne de 6.3°C. 
Durant cette saison, la température de l’eau dans la cuve de la tour de refroidissement est basse 
(〈𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝〉 = 8.1°𝐶), ce qui permet à l’échangeur à plaques de transférer une grande quantité 
d’énergie depuis le circuit évaporateur vers le circuit condenseur. Durant 51% de l’hiver, le système 
fonctionne donc en free-cooling total et la pompe à chaleur est éteinte. Durant 48% du temps 
restant, le groupe froid fonctionne en free-cooling assisté. Dans ces conditions, l’échangeur ne 
parvient pas à transférer la totalité de l’énergie produite par les serveurs informatiques. La PAC est 
alors allumée et permet de transmettre la chaleur restante au circuit condenseur. Toutefois, 
lorsqu’elle est en fonctionnement, la pompe à chaleur travaille avec une charge très réduite. Sa 
consommation est donc faible. 
Finalement, on note que le système fonctionne moins d’1% du temps (15h) en mode classique. 
Cette période correspond en réalité à la phase de démarrage où le groupe froid est « forcé » et 
durant lequel les températures des différents fluides (air et eau) dans les circuits se stabilisent. 
Fonctionnement en période de Printemps (du 22/03 au 21/06)  
La température de l’air extérieur augmente peu à peu au fur et à mesure que l’on se rapproche 
de l’été. La température moyenne de l’eau dans la cuve augmente donc progressivement au fil des 
mois, de 11°C en moyenne pour le mois d’avril, à 16°C pour le mois de Juin. Par conséquent, le 
système passe de 16% d’opération de free-cooling total au mois d’avril à 0% au mois de juin. 
Parallèlement, le pourcentage de temps passé en opération PFC augmente de 84% à 98%. 
Finalement, lorsque la température extérieure est trop élevée durant le mois de juin, le système 
bascule en fonctionnement classique durant 11h. 
Cette saison est une période de transition entre l’hiver et l’été où le groupe froid bascule 
progressivement d’un fonctionnement à 50% en mode TFC, vers un fonctionnement ≈ 100% 
PFC. 
Fonctionnement en période d’Eté (du 22/06 au 20/09) 
C’est la période la plus chaude de l’année, avec une température extérieure moyenne de 19.6°C. 
Dans ces conditions, la température de l’eau dans la tour et dans le circuit condenseur est trop 
élevée pour permettre à l’échangeur de transférer la totalité de l’énergie des serveurs. Durant cette 
saison, aucune opération TFC n’est réalisable. Cependant, à l’exception des périodes de très fortes 
chaleurs, le système IWSE permet de transférer une part de l’énergie du circuit évaporateur au 
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circuit condenseur et fonctionne donc en mode PFC 98% du temps. Les 2% restant (soit 55h) 
correspondent à un fonctionnement classique de l’installation durant les pics de chaleur des mois 
de juillet et aout. 
Fonctionnement en période d’Automne (21/09 au 20/12) 
Cette saison est très similaire au printemps et réalise une période de transition entre l’été et 
l’hiver. Au mois d’octobre la température moyenne de la cuve est de 14.17°C, et le système 
fonctionne 99% du temps en mode PFC. Avec la diminution de la température extérieure, la tour 
de refroidissement évacue de plus en plus d’énergie, et au mois de décembre, la température 
moyenne dans la cuve est de 10.30°C. Dans ces conditions, le système fonctionne 47% du temps 
en mode TFC. 
En observant la répartition des modes de fonctionnement au cours de l’année, il apparaît que 
celle-ci est entièrement liée aux conditions climatiques extérieures. En effet, grâce au système 
IWSE, l’énergie thermique produite par les serveurs informatiques est en partie transférée vers la 
tour de refroidissement via un échangeur de chaleur. Or, la quantité d’énergie transmise est 
fonction du gradient de température entre l’eau froide dans la cuve de la tour et l’eau chaude en 
sortie de l’armoire CRAH. En période hivernale, la température de l’air extérieur est basse, et la 
température de l’eau dans la cuve est rabaissée à une température moyenne de 8.1°C. Dans ces 
conditions, le gradient de température entre l’eau des circuits condenseur et évaporateur qui entre 
dans l’échangeur de chaleur est élevé. Or, selon l’équation 6.21, cette configuration facilite 
grandement le transfert d’énergie. En revanche, en période d’été, la tour de refroidissement ne peut 
plus abaisser suffisamment la température de l’eau dans sa cuve. Le delta de température entre les 
fluides qui entrent dans l’échangeur à plaque est donc réduit et le transfert d’énergie est moindre. 
Dans ces conditions, le système recourt à la pompe à chaleur pour assurer la transmission de la 
chaleur restante entre les deux circuits. 
7.7.2. Etude des consommations du groupe froid équipé du système IWSE 
Dans ce chapitre, la consommation du groupe froid est analysée saison par saison, afin de 
déterminer l’impact des modes de fonctionnement IWSE sur les besoins du système : 
 
Figure 142 : répartition des 
consommations par composants 
 
Figure 143 : comparaison des consommations annuelles  
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Dans un premier temps, nous nous intéressons aux consommations annuelles des 
équipements. La Figure 142 présente la répartition de la consommation d’énergie en fonction des 
composants du système. A première vue, celle-ci est très différente de la répartition du mode 
classique Figure 132. La consommation de la pompe à chaleur ne représente plus que 35% des 
besoins (contre 62%), soit presque autant que le ventilateur de l’armoire CRAH (32% contre 20%). 
Concernant la tour de refroidissement, sa consommation représente désormais 26% (contre 13%) 
des besoins totaux du groupe froid. 
En comparant les niveaux de consommations annuelles, il apparaît que le système IWSE 
permet de réaliser un gain total en énergie de l’ordre de 36%. Or, la consommation de certains 
équipements, notamment des pompes de circulation et du ventilateur ne varie pas, étant donné que 
la température de consigne 𝑇𝐶𝑂 et le mode de régulation dans la salle des serveurs sont inchangés. 
La différence réside donc dans les besoins en énergie de la PAC qui sont diminués de 64%, mais 
également de la tour de refroidissement qui augmentent de 27%. 
Afin de mieux comprendre cette nouvelle répartition, la Figure 145 présente les 
consommations d’énergie du système en fonction des 4 saisons : 
 
Figure 144 : répartition des 
consommations PAC 
 
Figure 145 : répartition de la consommation d’énergie au cours de l’année 
Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, les consommations des pompes de circulation et du 
ventilateur de l’armoire CRAH sont constantes tout au long de l’année. D’autre part, avec la 
régulation du système IWSE, la tour de refroidissement fonctionne en permanence à une charge 
de 70%. Ainsi, le seul équipement dont la consommation varie au cours du temps est la pompe à 
chaleur. Les chapitres suivant analysent donc ses besoins en fonction des saisons : 
Fonctionnement en période d’Hiver (du 21/12 au 21/03) 
En période hivernale, la pompe à chaleur ne fonctionne que 49% du temps, le refroidissement 
étant réalisé à 50% en free-cooling total. Durant cette période, lorsque le mode PFC est activé, 
l’échangeur transfère en moyenne une quantité d’énergie de 31kW entre les circuits loop et 
condenseur. La quantité de chaleur restant à transférer par la PAC est donc de l’ordre de 5 kW, ce 
qui engendre un taux de charge très faible, de l’ordre de 9%, et pénalise le COP qui est seulement 
de 3,95. Cependant, étant donnée son faible taux d’utilisation, c’est durant cette saison que l’appareil 
consomme le moins d’énergie avec 7% de ses besoins annuels. 
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Fonctionnement en période de Printemps (du 22/03 au 21/06) 
Avec l’augmentation progressive de la température extérieure, le système fonctionne de moins 
en moins en mode TFC (≈ 16%) et de plus en plus en mode PFC (≈ 84%). Durant les phases de 
free-cooling partiel ou la PAC est allumée, l’échangeur à plaques assures en moyenne un transfert 
d’énergie de 25kW. Le travail de la PAC augmente donc par rapport à la saison hivernale et son 
taux de charge est de 23%. Le COP résultant est de 4,99 et la consommation durant cette saison 
représente 27% des besoins annuels totaux. 
Fonctionnement en période d’Eté (du 22/06 au 20/09) 
C’est la période la plus chaude de l’année. En raison de la température élevée de l’eau dans la 
cuve de la tour, l’échangeur n’assure plus la majeure partie des transferts de chaleur entre les circuits 
loop et condenseur. En moyenne, ce dernier ne transmet plus qu’une énergie de 15kW, soit 42% 
de la charge. C’est donc la PAC qu’il revient de transférer la chaleur restante. C’est la période de 
l’année ou elle est le plus sollicitée avec un taux de charge de l’ordre de 41%, ce qui induit un COP 
de 5.96. Ces besoins en électricité sur cette saison représentent 45% des besoins annuels. 
Fonctionnement en période d’Automne (21/09 au 20/12) 
Cette période est très similaire à la saison de printemps. Les températures de l’air et de l’eau 
dans la cuve de la tour redescendent progressivement. Par conséquent, la quantité d’énergie 
transférée par l’échangeur à plaque remonte. En moyenne, elle est de 27kW soit 75% de la quantité 
totale de chaleur à évacuer. La sollicitation de la PAC diminue donc à nouveau durant cette période 
et son taux de charge descend à 19%, fournissant un COP moyen de 4.75. Les besoins de la PAC 
en énergie électrique durant cette saison sont de l’ordre de 21% des besoins annuels. 
7.7.3. Conclusion et pistes d’amélioration 
Ce chapitre a permis de quantifier la quantité d’énergie qui peut être économisée grâce à l’ajout 
d’un système de free cooling à eau, couplé à un pilotage de l’installation par un régulateur de type 
IWSE [27]. Grâce à un échangeur de chaleur à plaque judicieusement positionné entre les circuits 
évaporateur et condenseur du groupe froid, il est possible de transférer une grande partie de 
l’énergie produite par les serveurs informatiques « gratuitement ». La pompe à chaleur du système 
se trouve alors grandement déchargée, et les économies d’énergie qu’elle réalise (-65%) compensent 
largement l’augmentation des besoins de la tour de refroidissement (+24%). Ainsi, l’ajout de 
quelques éléments dans le système de production de froid, pilotés par une régulation adaptée, 
permet de réaliser un gain annuel d’énergie de l’ordre de 36%. 
Mais il est possible d’optimiser encore le système. En effet, les périodes de fonctionnement en 
mode PFC TFC sont limitées par les quantités d’énergie transférées par l’échangeur à plaque, et 
définies selon la formule tirée des équations 6.20 et 6.21 : 
 𝑄𝑒𝑐ℎ = 𝜀 × 𝑀𝐻𝑋𝑃𝐶𝑝𝑒𝑎𝑢(𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝) (7.2) 
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Or, plusieurs solutions existent afin d’augmenter la valeur de 𝑄𝑒𝑐ℎ : 
- Diminuer la valeur de 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝, mais cela nécessite d’augmenter le débit des ventilateurs des 
cellules, et donc leurs consommations. De plus, l’impact sur les besoins annuels resterait 
limité : la différence de température moyenne entre 𝑇𝑤𝑎𝑖 et 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝 étant seulement de 
2.54°C, ce qui est déjà très faible [27]. 
- Augmenter le débit 𝑀𝑀𝐻𝑋𝑃 et la température 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡. Cette solution est plus complexe à 
mettre en place, car 𝑀𝐻𝑋𝑃 a pour valeur maximale 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝, qui est définie par le régulateur 
PID de l’armoire CRAH et permet de maintenir une température 𝑇𝐶𝑂 de 17°C. Une 
solution possible est donc d’augmenter la température dans la salle des serveurs 𝑇𝐶𝑂 et donc 
la température 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 (car 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 = 𝑇𝐶𝑂 − 7). Ce faisant, le débit 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 (correspondant au 
débit d’eau maximum de 𝑀𝐻𝑋𝑃), dans le circuit évaporateur, et la température de l’eau à la 
sortie de l’échangeur de l’armoire CRAH 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 augmentent. Cette action a donc pour effet 
d’accroitre la quantité d’énergie transférée 𝑄𝑒𝑐ℎ. En contre partie, la consommation de la 
pompe de circulation P1 augmente, ainsi que les besoins du ventilateur de l’armoire CRAH. 
En effet, la vitesse de ce dernier est modulée par un régulateur PID, afin d’assurer une 
température 𝑇𝐼𝐼𝑚𝑎𝑥 = 32°𝐶, or, avec l’augmentation de 𝑇𝐶𝑂, le débit nécessaire est plus 
important. 
Toutefois, c’est la seconde solution qui est retenue pour tenter d’optimiser encore le 
fonctionnement du système IWSE. Les chapitres suivants présentent donc l’impact énergétique 
provoqué par l’augmentation de la température 𝑇𝐶𝑂, lorsque celle-ci varie de 17°C à 24°C. 
7.8. Evolution du comportement du système IWSE en fonction 
de 𝑻𝑪𝑶 
Ce chapitre étudie l’influence de l’augmentation de la température dans la salle des serveurs 
informatiques 𝑇𝐶𝑂. Comme nous l’avons précisé au chapitre précédent, les consommations de 
certains composants du système de production de froid sont impactées : celles de la pompe de 
circulation P1, du ventilateur de l’armoire CRAH et de la PAC. Mais il est également nécessaire 
d’observer les variations du champ de température dans la salle informatique. En effet, le régulateur 
de l’armoire de ventilation a pour consigne de maintenir l’ensemble des équipements IT en dessous 
d’une valeur limite 𝑇𝑠𝑒𝑐𝑢 = 32°𝐶. Etant donné l’élévation de la température de l’air soufflé 𝑇𝐶𝑂, le 
débit du ventilateur augmente et modifie les écoulements et les transferts de chaleur dans l’allée 
froide. 
Les deux aspects, énergétique et CFD, sont donc traités pour l’ensemble des cas étudiés, de 
manière à s’assurer que les éventuels gains énergétiques ne dégradent pas les conditions de 
fonctionnement du datacenter.  
La Tableau 24 ci-dessous récapitule les configurations des 5 cas qui permettent d’évaluer 
l’influence de la température 𝑇𝐶𝑂 : 
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Symbole Description Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 
𝑇𝐶𝑂  Température d’air soufflé [°C] 17 18 20 22 24 
𝑇𝑠𝑒𝑡  Température de consigne pour 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝[°C] 10 11 13 15 17 
𝑇𝑃𝐴𝐶𝑠𝑒𝑡  Température de consigne de la PAC[°C] 10 10 10 10 10 
𝐶𝑡𝑟𝑙𝑡𝑜𝑢𝑟  Commande de la tour [%] 70% 70% 70% 70% 70% 
Tableau 24 : Configuration du système IWSE pour les 5 cas étudiés 
Les paramètres énoncés dans le Tableau 24 ci-dessus, résument les points de consigne fournis 
au système IWSE. La consigne de fonctionnement envoyée à la tour de refroidissement est 
constante (70%) quelque soit le cas. C’est une caractéristique du fonctionnement du système IWSE 
(chapitre 7.6). La consigne de température 𝑇𝑐ℎ𝑖𝑜 de la pompe à chaleur est fixée à 10°C, cette valeur 
permettant de maximiser son COP (chapitre 8.2). La température de l’air soufflé 𝑇𝐶𝑂 varie de 17°C 
à 24°C, et la température de consigne au circuit loop 𝑇𝑠𝑒𝑡 est déterminée par 𝑇𝑠𝑒𝑡 = 𝑇𝐶𝑂 − 7 
(chapitre 7.6). 
Dans un premier temps, nous analysons l’évolution des températures dans la salle informatique. 
Afin de caractériser les performances du système de distribution d’air en fonction de 𝑇𝐶𝑂, nous 
calculons et analysons les indicateurs de performance RCIhi, RCIlo, RTI et SHI. Leur étude permet 
de déterminer si le système est régulé de manière appropriée et si tous les équipements fonctionnent 
dans des conditions acceptables. 
7.8.1. Etude des champs de température en fonction de 𝑻𝑪𝑶 
La température de soufflage de l’air de refroidissement varie de 𝑇𝐶𝑂 = 17°𝐶 à 𝑇𝐶𝑂 = 24°𝐶. 
Le régulateur PID est chargé de maintenir le serveur le plus chaud (𝑇𝐼𝐼𝑚𝑎𝑥) à la température 𝑇𝑠𝑒𝑐𝑢 =
32°𝐶. Après la stabilisation de la consigne, les débits 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻 pour chaque cas sont constants. 
Comme la température 𝑇𝐶𝑂 ne varie pas au cours de l’année, les champs de température et les 
écoulements dans la salle des serveurs n’évoluent pas. Les résultats pour les cas 1, 3 et 5, sont 
présentés de manière graphique sur les Figure 130 ci-dessous : 
 
Cas 1 : 𝑻𝑪𝑶 = 𝟏𝟕°𝑪 
 
Cas 2 : 𝑻𝑪𝑶 = 𝟐𝟎°𝑪 
 
Cas 3 : 𝑻𝑪𝑶 = 𝟐𝟒°𝑪 
 
Figure 146 : Champs de température pour 3 valeurs de 𝑻𝑪𝑶 
Les Figure 146 présentent le résultat du champ de température au centre de l’allée froide selon 
un plan X3X2 (voir Figure 121). C’est donc la température de l’air qui alimente les serveurs 
informatiques (chapitre 7.2.4). 
Une première observation des trois champs de température ci-dessus, permet de constater 
l’apparition d’un front d’air froid qui s’élève et alimente les trois premières rangées de serveur. 
Toutefois, dans le cas 1, la température varie progressivement le long des 3 premières étagères, avec 
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un gradient de température ≈ 3°𝐶 entre les rangées 1 et 3, tandis que dans le cas 5, le gradient de 
température entre les serveurs les plus bas et ceux de la 3ème étagère n’est que de 1°C. Ce phénomène 
est lié à l’augmentation du débit qui doit « déplacer » de plus en plus le front froid vers la 4ème 
étagère afin de maintenir les serveurs dans de bonnes conditions de température. 
Pour les 3 champs de température, on note que les serveurs de la 4ème rangée sont alimentés 
par un air nettement plus chaud. Ceci est dû au fait qu’une partie de l’air des allées chaudes recircule 
vers l’allée froide et se mélange avec l’air issu de l’armoire CRAH, augmentant ainsi la température. 
De plus, avec l’augmentation de 𝑇𝐶𝑂, la température de l’air en sortie des serveurs, qui retourne 
vers l’allée froide est de plus en plus élevée. Elle atteint 42°C dans le cas 5, au niveau du plafond. 
Les phénomènes décrits sont visibles sur la Figure 147 (a) où les différentes courbes tracent les 
températures de l’air à l’entrée des équipements informatiques, classées par ordre croissant, pour 
les 5 cas. Les 4 dernières mesures de températures correspondent à l’air en entrée des serveurs de 
la 4ème rangée. On remarque que quelque soit la valeur de 𝑇𝐶𝑂, le système de groupe froid parvient 
à maintenir le serveur le plus chaud à une température 𝑇𝐼𝐼 = 𝑇𝑠𝑒𝑐𝑢 = 32°𝐶. Cela signifie que le 
ventilateur de l’armoire CRAH est correctement dimensionné et que le régulateur PID qui le 
contrôle est correctement paramétré.  
  
Figure 147 : (a) répartition des Température 𝑻𝑰𝑰 (b) évolution du débit 𝑴𝑪𝑹𝑨𝑯 et de 𝑹𝑻𝑰 
A partir des résultats des calculs, le modèle POD prédit également des indicateurs de 
performance pour le SDA. Concernant l’indicateur 𝑅𝐶𝐼ℎ𝑖, qui caractérise le niveau de risque lié à 
des températures d’air élevées, celui-ci est presque constant (𝑅𝐶𝐼ℎ𝑖 = 88% pour 𝑇𝐶𝑂 = 17°𝐶 et 
𝑅𝐶𝐼ℎ𝑖 = 89% pour 𝑇𝐶𝑂 = 24°𝐶). Selon Cho et al [21], ces valeurs sont acceptables et les serveurs 
n’encourent pas de risque majeur de surchauffe, quelle que soit la température 𝑇𝐶𝑂. 
L’indicateur 𝑅𝐶𝐼𝑙𝑜, augmente de 86% à 100% à partir de 𝑇𝐶𝑂 = 20°𝐶. En effet, c’est à cette 
valeur de 𝑇𝐶𝑂 que tous les équipements sont alimentés avec un air froid dont la température est 
supérieure au minimum recommandé par l’ASHRAE [15].  
Selon les résultats de ces deux indicateurs de « sécurité », il est possible d’affirmer que les 
serveurs informatiques n’encourent pas de risque lié à la température de l’air. Quel que soit la valeur 
de 𝑇𝐶𝑂, le couple ventilateur, régulateur PID, parvient à maintenir des conditions de 
fonctionnement adaptées. 
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Finalement, au chapitre 7.4.1 nous avons identifié la présence de phénomènes de recirculation 
d’air chaud lorsque la température 𝑇𝐶𝑂 est de 17°C. L’indicateur 𝑅𝑇𝐼 est alors de 108%, et les 
coefficients 𝑆𝐻𝐼 des serveurs augmentent en fonction de leurs hauteurs dans le rack. Or, en 
augmentant 𝑇𝐶𝑂, le débit d’air 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻 s’accroit de manière presque linéaire (Figure 147), tandis que 
le coefficient RTI diminue de 108% à 85%. Ainsi, lorsque le système fonctionne à une température 
élevée, l’air froid fourni par le SDA a tendance à by-passer les serveurs et à retourner directement 
vers l’armoire de ventilation. La présence du phénomène de « by-pass » est confirmée par 
l’évolution du coefficient SHI du serveur le plus chaud qui diminue de 0.43 à 0.28 lorsque 𝑇𝐶𝑂 
augmente de 17°C à24°C. 
Les résultats des calculs de températures dans la salle informatique nous permettent de tirer 2 
conclusions : 
 Le système de production de froid est capable de faire fonctionner les serveurs 
informatiques en toute sécurité pour des températures de soufflage variant de 17°C à 24°C. 
 Les performances du SDA évolues en fonction de 𝑇𝐶𝑂 : plus la température augmente, plus 
le débit 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻 augmente, et plus l’air froid a tendance à by-passer les serveurs 
informatiques. Toutefois ces évolutions n’ont pas d’influence sur la sécurité de 
fonctionnement de l’installation. 
L’observation des champs de températures et des indicateur à permis de s’assurer que le groupe 
froid remplissait sont rôle. Il est maintenant possible d’étudier l’évolution du comportement du 
système, et de ses consommations en fonction des 5 cas. 
7.8.2. Etude de la répartition des modes de fonctionnement IWSE 
Comme il a été précisé dans l’introduction de ce chapitre, l’intérêt d’élever progressivement la 
température 𝑇𝐶𝑂, est de pouvoir augmenter le débit 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝, ainsi que la température 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡, afin de 
maximiser les transferts de chaleur réalisés par l’échangeur à plaques. Ce faisant, la quantité 
d’énergie qui reste à transférer par la PAC est très limitée et ses consommations baissent. Les Figure 
148 etFigure 149 permettent de comprendre l’évolution des températures et des débits du système 
en fonction de 𝑇𝐶𝑂 : 
 
Figure 148 : évolution de 𝜺𝑯𝑿 en fonction de 𝑻𝑪𝑶 
 
Figure 149 : 𝑴𝒍𝒐𝒐𝒑, 𝑻𝒔𝒖𝒎𝒑, 𝑻𝒄𝒉𝒉𝒐𝒕 en fonction de 
𝑻𝑪𝑶 
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Dans un premier temps, et comme nous l’avons vu au chapitre précédent, l’accroissement de 
𝑇𝐶𝑂, entraine une hausse de température dans la salle informatique et notamment de la température 
de l’air extrait 𝑇𝑐𝑖. La température de l’eau de refroidissement qui traverse l’échangeur de l’armoire 
de ventilation suit donc cette tendance et 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 augmente (Figure 148), tandis que celle de la cuve 
de la tour de refroidissement 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝 se maintient. Il en résulte une capacité de transfert d’énergie 
accrue dans l’échangeur à plaques. 
Cependant, afin de maintenir les serveurs informatiques dans de bonnes conditions, le 
ventilateur CRAH augmente son débit, et fait chuter l’efficacité 𝜀𝐻𝑋 de l’échangeur air/eau Figure 
148. Afin de maintenir 𝑇𝐶𝑂 à la température voulue, le régulateur PID du circuit « loop », augmente 
donc sensiblement le débit 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝. Cet accroissement est faible, de l’ordre de 6% (ou 134kg/h), 
entre les cas 1 et 5. Toutefois, 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 étant le débit « limitant » dans l’échangeur à plaques, cela 
augmente la capacité de tranfert 𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝𝐶𝑝𝑒𝑎𝑢 (équation 6.20). La Figure 150 ci-dessous 
permet de visualiser l’évolution des échanges de chaleur en fonction des cas et sur une année 
complète : 
 
Figure 150 : Transfert d’énergie en fonction de 𝑻𝑪𝑶 
La Figure 150 montre une nette augmentation de l’énergie totale transmise par l’échangeur à 
plaques (représenté par les surfaces de couleur), lorsque la température 𝑇𝐶𝑂 augmente. En effet, 
l’énergie moyenne transférée au cours de l’année pour 𝑇𝐶𝑂 = 17°𝐶 est de 𝑄𝑒𝑐ℎ17 = 25𝑘𝑊, tandis 
que pour une température de 𝑇𝐶𝑂 = 24°𝐶, elle est de 𝑄𝑒𝑐ℎ24 = 33𝑘𝑊, soit une augmentation 
annuelle de 24%. Ce phénomène est dû à l’augmentation progressive de 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 et 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝, en 
fonction de la température 𝑇𝐶𝑂. 
Mais l’aspect le plus intéressant, est que cette augmentation des transferts n’est pas 
uniformément répartie au cours de l’année. L’accroissement des échanges intervient 
essentiellement durant la période d’été lorsqu’habituellement la PAC est la plus sollicitée. Durant 
cette saison, la chaleur transférée par l’échangeur atteint en moyenne 𝑄𝑒𝑐ℎ24 = 29𝑘𝑊 lorsque 
𝑇𝐶𝑂 = 24°𝐶, alors qu’elle atteint 𝑄𝑒𝑐ℎ17 = 15𝑘𝑊 avec 𝑇𝐶𝑂 = 17°𝐶, soit une augmentation de 
48%. Or ce phénomène favorise grandement le déclenchement des modes de free-cooling total 
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(TFC) et free-cooling partiel (PFC). La répartition annuelle cas par cas du mode TFC est 
schématisée sur la Figure 151 ci-dessous : 
 
Figure 151 : % utilisation du mode TFC 
En période hivernale, l’augmentation de la température 𝑇𝐶𝑂, impacte fortement le 
fonctionnement du système IWSE. En effet, le temps passé en mode free-coling est de plus en plus 
important au fur et à mesure que 𝑇𝐶𝑂 s’accroit, et atteint finalement 100% lorsque 𝑇𝐶𝑂 = 24°𝐶. 
Ainsi, grâce à l’augmentation de 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 et de 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝, le système parvient de plus en plus souvent à 
transférer la totalité de la quantité de chaleur produite par les serveurs informatiques. 
En période de mi-saison (Printemps et Automne), le nombre d’opération TFC augmente 
également fortement et passe de 11% pour 𝑇𝐶𝑂 = 17°𝐶, à 77% pour 𝑇𝐶𝑂 = 24°𝐶. Le reste du 
temps, le système fonctionne en mode PFC. On note également que le mode free-cooling partiel 
est plus performant, puisque la charge de la PAC diminue de 𝑃𝐿𝑅 = 0,19 à 𝑃𝐿𝑅 = 0,02. 
Finalement en période estivale, lorsque la température de l’eau dans la cuve de refroidissement 
est la plus élevée, les transferts thermiques dans l’échangeur sont au plus bas. Toutefois, le système 
parvient à fonctionner sans l’aide de la PAC 20% du temps. Les opérations restantes sont réalisées 
en PFC et la pompe à chaleur est une fois de plus grandement déchargée avec un 𝑃𝐿𝑅 = 0,14 
lorsque 𝑇𝐶𝑂 = 24°𝐶, alors que le taux de charge est de 𝑃𝐿𝑅 = 0,41 lorsque 𝑇𝐶𝑂 = 24°𝐶. 
Les différences de comportement du système IWSE, observées en augmentant la température 
de soufflage 𝑇𝐶𝑂 sont très importantes et ont de très grandes conséquences sur les consommations 
d’énergie. D’une part le groupe froid fonctionne de plus en plus en mode TFC et la pompe à 
chaleur peut être éteinte durant une saison complète lorsque 𝑇𝐶𝑂 = 24°𝐶. D’autre part, le mode 
PFC est considérablement optimisé avec des taux de charge 𝑃𝐿𝑅 très bas lorsque celui-ci est activé. 
Toutefois, comme nous l’avons vu au chapitre 7.7.3, l’augmentation de 𝑇𝐶𝑂, entraîne également un 
accroissement du débit d’air 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻 généré par le ventilateur. Sa consommation électrique 
augmente donc en conséquence. C’est pourquoi au chapitre suivant nous étudions l’impact 
énergétique global des variations de 𝑇𝐶𝑂 . 
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7.8.3. Etude de l’impact énergétique de l’augmentation de 𝑻𝑪𝑶 
L’augmentation de 𝑇𝐶𝑂 possède un fort impact sur le fonctionnement de la pompe à chaleur 
du système de production de froid. Lorsque 𝑇𝐶𝑂 = 24°𝐶, celle-ci est considérablement déchargée 
tout au long de l’année, et ses consommations chutent. Cependant, deux autres éléments du 
système sont également impactés par la modification de la consigne 𝑇𝐶𝑂 : le ventilateur de l’armoire 
CRAH, qui doit augmenter sa vitesse afin de maintenir les serveurs à une température inférieure à 
𝑇𝑠𝑒𝑐𝑢et la pompe P1 du circuit loop qui accroit le débit 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝. La Figure 152 ci-dessous affiche les 
résultats des consommations annuelles du groupe froid en fonction de 𝑇𝐶𝑂 et en détaillant l’énergie 
requise par chaque composant : 
 
Figure 152 : Bilan de consommation annuelle en fonction de 𝑻𝑪𝑶 
Sur la Figure 152 ci-dessus, seules les consommations de la tour de refroidissement et de la 
pompe de circulation P2 sont constantes. En effet, le principe même de régulation IWSE, impose 
à la tour de fonctionner en permanence à 70% de sa capacité maximale tout au long de l’année. De 
même, la consigne de débit fournies à la pompe P2 est constante et égale à 𝑀𝑐𝑜 = 3000 𝑘𝑔/ℎ. Sa 
consommation électrique est donc stable quel que soit le cas. D’une manière générale, le 
comportement des composants hydrauliques situés du côté condenseur de la PAC ne varie pas en 
fonction de la température de soufflage 𝑇𝐶𝑂. 
Concernant la pompe de circulation P1 du circuit loop, on note une faible augmentation de sa 
consommation, liée à l’accroissement du débit 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝. Toutefois celui-ci est très limité (de l’ordre 
de 2%), entre les cas 𝑇𝐶𝑂 = 17°𝐶 et 𝑇𝐶𝑂 = 24°𝐶. De plus les besoins annuels de P1 ne 
représentent que 4% des besoins totaux. 
Les deux composants les plus impactant en termes de consommation électrique du système 
sont donc la pompe à chaleur et le ventilateur de l’armoire CRAH. Concernant la PAC, on observe 
une très forte diminution de ses consommations en fonction de la température 𝑇𝐶𝑂. Comme 
l’indique la Figure 152, plus 𝑇𝐶𝑂 est élevée, plus le pourcentage de temps passé en mode TFC est 
important. La pompe à chaleur est donc éteinte durant de plus grandes périodes au cours de l’année. 
De plus, le reste du temps, le système fonctionne en mode PFC et la charge thermique restante à 
évacuer par la pompe à chaleur est très faible. En comparant les fonctionnements de la machine 
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entre les cas 1 et 5 (𝑇𝐶𝑂 = 17°𝐶, 𝑇𝐶𝑂 = 24°𝐶), il apparait que le COP moyen annuel diminue de 
4,91 à 3,61. Ce phénomène est dû à l’allégement de la charge moyenne, qui dégrade le 
fonctionnement de la PAC, avec un 𝑃𝐿𝑅 moyen qui passe de 0.23 à 0.11. Toutefois, malgré cette 
baisse de performance, des économies d’énergie annuelles de l’ordre de 74% sont réalisées sur ce 
poste. 
Toutefois, cette très forte diminution des besoins électriques de la pompe à chaleur est en 
grande partie compensée par l’augmentation des consommations du ventilateur de l’armoire 
CRAH. En effet comme nous l’avons vu au chapitre 7.8.1, afin de maintenir l’ensemble du parc 
informatique en dessous de la température 𝑇𝑠𝑒𝑐𝑢, le régulateur augmente le débit du ventilateur 
lorsque 𝑇𝐶𝑂 s’accroit. Or les consommations de cet équipement ne varient pas linéairement en 
fonction de la vitesse de l’air, mais sont régies par l’équation 6.32. Entre les cas 1 et 5, on note donc 
une augmentation de la consommation électrique du ventilateur de l’ordre de 54%. 
La baisse des besoins de la PAC, combinée à l’accroissement de ceux du ventilateur génèrent 
tout de même une économie d’énergie au niveau de l’installation. Toutefois, celle-ci est moindre 
que celle que l’on aurait pu espérer, et la variation de la température 𝑇𝐶𝑂 de 17°C à 24°C entraine 
une réduction de la consommation totale de l’installation de l’ordre de 9%. De plus, cette baisse 
des besoins n’évolue pas de manière linéaire avec l’augmentation de 𝑇𝐶𝑂. En effet il est de plus en 
plus difficile de gagner des heures de fonctionnement en mode TFC en augmentant la température, 
tandis que le débit et donc la consommation du ventilateur augmentent très fortement. Il est 
probable (mais pas vérifié) que la simulation du fonctionnement du système avec 𝑇𝐶𝑂 = 26°𝐶 
aurait prédit un besoin énergétique supérieur à celui du Cas 5. 
Afin de mieux comprendre la manière dont s’effectue la répartition de la consommation 
d’énergie au cours de l’année, on définit l’indicateur 𝐻𝐴𝑂𝐶𝑚𝑜𝑑𝑒 de la manière suivante : 
 𝐻𝐴𝑂𝐶𝑚𝑜𝑑𝑒 =
∑ (𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒)𝑚𝑜𝑑𝑒
𝑁𝑏ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒
𝑡=1
𝑁𝑏ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑚𝑜𝑑𝑒
 (7.3) 
Cet indicateur représente le « coût » énergétique horaire moyen (Hourly Avergae Opération 
Cost HAOC) de l’installation sur une période de temps définie (𝑁𝑏ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒) et pour un mode de 
fonctionnement donné. Dans l’équation 7.3, (𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒)𝑚𝑜𝑑𝑒 est la puissance totale absorbée par 
tous les équipements lorsque le système fonctionne dans l’un des modes. Le tableau ci-dessous 
fournit la valeur des indicateurs pour les différentes températures 𝑇𝑐𝑜. 
 Tco [°C] 
 
Cas 1 
17.00 
Cas 2 
18.00 
Cas 3 
20.00 
Cas 4 
22.00 
Cas 5 
24.00 
𝑯𝑨𝑶𝑪𝑻𝑭𝑪 [kW] 3.78 4.00 4.24 4.50 4.78 
𝑯𝑨𝑶𝑪𝑷𝑭𝑪 [kW] 6.17 6.26 6.26 6.29 6.29 
𝑯𝑨𝑶𝑪𝑵𝑶𝑹𝑴𝑨𝑳𝑬 
[kW] 
9.83 10.42 10.58   
Tableau 25 : Valeurs des indicateurs HAOC en fonction de 𝑻𝑪𝑶 
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D’après le tableau, on note que le « coût » moyen de fonctionnement du mode TFC augmente 
en fonction de la température 𝑇𝐶𝑂, tandis que celui du mode PFC reste à peu près stable. En effet, 
concernant le fonctionnement en free-cooling total, seule la puissance absorbée par le ventilateur 
varie et augmente, ce qui pénalise le résultat. En revanche, concernant le mode PFC, la diminution 
de la consommation de la PAC est compensée par l’accroissement de celle du ventilateur et la 
puissance requise n’est pas impactée. Ces résultats indiquent que quelle que soit la température 𝑇𝐶𝑂, 
il est préférable de faire fonctionner le système en mode TFC. Toutefois, lorsque les conditions le 
permettent et que le système fonctionne en free cooling, il serait préférable de sélectionner une 
valeur de 𝑇𝐶𝑂 basse. Le Tableau ci-dessous récapitule les puissances moyennes requises par mois 
pour les 5 cas. Les cellules sont colorées avec un dégradé de gris, ce qui permet d’identifier 
visuellement les valeurs des besoins : 
 Température Tco [°C] 
 17.00 18.00 20.00 22.00 24.00 
Janvier 4.33 4.35 4.30 4.49 4.77 
Février 4.36 4.37 4.33 4.50 4.77 
Mars 4.75 4.68 4.47 4.53 4.77 
Avril 5.31 5.23 4.92 4.79 4.86 
Mai 6.14 6.08 5.70 5.38 5.20 
Juin 6.89 6.86 6.47 6.05 5.70 
Juillet 7.44 7.42 7.06 6.71 6.34 
Août 7.36 7.35 6.99 6.63 6.25 
Septembre 6.91 6.88 6.54 6.14 5.74 
Octobre 6.15 6.07 5.62 5.27 5.10 
Novembre 4.95 4.84 4.58 4.58 4.78 
Décembre 4.51 4.51 4.40 4.52 4.77 
Tableau 26 : puissance moyenne du groupe froid en fonction de 𝑻𝑪𝑶 
En observant ces résultats, il apparait que le système fonctionne de manière plus efficace durant 
les périodes d’hiver, lorsque la température de l’air soufflé est aux alentours de 20°C. Pour cette 
valeur de 𝑇𝐶𝑂, le système fonctionne à 88% en mode TFC durant cette période, cependant, celui-
ci étant moins couteux en terme d’énergie que pour Tco=24°C, la puissance moyenne requise est 
inférieure. Au fur et à mesure de l’année lorsque la température extérieure augmente, les échanges 
de chaleur à travers l’échangeur diminuent, et la configuration qui absorbe le moins d’énergie en 
période d’estival est celle du cas 5. 
7.8.4. Conclusion et piste d’amélioration 
Du point de vue des serveurs informatiques, l’augmentation de la température de l’air soufflé 
dans la salle, ne pose pas de problème majeur. En effet, le débit d’air étant contrôlé par un 
régulateur PID en fonction de la température du serveur le plus chaud, les équipements 
informatiques n’encourent pas de risque de surchauffe quelle que soit la valeur de 𝑇𝐶𝑂. 
D’un point de vue énergétique, et en observant le comportement des groupes froids, 
l’augmentation de la température 𝑇𝐶𝑂 permet d’accroitre significativement la quantité de chaleur 
transféré dans l’échangeur à plaques (de l’ordre de 24%). Ce faisant, le système réalise de plus en 
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plus d’opération TFC et la charge de la pompe à chaleur se trouve nettement réduite. De cette 
façon, en augmentant la température de l’air soufflé à 24°C, on économise jusqu’à 75% sur la 
consommation de la PAC. Cependant, afin de maintenir les serveurs à une température acceptable, 
le ventilateur accroit son débit et sa consommation augmente de 56%. Ainsi, l’économie réalisée 
sur les besoins totaux du data center est seulement de l’ordre de 9%. 
7.9. Etude de l’intégration d’une régulation adaptative dans le 
groupe froid 
Afin de diminuer encore les consommations du système, un nouveau principe de régulation est 
proposé. Il permet de maximiser les opérations TFC tout au long de l’année, tout en adaptant la 
température de consigne 𝑇𝐶𝑂, de manière à obtenir en permanence le meilleur indice 𝐻𝐴𝑂𝐶𝑊𝑆𝐸. 
La description et l’étude du fonctionnement de cette nouvelle régulation nommée TACS 
(Temperature Adaptive Control Strategy) fait l’objet du chapitre suivant. 
7.9.1. Présentation du système TACS (Temperature Adaptive Control 
Strategy) 
La régulation que nous proposons permet d’optimiser le fonctionnement du système en 
agissant uniquement sur le débit et la température de l’eau qui entre dans le « côté chaud » de 
l’échangeur à plaques. La Figure 153 ci-dessous est un détail du schéma de principe Figure 134, qui 
représente le circuit loop de l’eau de refroidissement : 
 
Figure 153 : zoom du schéma de principe sur le circuit loop 
Lorsque le système fonctionne en mode PFC et en mode Normal, le système TACS se 
comporte comme une régulation IWSE classique avec Tco=24°C. C’est lors des opérations en 
mode TFC que le comportement diffère. Dans ce chapitre, nous nous placerons donc dans un cas 
de fonctionnement en free-cooling total, où la PAC est court-circuitée et où 𝑇𝑐ℎ𝑖𝑖 = 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 (Figure 
153). 
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Jusqu’à présent, la régulation du groupe froid équipé du système de free-cooling à eau, était 
conçue pour maintenir une température 𝑇𝐶𝑂 constante. Pour ce faire, le débit 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 est maintenu 
constant, et la température 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 est régulée par la vanne 3 voies V2. Ainsi, lors d’une opération 
TFC, le système by-pass une partie de l’eau chaude provenant de l’armoire CRAH, en la faisant 
transiter par le bras de by-pass (𝑀𝑏𝑝), de manière à maintenir la température 𝑇𝑠𝑒𝑡 dans le circuit 
loop. Nous rappelons que la quantité d’énergie transférée par l’échangeur est calculée de la manière 
suivante : 
 𝑄𝑒𝑐ℎ = 𝜀 × 𝑀𝐻𝑋𝑃𝐶𝑝𝑒𝑎𝑢(𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝) (7.4) 
Dans le chapitre précédent et avec le système IWSE, nous cherchons à maximiser l’échange 
𝑄𝑒𝑐ℎ, en augmentant le plus possible le gradient de température 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝 (équation 7.4) de 
manière à maximiser l’utilisation des modes TFC et PFC. Pour ce faire, la température de consigne 
d’air froid 𝑇𝐶𝑂 est augmentée au maximum à 24°C. Dans ces conditions, on observe une 
augmentation du débit 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 contrôlé par le régulateur PID du circuit évaporateur, et de la 
température 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 en sortie de l’armoire CRAH. Le principal avantage de cette configuration, est 
que le régulateur IWSE peut faire varier le débit 𝑀𝐻𝑋𝑃 de 0 à 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝, à l’aide de la vanne 3 voies 
V2, afin de maintenir 𝑇𝑐ℎ𝑖𝑖 = 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 = 𝑇𝑠𝑒𝑡 tout en maximisant les transferts de chaleur via 
l’échangeur. En revanche, l’inconvénient majeur est que le ventilateur de l’armoire CRAH doit 
augmenter fortement son débit afin de maintenir les serveurs en sécurité, ce qui accroit donc ses 
consommations. 
Avec la régulation TACS, l’approche est radicalement différente, puisque l’on cherche à 
optimiser les transferts d’énergie en maximisant la valeur du débit 𝑀𝐻𝑋𝑃 (équation 7.4). Sa mise en 
place se déroule de la manière suivante : 
1- Une gamme de température dans laquelle 𝑇𝐶𝑂 peut varier est définie. Dans le cas présent 
𝑇𝐶𝑂 ∈ [16°𝐶, 24°𝐶]. 
2- A partir de ces valeurs, on détermine une plage de température pour l’eau du circuit de 
refroidissement « loop » qui entre dans l’armoire CRAH. Dans les chapitres précédents, 
nous avons vu qu’il est nécessaire d’assurer un gradient de température minimum de 7°C 
entre 𝑇𝐶𝑂 et 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 chapitre7.4. L’intervalle de température sélectionné est donc le suivant : 
𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 ∈ [9°𝐶, 17°𝐶] 
3- Concernant le pilotage de la vanne V2, le régulateur TACS redirige 100% du débit 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 
vers l’échangeur, tant que la température 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 est supérieure au minimum autorisé (9°C). 
Si le système détecte une valeur inférieure, une partie du débit d’eau chaude 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 
provenant de l’armoire CRAH est mélangée grâce à V2 et au bras de by-pass afin de 
maintenir le circuit à la température minimum (9°C). 
4- Finalement, le régulateur détermine la valeur de la température de consigne 𝑇𝐶𝑂, à partir de 
la mesure de 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 réalisée à chaque itération, telle que 𝑇𝐶𝑂 = 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 + 7°𝐶. 
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Le logigramme Figure 154 décrit l’algorithme du régulateur TACS. Ce dernier est programmé 
en fortran, puis compilé et intégré sous forme de type (*.dll) dans les simulations TRNSYS : 
 
Figure 154 : Algorithme du régulateur TACS 
Sur le logigramme ci-dessus, les variables indiquées en bleu sont des paramètres du programme 
fixés par l’utilisateur. 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝𝑚𝑖𝑛 = 9°𝐶 et 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝𝑚𝑎𝑥 = 17°𝐶 définissent les bornes de l’intervalle de 
température dans lequel peut varier 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝. Les températures minium et maximum de l’air froid 
soufflé acceptable par les serveurs, sont naturellement définies par les relations 𝑇𝐶𝑂𝑚𝑎𝑥 =
𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝𝑚𝑎𝑥 + 7, et 𝑇𝐶𝑂𝑚𝑖𝑛 = 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝𝑖𝑛 + 7. Finalement, 𝑇𝑐ℎ𝑖𝑜 correspond à la température de 
consigne de la pompe à chaleur, et celle-ci est fixée à sa valeur maximum (10°C). 
Les variables en orange sont des « valeurs » acquises par le régulateur, dont les points de mesure 
sont décrits Figure 134, et dont les valeurs sont mises à jour à chaque itération du logiciel. 
Finalement les variables en vert sont les consignes envoyées par le régulateur aux différents 
équipements qu’il contrôle : l’allumage de PAC 𝐶𝑡𝑟𝑙𝑃𝐴𝐶, la température de consigne 𝑇𝐶𝑂 et le taux 
d’ouverture des vannes 3 voies 1, 2 et 3 𝑉3𝑉1, 𝑉3𝑉2, 𝑉3𝑉3. 
Les conditions 1, 2 et 3 déterminent le mode de fonctionnement du système TACS 
(respectivement TFC, PFC et Normale). Les fonctionnements en mode PFC et Normale sont les 
mêmes que pour le régulateur IWSE classique. Lorsque le système bascule en mode PFC, la 
condition 4 détermine le débit d’eau 𝑀𝐻𝑋𝑃, en agissant sur la consigne de la vanne de by-pass V2. 
Si la température de l’eau en sortie de l’échangeur à plaques est inférieure au minimum acceptable 
par le circuit « loop » 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝𝑚𝑖𝑛, le système recircule une partie de l’eau issue de l’armoire CRAH 
afin de maintenir 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 = 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝𝑚𝑖𝑛. Dans le cas contraire, l’ensemble du débit 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 est dirigé vers 
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l’échangeur de chaleur. Finalement, la condition 6 détermine la température de 𝑇𝐶𝑂, et s’assure que 
celle-ci ne descende pas en dessous de la température minimum acceptable 𝑇𝐶𝑂𝑚𝑖𝑛. 
L’algorithme présenté est implanté dans le modèle de groupe froid et remplace le régulateur 
IWSE mis en place. Il ne requière l’ajout d’aucun composant, mais deux modifications de 
« contrôle » sont apportées : la température 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 est mesurée dans le circuit, et une consigne de 
température 𝑇𝐶𝑂 est transmise au régulateur PID qui contrôle le débit 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝. 
Le chapitre suivant présente les résultats obtenus par la simulation du système sur une année 
climatique complète. 
7.9.2. Etude du fonctionnement et de l’impact énergétique du système TACS 
Le système TACS fonctionne en faisant varier tout au long de l’année les températures de l’eau 
dans le circuit de refroidissement 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝, et de l’air soufflé dans la salle informatique 𝑇𝐶𝑂, lorsque le 
système fonctionne en mode TFC. Il y a donc un impact à la fois sur le comportement du SDA 
dans la zone des serveurs, et sur le fonctionnement des composants du groupe froid. 
Impact du système TACS sur le comportement du SDA 
Concernant les performances du système de distribution d’air froid, le principe de régulation 
du débit d’air de l’armoire CRAH est indépendant et donc inchangé. Lorsque la température de 
l’air soufflé varie de 16°C à 24°C, les champs de température dans l’allée froide de la salle 
informatique sont donc les mêmes que ceux décrits au chapitre 7.8.1. Il est donc possible de 
considérer qu’à tout moment de l’année, les serveurs informatiques fonctionnent en toute sécurité. 
Les chapitres suivants s’attacheront donc à décrire l’évolution du fonctionnement des composants 
hydrauliques du système. 
Analyse des transferts d’énergie avec le régulateur TACS 
En observant les transferts d’énergie qui ont lieu dans l’échangeur de chaleur à plaques, et en 
les comparant à ceux du cas 5 (𝑇𝐶𝑂=24°C), il apparaît que ceux-ci sont égaux et répartis de la même 
manière en fonction des mois. De même, les deux cas possèdent le même nombre d’heures de 
fonctionnement en mode TFC et PFC ainsi qu’une répartition similaire tout au long de l’année. 
Toutefois, l’énergie n’est pas transférée de la même manière en fonction de la régulation, la Figure 
155 ci-dessous affiche l’évolution des écarts de température à l’entrée des circuits de l’échangeur, 
ainsi que les débits d’eau dans le circuit chaud 𝑀𝐻𝑋𝑃 pour les deux cas. Elle fait également 
apparaitre le pourcentage de temps passé en opération free-cooling : 
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Figure 155 : Opération TFC, Débit 𝑴𝑯𝑿 et écart de température (𝑻𝒄𝒉𝒉𝒐𝒕 − 𝑻𝒔𝒖𝒎𝒑) au cours de l’année 
Cas de la régulation IWSE avec 𝑇𝐶𝑂 = 24°𝐶 , 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 = 17°𝐶 : 
La température de l’eau chaude en sortie de l’armoire CRAH 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 est constante est très 
élevée. Il en résulte un gradient de température important aux bornes de l’échangeur entre 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 
et 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝 qui évolue en fonction de la température de l’eau dans la cuve de la tour de 
refroidissement. Cet écart entre les circuits chauds et froids facilite grandement les échanges de 
chaleur (équation 7.4). Ainsi, en période d’hiver, le gradient de température est élevé (23°C), et le 
débit d’eau 𝑀𝐻𝑋𝑃 nécéssaire pour transférer la totalité de l’énergie dissipée par les serveurs est faible 
(69% de 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝). Le reste du débit 𝑀𝑏𝑝 = 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 − 𝑀𝐻𝑋𝑃 circule par le bras de by-pass et se 
mélange avec l’eau refroidie afin de maintenir une température 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 = 17°𝐶. 
Au fur et à mesure des saisons, la température de l’eau dans la cuve de la tour de refroidissement 
𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝 augmente, et le delta de température aux bornes de l’échangeur diminue jusqu’à atteindre 
13°C en été. Durant cette saison, le système augmente le débit 𝑀𝐻𝑋𝑃 jusqu’à sa valeur 
maximum 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 dans les périodes les plus chaudes, afin de maximiser les échanges de chaleur. 
Durant une partie de l’été (20% du temps), cela permet d’évacuer la totalité de l’énergie, mais pour 
les 80% restant, le système passe en mode PFC et la PAC se charge de transférer les calories 
restantes. 
Ce mode de régulation permet au système de transférer un maximum d’énergie durant l’année, 
en maintenant un débit 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 et une température 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 stable, de manière à produire un air froid 
constant à 𝑇𝐶𝑂 = 24°𝐶. 
Cas de la régulation TACS 
Contrairement au système IWSE, le régulateur TACS cherche à maximiser le débit d’eau 𝑀𝐻𝑋𝑃 
dans l’échangeur à plaques. Ainsi, à l’exception de quelques heures durant les périodes très froides 
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de l’année où le système court circuite une partie de l’eau issue de l’armoire CRAH afin de maintenir 
𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 au dessus de la température limite 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝𝑚𝑖𝑛, 100% du débit 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 est dirigé vers l’échangeur 
à plaques. Cela se caractérise sur la Figure 155 par un débit 𝑀𝐻𝑋𝑃 nettement plus élevé, qui évolue 
entre la valeur minimale de 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 lorsque 𝑇𝐶𝑂 = 17°𝐶 et la valeur maximale quand 𝑇𝐶𝑂 = 24°𝐶. 
Concernant la température 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝, celle-ci est mobile dans l’intervalle [𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝𝑚𝑖𝑛 = 6°𝐶,𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝𝑚𝑎𝑥 =
17°𝐶], et suit le profil de la température de l’eau dans la cuve de la tour de refroidissement. La 
température 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 en sortie de l’échangeur CRAH avec la régulation TACS est donc elle aussi 
variable et inférieure ou égale à celle obtenue avec le système IWSE. De ce fait 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 est bien plus 
basse et le gradient de température entre 𝑇𝑐ℎℎ𝑜𝑡 et 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝 est inférieur. Pour mieux comprendre ce 
comportement « dynamique » du système, la Figure 156 : Evolution annuelle des températures 𝑻𝑪𝑶, 
𝑻𝒍𝒐𝒐𝒑 et 𝑻𝒔𝒖𝒎𝒑 présente le comportement du système pour 12 journées moyennes correspondant 
aux 12 mois de l’année : 
 
Figure 156 : Evolution annuelle des températures 𝑻𝑪𝑶, 𝑻𝒍𝒐𝒐𝒑 et 𝑻𝒔𝒖𝒎𝒑 
Pour chaque mois de l’année, l’évolution des températures est calculée pour une journée 
moyenne. Cela permet de mieux appréhender le comportement du système de régulation. La ligne 
en bleu avec les marqueurs « croix » représente l’évolution de la température sèche extérieure, tandis 
que la surface colorée est bornée par les valeurs mini et maxi. 
En hiver, la température de l’eau de refroidissement 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 suit l’évolution de celle de l’eau dans 
la cuve 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝. Ces températures étant basses durant cette saison, la température de l’air soufflé 
𝑇𝐶𝑂, de 7°C plus élevée, sera située dans le bas de la gamme de température acceptable [17°C,24°C]. 
Ceci permet de réaliser autant d’opérations free-cooling que le système IWSE (Figure 155) tout en 
ayant une température de soufflage plus basse, ce qui diminue les besoins du ventilateur de l’armoire 
CRAH. 
Durant le printemps, qui peut être considéré comme une phase transitoire, la température de 
l’eau dans la cuve 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝 augmente progressivement, accroissant également la température de l’eau 
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𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝. En réaction, le système PID du circuit « loop » augmente sensiblement 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝, afin de 
compenser l’inefficacité de l’échangeur air/eau (Figure 155). 
Finalement, durant la période estivale, lorsque 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝 devient trop élevée pour 
maintenir 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 < 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝𝑚𝑎𝑥, le système passe en mode PFC, et la pompe à chaleur assure le 
maintien de la température du circuit loop. Sur cette période, la température de consigne 𝑇𝐶𝑂 est 
principalement maintenue à 24°C et le débit 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 est à son maximum. Toutefois, pendant les 
mois d’été (juillet, aout, septembre), et dans la matinée ou dans la soirée, le système parvient à 
réaliser quelques opérations TFC en adoptant une température 𝑇𝐶𝑂 élevée. 
Le système TACS adopte donc un principe de régulation à l’inverse de celui de l’IWSE. Dans 
le cas « classique », c’est le débit d’eau traversant l’échangeur 𝑀𝐻𝑋𝑃 qui s’adapte, de manière à 
maintenir une température de consigne 𝑇𝐶𝑂 constante tout en maximisant les échanges de chaleur. 
Dans le système TACS, c’est la température du circuit 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝 et de l’air 𝑇𝐶𝑂 qui s’adapte en fonction 
du débit 𝑀𝐻𝑋𝑃. Or, ce dernier est fonction du débit 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝, régulé par le contrôleur PID qui assure 
la température 𝑇𝐶𝑂 de l’air à la sortie de l’armoire CRAH. Le régulateur effectue de faibles variations 
(6% d’écart entre le débit max et min), afin de compenser la perte d’efficacité de l’échangeur. Ce 
faisant, le système TACS permet de se placer en permanence dans la configuration optimale. Le 
débit d’eau dans le circuit de refroidissement varie très faiblement, et c’est la température 𝑇𝐶𝑂 de 
l’air froid soufflé qui s’adapte en fonction des conditions climatiques extérieures. La seule limite 
intervient lorsque 𝑇𝐶𝑂 = 𝑇𝐶𝑂𝑚𝑎𝑥 = 24°𝐶. A ce moment là, le système bascule en mode PFC et la 
pompe à chaleur achève le transfert d’énergie. 
Analyse des consommations d’énergie avec le régulateur TACS 
Grâce à la régulation TACS, le système réalise autant d’opération TFC et PFC qu’un système 
IWSE configuré pour assurer une température 𝑇𝐶𝑂 constante de 24°C. Toutefois, sa température 
de consigne 𝑇𝐶𝑂 évolutive permet de sélectionner en permanence le 𝐻𝐴𝑂𝐶𝑇𝐹𝐶 le plus bas et ainsi 
de réduire les consommations d’énergie en période hivernale. Le graphe ci-dessous présente les 
besoins totaux mensuels du système, pour les 5 cas étudiés avec une régulation IWSE et pour le 
cas TACS : 
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Figure 157 : répartition annuelle des consommations, selon les modes de régulation 
Comme nous l’avons vu au chapitre 7.8.3 et notamment au tableau Tableau 26, le système 
IWSE avec une température 𝑇𝐶𝑂 de 24°C, présente les plus mauvais résultats en période d’hiver 
(janvier, février, mars). Bien qu’il réalise de nombreuses heures en mode TFC, le ventilateur de 
l’armoire CRAH absorbe beaucoup d’énergie ce qui entraine une surconsommation. C’est donc le 
système TACS qui réalise le meilleur score en effectuant le maximum d’opération en free-cooling, 
tout en adaptant la température 𝑇𝐶𝑂 afin d’obtenir le meilleur indice 𝐻𝐴𝑂𝐶𝑇𝐹𝐶 et de limiter les 
consommations du ventilateur. 
En période de mi-saison, les consommations s’organisent par température. Le système qui 
possède la température de consigne 𝑇𝐶𝑂 la plus basse transfert le moins d’énergie via l’échangeur à 
plaques et devient le plus énergivore. Toutefois, la régulation TACS se distingue une fois de plus 
grâce aux opérations TFC avec une valeur de 𝑇𝐶𝑂 adaptée. 
Finalement, en période d’été, lorsque le fonctionnement en free-cooling est très réduit, les 
consommations de TACS rejoignent celles d’IWSE 𝑇𝐶𝑂=24°C. Les deux systèmes fonctionnent à 
la température maximale autorisée et réalisent 80% de leurs opérations en mode PFC. 
La régulation TACS permet donc d’économiser une quantité importante d’énergie en 
optimisant au maximum le compromis free-cooling / consommation du ventilateur CRAH. La 
Figure 158 ci-dessous présente les besoins annuels du système pour les 5 cas étudiés avec une 
régulation IWSE et pour le cas TACS : 
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Figure 158 : Bilan de consommation annuelle en fonction de 𝑻𝑪𝑶 
En comparant les résultats de IWSE=24°C et de TACS, on s’aperçoit que le seul poste de 
consommation qui évolue est celui du ventilateur de l’armoire CRAH. En effet, les deux systèmes 
réalisent autant d’opération PFC et TFC. De plus, lorsque le groupe froid fonctionne en free 
cooling partiel, les températures 𝑇𝐶𝑂 sont égales (24°C). Les deux systèmes auront donc exactement 
les mêmes consommations de pompe à chaleur. La principale différence réside donc dans 
l’optimisation du mode TFC et du débit du ventilateur CRAH au cours de l’année. Or, grâce à sa 
température 𝑇𝐶𝑂 mobile, la régulation TACS, permet une économie d’énergie de 15% par rapport 
à IWSE 𝑇𝐶𝑂=24°C soit une économie d’énergie totale de 8% sur l’ensemble des besoins du 
système. 
7.9.3. Conclusions sur le système de régulation adaptative TACS 
Concernant la sécurité des serveurs informatiques, la régulation de la température de l’air 
soufflé dans la salle ne pose pas de problème majeur. En effet, les températures d’air 𝑇𝐶𝑂 étant 
contenues dans un intervalle défini, les équipements informatiques n’encourent pas de risque de 
surchauffe tout au long de l’année. 
D’un point de vue énergétique, la régulation TACS ne permet pas de transférer plus d’énergie 
à l’aide de l’échangeur à plaques. Ainsi, le système se comporte de la même manière que le système 
IWSE avec 𝑇𝐶𝑂 = 24°𝐶 et le nombre d’opération TFC et PFC est le même pour les deux types de 
contrôle. De plus, les comportements sont tout à fait similaires lorsque le groupe froid fonctionne 
en free-cooling partiel : la température 𝑇𝐶𝑂 est à son maximum (24°C), et la PAC requiert la même 
quantité d’énergie. En réalité, la seule différence intervient lors des opérations TFC. Dans ces 
conditions, le système TACS transfert la totalité du débit 𝑀𝑙𝑜𝑜𝑝 vers l’échangeur eau/eau en vue 
de faire baisser au maximum la température 𝑇𝑙𝑜𝑜𝑝. Ce faisant, 𝑇𝐶𝑂 suit la même tendance, et les 
consommations du ventilateur de l’armoire CRAH sont considérablement diminuées. Finalement, 
il est intéressant de constater qu’un gain d’énergie significatif de 8% peut être réalisé simplement 
en optimisant le fonctionnement d’une installation.  
Toutefois, traditionnellement, la température de l’air soufflé dans les centres de calcul est 
constante et plutôt froide (de l’ordre de 16 à 19°C) [6] [7] [10]. La mise en place d’une consigne 
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variable doit donc implantée avec précaution et en utilisant des organes de régulation performants, 
capables d’assurer en permanence le fonctionnement des équipements IT dans de bonnes 
conditions.  
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En résumé et conclusion 
Ce chapitre présente l’optimisation énergétique d’un centre de calcul de taille moyenne 
(32kW) en utilisant des outils de simulation numérique. 
Dans un premier temps, nous détaillons la création d’un modèle transversal, capable 
de simuler le datacenter depuis les équipements du groupe de production d’air froid, 
jusqu’aux écoulements d’air et aux transferts de chaleur dans la salle informatique. 
Pour ce faire, nous utilisons le logiciel TRNSYS, couplé à un modèle d’ordre réduit de 
type POD programmé avec Matlab, qui estime les champs de températures dans la salle 
informatique. 
A partir du modèle obtenu, une régulation des systèmes de production de froid est mise 
en place, basée sur la température du serveur informatique le plus chaud. Ainsi, le 
fonctionnement de l’ensemble est optimal, et permet de minimiser les consommations du 
groupe froid, tout en maintenant les équipements IT dans un environnement adéquat.  
Afin de réaliser des économies d’énergie, nous proposons ensuite la mise en place d’un 
système de free-cooling à eau de type IWSE tout en maintenant les températures de 
consigne. Le fonctionnement du datacenter reste donc inchangé, mais l’Economiseur 
permet de diminuer les besoins de 17%. 
En observant le fonctionnement de ce groupe froid, il apparaît possible d’augmenter la 
performance du système, en faisant croitre la température de l’air soufflé 𝑻𝑪𝑶. En passant 
d’une valeur de 𝑻𝑪𝑶 = 𝟏𝟕°𝑪 à 𝑻𝑪𝑶 = 𝟐𝟒°𝑪, on parvient à économiser 74% de l’énergie 
absorbée par la PAC sur une année complète. Toutefois, cette augmentation de la 
température, entraine un accroissement du débit du ventilateur de l’armoire CRAH pour 
maintenir l’ensemble des serveurs à une température inférieure à 𝑻𝒔𝒆𝒄𝒖. Ainsi le gain sur la 
consommation totale du groupe froid avec 𝑻𝑪𝑶 = 𝟐𝟒°𝑪 est seulement de l’ordre de 9% 
comparé au fonctionnement avec 𝑻𝑪𝑶 = 𝟏𝟕°𝑪. 
Ces résultats nous amènent à proposer une méthode de régulation innovante nommée 
TACS, qui permet de faire varier la température de l’air soufflé en fonction des conditions 
climatiques extérieures. Ce nouveau système assure une nouvelle économie d’énergie de 
l’ordre de 17% par rapport à une régulation avec 𝑻𝑪𝑶 = 𝟏𝟕°𝑪 et de l’ordre de 43% par 
rapport au système « classique » initial. 
On démontre ainsi, qu’un modèle global de centre de calcul peut se révéler très utile, 
lorsqu’il s’agit de développer de nouveaux concepts de groupe froid, ou de régulateur. La 
simulation permettant de réaliser des tests sur les installations sans risquer d’endommager 
le matériel. Toutefois, les résultats obtenus sont « théoriques », et il serait intéressant de 
les appliquer dans le cas d’une installation réelle. 
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Conclusion générale et perspectives 
Comme en témoigne la croissance durant ces 15 dernières années de grandes sociétés telles que 
Facebook, Google, ou Amazon, les technologies numériques sont en pleine expansion. 
L’augmentation de la performance des équipements informatiques a permit aux grands acteurs du 
domaine de proposer de plus en plus de services. A titre d’exemple, la qualité et le débit des 
connexions à internet s’améliorent d’année en année et les espaces de stockage disponibles sont de 
plus en plus importants. Ainsi, de nos jours, nombre de nos données personnelles sont 
« virtualisées » et doivent être accessibles instantanément et à tout moment. Ces évolutions qui 
requièrent des puissances de calcul toujours plus importantes, sont rendues possibles grâce au 
développement massif des datacenters ou centres de calculs. Ces grandes infrastructures capables 
d’héberger plusieurs centaines d’équipements informatiques, fonctionnent en permanence 
24h/24h et 7j/7j de manière à assurer un service constant avec un niveau de fiabilité très élevé. 
Mais parallèlement, cette activité permanente des équipements informatiques génère de grandes 
quantités d’énergie qu’il est nécessaire d’évacuer. C’est pourquoi, ces installations sont équipées de 
groupes froids chargés de maintenir en permanence les serveurs dans un environnement thermique 
approprié. De ce fait, les datacenters possèdent souvent une efficacité réduite, et il n’est pas rare 
de voir des centres de calcul dans lesquels pour 1 kWh d’énergie utile consommé, 2kWh 
supplémentaires sont requis pour le fonctionnement des équipements annexes. 
L’optimisation des consommations du centre de calcul, nécessite tout d’abord une 
compréhension globale de la chaine de refroidissement depuis le serveur informatique jusqu’au 
système de production d’air. En effet le maintien des serveurs dans l’enveloppe de température 
appropriée fait intervenir de nombreux phénomènes physiques. Dans la salle informatique, l’air 
froid soufflé pour refroidir les équipements entraine des écoulements d’air turbulents ainsi que des 
transferts de chaleur difficiles à prédire. Les systèmes de distribution d’air sont donc souvent peu 
efficaces et la température de l’air soufflé par les armoires de ventilation correspond rarement à la 
température de l’air aspiré par les équipements informatiques. La performance du SDA influence 
donc directement les températures de consignes envoyées au groupe froid et par conséquence sa 
consommation d’énergie. 
De manière à optimiser les besoins énergétiques des centres de calcul, il convient donc d’étudier 
plus précisément leur fonctionnement. Cependant, en considérant la criticité et le niveau de fiabilité 
requis dans ces installations, il ne paraît pas envisageable de réaliser des études expérimentales qui 
risquerait de détériorer les composants. Dès lors, les ingénieurs et les chercheurs chargés de 
l’optimisation énergétique, ont recours à la simulation numérique, qui permet de tester de 
nombreux scénarios sans risquer d’endommager les équipements. 
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L’objectif de cette étude était donc de proposer des modèles numériques innovants qui 
permettent de prédire et d’analyser le comportement des centres de calcul. Puis, en exploitant ces 
modèles par le biais de simulations numériques, il s’agissait de proposer des solutions pertinentes 
afin de diminuer les consommations d’énergie liées au refroidissement des installations. 
La première partie de ce travail s’est attaché à étudier l’environnement thermique des serveurs 
informatiques, qui sont le cœur des centres de calcul. De manière à caractériser la performance des 
systèmes de distribution d’air, nous proposons d’utiliser le code de calcul Thétis développé au 
laboratoire I2M TREFLE. Les écoulements d’air sont décrits par les équations de Navier-Stokes 
incompressibles et un modèle de type LES est chargé de simuler les effets de la turbulence. Les 
transferts de chaleurs dans la salle sont modélisés par l’équation de l’énergie. Ces méthodes 
numériques sont validées en réalisant la simulation d’une convection turbulente mixte dans une 
cavité et en comparant les résultats obtenus aux résultats expérimentaux de la littérature. Cette 
étude confirme donc la capacité du code de CFD Thétis, à simuler les phénomènes physiques qui 
interviennent lors du refroidissement par des serveurs d’un datacenter. 
Une fois le modèle physique validé, une interface permettant de modéliser la géométrie de salle 
informatique est programmé à l’aide du logiciel ECOTECT. Ce module permet de schématiser la 
structure de la salle, de définir les conditions aux limites, et de concevoir le maillage nécessaire à sa 
simulation avec le code de calcul Thétis. Les capacités de cette nouvelle méthode sont ensuite 
vérifiées en reproduisant la simulation d’un centre de calcul de 250 serveurs informatiques. Les 
résultats obtenus indiquent que l’outil de modélisation numérique développé, permet de prédire les 
écoulements et les transferts de chaleur dans une salle informatique avec une précision acceptable. 
Grace à ce nouveau module, il est désormais possible de modéliser des salles informatiques aux 
géométries complexes, afin d’étudier et de simuler et d’optimiser le fonctionnement des système 
de distribution d’air.. 
A partir de ce modèle, l’étape suivante a consisté à concevoir un modèle de serveur 
informatique original, capable de reproduire le comportement des équipements de nouvelle 
génération. En effet, selon des études récentes, les serveurs de type « blade » installés dans les 
datacenter de hautes puissances possèdent un comportement atypique. La puissance thermique 
dégagée par leurs composants, évolue en fonction de la température de l’air qui les refroidit. 
Parallèlement, les ventilateurs chargés de leur refroidissement et contrôlés par des systèmes de 
régulation, adaptent leurs vitesses et leurs débits afin de maintenir les équipements en sécurité. Il 
en résulte une augmentation de la puissance absorbée, en fonction de la température de l’air. Afin 
de déterminer l’impact de ces nouveaux équipements, nous proposons donc un modèle spécifique 
intégrant le phénomène de fuite de courant des processeurs et le système de régulation de la 
température. Une simulation de type benchmark comportant un « serveur régulé » positionné dans 
un rack est réalisée. Les résultats obtenus confirment une dépendance entre la consommation 
optimale d’un centre de calcul et la température d’air sélectionnée pour l’environnement thermique 
des serveurs. Ce nouveaux modèle de serveurs « détaillé », programmé dans le cadre de cette étude 
permet d’estimer l’impact des serveurs de type « haute densité », sur les équipements de 
refroidissement. 
Mais de manière à prédire le fonctionnement de la chaine de froid dans son intégralité, il s’est 
avéré nécessaire de modéliser les équipements chargés d’évacuer la chaleur produite vers le milieu 
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extérieur. Pour ce faire, nous utilisons le logiciel de simulation dynamique TRNSYS, qui permet de 
simuler le comportement d’un groupe de production d’air froid sur une année climatique complète. 
Cependant, la performance du système de distribution d’air dans la salle informatique impacte 
fortement le fonctionnement et la configuration du groupe froid. Afin d’obtenir une vision globale 
du système, il est donc nécessaire de coupler la simulation CFD de la salle informatique réalisée 
avec le code de calcul Thétis, et le modèle de centrale de production d’air froid conçu avec 
TRNSYS. Or les ressources informatiques requises par le code de CFD ne sont pas compatibles 
avec la simulation d’un datacenter sur une année complète. Un modèle réduit de type POD de la 
salle informatique a été crée à partir des résultats des simulations numériques réalisé avec Thétis. A 
partir d’une base de résultats nommés Snapshots, Il permet d’interpoler rapidement et avec une 
bonne précision de champs de température. Ce modèle d’ordre réduit programmé à l’aide du 
logiciel Matlab est intégré au logiciel TRNSYS de manière à créer le modèle « transversal » d’un 
datacenter. A ce stade, nous disposons donc d’un outil original capable de simuler l’ensemble de la 
chaine de refroidissement d’un centre de calcul, depuis les serveurs informatiques, jusqu’aux 
équipements de production d’air froid. 
Dans la dernière partie de ce projet, nous avons exploité ce modèle numérique global afin 
d’optimiser les consommations d’énergie d’un centre de calcul d’une puissance de 32kW. La salle 
des serveurs comporte 32 équipements d’une puissance respective de 1kW, arrangés dans des racks 
disposés selon une configuration allée chaude / allée froide. Le groupe de production d’air froid 
est « classique » et comporte principalement une armoire de ventilation, une pompe à chaleur et 
une tour de refroidissement. Un modèle transversal du datacenter a été créé, et sa consommation 
a été calculée pour une année climatique typique complète. De manière à optimiser les besoins 
énergétique du système, nous avons proposé d’évaluer l’influence de la mise en place d’un 
economiseur à eau. Les résultats obtenus par simulation révèlent que le système IWSE permet de 
réaliser un gain de 27% sur les consommations électriques du groupe de production d’air froid. 
Cependant l’étude approfondie du comportement de l’economiseur met en évidence d’importantes 
sources d’inefficacité notamment lorsque le système opère avec une température d’air soufflé 
élevée. Nous proposons donc un nouveau type de régulation baptisé TACS, qui permet d’adapter 
le fonctionnement du système en fonction des conditions climatiques extérieures. Ce mode de 
contrôle permet ainsi d’optimiser en permanence les consommations d’énergie, tout en maintenant 
les serveurs informatiques dans l’enveloppe environnementale adéquate. Le gain d’énergie réalisé 
avec le système TACS est de l’ordre de 17% comparé à un système de régulation classique. 
En définitive, les travaux menés tout au long de ce projet, ont essentiellement permis de mettre 
en place des méthodes de modélisation originale, qui permettent de simuler entièrement la chaine 
de refroidissement d’un centre de calcul. L’optimisation des consommations d’un datacenter de 
32kW a permis de démontrer l’intérêt et les possibilités offertes par le modèle transversal. Mais de 
nombreux travaux restent à entreprendre afin de poursuivre ce projet et d’améliorer les modules 
programmés : 
- La modélisation d’un datacenter existant permettrait de « calibrer » les nombreuses hypothèses 
qui ont été faites durant la phase de modélisation. Cette étape permettrait de quantifier les erreurs 
générées par la simulation. 
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- En restant dans le cadre de l’optimisation du centre de calcul de 32kW, la création d’un ROM 
POD qui modélise un SDA équipé d’un système de cloisonnement d’allée, permettrait d’étudier 
l’influence de cette modification sur le comportement du système IWSE. 
- De la même manière, il serait intéressant de simuler le comportement de l’installation en 
remplaçant les serveurs informatique « classiques », par des serveurs de type « blade », possédant 
une puissance plus élevée. Le comportement du système de distribution d’air se trouverait 
considérablement modifié, et le système de régulation TACS ne serait probablement plus adapté. 
L’optimisation énergétique du rafraîchissement des datacenter reste donc un problème ouvert. 
De nombreux chercheurs et des ingénieurs travaillent sur cette problématique mondiale, et 
proposent des solutions variées afin de diminuer les consommations d’énergie. Les travaux que 
nous avons menés depuis 3 ans ont permis de proposer une méthode originale pour modéliser et 
optimiser un centre de calcul. Cette contribution s’inscrit parmis les recherches dans le domaine 
qui participent à diminuer l’impact énergétiques des centres de calcul. 
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8.2. Description des Type de TRNSYS employés 
8.2.1. La Pompe à chaleur Type_666 
La PAC est l’élément central du système de climatisation, qui permet de refroidir le débit d’eau 
du circuit évaporateur, en transférant son énergie à l’eau du circuit condenseur. Le modèle utilisé 
dans le cadre de cette étude est proposé par la librairie TESS. Il calcule les performances de la 
machine en se basant sur des informations fournies par les constructeurs. Celles-ci sont lues par le 
modèle grâce à deux fichiers d’entrée. Le premier indique la variation du COP (𝐶𝑂𝑃𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜) et de la 
capacité de la PAC (𝐶𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜), en fonction de la température de consigne souhaitée 𝑇𝐶𝐻𝐼𝑂 et pour 
une température de retour au condenseur 𝑇𝐶𝑂𝐼. Le second indique la variation de la performance 
de la PAC (Fraction of Full Load Power 𝐹𝐹𝐿𝑃) lorsque celle-ci travaille en charge partielle. Les 
caractéristiques 𝐶𝑂𝑃𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 et 𝐶𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 correspondent respectivement au coefficient de 
performance et à la capacité moyenne de la machine, évaluée par le fabriquant. 
 
Figure 159 : schéma d’une pompe à chaleur 
La Figure 159 présente le schéma d’une pompe à chaleur à 1 étage, refroidie par eau. Coté 
évaporateur, l’eau arrive de l’armoire CRAH, Figure 159, à une température 𝑇𝐶𝐻𝐼𝐼 et à un débit 
𝑀𝐶𝐻. Elle est refroidie dans le condenseur et ressort à la température de consigne 𝑇𝐶𝐻𝐼𝑂. Coté 
condenseur, l’eau provenant de la tour (Figure 113), arrive dans la PAC à une température 𝑇𝐶𝑂𝐼 et 
à un débit 𝑀𝐶𝑂, elle refroidit le condenseur puis ressort à la température 𝑇𝐶𝑂𝑂. Dans un premier 
temps, le modèle calcule le coefficient de performance et la capacité de la machine en fonction de 
l’équation suivante : 
 𝐶𝑂𝑃𝑛𝑜𝑚 = 𝐶𝑂𝑃𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 × 𝐶𝑂𝑃𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 (8.1) 
 𝐶𝑎𝑝 = 𝐶𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 × 𝐶𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 (8.2) 
Dans les équations 8.1 et 8.2 ci-dessus, les coefficients 𝐶𝑂𝑃𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 et 𝐶𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 sont issus des 
fichiers constructeur évoqués précédemment. La charge de la pompe à chaleur est ensuite 
déterminée par l’équation : 
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 𝑄𝑃𝐴𝐶 = 𝑀𝐶𝐻 × 𝐶𝑝𝑒𝑎𝑢 × (𝑇𝐶𝐻𝐼,𝑖 − 𝑇𝐶𝐻𝐼,𝑜) (8.3) 
On peut désormais calculer le taux de charge de la PAC (Part Load Ratio PLR), défini par : 
 𝑃𝐿𝑅 =
𝑄𝑃𝐴𝐶
𝐶𝑎𝑝
 (8.4) 
Si le coefficient PLR est supérieur à 1, cela signifie que la PAC ne possède pas la capacité 
nécessaire pour assurer une température 𝑇𝐶𝐻𝐼𝑂 à la sortie du condenseur. Le modèle limite alors la 
charge de la machine à sa capacité 𝐶𝑎𝑝. A partir du 𝑃𝐿𝑅, et du second fichier évoqué au début du 
chapitre, le modèle détermine le coefficient 𝐹𝐹𝑃𝐿 qui caractérise la performance de la PAC en 
fonction de son taux de charge. Grâce à ces facteurs, on détermine la puissance 𝑃𝐶𝑂𝑀𝑃 absorbée 
par le compresseur en fonction de l’équation suivante : 
 𝑃𝐶𝑂𝑀𝑃 =
𝐶𝑎𝑝
𝐶𝑂𝑃𝑛𝑜𝑚
× 𝐹𝐹𝐿𝑃 (8.5) 
Finalement le coefficient de performance de la PAC correspondant à une certaine charge 𝑄𝑃𝐴𝐶 
et aux températures 𝑇𝐶𝐻𝐼,𝑜 et 𝑇𝐶𝑂,𝑖 est déterminé par l’équation suivante : 
 𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑃𝐴𝐶
𝑃𝐶𝑂𝑀𝑃
 (8.6) 
Les températures 𝑇𝐶𝐻𝐼,𝑜 et 𝑇𝐶𝑂,𝑜 sont quant à elles déterminées selon l’équation (8.3). 
Comme on peut le remarquer, ce modèle ne se base pas sur des équations purement théoriques, 
mais sur deux fichiers de caractéristiques issues des constructeurs. Cela permet de simuler des 
machines non idéales en intégrant les défauts et le rendement du matériel. Les fichiers contenant 
les données 𝐶𝑂𝑃𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜, 𝐶𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 et 𝐹𝐹𝐿𝑃 seront fournis dans les chapitres ultérieurs. 
8.2.2. La Tour de refroidissement Type_51 
Une tour de refroidissement a pour fonction d’évacuer la chaleur d’une source d’eau chaude 
en la mettant en contact avec un flux d’air froid. Il en résulte un transfert d’énergie lié à l’écart de 
température entre les deux fluides et un transfert de masse par évaporation d’une partie de l’eau. 
Dans le système de production de froid d’un datacenter, la tour de refroidissement est utilisée pour 
évacuer la chaleur extraite par la pompe à chaleur, en la rejetant dans l’environnement extérieur. 
Un schéma de fonctionnement d’une tour de type contre-courant et active est présenté Figure 160 : 
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Figure 160 : Schéma d’une tour de refroidissement 
L’eau chaude provenant de la sortie du circuit condenseur de la PAC, arrive dans la tour de 
refroidissement avec un débit 𝑀𝑐𝑜 et une température 𝑇𝑐𝑜,𝑜. Elle est ensuite répartie sur toute la 
longueur d’un milieu poreux où elle s’écoule par gravité vers la cuve située au bas de la tour. 
Parallèlement, un ventilateur au sommet de la machine aspire de l’air extérieur à un débit 𝑀𝑎, à une 
température 𝑇𝑎,𝑖 , et possédant une hygrométrie absolue 𝜔𝑎,𝑖. Le flux d’eau descendant le long du 
matériau poreux croise donc le flux d’air provenant du bas de la tour créant ainsi les transferts de 
masse et d’énergie, responsables du refroidissement de la source d’eau. L’eau ainsi refroidie s’écoule 
dans la cuve à un débit 𝑀𝑤,𝑜 et à une température 𝑇𝑤,𝑜 différents de 𝑀𝑐𝑜 et 𝑇𝐶𝑂𝑂 car une partie de 
l’eau s’évapore durant le processus. Afin de compenser les pertes par évaporation, le volume d’eau 
dans la cuve est maintenu grâce à un débit 𝑀𝑚 d’une eau à 𝑇𝑟𝑜𝑏 = 20°𝐶. Finalement l’eau de la 
cuve, retourne vers le condenseur à une température 𝑇𝑐𝑜,𝑖 = 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝 avec un débit 𝑀𝑐𝑜. Cette 
configuration est nommée « contre-courant » car les directions des flux d’air et d’eau sont opposées, 
la tour est considérée comme active car le débit d’air est assuré par un ventilateur. 
Quantification de l’énergie transférée dans la tour de refroidissement 
On considère que l’air extérieur arrive dans la tour de refroidissement à une température 𝑇𝑎,𝑖 
et avec une hygrométrie absolue 𝜔𝑎,𝑖 (correspondant au point 1 sur le diagramme Figure 161). 
Dans le cas d’une tour idéale qui maximise les transferts d’énergie, la température maximale de l’air 
en sortie de la tour correspond à celle de l’eau chaude entrante 𝑇𝑐𝑜,𝑜, et l’air est saturé en vapeur 
d’eau. Cet état correspond au point 2 sur le diagramme psychrométrique Figure 161 représentant 
le processus : 
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Figure 161 : Diagramme psychrométrique présentant  
les états de l’air durant le processus de refroidissement 
Sur la Figure 161 ci-dessus, la courbe noire représente la courbe de saturation de l’air en vapeur 
d’eau (correspondant à une hygrométrie relative de 100%). Les droites obliques représentent les 
iso-enthalpies de l’air, tracées pour une température de l’air extérieur entrant dans la tour 𝑇𝑎,𝑖, pour 
une température égale à celle de l’eau chaude 𝑇𝑐𝑜,𝑜, et pour une température réelle de l’air mesurée 
en sortie de la tour de refroidissement 𝑇𝑎,𝑜. Comme l’efficacité de la tour de refroidissement n’est 
pas maximale, on remarque que la température réelle de l’air en sortie de la tour 𝑇𝑎,𝑜 est inférieure 
à la température idéale 𝑇𝑐𝑜,𝑜, et l’hygrométrie relative est inférieure à 100%. On peut donc 
déterminer l’efficacité de la tour de refroidissement selon la formule : 
 𝜀𝑡𝑜𝑢𝑟 =
ℎ𝑎,𝑜 − ℎ𝑎,𝑖
ℎ𝑎,𝑇𝑐𝑜,𝑜 − ℎ𝑎,𝑖
=
∆ℎ𝑎
∆ℎ𝑚𝑎𝑥
 (8.7) 
L’énergie transférée par la tour et rejetée dans l’environnement s’écrira donc de la manière 
suivante : 
 𝑄𝑡𝑜𝑢𝑟 = 𝜀𝑡𝑜𝑢𝑟𝑀𝑎(ℎ𝑎𝑇𝑐𝑜,𝑜 − ℎ𝑎,𝑖) (8.8) 
Afin de modéliser une tour de refroidissement, il est donc nécessaire de déterminer son 
efficacité 𝜀𝑡𝑜𝑢𝑟. Pour ce faire, le modèle utilise la méthode NTU (Number of Transfer Unit), en 
calculant un nombre sans dimension qui caractérise un taux de transfert de chaleur dans un 
échangeur. Selon l’ASHRAE Equipment guide [72], ce dernier peut s’écrire : 
 𝑁𝑇𝑈 = 𝑐𝑡𝑜𝑢𝑟 (
𝑀𝑐𝑜
𝑀𝑎
)
1+𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟
 (8.9) 
Selon Simpson et al [73] 𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟 se situe dans un intervalle de -0,35 à -1,1 tandis que 𝑐𝑡𝑜𝑢𝑟 aura 
une valeur dans un intervalle de 0,5 à 5. Chaque tour de refroidissement possédant ses propres 
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caractéristiques, les coefficients doivent être déterminés par mesure. Dans cette étude, nous 
utiliserons les valeurs de Monfet et al. [25] qui ont réalisé l’étude expérimentale du comportement 
d’une tour de refroidissement dans un système de production de froid. Ils fournissent ainsi un 
coefficient 𝑐𝑡𝑜𝑢𝑟 = 1,2 et 𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟 = −0,65. Nous déterminons ensuite la capacité thermique 
massique de l’air à saturation 𝐶𝑆, définie comme la variation moyenne de l’enthalpie par rapport à 
la température, et calculée en fonction des températures de l’eau en entrée et en sortie du système : 
 𝐶𝑆 =
ℎ𝑠𝑇𝑐𝑜,𝑜 − ℎ𝑠,𝑤,𝑜
𝑇𝑤,𝑖 − 𝑇𝑤,𝑜
 (8.10) 
Où ℎ𝑠𝑇 est l’enthalpie de l’air saturé à une température 𝑇. Finalement le coefficient 𝑚
∗ est 
défini comme le ratio de l’énergie transférable par l’air saturé par degré et par seconde sur l’énergie 
transférable par l’eau par degré et par seconde : 
 𝑚∗ =
𝑀𝑎𝐶𝑆
𝑀𝑐𝑜𝐶𝑝𝑒𝑎𝑢
 (8.11) 
En fonction de l’expression du taux de transfert de chaleur NTU et du 𝑚∗, Braun montre que 
l’efficacité de la tour, dans le cas d’une configuration à contre courant s’écrit : 
 𝜀𝑡𝑜𝑢𝑟 =
1 − 𝑒(−𝑁𝑇𝑈(1−𝑚
∗))
1 − 𝑚∗𝑒(−𝑁𝑇𝑈(1−𝑚∗))
 (8.12) 
Calcul des caractéristiques des fluides en sortie de la tour 
A partir de la connaissance de l’énergie évacuée dans l’air (équation (8.8)) par la tour de 
refroidissement, il est possible de calculer la température de l’eau à la sortie du milieu poreux, avant 
de rejoindre la cuve : 
 𝑇𝑤𝑜 =
𝑀𝑐𝑜𝐶𝑝𝑒𝑎𝑢𝑇𝑐𝑜,𝑜 − 𝑄𝑡𝑜𝑢𝑟
𝑀𝑤,𝑜𝐶𝑝𝑒𝑎𝑢
 (8.13) 
Dans l’équation (6.13) ci-dessus, une inconnue demeure : le débit d’eau en sortie du milieu 
poreux 𝑀𝑤,𝑜. En effet comme nous l’avons évoqué précédemment, une partie de l’eau du circuit 
s’évapore dans l’air au cours du processus de refroidissement. Or la loi de conservation de la masse, 
nous permet d’écrire : 
 𝑀𝑤,𝑜 = 𝑀𝑐𝑜 − 𝑀𝑎(𝜔𝑎,𝑜 − 𝜔𝑎,𝑖) (8.14) 
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Cependant, l’hygrométrie absolue 𝜔𝑎,𝑖 de l’air en sortie de la tour de refroidissement n’est 
toujours pas connue. Toutefois, selon Braun [74], elle peut être déterminée par la formule suivante : 
 𝜔𝑎,𝑜 = 𝜔𝑠,𝑤,𝑒 + (𝜔𝑎,𝑖 − 𝜔𝑠,𝑤,𝑒)𝑒
−𝑁𝑇𝑈 (8.15) 
Le terme 𝜔𝑠,𝑤,𝑒 désigne l’hygrométrie absolue effective de l’air à saturation, et est déterminée 
en utilisant l’enthalpie effective de l’air à saturation ℎ𝑠,𝑤,𝑒 , elle-même définie par la relation 
 
ℎ𝑠,𝑤,𝑒 = ℎ𝑎,𝑖 +
ℎ𝑎,𝑜 − ℎ𝑎,𝑖
1 − 𝑒−𝑁𝑇𝑈
 
avec 
ℎ𝑎,𝑜 = ℎ𝑎,𝑖 + 𝜀𝑡𝑜𝑢𝑟(ℎ𝑠,𝑤,𝑖 − ℎ𝑎,𝑖) 
(8.16) 
Il ne reste plus qu’à calculer les propriétés de l’air à la sortie de la tour de refroidissement 𝑇𝑎,𝑜. 
L’hygrométrie absolue s’exprime selon la relation : 
 𝜔𝑎,𝑜 =
𝑀𝑐𝑜 − 𝑀𝑤,𝑜
𝑀𝑎
+ 𝜔𝑎,𝑖 (8.17) 
 
Le modèle emplois ensuite une routine du logiciel TRNSYS pour déterminer les propriétés de 
l’air. A partir des résultats de (8.16) et (8.17), celle-ci se base sur les corrélations de l’ASHARE pour 
déterminer la température l’air 𝑇𝑎,𝑜 à la sortie de la tour. 
Calcul de la température de l’eau dans la cuve 
Du fait de l’évaporation d’une partie de l’eau provenant du condenseur de la PAC, au cour du 
processus de refroidissement, un apport d’eau neuf est nécessaire pour maintenir le volume adéquat 
dans le circuit. A chaque itération, le modèle détermine donc le volume d’eau nécessaire à injecter 
dans la cuve. La température de l’eau résultante 𝑇𝑠𝑢𝑚𝑝 dépendra donc de celle de l’eau refroidie 
𝑇𝑤,𝑜, mais également de l’eau d’apport 𝑇𝑟𝑜𝑏. Elle sera déterminée par la relation suivante : 
 𝑇𝑠𝑛 =
𝑀𝑤,𝑜(𝑇𝑤,𝑜 − 𝑇𝑠𝑛−1) + (𝑀𝑐𝑜 − 𝑀𝑤,𝑜)(𝑇𝑟𝑜𝑏 − 𝑇𝑠𝑛−1)
𝜌𝑒𝑎𝑢
+ 𝑇𝑠𝑛−1 
(8.18) 
Dans l’équation (8.18), la température 𝑇𝑠𝑛−1 représente la température de l’eau à l’itération en 
temps de calcul précédente. 
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Calcul de la consommation énergétique du ventilateur 
Le flux d’air traversant la tour et assurant son refroidissement est généré par un ventilateur. 
L’énergie absorbée par cet équipement est calculée par un modèle très simple suivant l’équation : 
 𝑃𝑣𝑒 = (
𝑁𝑣𝑒
𝑁𝑣𝑒,𝑚𝑎𝑥
)
3
𝑃𝑣𝑒,𝑡𝑚𝑎𝑥 (8.19) 
Dans l’équation (8.19), 𝑁𝑣𝑒 désigne la vitesse actuelle du ventilateur, tandis que 𝑁𝑣𝑒,𝑚𝑎𝑥 désigne 
sa vitesse maximale. 𝑃𝑣𝑒,𝑚𝑎𝑥 désigne la puissance électrique nécessaire à l’équipement pour assurer 
la vitesse 𝑁𝑣𝑒,𝑚𝑎𝑥. 
8.2.3. Les échangeurs de chaleur 
L’objectif du groupe froid étant de transférer de la manière la plus efficace possible, une 
quantité d’énergie depuis la salle des serveurs, jusqu’au milieu extérieur, le système comportera 
nécessairement un ou plusieurs échangeurs de chaleur. Ceux-ci sont principalement de deux types : 
 Un échangeur air/eau : il fait partie de l’armoire de ventilation CRAH (Figure 113), il 
permet de refroidir l’air capté dans la salle des serveurs grace à l’eau froide produite par la 
pompe à chaleur. A la sortie de l’équipement, l’air doit être conditionné à la température 
𝑇𝐶𝑂 souhaitée. 
 Un échangeur eau/eau : il n’intervient dans le groupe froid que dans le cas de la mise en 
place d’un système de free-cooling à eau de type IWSE. Il permet de transférer l’énergie du 
circuit évaporateur directement vers le circuit condenseur (Figure 113), réduisant ainsi la 
charge de la pompe à chaleur. 
Les deux échangeurs sont modélisés par deux méthodes différentes, et cependant très proches. 
Dans le premier cas, l’efficacité de l’échangeur est constante et fixée par l’utilisateur. Dans le 
second, celle-ci est calculée en fonction du coefficient global de transfert de chaleur 𝑈𝐴, calculée 
en fonction des données fournies par le constructeur. 
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Modélisation de l’échangeur eau/eau Type_91 
Le modèle choisi pour ce type d’échangeur est un modèle à efficacité 𝜀𝐻𝑋 constante. Celle-ci 
est fournie par l’utilisateur en fonction des caractéristiques du constructeur. Le schéma de 
l’échangeur est présenté Figure 162: 
 
 
Figure 162 : échangeur de chaleur de type contre courant 
Dans un premier temps, le modèle détermine la quantité maximale d’énergie transférable par 
le composant, en fonction des températures des fluides en entrée, de leurs capacités thermiques 
massiques respectives et de leur débit. Pour chaque « coté » de l’échangeur, le taux de transfert 
d’énergie est calculé de la manière suivante : 
 
𝐶𝑓𝑟 = 𝑀𝑓𝑟𝐶𝑝𝑓𝑟 
𝐶𝑐ℎ = 𝑀𝑐ℎ𝐶𝑝𝑐ℎ 
(8.20) 
Ainsi le plus petit des deux coefficients 𝐶 sera le facteur limitant de l’échange de chaleur entre 
les deux fluides. L’énergie maximale échangée sera déterminée en appliquant les conditions 
suivantes : 
 
𝑆𝑖 𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝐶𝑓𝑟, 𝑄𝐻𝑋,𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑓𝑟(𝑇𝑐ℎ,𝑖 − 𝑇𝑓𝑟,𝑖) 
𝑆𝑖 𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝐶𝑐ℎ, 𝑄𝐻𝑋,𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑐ℎ(𝑇𝑐ℎ,𝑖 − 𝑇𝑓𝑟,𝑖) 
(8.21) 
Le transfert d’énergie réel dépend alors de l’efficacité 𝜀𝐻𝑋 de l’échangeur, fournie par 
l’utilisateur. Elle est calculée selon la formule : 
 𝑄𝐻𝑋 = 𝜀𝐻𝑋𝑄𝐻𝑋,𝑚𝑎𝑥,  (8.22) 
Finalement, les températures de sortie peuvent être calculées selon les formules : 
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𝑇𝑐ℎ,𝑜 = 𝑇𝑐ℎ,𝑖 − (
𝑄𝐻𝑋
𝐶𝑐ℎ
)  
𝑇𝑓𝑟,𝑜 = 𝑇𝑓𝑟,𝑖 − (
𝑄𝐻𝑋
𝐶𝑓𝑟
) 
(8.23) 
Modélisation de l’échangeur air/eau Type_5 
L’échangeur permettant de refroidir l’air extrait de la salle des serveurs et d’abaisser sa 
température à la valeur 𝑇𝐶𝑂 est schématisé sur la Figure 163 ci-dessous : 
 
Figure 163 : échangeur air/eau de type flux croisés 
L’échangeur est de type « courants-croisés », l’eau froide arrive depuis la pompe à chaleur à une 
température 𝑇𝐶𝐻𝐼,𝑜 = 𝑇𝑓𝑟,𝑖 et à un débit 𝑀𝐶𝐻 = 𝑀𝑓𝑟. Elle circule ensuite dans la cavité de 
l’échangeur par un réseau de serpentins où elle absorbe l’énergie de l’air vicié extrait de la salle des 
serveurs. Puis elle retourne vers l’entrée du circuit évaporateur de la PAC avec une 
température𝑇𝐶𝐻𝐼,𝑖 = 𝑇𝑓𝑟,𝑜. Le second fluide chaud représentant la charge à refroidir provient de la 
salle des serveurs. Il traverse l’échangeur en transférant son énergie vers le fluide froid et diminue 
sa température jusqu’à atteindre la valeur 𝑇𝑂. 
Contrairement à l’échangeur à plaques, nous ne disposons pas de l’efficacité générale de ce 
modèle. Celle-ci est variable et est estimée en fonction des équations proposées par le modèle de 
TRNSYS. Comme pour le modèle eau/eau, les taux de transfert d’énergie sont calculés selon les 
équations (8.20). Puis, selon les valeurs obtenues, l’efficacité de l’échangeur est définie par les 
expressions suivantes : 
 
𝑆𝐼 (𝐶𝑓𝑟 > 𝐶𝑐ℎ) 𝐴𝐿𝑂𝑅𝑆  
𝛾 = 1 − 𝑒
(−
𝑈𝐴
𝐶𝑐ℎ
)
 
𝜀𝐻𝑋 =
𝐶𝑓𝑟
𝐶𝑐ℎ
(1 − 𝑒
(−𝛾
𝐶𝑐ℎ
𝐶𝑓𝑟
)
) 
(8.24) 
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𝑆𝐼 (𝐶𝑓𝑟 < 𝐶𝑐ℎ) 𝐴𝐿𝑂𝑅𝑆  
𝛾 = 1 − 𝑒
(−
𝑈𝐴
𝐶𝑓𝑟
)
 
𝜀𝐻𝑋 = 1 − 𝑒
(−𝛾
𝐶𝑐ℎ
𝐶𝑓𝑟
)
 
(8.25) 
Dans les équations (8.24 et 8.25) ci-dessus, le terme 𝑈𝐴 définit le coefficient global de transfert 
de chaleur. Il est calculé en fonction des données du constructeur de l’équipement et selon 
Uzermans [75], il est défini par : 
 𝑈𝐴 = 𝑄𝐻𝑋 ∆𝑇𝑙𝑛⁄  (8.26) 
Avec ∆𝑇𝑙𝑛 la température logarithmique moyenne définie par : 
 
∆𝑇𝑙𝑛 =
(𝑇𝑐ℎ,𝑖 − 𝑇𝑐ℎ,𝑜) − (𝑇𝑓𝑟,𝑜 − 𝑇𝑓𝑟,𝑖)
𝑙𝑛 (𝑇𝑐ℎ,𝑖 − 𝑇𝑐ℎ,𝑜)
𝑙𝑛(𝑇𝑓𝑟,𝑜 − 𝑇𝑓𝑟,𝑖)
 
(8.27) 
8.2.4. Les raccords hydrauliques et vannes trois voies Type_11 
Raccords hydrauliques 
Les systèmes hydrauliques connectant les différents composants entre eux présentent des 
points de convergence ou de divergence. Dans ces zones, soit une canalisation faisant circuler un 
débit 𝑀0, d’une eau à température 𝑇0, se scinde en deux parties, soit deux canalisations véhiculant 
deux débits d’eau 𝑀1 et 𝑀2 aux températures respectives 𝑇1 et 𝑇2, se rencontrent. Les débits et les 
températures résultantes de ces mélanges s’expriment des manières suivantes : 
 
𝑀1 = 𝑀2 = 𝑀0 2⁄  
𝑇1 = 𝑇2 = 𝑇0 
Vrai si les circuits sont parfaitement 
équilibrés 
(8.28) 
 
𝑀0 = 𝑀1 + 𝑀2 
𝑇0 =
𝑀1𝑇1 + 𝑀2𝑇2
𝑀1 + 𝑀2
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Vanne trois voies 
Une vanne 3 voies (V3V) est un composant hydraulique actif, généralement actionné par un 
servomoteur et contrôlé par un régulateur. Elle permet de répartir précisément le débit d’une 
canalisation, dans deux autres. Combinée avec un raccord convergent, elle rend possible le by-pass 
d’un composant du circuit hydraulique, ou la régulation précise d’une température : 
 
Figure 164 : Régulation de 𝑻𝟒 à l’aide d’un V3V 
La Figure ci-dessus présente la combinaison d’une vanne 3 voies à droite de la figure, contrôlée 
par un régulateur, et d’un raccord convergent, situé à gauche de la figure. Le régulateur possède 
une sonde qui mesure la température 𝑇4, il régule également les débits 𝑀1 et 𝑀2, en envoyant un 
signal de consigne 𝜔 à la vanne 3 voies. Les équations qui permettent de déterminer les valeurs et 
les débits de la vanne 3 voies s’écrivent : 
 
𝑀1 = 𝑀0(1 − 𝜔) 
𝑀2 = 𝑀0𝜔 
𝑇1 = 𝑇2 = 𝑇0 
(8.29) 
D’après les équations (8.29) ci-dessus, il est possible de by-passer un composant hydraulique 
en fixant 𝜔 = 0 ou 𝜔 = 1. De plus, grâce aux équations de (8.28) il est également possible 
d’exprimer la température 𝑇4 en écrivant : 
 𝑇4 =
𝜔𝑀0𝑇0 + 𝑀3𝑇3
𝜔𝑀0 + 𝑀3
 (8.30) 
Ainsi en connaissant les débits 𝑀0, 𝑀3, et les températures 𝑇0 et 𝑇3, il est possible de calculer 
la valeur de la commande 𝜔 pour obtenir une température de sortie 𝑇4 souhaitée. Bien entendu, si 
numériquement cette opération est aisée, car on peut connaitre en tout point les caractéristiques 
des fluides, dans un système réel cela nécessiterait au moins 2 sondes de température et deux sondes 
de débit. Dans la plupart des cas, dans un système hydraulique réel, c’est un contrôleur (de type 
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PID par exemple), qui procède par itération pour trouver une valeur approchée de la consigne 𝜔 
en mesurant en permanence la valeur de la température de sortie 𝑇4. 
8.2.5. Les pompes de circulation Type_743 
Dans les circuits évaporateur et condenseur, l’eau est entrainée par des pompes de circulation 
qui assurent selon les cas un débit constant, ou variable. Elles sont mises en action par des moteurs 
extérieurs au flux et qui n’échangeront donc pas de chaleur avec le fluide entrainé. Néanmoins, 
leurs consommation n’est pas négligeable et il convient donc de la modéliser. De la même manière 
que pour la pompe à chaleur, les consommations ne sont pas estimées en fonction de modèles 
physiques, mais selon des caractéristiques fournies par les constructeurs. D’après les informations 
de la librairie TESS, la puissance absorbée est modélisée sous la forme d’un polynôme et calculée 
de la manière suivante : 
 𝑃𝑝𝑜𝑚 = (𝑎1,𝑝𝑜𝑚 + 𝑎2,𝑝𝑜𝑚 (
𝑀𝑝𝑜𝑚
𝑀𝑝𝑜𝑚,𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑
) + 𝑎3,𝑝𝑜𝑚 (
𝑀𝑝𝑜𝑚
𝑀𝑝𝑜𝑚,𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑
)
2
+ ⋯ ) 𝑃𝑝𝑜𝑚,𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 (8.31) 
Le débit 𝑀𝑝𝑜𝑚 correspond au débit de la pompe pour l’itération en temps en cours. Le débit 
𝑀𝑝𝑜𝑚,𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 est le débit maximal que la pompe est capable de fournir, en absorbant une 
puissance𝑃𝑝𝑜𝑚,𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑. Ces caractéristiques sont fournies par une notice technique. La méthode 
employé pour déterminer les coefficients 𝑎1,𝑝𝑜𝑚, 𝑎2,𝑝𝑜𝑚, 𝑎3,𝑝𝑜𝑚 , sera détaillée dans un chapitre 
ultérieur. 
8.2.6. Le Ventilateur Type_662 
Le ventilateur que nous proposons maintenant de simuler est situé dans l’armoire CRAH du 
groupe froid. Il est responsable de l’extraction de l’air chaud dans la salle des serveurs, de sa 
circulation à travers l’échangeur air/eau (Chapitre 8.2.3) et du soufflage de l’air froid par les grilles 
du faux plancher. Sa vitesse est variable, et contrôlée par un régulateur qui envoie un signal compris 
entre 0 et 1, 0 étant l’arrêt total de la machine, 1 un ordre de vitesse maximale. 
Sa modélisation est très similaire à celle des pompes de circulation : en se basant sur des 
données constructeur, le modèle estime une puissance électrique absorbée 𝑃𝑣𝑒, et un débit d’air 
assuré 𝑀𝐶𝑅𝐴𝐻. La puissance absorbée par le ventilateur s’écrit de la manière suivante : 
 𝑃𝑣𝑒 = 𝑃𝑣𝑒,𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑(𝑎1,𝑣𝑒 + 𝑎2,𝑣𝑒𝛾 + 𝑎3,𝑣𝑒𝛾
2 + ⋯ ) (8.32) 
Avec 𝑃𝑓𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 la puissance maximale atteinte par ventilateur, correspondant à son débit 
maximal, et 𝑎𝑛, les coefficients du polynôme modélisant les variations d’énergie en fonction du 
débit normalisé 𝛾. On note également que 𝛾 est aussi le signal de contrôle de l’appareil et varie 
donc de 0 à 1. La quantité de chaleur apportée au flux d’air par les pertes d’énergie du moteur est 
calculée de la manière suivante : 
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 𝑄𝑣𝑒,𝑎 = ((1 − 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟)𝑓𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟) 𝑃𝑣𝑒 (8.33) 
Dans l’équation (8.33) ci-dessus, 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟 est le rendement du moteur du ventilateur issu des 
caractéristiques techniques du constructeur. Le terme 𝑓𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟 représente la part de la 
puissance absorbée par le moteur et dissipée en chaleur, qui vient augmenter la température du flux 
d’air entraîné. Dans le cas d’une armoire de ventilation CRAH, le système est destiné à assurer le 
refroidissement de l’air. Dans un souci d’optimisation, et afin de limiter l’augmentation de la 
température de l’air à refroidir, nous considérons que les pales du ventilateur sont entraînées par 
une courroie. Ainsi le moteur électrique est situé à l’extérieur de l’équipement et n’échange pas de 
chaleur avec le flux d’air. On pose alors 𝑓𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟 = 0. 
  
8 Annexes  
244 
 
8.3. TRNSYS Studio système « classique » 
 
Figure 165 : aperçu du TRNSYS Studio pour la configuration classique du groupe de refroidissement 
 
  
  8.4 TRNSYS Studio système « IWSE » 
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8.4. TRNSYS Studio système « IWSE » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 166 : aperçu du TRNSYS Studio pour la configuration IWSE du groupe de refroidissement 
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